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1 | O dokumentaciji

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu

OPOZORILO
Prepricajte se, da namestitev, servisiranje, vzdrzevanje, popravilo in uporabljeni

materiali upostevajo navodila iz Daikin (vklju¢no z vsemi dokumenti, navedenimi v
razdelku "Dokumentacija"), pa tudi, da so v skladu z veljavno zakonodajo in jih
izvajajo samo usposobljene osebe. V Evropi in na obmodjih, kjer so v uporabi
standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACUA

Prepricajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo
shrani.

i @

Ciljno obcinstvo

Pooblasc¢eni monterji

INFORMACUA

[

l Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v
delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za
nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni varnostni ukrepi:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
- Format: Papirni izvod (v skatli notranje enote)
= Priro¢nik za montaZo notranje enote:
- Navodila za montazo
- Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Vodnik za monterija:
- Priprava za montaZo, dobre prakse, referen¢ni podatki ...

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.

Zadnji popravki prilozene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni
strani Daikin ali pri vaSem lokalnem prodajalcu.
Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora
dokumentacije in ve¢ informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.
FTXQ-A ATXQ-A

pFE 2] O] =]

h B

Originalna dokumentacija je napisana v anglescini. V vse druge jezike je le
prevedena.

Vodnik za monterja
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Tehni¢no-inZenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehnicnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni

strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana

avtentikacija).

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poskodbe.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

visokih ali izredno nizkih temperatur.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline/oparine ali ozebline zaradi izredno

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt in hude telesne poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

OPOMIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci manjse ali srednje nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

INFORMACUA

OB BBEB PBBPP

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

Simbol Razlaga

E:III Pred montazo preberite priro¢nik za montazo in uporabo ter
list z navodili za oZi¢enje.

@ Pred izvajanjem vzdrzevalnih in servisnih del preberite
priro¢nik za servisiranje.

[m] Za ve€ informacij glejte referencni vodnik za monterja in
uporabnika.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja
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1 | O dokumentaciji

Simbol Razlaga
‘ﬁ Enota vsebuje vrtece se dele. Pri servisiranju oz.
pregledovanju enote bodite previdni.

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Oznacuje naslov slike ali napotilo nanj.
Primer: "® Naslov slike 1-3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".
@ Oznacuje naslov tabele ali napotilo nanj.
Primer: "= Naslov tabele 1-3" pomeni "Tabela 3 v
1. poglavju".
Vodnik za monterja 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | Splosni napotki za varnost

2 Splosni napotki za varnost

2.1 Za monterja

2.1.1 Splosno

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in notranjih delov med delovanjem ali
neposredno po delovanju. Lahko so prevroci ali premrzli. Pocakajte, da se njihova
temperatura normalizira. Ce se jih MORATE dotikati, si nadenite zai¢itne rokavice.

= Z golo kozZo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

OPOZORILO

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko povzroci elektri¢ni udar,
kratek stik, uhajanje tekocin ali pozar ali drugace poskoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte SAMO dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdela ali
odobri Daikin.

OPOZORILO

Montaza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti (razen z navodili, opisanimi v
dokumentaciji Daikin) skladni tudi z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

RaztrZite in zavrzite plasti¢ne vrece, tako da se z njimi ne bodo mogel nihce igrati, Se
posebej otroci. MoZna tveganja: zadusitev.

OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetis¢e za
majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

OPOMIN

Pri namescanju, vzdrZevanju ali servisiranju sistema uporabljajte ustrezno osebno
zascitno opremo (zascitne rokavice, varnostna ocala ...).

OPOMIN

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih platic enote.

>B> B BPBEPPB B P

OPOMIN
® Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.

= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

Ce NISTE prepricani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega

prodajalca.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom priskrbeti
dnevnik, v katerem se beleZijo najmanj: podatki o vzdrZzevanju, popravila, rezultati
testov, obdobja pripravljenosti ...

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P513661-10R — 2022.09
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2 | Splosni napotki za varnost

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na dostopnem mestu

izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru

= Naziv in naslov gasilske sluzbe, policije in bolnisnice

= Ime, naslov ter dnevna in no¢na telefonska Stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard EN378.

2.1.2 Mesto namestitve

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroZenje zraka.

= Prepricajte se, da bo mesto namestitve preneslo tezo in tresljaje enote.

= Prepricajte se, da je obmocje dobro prezracevano. NE zapirajte nobenih odprtin

za prezracevanje.

= Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE namescajte na naslednjih mestih:

= V potencialno eksplozivnem okolju.

Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni
valovi lahko motijo krmilni sistem in povzrocijo okvare na opremi.

Na mestih, kjer obstaja nevarnost pozara zaradi uhajanja vnetljivih plinov
(primer: razredcilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali vnetljivega prahu.

Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli Zvepleni plin). Korozija
bakrenih cevi ali zvarov bi lahko povzrocila pus¢anje hladiva.

V kopalnicah.

Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO

= NE luknjajte in ne sezigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladis¢ena tako, da se prepreci mehanske poskodbe, in v dobro
prezracenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (na primer: odprtega
plamena, delujoce naprave na plin ali delujoCega elektricnega grelnika). Poleg tega
mora biti prostor v izmeri, navedeni v nadaljevanju.

> B PP

OPOZORILO

Prepricajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje in popravila izvedeni v
skladu z navodili Daikin in v skladu z veljavno zakonodajo, in da jih izvajajo
pooblascéene osebe.

Vodnik za monterja
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2 | Splosni napotki za varnost

OPOZORILO
Ce je na enoto prek sistema cevovodov povezana ena ali vec sob, se prepricajte:
= da ni delujocih virov vZziga (npr.: odprtega plamena, delujoce plinske naprave ali
delujocega elektricnega grelnika), ¢e je povrsina tal manjsa od minimalne
kvadrature prostora A (m?);
® da na cevovodu ni nameséenih pomoznih naprav, ki bi lahko bile morebitni vir

vziga (npr.: vroce povrsine s temperaturo, visSjo od 700°C, in elektri¢ne stikalne
naprave);

® so v cevovodu uporabljene le pomozne naprave, ki jih je odobril proizvajalec;

* da sta vstopna IN izstopna zra¢na odprtina neposredno povezani z istim
prostorom s cevmi. NE uporabljajte prostorov, kot so spusceni strop, za dovodni
ali odvodni vod za zrak.

OPOMIN

NE uporabite morebitnih virov vziga pri iskanju ali beleZzenju puscanja hladiva.

© P

OPOMBA

= |zvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste preprecili prekomerne vibracije ali
utripanje cevi za hladivo.

= Cim bolj zaditite varnostne naprave, cevovode in spoje pred neugodnimi
okoljskimi vplivi.
= Poskrbite za raztezanje in krcenje dolgih raztezajev cevovoda.

= Nacrtujte in namescajte cevi v sistemih za hlajenje tako, da zmanjsate verjetnost
hidravli¢nega Soka, ki lahko poskoduje sistem.

= Varno namestite notranjo opremo in cevi in jih zascitite, da ne bi prislo do
pokanja opreme ali cevi v primeru dogodkov, kot je premikanje pohistva ali
prenavljanja prostorov.

®

OPOMBA
= Spojev in bakrenih tesnil, ki so Ze bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.

= Spoji, ki so bili narejeni na instalaciji med deli hladilnega sistema, morajo biti
dostopni za vzdrzevanje.

Zahteve namestitve po prostoru

A

OPOZORILO

Ce je v napravah hladivo R32, MORA biti kvadratura prostora, v katerega se namesca,
v katerem deluje ali je skladis¢ena naprava, vecja od najmanjse kvadrature prostora,
dolocene v spodniji tabeli A (m?). To velja za:

= Notranje enote brez tipala za puscanje hladiva; v primeru notranjih enot s tipalom
za puscanje hladiva glejte prirocnik za montazo

= Zunanje enote, namescene ali skladis¢ene v notranjih prostorih (npr. zimski vrt,
garaza, strojnica)

®

OPOMBA
= Zascitite cevi pred fizicnimi poskodbami.

= Namestite kolikor je mogoce malo cevi.

Da bi dolo¢ili najmanjSo potrebno kvadraturo prostora

1 Izracunajte skupno koli¢ino hladiva v sistemu (= tovarniska polnitev hladiva @ +
® dolito hladivo).

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P513661-10R — 2022.09
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2 | Splosni napotki za varnost

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o~ |k
GWP: xxx
o

(2]
|1 (1) 0+0= |kg
I L2 ,_l GV::n’:,kg = tCO,eq

2 Dolocite, kateri grafikon ali tabelo uporabiti.

= Za notranje enote: Je enota namescena na strop, na steno ali stoji na tleh?
* Za zunanje enote, namescene ali shranjene notri, je to odvisno od visine

namestitve:
Ce je visina namestitve ... Uporabite grafikon ali tabelo za ...
<1,8m Stojele enote
1,8<x<2,2 m Enote, namescéene na steno
>2,2m Enote, namescene na strop
3 Uporabite grafikon ali tabelo za dolo¢anje minimalne kvadrature prostora.
M / Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
e i unit® unit® unit©
g 1 | m(kg) (A, (m?)| | m(kg) A (m?)| | mkg) A, (m?
710, ;
70 L | <1842 — <1.842 — <1.842 —
690 =Lt =1. =1
o /1] | 1.843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
L i 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
™ 7/ 3 2.2 4.34 22 5.31 2.2 412
620 / ; 2.4 4.74 2.4 5.79 24 49.0
810 26 5.13 26 6.39 26 57.5
e / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M0 / : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
S50 ! 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
30 7 3.4 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
s ; 3.6 8.20 3.6 123 3.6 110
190 j 3.8 9.14 3.8 137 3.8 123
P = ] 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
i s/ | | 42 1.2 42 16.7 42 150
P NS : 4.4 12.3 44 18.3 44 165
i S s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o® &2 § 4.8 14.6 4.8 21.8 4.8 196
— 380 S g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T % 3 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 ; 5.4 18.5 5.4 27.6 5.4 248
F 330 1 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
< 320
30, / : 5.8 21.3 5.8 31.8 5.8 286
B P 6.0 22.8 6.0 34.0 6.0 306
M : 6.2 24.3 6.2 36.4 6.2 327
20 j 6.4 25.9 6.4 38.7 6.4 349
2 } 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
2 § 6.8 293 6.8 437 6.8 394
10> } 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
0% s 7.2 32.8 7.2 49.0 7.2 441
5 § 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
BT 5 7.6 36.6 7.6 54.6 7.6 492
120 3 7.8 38.5 7.8 57.5 7.8 518
W 5 8 405 8 60.5 8 545
e SERssssgaseses; 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
na unted Ut ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
e el s 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
0ok e oo nted-unit 3 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
1074 e Ccel 9 513 9 76.6 9 689
18]22]26] 3 [34[38[42[46] 5 [54[58]62[66] 7 [7.4]78]82[86] 9 |94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
1224283236 4 44 4852 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 9.4 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 855 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776
m  Skupna polnitev hladiva v sistemu
A... Najmanjsa kvadratura prostora
(a) Ceiling-mounted unit (= Enota, namescena na stropu)
(b) Wall-mounted unit (= Enota, namescena na steni)
(c) Floor-standing unit (= Stojeci tip enote)
Vodnik za monterja 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | Splosni napotki za varnost

2.1.3 Hladivo —v primeru uporabe R410A ali R32

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

{

) NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
[l

Izérpavanje — Iztekanje hladiva. Ce Zelite izprazniti sistem in krog hladiva puica:

= NE uporabljajte funkcije enote za samodejno iz¢rpavanje, s katero lahko celotno
koli¢ino hladiva v sistemu zberete v zunanji enoti. MoZna posledica: Samovzig in
eksplozija kompresorja zaradi vstopa zraka v delujoci kompresor.

= Uporabite locen sistem za zbiranje, ki NE potrebuje delovanja kompresorja enote.

OPOZORILO

Med testiranjem v napravah ne smete NIKOLI vzpostaviti tlaka, viSjega od
maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je podan na nazivni ploscici enote).

OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer puicanja hladiva. Ce med
namescanjem iztece hladilno sredstvo v plinastem stanju, takoj prezracite prostor.
MoZna tveganja:

> B

= Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja
kisika.

= Ce pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

OPOZORILO

Hladivo VEDNO zberite. NE izpusScajte jih neposredno v okolje. Uporabite vakuumsko
¢rpalko, da boste izpraznili napeljavo.

OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natocite SELE, ko opravite preizkus
tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

Mozna posledica: Samovzig in eksplozija kompresorja zaradi vstopa kisika v delujoci
kompresor.

OPOMBA

= Da preprecite okvaro kompresorja, NE tocite vecje koli¢ine hladiva od predpisane.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, MORATE s hladivom ravnati v skladu z
zadevno zakonodajo.

OPOMBA

Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo. Zadevni standard za Evropo
je EN378.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in prikljucki NE bodo izpostavljeni mehanski napetosti.

OPOMBA

Ko so vse cevi prikljucene, se prepricajte, da plin ne uhaja. S pomocjo dusika
preverite, ali plin uhaja.

Qo @ B P
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2 | Splosni napotki za varnost

= Ce je potrebno ponovno polnjenje, glejte nazivno plos¢ico enote. Na njej sta
oznaceni vrsta hladiva in potrebna kolicina.

= Enota je tovarnisko napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in dolzine cevi je
treba v nekaterih sistemih dotociti hladivo.

= Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v sistem,
uporabljajte SAMO orodje, zasnovano posebej za vrsto hladiva, uporabljeno v
sistemu.

= Hladivo tocite upostevaje naslednje:

v

Ce Potem
Je prisotna sifonska cev Pri polnjenju mora biti jeklenka
(tj., na jeklenki je oznaka "Liquid filling postavljena pokonci.
siphon attached" (pritrjena sifonska cev
za tekoce hladivo))
Sifonska cev NI prisotna Pri polnjenju mora biti jeklenka

obrnjena na glavo.

-

= Hladivo tolite v tekofem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem stanju lahko
onemogoci normalno delovanje.

OPOMIN
Po zakljucenem postopku tocenja hladiva ali med premorom takoj zaprite ventil

rezervoarja za hladivo. Ce ventila NE zaprete takoj, lahko preostali tlak povzroci
tocenje dodatnega hladiva. MoZna posledica: Neustrezna koli¢ina hladiva.

= Pocasi odprite vsebnike hladiva.

2.1.4 Elektricna dela

ﬁ NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

= |ZKLOPITE napajanje, preden odstranjujete pokrov stikalne omarice, priklapljate
elektricno ozicenje ali se dotikate elektri¢nih delov.

* Pred servisiranjem odklopite napajanje za vec kot 10 minut in izmerite napetost
na prikljuckih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih sestavnih delih.
Napetost MORA biti nizja od 50 V DC, preden se lahko dotaknete elektricnih
sestavnih delov. Za mesta prikljuckov glejte vezalno shemo.

= Elektricnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi rokami.

® Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

OPOZORILO
Ce NI tovarnisko names¢eno, MORATE v fiksno napeljavo vgraditi glavno stikalo ali

drug nacin izklopa, ki omogoca locevanje kontaktov na vseh polih in popoln odklop v
skladu s pogoji za odvodnike prenapetosti stopnje Ill.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | Splosni napotki za varnost

é OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

= Napeljava kablov sistema mora biti skladna z veljavno zakonodajo.

= Zunanje ozicenje MORA biti izvedeno v skladu z vezalno shemo, dobavljeno z
izdelkom.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi
robovi. Prepricajte se, da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. Enote NE ozemljujte s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroci elektri¢ni udar.

= Obvezno uporabite loceno napajalno vezje. NIKOLI ne uporabite napajalnega
vezja, v katerega so prikljucene druge naprave.

* Obvezno namestite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Obvezno namestite zemljosti¢no zai¢ito. Ce tega ne storite, lahko pride do
elektricnega udara ali pozara.

= Ko namescate zemljosti¢no zascito, pazite, da je zdruzZljiva z inverterjem (odporna
na visokofrekvencne elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju
zascite.

OPOZORILO
® Ko zakljucite napeljavo elektricnih kablov, se prepric¢ajte, da so vsi elektricni

sestavni deli in vse priklju¢ne sponke v omarici z elektricnimi sestavnimi deli varno
pritrjeni.

= Obvezno zaprite vse pokrove, preden zazenete enoto.

OPOMIN
= Ko priklju¢ujete napajanje: najprej povezite ozemljitev, nato pa izvedite povezave

za prenos elektricnega toka.

= Ko izkljuCujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos elektri¢nega toka,
nato pa Se ozemljitev.

* DolZina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom mora
biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer,
da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:

(1) o Je
v X X

®= NE prikljucujte vodnikov razlicnih debelin na priklju¢ne sponke napajanja
(ohlapnost napajalnih vodnikov lahko povzroci neobicajno segrevanje).

= Pri prikljucevanju vodnikov enake debeline naredite tako, kot je prikazano na sliki
zgoraj.

= Za oZiCenje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga trdno prikljucite, nato pa
zavarujte, da bi preprecili, da se zunanja sila prenese na priklju¢no plosco.

* Uporabite ustrezen izvija¢ za privijanje vijakov na prikljucku. lzvija¢ z malim
nastavkom lahko poskoduje glavo vijaka in onemogoci ustrezno zategovanje.

= S premocnim zategovanjem lahko vijake na prikljuckih polomite.
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2 | Splosni napotki za varnost

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter
lahko NI dovolj, da bi se preprecil Sum.

®

OPOMBA
Velja SAMO, Ce je napajanje trifazno in je nacin zagona kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Ce obstaja moznost, da bi do obrnjene faze prislo po trenutnem izpadu in se
napajanje VKLAPLIA in IZKLAPLJA med delovanjem izdelka, prikljucite vezje za zascito
pred obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo lahko povzroci okvaro
kompresorja in drugih delov.

Vodnik za monterja
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

3 Specificha varnostna navodila za monterja

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Namescanje enote (glejte "6 Namescanje enote" [» 20])

OPOZORILO

MontaZo mora izvesti monter, izbira materialov in montaza pa morata ustrezati
veljavni zakonodaji. Zadevni standard za Evropo je EN378.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladis¢ena tako, da se prepreci mehanske poskodbe, in v dobro
prezracenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujoCe naprave na plin ali delujoCega elektricnega grelnika). Poleg tega
mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splosnih varnostnih ukrepih.

OPOMIN

Pri stenah s kovinskimi okvirji ali plos¢ami uporabite v steno vdelano cev in pokrov za
luknjo v steni, da preprecite morebitno segrevanje, elektri¢ni Sok ali pozar.

> B P

Namescanje cevi (glejte "7 Namescanje cevi” [» 29])

OPOMIN

Cevi in spoji sistema split morajo biti narejeni s stalnimi spoji, ko so v zasedenem
prostoru, razen Ce so to spoji, ki povezujejo neposredno cevi z notranjimi enotami.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

OPOMIN

= Nepopolna razsiritev lahko povzroci iztekanje hladiva.

> B P

® Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove razSiritve, da preprecite
uhajanje plinastega hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so priloZzene enoti. Uporaba drugacnih holandskih
matic lahko povzroci puscanje plinastega hladiva.

Namescanje elektricnih sestavnih delov (glejte "8 Elektricna napeljava" [» 34])

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO

= QOzicenje MORA v celoti opraviti pooblascen elektricar, izvedba pa MORA ustrezati
veljavni zakonodaji.

OPOZORILO
VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

= |zdelajte elektricne prikljucke na fiksno oZi¢enje.

= Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse elektricne povezave MORAJO biti
skladni z veljavno zakonodajo.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

A

OPOZORILO

= Ce ima napajalni kabel napa¢no N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.

= Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev
lahko povzrodi elektricni udar.

= Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokovnih krogov.

= |zberite elektricno oZicenje s kabelskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prisli v
stik z ostrimi robovi ali cevmi, Se posebej na visokotlacni strani.

* NE uporabljajte oblepljenih Zic, veczilnih vodnikov, podaljskov ali povezav iz
zvezdastega sistema. Povzrocijo lahko pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z
inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko
povzroci nesrece.

OPOZORILO

Uporabite prekinjalo za odklop vseh polov z vsaj 3 mm med kontaktnimi tockovnimi
rezami, ki omogocajo popolni odklop v IIl. kategoriji previsoke napetosti.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel po$kodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno
usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prislo do nevarne situacije.

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To lahko povzroci elektricni udar
ali pozar.

OPOZORILO
= V enoto ne namescajte elektricnih delov, kupljenih v lokalni trgovini.

® NE razpeljujte napajanja za odvodno crpalko itd. s prikljuénega bloka. To lahko
povzro€i elektri¢ni udar ali pozar.

> BB B P

OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od bakrenih cevi brez
termoizolacije, saj se te cevi zelo segrejejo.

Vodnik za monterja
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4 O skatli

Upostevajte naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto NUJNO pregledati glede poskodb in celovitosti. O vsaki
poskodbi ali manjkajocih delih JE TREBA takoj porocati prevoznikovemu agentu za
zahtevke.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im blizje mestu montaze, da bi preprecili
morebitne poSkodbe med premikanjem.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na konéno mesto
namestitve.

= Ko upravljate enoto, upostevajte naslednje:

|1| Lomljivo, z enoto ravnajte pazljivo.

Enota naj bo postavljena pokonci, da se ne bi poskodovala.

4.1 Notranja enota

4.1.1 Razpakiranje notranje enote

4.1.2 Odstranjevanje opreme iz notranje enote

1 Odstranite:
= vrecko z dodatki na dnu embalaze,

= pritrdilno plosco, pripeto na zadnjo steno notranje enote.

\

1= [1x [1x 2x 2% |1x
|
250 @
7
Splosni varnostni ukrepi
Pritrditveni vijak notranje enote (M4x12L). Glejte "9.3 Da bi pritrdili enoto na

L

a b c¢ d e f g
Priro¢nik za montazo
Prirocnik za uporabo
pritrdilno plos¢o" [r 40].
e Suha baterija AAA.LRO3 (alkalna) za uporabniski vmesnik

S n T O
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f Drzalo uporabniskega vmesnika
g Uporabniski vmesnik
h  Pritrdilna plosc¢a
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5 O enoti

5 OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

5.1 Razpostavitev sistema

5.2 Razpon del

Notranja enota

Servisni pokrov

Zracni filtri

Cevi za hladivo, gibljiva odtoc¢na cev in kabel za medsebojno povezavo
Izolacijski trak

® QO n T O

ovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlaznostnih razponih, tako da bo
njegovo delovanje varno in ucinkovito.

Nacin delovanja Razpon delovanja

Hlajenje!®® = Zunanja temperatura: 10~46°C DB
= Temperatura v prostoru: 18~32°C DB

= Vlaznost v prostoru: <80%

Ogrevanje® = Zunanja temperatura: —15~24°C DB

= Temperatura v prostoru: 10~30°C DB

Susenje® = Zunanja temperatura: 10~46°C DB
= Temperatura v prostoru: 18~32°C DB

= Vlaznost v prostoru: <80%

@ Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, ¢e enota deluje zunaj razpona
delovanja.
® pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, ¢e enota deluje zunaj razpona delovanja.
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6 NamescCanje enote

OPOZORILO
Montazo mora izvesti monter, izbira materialov in montaza pa morata ustrezati

veljavni zakonodaji. Zadevni standard za Evropo je EN378.

V tem poglavju

6.1 Priprava mesta namestitve

6.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranjo enoto
6.2 Odpiranje enote...
6.2.1 Da bi odstranili ¢elno plosc¢o
6.2.2 Da bi odprli servisni pokrowv......

6.2.3 Da bi odstranili ¢elno vetrno zascito....
6.2.4 Da bi odstranili pokrov omarice za elektri¢no oZicenje
6.3 Namescanje Notranje N0t .......coveevveverieirieeieceeeee

6.3.1 Da bi namestili pritrdilno plosco ..
6.3.2 Da bi izvrtali luknjo v steno ..............
6.3.3 Da bi odstranili pokrov prikljucka cevi.
6.4 Povezovanje cevi za odtok....
6.4.1 SPIOSNT NAPOLKI ..
6.4.2 Da bi povezali cevi na desni strani, desno zadaj ali desno spodaj ...
6.4.3 Da bi prikljucili cevi na levi strani, levo zadaj, levo spodaj ...
6.4.4 Preverjanje, da nikjer ne pusca voda

6.1 Priprava mesta namestitve

20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28

Izberite namestitveno mesto, ki omogoca dovolj prostora za prenos enote na

mesto namestitve in z njega.

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Ce
morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje, razbijanje zidov itd.), pri

katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

OPOZORILO
Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci mehanske poskodbe, in v dobro

prezracenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujoce naprave na plin ali delujocega elektri¢cnega grelnika). Poleg tega
mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splosnih varnostnih ukrepih.

6.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranjo enoto

INFORMACUA

[ ]
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "2 Splosni napotki za
varnost" [» 7].

° INFORMACIA
l Zvocni tlak je nizji od 70 dBA.

= Zracni pretok. Prepricajte se, da ne bo ni¢ preprecevalo zracnega pretoka.

= Kondenzat. Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= lzolacija stene. Ko razmere v stenah presezejo 30°C in relativno vlaznost 80%, ali

ko je v steno dovajan sve? zrak, je potrebna dodatna izolacija (najmanj 10 mm

debeline, polietilenska pena).
Vodnik za monterja 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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= Trdnost stene. Preverite, ali sta stena ali strop dovolj mocna, da bosta prenesla
maso notranje enote. Ce obstaja tveganje, ju utrdite, preden namestite enoto.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 3 metri
lahko NISO dovolj, da bi se preprecil Sum.

= |zberite mesto, kjer hrup zaradi delovanja ali izpust vroCega/mrzlega zraka iz
enote ne bo nikogar motil. Mesto mora biti izbrano v skladu z veljavno
zakonodajo.

* Fluorescentne lu€i. Ko namescate brezzicni daljinski krmilnik (uporabniski
vmesnik) v prostor s fluorescentnimi lu¢mi, upostevajte naslednje, da ne bi prislo
do motenj:

- Brezzi¢ni daljinski krmilnik (uporabniski vmesnik) namestite kolikor mogoce
blizu notranje enote.

- Notranjo enoto namestite ¢im dlje od fluorescentnih luci.

Enote NI priporocljivo namescéati na naslednjih mestih, saj to lahko skrajsa
Zivljenjsko dobo enote:

= Kjer napetost mocno niha
= V vozilih ali plovilih
= Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpseno olje ali oljne
pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter povzrocijo pusc¢anje vode.

= Na mestih, kjer bi bila enota izpostavljena neposredni soncni svetlobi.
=\ kopalnicah.

= |zogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v bliZini spalnice), da hrup
delovanja ne bi povzrocal tezav.

OPOMBA
Predmetov, ki se ne smejo zmociti, NE postavljajte pod notranjo in/ali zunanjo enoto.

Sicer lahko kondenziranje na enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zracnem filtru
ali zamasitev odvodnih cevi povzrocijo kapljanje in se lahko predmeti pod enoto
zamazejo ali poskodujejo.

= Razmiki. Namestite enoto vsaj 1,8 m od tal in upostevajte naslednje razdalje od
sten in stropa:

2100

=50 250

(mm)

6.2 Odpiranje enote

6.2.1 Da bi odstranili ¢elno plo$c¢o

1 Zadrzite celno plosco za jezicke plosce na obeh straneh in jo odprite.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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2 Odstranite ¢elno plosco, tako da jo zadrsate v desno in jo povlecete proti sebi.
Rezultat: Os ¢elne plosce na 1 strani bo odklopljena.

3 Odklopite os ¢elne plosce na drugi strani na enak nacin.

a Os cCelne plosce

6.2.2 Da bi odprli servisni pokrov

1 Odstranite 1 vijak s servisnega pokrova.

i B

a Vijak servisnega pokrova
b Servisni pokrov

6.2.3 Da bi odstranili ¢elno vetrno zascito

OPOMIN
Pri namescanju, vzdrZevanju ali servisiranju sistema uporabljajte ustrezno osebno

zascitno opremo (zascitne rokavice, varnostna ocala ...).

1 Za odstranitev zracnega filtra morate najprej odstraniti ¢elno plosco.
2 Odstranite 2 vijaka vetrne zascite.

3 Potisnite navzgor 3 zgornje kaveljcke, oznacene s simbolom s 3 krogci.

I
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a Zgornja resetka
b Simbol s tremi krogci

4 Priporo¢amo vam, da odprete loputo, preden odstranite ¢elno vetrno zascito.

5 Obe roki polozite pod sredino Celne vetrne zascite, potisnite jo navzgor in nato
proti sebi.

6.2.4 Da bi odstranili pokrov omarice za elektri¢no oZicenje

1 Odstranite Celno vetrno zascito.
2 Odstranite 1 vijak z omarice za elektri¢no ozicenje.

3 Odprite pokrov omarice z elektricnim oZicenjem, tako da povlecete za Strleci
del na vrhu pokrova.

4 Odpnite jezicek na spodnji strani in odstranite pokrov omarice za elektri¢no
oziCenje.

a Jezicek
b Strleci del na vrhu pokrova
¢ Vijak

6.3 NamescCanje notranje enote

V tem poglavju

6.3.1 Da bi namestili PritrdilN0 PIOSCO .....viviiiiiieiiici et 23
6.3.2 Da bi izvrtali luknjo v steno 24
6.3.3 Da bi odstranili POKIrov PriklJUCKA CEVI .......iuiuieiiieieicieeee ettt 25

6.3.1 Da bi namestili pritrdilno plosco

1 Zacasno pritrdite pritrdilno plosco.
2 Pritrdilno plosco poravnajte.

3 Z metrom dolocite in oznacite mesta vrtanja v steno. Konec metra postavite
na oznako ">".

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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4 Koncajte namestitev, tako da pritrdilno plosco v steno privijete z vijaki M4x25L
(iz lokalne dobave).

INFORMACUA

Odstranjeni ¢ep prikljucka cevi lahko namestite v Zep na pritrdilni plosci.

i @

237 116

O

o

Py L
N
a
1e) v
< <
385 385
a 770 a (mm)
a Priporoc¢ena mesta za pritrditev pritrdilne plosce fl Izmerite tocko za sredisce luknje cevi ">" (na levo)
b Zepek za pokrov vratc za cev f2 Izmerite tocko za sredisée luknje cevi ">" (na desno)
¢ Jezicki za postavljanje vodne tehtnice g Konec cevi za plin
d Luknja skozi zid @65 mm h Konec cevi za tekocino
e PolozZaj cevi za odvod kondenzata i Sredisce enote

6.3.2 Da biizvrtali luknjo v steno

OPOMIN
Pri stenah s kovinskimi okvirji ali ploS¢ami uporabite v steno vdelano cev in pokrov za

luknjo v steni, da preprecite morebitno segrevanje, elektri¢ni Sok ali pozar.

OPOMBA
Pazite, da boste zatesnili reze okoli cevi z zatesnitvenim materialom (iz lokalne

dobave), da ne bi prislo do puscanja vode.

1 Vstenoizvrtajte luknjo s premerom 65 mm in naklonom navzdol proti ven.
2V luknjo v steni vstavite cev.

3 Na cev v steni namestite pokrov.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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b a (mm)

a Vsteno vdelana cev
b Kit
¢ Pokrov luknje v steni

4 Ko koncate oZicenje, cevi za hladilno sredstvo in odtocne cevi NE pozabite
zatesniti reZe s kitom.

6.3.3 Da bi odstranili pokrov prikljucka cevi

i

INFORMACUA

Da bi povezali cevi na desni, desno spodaj, levi, ali levo spodaj, MORATE odstraniti
pokrov prikljucka.

1 Odrezite pokrov prikljucka cevi v notranjosti Celne vetrne zascite z lo¢no
Zagico.

®

OPOMBA

NE uporabljajte kles¢ Scipalk za odstranjevanje pokrova odprtine za cev, saj bi to
poskodovalo celno vetrno zascito.

6.4 Povezovanje cevi za odtok

V tem poglavju

6.4.1 SIS NMAPOTKI etttk n ettt 26
6.4.2 Da bi povezali cevi na desni strani, desno zadaj ali desno SPOTa] .......ovcvveveiiiiiiiiiieiec e 27
6.4.3 Da bi prikljucili cevi na levi strani, [evo zadaj, 18V0 SPOTA] .....cviviiriiieiiieiieeeee s 27
6.4.4 Preverjanje, da Nikjer N€ PUSEA VOO ......oiiiiiiieieiciee ettt 28
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6.4.1 Splosni napotki

= Dolzina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.

= Premer cevi. Ce je potrebna uporaba podaljska gibke odtoéne cevi ali vdelana

cev za odvod kondenzata, uporabite ustrezne dele, ki se ujemajo s koncem cevi.
© 2

Q

OPOMBA
= Gibljivo odtoc¢no cev polozite z naklonom navzdol.

= Pasti NISO dovoljene.

= Konca gibljive cevi nikoli NE postavite v vodo.

= Podaljsek gibljive odto¢ne cevi. Da bi podaljsali gibljivo odto¢no cev, uporabite

gibljivo cev iz lokalne dobave z notranjim @16 mm. NE pozabite uporabiti cevi za
toplotno izolacijo na notranjem delu podaljska.

a ©
‘ Q

a Notranji enoti priloZena cev za odvod kondenzata
b Cev za toplotno izolacijo (ni priloZena)
¢ PodaljSek cevi za odvod kondenzata

= Toga cev iz polivinilklorida. Ko povezujete togo cev iz polivinilklorida (nazivni
@13 mm) neposredno z gibljivo odto¢no cevjo in z obstoje¢imi cevmi na mestu
inStalacije, uporabite odvodno pipo iz lokalne dobave (nazivni @13 mm).

a @ b c
2 | |
L = NI B | L
a Notranji enoti priloZena cev za odvod kondenzata

b Odvodna pipa z nazivnim @13 mm (iz lokalne dobave)
¢ Toga cev iz polivinilklorida (iz lokalne dobave)

= Kondenzacija. lzvedite varnostne ukrepe proti kondenzaciji.

Izolirajte vse
izpustne cevi v stavbi.

1 Vstavite gibljivo odto¢no cev v odtocno cev, kot prikazuje naslednja slika, tako
da je NI mogoce izvledi iz odtocne cevi.

| O

>50

| mm
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6.4.2 Da bi povezali cevi na desni strani, desno zadaj ali desno spodaj

INFORMACUA

[ ]
l Tovarnisko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi na levi strani, jih odstranite z
desne in namestite na levo.

1 Gibljivo odto¢no cev pritrdite s samolepilnim vinilnim trakom pod cevi za
hladivo.

2 Gibljivo odtoc¢no cev in cevi za hladivo skupaj ovijte z izolacijskim trakom.

Cev desno

Cev desno spodaj

Cev desno zadaj

Odstranite ¢ep prikljucka cevi za cev na desni
Odstranite ¢ep prikljucka cevi za cev desno spodaj

To Om>

6.4.3 Da bi prikljucili cevi na levi strani, levo zadaj, levo spodaj

INFORMACUA

o
l Tovarni$ko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi na levi strani, jih odstranite z
desne in namestite na levo.

1 Odstranite vijak na desni, s katerim je pritrjena izolacija, in odstranite gibljivo
odtocno cev.

2 Odstranite odtocni ¢ep na levi strani in ga prestavite na desno.

OPOMBA
Olja za mazanje (hladilnega olja) ne nanasajte na ¢ep za odvod kondenzata, ko ga

vstavljate. Cep za odvod kondenzata lahko razpade in povzrodi puscanje odtocne
tekocine skozi cep.

E\W%
— ¥

a 4 mm Sestkotni kljuc

3 Vstavite gibljivo odtocno cev na levi strani in je ne pozabite zategniti s
pritrditvenim vijakom; sicer lahko pride do pus¢anja vode.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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a Pritrditveni vijak za izolacijo
b Gibka odvodna cev

4 Pritrdite gibljivo odtoc¢no cev na spodnjo stran cevi za hladivo s samolepilnim
vinilnim trakom.

|

A Cevlevo

B Cev levo zadaj

C Cev levo spodaj

a Odstranite Cep prikljucka cevi za cev na levi

b Odstranite Cep prikljucka cevi za cev levo spodaj

6.4.4 Preverjanje, da nikjer ne pusca voda

1 Odstranite zracne filtre.

2 Pocasi vlijte v zbirno posodo za kondenzat priblizno 1 liter vode in preverite,
ali kje pusca.
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7 Namescanje cevi

V tem poglavju

7.1 PriPrava CEVI Za NIATIVO ..ottt ettt et st s ettt n ettt 29
7.1.1 Zahteve za cevi za hladivo 29
7.1.2 Izolacija cevi za hladivo 30
7.2 Povezovanije cevi za hladivo 30
7.2.1 O prikljucevanju cevi za hladivo 30
7.2.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo 30
7.2.3 Navodila pri prikljuevanju cevi za hladivo 31
7.2.4 Napotki za upogibanje cevi 32
7.2.5 Robljenje konca cevi 32
7.2.6 Da bi prikljucili cevi za hladivo na notranjo enoto. 33
7.1 Priprava cevi za hladivo
7.1.1 Zahteve za cevi za hladivo
OPOMIN
Cevi in spoji sistema split morajo biti narejeni s stalnimi spoji, ko so v zasedenem
prostoru, razen Ce so to spoji, ki povezujejo neposredno cevi z notranjimi enotami.
OPOMBA
Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s hladivom. Uporaba fosforne
kisline deoksidira brezsivni baker cevi za hladivo.
° INFORMACIA
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "2 Splosni napotki za
varnost" [» 7].
= Tujki v ceveh (vklju¢no z olji za izdelovanje) smejo dosegati najve¢ <30 mg/10 m.
Premer cevi za hladivo
Uporabite cevi z enakim premerom, kot so prikljucki na zunanjih enotah:
Zunanji premer cevi (mm)
Cevi za tekocCine Cevi za plin
?6,4 ?9,5
Material cevi za hladivo
= Material za cevi: fosforna kislina deoksidira brezsivni baker
= Prirobnicni spoji: Uporabljajte le kaljen material.
= Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten:
Zunanji premer (@) Stopnja trdote Debelina (t)?
6,4 mm (1/4") Kaljeno (0) >0,8 mm @
9,5 mm (3/8") Kaljeno (O)
@ Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High"
na identifikacijski ploscici enote) bodo morda potrebne Sirse cevi.
FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B P DAIKIN Vodnik za monterja
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7.1.2 lzolacija cevi za hladivo

= Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:

- s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do 0,045 kcal/mh
°C),
- s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.

= Debelina izolacije

Zunanji premer cevi (@,) | Notranji premer izolacije Debelina izolacije (t)
(?)

6,4 mm 8~10 mm >10 mm

9,5mm 10714 mm >13 mm

Ce je temperatura visja od 30°C in je vlaznost visja od RH 80%, mora biti
zatesnitvenega materiala vsaj 20 mm, da bi preprecili nastanek kondenzata na
povrsju zatesnitvenega materiala.

7.2 Povezovanje cevi za hladivo

7.2.1 O priklju€evanju cevi za hladivo

Pred priklju¢evanjem cevi za hladivo

Prepricajte se, da sta zunanja in notranja enota namesceni.

Obicajen potek
Prikljucevanje cevi za hladivo zajema:
= Priklju¢evanje cevi za hladivo na notranjo enoto
= Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto
= |zoliranje cevi za hladivo
= Upostevajte navodila za:

- Upogibanje cevi

- lzdelavo razsiritev na koncih cevi

- Uporabo zapornih ventilov

7.2.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo

INFORMACUA

°
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= "2 Splosni napotki za varnost" [» 7]

= "7.1 Priprava cevi za hladivo" [» 29]

fi NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE
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OPOMBA
= Uporabite holandsko matico, pritrjeno na enoto.

= Da bi preprecili uhajanje plina, hladilno olje nanesite SAMO na notranjo povrsino
razsiritve. Uporabite hladilno olje za R32 (FW68DA).

= Spojev NE uporabljajte znova.

OPOMBA
= V delu z razsiritvijo NE uporabljajte mineralnih olj.

* Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote R32, vanjo NIKOLI ne namescajte
susilnika. Susilni material lahko raztopi in poskoduje sistem.

OPOMBA
Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi varnostnimi ukrepi:

= Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva ne vstopijo nobene druge
snovi (npr. zrak).

® Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R32.

= Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z manometrskim priklju¢kom),
ki je zasnovano posebej za napeljavo R32 in je tlacno obstojno, da bi preprecili, da
se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primesajo v sistem.

= Cevi montirajte tako, da razsiritev NE bo izpostavljena mehanski obremenitvi.

= NE pustite cevi brez nadzora na mestu namestitve. Ce namestitev NI dokonéana v
1 dnevu, cevi zascitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da preprecite, da bi v
cevovod vstopili umazanija, tekocine ali prah.

= Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene (glejte spodnjo sliko).

,I_E'l@t:__'u;@:@%

X v X
Enota Cas za namestitev Metode za zascito
Zunanja enota >1 mesec Stisnite cev
<1 mesec Cev stisnite ali jo oblepite z
Notranja enota Ne glede na ¢asovno obdobje izolirnim trakom

7.2.3 Navodila pri prikljucevanju cevi za hladivo

Pri prikljuevanju cevi upostevajte naslednje napotke:

= Ko prikljucujete holandsko matico, premazite razsiritev z notranje strani z etrskim
ali esterskim oljem. Privijte jo ro¢no za 3 ali 4 obrate, preden jo zategnete.

— v
T
I
!

= Ko odvijate holandsko matico, VEDNO uporabljajte dva klju¢a hkrati.

= Ko prikljucujete cevi, za zategovanje holandske matice vedno uporabite so¢asno
vilicasti in momentni klju¢. S tem boste preprecili pokanje matic in pusc¢anje.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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Momentni kljuc
Vilicasti kljuc
Cevna spojka
Holandska matica

a
b
c
d

Premer cevi (mm) | Navojni moment | Premer razsiritve | Oblika razsiritve

(Nem) (A) (mm)
06,4 15~17 8,79,1
?9,5 33~39 12,8+13,2

7.2.4 Napotki za upogibanje cevi

Za krivljenje cevi uporabite orodje za krivljenje cevi. Vse krivine cevi naj bodo kar se
da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

7.2.5 Robljenje konca cevi

ﬁ OPOMIN
= Nepopolna razsiritev lahko povzroci iztekanje hladiva.

® Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove razsiritve, da preprecite
uhajanje plinastega hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so priloZzene enoti. Uporaba drugacnih holandskih
matic lahko povzroci puscanje plinastega hladiva.

1 Odrezite konec cevi z rezalnikom za cevi.

2 Odstranite srh z roba cevi in jo pri tem drzite obrnjeno navzdol, tako da opilki
NE zaidejo v cev.

a Rezite to¢no pod pravim kotom.
b Odstranite srh.

3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo namestite na cev.

4 Zarobite cev. Postavite jo natanko v poloZaj, prikazan v naslednji sliki.

AV

Orodje za robljenje Obicajno orodje za razsiritev cevi
cevi za R32 (sklopni tip) Sklopni tip Tip s krilno matico
(Tip Ridgid) (Tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Preverite, ali je razsiritev pravilno izvedena.
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a Notranja povrsina razsiritve MORA biti brezhibna.
b Konec cevi mora biti enakomerno zarobljen v popoln krog.
¢ Prepricajte se, da ste namestili holandsko matico.

7.2.6 Da bi prikljucili cevi za hladivo na notranjo enoto
@ OPOZORILO: BLAGO VNETLUIV MATERIAL
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

= Dolzina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.

1 Prikljucite cevi za hladivo na enoto s prirobni¢nimi spoji.

2 lzolirajte cevi za hladivo, kabel za medsebojno povezavo in gibljivo odtocno
cev na notranji enoti, kot sledi:

Cev za hladivo v plinastem stanju

Izolacija cevi za hladivo v plinastem stanju
Kabel za medsebojno povezavo

Cev za hladivo v teko¢em stanju

Izolacija cevi za hladivo v teko¢em stanju
Ovojni trak

Gibka odvodna cev

OPOMBA
Zagotovo izolirajte vse cevi za hladivo. Neizolirane cevi lahko povzrocijo tvorjenje

kondenzata.

a
b
c
d
e
f
g
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8 Elektricna napeljava

V tem poglavju

8.1 Prikljucevanje eleKtriCNEE@A OZICENJA .. c.iieuiieiiietei ettt ettt s ettt s e s st s ettt s ettt 34

8.1.1
8.1.2
8.13

Napotki za varnost pri priklju¢evanju elektri¢nega ozi¢enja.

Napotki za priklju¢evanje elektriCNega OZICENJA .. ..c.ivieieiiieieee ettt 35
Specifikacije za standardne KOMPONENTE OZICEN]A......c.iouiiiieiieieieeiee e 36

8.2 Da bi povezali elektricno 0ZiCenje Na NOTrANJO ENOTO ..c.i.iiuiiiiiiei ettt 36

8.1 PrikljuCevanje elektricnega oZicenja

Pred prikljucevanjem elektri¢nega oZicenja

Prepricajte se, da so cevi za hladivo prikljucene in pregledane.

Obicajen potek

Prikljucevanje elektricnega ozicenja obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Prepricajte se, da napajalni sistem ustreza elektricnim specifikacijam enot.

Prikljucevanje elektricnega oZicenja na zunanjo enoto.

2
3 Prikljucevanje elektri¢nega ozZi¢enja na notranjo enoto.
4

Prikljucitev glavnega napajanja.

8.1.1 Napotki za varnost pri priklju¢evanju elektri¢nega oZi¢enja

A\

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

A

OPOZORILO

= QOzicenje MORA v celoti opraviti pooblascen elektricar, izvedba pa MORA ustrezati
veljavni zakonodaji.

= |zdelajte elektricne prikljucke na fiksno oZi¢enje.

= Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse elektricne povezave MORAJO biti
skladni z veljavno zakonodajo.

A

OPOZORILO

VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

i @

INFORMACUA

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "2 Splosni napotki za
varnost" [» 7].

i @

INFORMACUA

Preberite tudi "8.1.3 Specifikacije za standardne komponente oZi¢enja" [» 36].

Vodnik za monterja
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8 | Elektri¢na napeljava

é OPOZORILO
= Ce ima napajalni kabel napa¢no N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.

= Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev
lahko povzrodi elektri¢ni udar.

* Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokovnih krogov.

= |zberite elektricno ozZicenje s kabelskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prisli v
stik z ostrimi robovi ali cevmi, Se posebej na visokotlacni strani.

* NE uporabljajte oblepljenih Zic, veczilnih vodnikov, podaljskov ali povezav iz
zvezdastega sistema. Povzrocijo lahko pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.
= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z

inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko
povzroci nesrece.

OPOZORILO

Uporabite prekinjalo za odklop vseh polov z vsaj 3 mm med kontaktnimi tockovnimi
rezami, ki omogocajo popolni odklop v Ill. kategoriji previsoke napetosti.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno
usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prislo do nevarne situacije.

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To lahko povzroci elektricni udar
ali pozar.

OPOZORILO
= V enoto ne namescajte elektricnih delov, kupljenih v lokalni trgovini.

® NE razpeljujte napajanja za odvodno ¢rpalko itd. s prikljuénega bloka. To lahko
povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od bakrenih cevi brez
termoizolacije, saj se te cevi zelo segrejejo.

> BB B P

8.1.2 Napotki za prikljucevanje elektricnega ozicenja

Upostevajte naslednje:

= Ce uporabljate pletene Zi¢ne vodnike, na konec kabla pritrdite okrogli obrobljeni
prikljuc¢ek. Okrogli obrobljeni prikljucek namestite na vodnik do pokritega dela in
prikljucek privijte z ustreznim orodjem.

S

b a

0

a Pleteni Zi¢ni vodnik
b Okrogli obrobljeni prikljucek

= Pri namescanju vodnikov uporabite naslednji postopek:
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8 | Elektricna napeljava

Vrsta vodnika Postopek namestitve
Enozilni vodnik cb
L
A [@)|-A °:@ﬂ
g—a a
a Spiralni enoZilni vodnik
b Vijak
¢ Ploska podlozka
Pleteni Zi¢ni vodnik z cb a be
okroglim obrobljenim |E|) ‘ B ‘ P J
riklju¢kom & a
prikl 28 N —
v X
a Prikljucek
b Vijak
¢ Ploska podloZka
v/ Dovoljeno
X NI dovoljeno
Navojni momenti
Predmet Navojni moment (Nem)
M4 (X1M) 1,2
M4 (zemlja)

= Ozemljitveni vodnik med zadrZevalnikom vodnika in prikljuckom mora biti daljsi
od drugih vodnikov.

1-3

S

8.1.3 Specifikacije za standardne komponente oZi¢enja

Komponenta

Kabel za medsebojno povezavo 4-7ilni kabel 21,5 mm?2~2.5 mm?,

(notranja<>zunanja) uporaben za 220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)

8.2 Da bi povezali elektricno ozicenje na notranjo enoto

OPOZORILO
Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetis¢e za

majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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8 | Elektri¢cna napeljava

OPOMBA
= Poskrbite za to, da bosta vodnika za napajanje in prenos podatkov locena.

OzZicenje prenosa in napajanje se lahko krizata, vendar ne smeta potekati
vzporedno.

* Da bi preprecili morebitne elektricne interference, mora biti razdalja med obema
vrstama vodnikov VEDNO najmanj 50 mm.

Elektricna dela naj se izvajajo v skladu s priro¢nikom za montazo in nacionalnimi
predpisi ali pravili prakse.

1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdilne plos¢e. Uporabite oznake "A" kot
vodilo.

Pritrdilna plosc¢a (pripomocek)

Kos embalirnega materiala za podporo
Kabel za medsebojno povezavo

Vodilo za kabel

Q. n TOQO

2 Odprite celno plos¢o in nato servisni pokrov. Glejte "6.2 Odpiranje
enote" [» 21].

3 Povlecite kabel za medsebojno povezavo od zunanje enote skozi odprtino v
steni, nato skozi zadnjo stran notranje enote in skozi ¢elno stran.

Opomba: Ce je bil kabel za medsebojno povezavo vnaprej ogoljen, konce zavarujte
z izolacijskim trakom.

4 Konec kabla zapognite navzgor.

lelalo)le

12 ®
IR

a Priklju¢na sponka
b Blok z elektricnimi komponentami
¢ Kabelska sponka

Ogolite priblizno 15 mm konca kabla.

6 Uskladite barve kablov s stevilkami prikljuckov na priklju¢nih plos¢ah notranje
enote in ¢vrsto pritrdite vijake kablov na ustrezne prikljucke.

Ozemljitveni vodnik prikljucite na ustrezno priklju¢no sponko.
Dobro pritrdite Zice z vijaki na prikljuckih.

Povlecite za Zice, da se prepricCate, ali so dobro pritrjene, in jih zavarujte z
ustreznimi drzali.

10 Zice oblikujte, tako da se servisni pokrov dobro zapira, nato pa ga zaprite.
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9 | ZakljuCevanje montaZe notranje enote

9 ZakljuCevanje montaze notranje enote

9.1 Da biizolirali cev za odvod kondenzata, cevi za hladivo in kabel za
medsebojno povezavo

1 To naredite, ko so cevi za odvod kondenzata, hladivo in elektricno oZicenje
poloZeni. Ovijte cevi za hladivo, povezovalne kable in gibljivo odto¢no cev
skupaj z izolacijskim trakom. Ovijte, tako da je vsak naslednji ovoj traku vsaj na
polovici Sirine prejSnjega ovoja.

a b

T < O |

Gibka odvodna cev

Kabel za medsebojno povezavo

Pritrdilna plosc¢a (pripomocek)

Cevi za hladivo

Pritrditveni vijak notranje enote M4x12L (dodatek)
Spodnji okvir

-0 Q0 T O

9.2 Da bi potegnili cevi skozi odprtino v steni

1 Oblikujte cevi za hladivo v skladu z oznakami poti na pritrdilni plosci.

Gibka odvodna cev

To luknjo zadelajte s kitom ali podobnim materialom
Samolepilni vinilni trak

Izolacijski trak

Pritrdilna plosc¢a (pripomocek)

D Qn TO

OPOMBA
* NE upogibajte cevi za hladivo.

= NE potiskajte cevi za hladivo v spodnji okvir Celne vetrne zascite.
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9 | Zaklju¢evanje montaze notranje enote

2 Povlecite gibko odvodno cev in cevi za hladivo skozi luknjo v zidu in zatesnite
rezo s kitom.

9.3 Da bi pritrdili enoto na pritrdilno plosco

1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdilne plos¢e. Uporabite oznake "A" kot
vodilo.

S

2 Pritisnite spodnji okvir enote z obema rokama, nato ga obesite na spodnje
kaveljcke pritrdilne plosce. Pazite, da NE boste nikjer pretisnili kablov.

Opomba: Pazite, da se kabel za medsebojno povezavo NE bo ujel v notranjo
enoto.

3 Pritisnite spodnji rob notranje enote z obema rokama, tako da se ujame na
kaveljcke pritrdilne plosce.

4 Pritrdite notranjo enoto na pritrditveno plosco z 2 pritrditvenima vijakoma za
notranjo enoto M4x 12L (dodatek).

9.4 Zapiranje enote

9.4.1 Da bi zaprli pokrov omarice za elektricno ozicenje

1 Zapnite pokrov omarice z elektricnim ozicenjem na spodniji jezicek.
2 Zaprite ga in zadrsajte pokrov v zgornja dva jezicka.

3  Pritrdite omarico za elektri¢no oZicenje z 1 vijakom.

9.4.2 Da bi spet namestili ¢elno vetrno zascito

1 Namestite Celno vetrno zascito in trdno zataknite zgornje 3 kaveljcke.
2 2 vijaka spet privijte na Celno vetrno zascito.

3 Montirajte zracni filter in nato ¢elno plosco.

9.4.3 Da bi zaprli servisni pokrov

1 Postavite servisni pokrov na njegovo originalno mesto na enoti.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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9 | ZakljuCevanje montaZe notranje enote

2 Privijte 1 vijak servisnega pokrova.

9.4.4 Da bispet namestili celno plosco

1 Namestite ¢elno plosco. Poravnajte osi z rezami in jih potisnite do konca.

2 Pocasi zaprite ¢elno plosco in pritisnite na obeh straneh v sredini.
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10 Konfiguracija

10.1 Da bi nastavili drug kanal infrardecCega sprejemnika signala na
notranji enoti

Ce sta v prostoru names&eni 2 notranji enoti, je mogoce za 2 uporabnigka vmesnika
nastaviti razlicna naslova.

1 Odstranite baterije iz uporabniskega vmesnika.

2 Prerezite naslovniski mosticek.

a
o+ | 1

a Naslovniski mosticek

OPOMBA
Pazite, da NE boste poskodovali okoliskih sestavnih delov, ko rezete naslovniski

mosticek.

3 Vkljucite napajanje.

Rezultat: Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referencni
polozaj.

INFORMACUA

i

= Za enote je NUJNO izvesti naslednjo nastavitev v najve¢ 5 minutah po vklopu
napajanja.

= Ce NE morete pravocasno izvesti nastavitve, izklju¢ite napajanje in po¢akajte vsaj
1 minuto, preden napajanje spet vkljucite.

4 Socasno pritisnite , m in &MPJ
5 Pritisnite inizberite 7°.

6 Pritisnite .

W

a Lucka delovanja
b Stikalo notranje enote ON/OFF

7 Pritisnite stikalo notranje enote ON/OFF, medtem ko luc¢ka delovanje utripa.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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10 | Konfiguracija

Mosticek Naslov
Tovarniske nastavitve 1

Ko odrezZete s kleS¢ami 2
SCipalkami

INFORMACUA

i

Ce nastavitve NI mogoce izvesti med utripanjem lu¢ke delovanja, postopek ponovite
od zacetka.

8 Ko je nastavitev popolna, pritisnite .

Rezultat: Uporabniski vmesnik se bo vrnil na prejsnji zaslon.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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11 ZacCetek uporabe

OPOMBA
Splosni kontrolni seznam za zagon. Poleg navodil za zagon v tem poglavju je v

spletis¢u Daikin Business Portal (potrebna je prijava) na voljo splosni kontrolni
seznam za zagon.

Splosni kontrolni seznam za zagon je dopolnilo navodilom v tem poglavju in se lahko
uporabi kot smernica ter predloga za porocanje med zagonom in predajo
uporabniku.

11.1 Pregled: Zagon

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti, da poZenete sistem, potem ko je
bil namescen.
Obicajen potek

Zagon obicajno obsega naslednje faze:
1 Preverjanje "Seznama preverjanj pred zacetkom uporabe".
2 lzvajanje preizkusa delovanja sistema.

11.2 Seznam preverjanj pred zaCetkom uporabe

1 Ponamestitvi enote preverite elemente s seznama.
2 Zaprite enoto.

3 Vkljucite enoto.
Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v referenénem vodniku za monterja.

Notranje enote so pravilno namescene.

Zunanja enota je pravilno namescena.

Vstopna/izstopna zraéna odprtina

HEREE AN

Preverite, da vstopna in izstopna zracna odprtina enota nista ovirani s papirjem, kartonom
ali drugim materialom.

NI manjkajocih faz ali obrnjenih faz.

[

Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.

[]

Kondenzat

[

Prepricajte se, da kondenzat nemoteno odteka.

MozZna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal.

Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priklju¢ne sponke so zatisnjene.

Varovalke ali lokalno namescene zasCitne naprave so namescene v skladu s tem
dokumentom in NISO premoscene.

Napajalna napetost ustreza napetosti na identifikacijski ploscici enote.

Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni predpisani kabli.

O Oy oo

Notranja enota sprejema signale z uporabniSkega vmesnika.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektri¢ni sestavni deli NISO poskodovani.

I1zolacijski upor kompresorja je OK.

Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO poskodovani in cevi NISO stisnjene.

Hladivo NE uhaja.

Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno izolirane.

HEREEREEANE AN

Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekocino) sta popolnoma odprta.

11.3 Izvedite preizkus delovanja

Predpogoj: Napajanje MORA biti v navedenem obmocju.
Predpogoj: Preizkus delovanja je mogoce izvesti v nacinu hlajenja ali ogrevanja.

Predpogoj: Preizkus mora biti izveden v skladu s priro¢nikom za delovanje notranje
enote, da zagotovite, da pravilno delujejo vse funkcije in vsi deli.

1 Vnadinu hlajenje izberite najnizjo temperaturo, ki jo lahko nastavite. V nacinu
ogrevanje izberite najvisjo temperaturo, ki jo lahko nastavite. Preizkus
delovanja je mogoce onemogociti, Ce je to potrebno.

2 Ko je preizkus delovanja koncan, temperaturo nastavite na normalno
vrednost. V nacinu hlajenje: 26~28°C, v nacinu ogrevanje: 20~24°C.

3 Sistem neha delovati 3 minute po izklopu enote.

11.3.1 Da biizvedli preizkus delovanja pozimi

Ko uporabljate klimatsko napravo v nacinu hlajenje pozimi, preizkus delovanja
izvedite, kot sledi:

Da bi vkljucili sistem, pritisnite .
2 Socasno pritisnite sredino TE/R/IP, @Pj in .
3 Dvakrat pritisnite .

Rezultat: 7" se bo pojavil na zaslonu. Izbran je preizkus delovanja. Preizkus
delovanja se po priblizno 30 minutah samodejno izklopi.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

° INFORMACIJA
l Nekaterih funkcij NIl MOGOCE uporabiti v nacinu preizkus delovanja.

[

Ce med delovanjem zmanjka elektri¢nega toka, se bo sistem samodejno zagnal,
takoj ko bo napajanje spet na voljo.
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12 lIzrocitev uporabniku

Ko je preizkus delovanja dokoncéan in enota pravilno deluje, se prepricajte, da
uporabnik ve naslednje stvari:

PrepriCajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo
shrani. Poucite uporabnika, da je vsa dokumentacija na voljo na spletnem
naslovu, navedenem v tem priro¢niku.

Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, e se pojavijo
tezave.

Uporabniku pokaZite, kaj mora narediti za vzdrZevanje enote.

Uporabniku navedite namige za varCevanje z energijo, kot so opisani v
uporabniskem vodicu.

Vodnik za monterja
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13 Odlaganje

®

OPOMBA

Sistema nikar NE poskusSajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,
oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklaZo.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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14 Tehnicni podatki

= Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni
strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana
avtentikacija).

14.1 Shema povezav

Vezalna shema je priloZzena enoti in jo najdete na notranji desni strani celne
reSetke na notranji enoti.

14.1.1 Poenotena legenda za vezalno shemo

Za uporabljene dele

in oStevil¢evanje glejte

shemo povezav na

enoti.

Ostevil¢evanje delov se izvede z arabskimi Stevilkami narascajoce za vsak del in je v
spodnji preglednici predstavljeno s "*" kodo dela.

INDOOR

Simbol Pomen Simbol Pomen
__~__ | Prekinjalo vezja D ZascCitna ozemljitev
e
—5
- Povezava Ozemljitvena zascita (vijak)
ea-eaf} | Prikljucek ®, Pretvornik
L Ozemljitev G- Prikljucek za rele
W M- |Zunanje oZiCenje '@ Prikljucek kratkega stika
-+ |varovalka - Prikljuéna sponka
ﬁL Notranja enota 1 Povezavna letvica

>

4 |Zunanja enota o @ |Zinasponka
_j/ Naprava za tokovni
ostanek
Simbol Barva Simbol Barva
BLK Crna ORG OranZna
BLU Modra PNK RoZnata
BRN Rjava PRP, PPL Vijoli¢na
GRN Zelena RED Rdece
GRY Siva WHT Bela
SKY BLU Nebesko modra YLW Rumena
Simbol Pomen
A*p Tiskano vezje
BS* Gumb ON/OFF, stikalo za delovanje

Vodnik za monterja
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Simbol Pomen
BZ, H*O Brencac
Cc* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Povezava, prikljucek

D*, V*D Dioda

DB* Premostitev diode
DS* DIP-stikalo

E*H Grelnik

FU*, F*U, (za lastnosti glejte tiskano Varovalka

vezje v vasi enoti)

FG* Prikljucek (ozemljitev okvirja)

H* Varovalni pas

H*P, LED*, V*L Pilotska lucka, svetlobna dioda
HAP Svetlobna dioda (servisni monitor -

zelena)

HIGH VOLTAGE

Visoka napetost

[ES Tipalo Intelligent-eye

IPM* Inteligentni napajalni modul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetni rele

L Pod napetostjo

L* Tuljava

L*R Reaktanca

M* Koracni motor

M*C Motor kompresorja

M*F Motor ventilatorja

M*P Motor ¢rpalke za odtok

M*S Nihajni motor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetni rele

N Nevtralni vodnik

n=*, N=* Stevilo prehodov skozi feritno jedro
PAM Modulacija amplitude pulziranja
PCB* Tiskano vezje

PM* Napajalni modul

PS Preklopno napajanje

PTC* Termistor PTC

Q* Bipolarni tranzistor izoliranih vrat (IGBT)
Q*C Prekinjalo vezja
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14 | Tehni¢ni podatki

Simbol Pomen

Q*DlI, KLM Zemljosticni odklopnik

Q*L Preobremenitvena zas¢ita

Q*M Termicno stikalo

Q*R Naprava za tokovni ostanek

R* Upor

R*T Termistor

RC Sprejemnik

S*C Omejevalno stikalo

S*L Stikalo s plovcem

S*NG Zaznavalo puscanja hladiva

S*NPH Tlacno tipalo (visoki tlak)

S*NPL Tlac¢no tipalo (nizki tlak)

S*PH, HPS* Tlac¢no stikalo (visoki tlak)

S*PL Tla¢no stikalo (nizki tlak)

S*T Termostat

S*RH Senzor vlaznosti

S*W, SW* Stikalo za delovanje

SA*, F1S Pretokovni zaustavljalnik

SR*, WLU Sprejemnik signala

SS* Izbirno stikalo

SHEET METAL MontaZzna ploscica povezavne letvice

T*R Transformator

TC, TRC Oddajnik

V*, R*V Varistor

V*R Premostitev diode, Napajalni modul
bipolarnega tranzistorja izoliranih vrat
(IGBT)

WRC Brezzi¢ni daljinski krmilnik

X* Priklju¢na sponka

X*M Povezavna letvica (blok)

Y*E Navitje elektronskega ekspanzijskega
ventila

Y*R, Y*S Tuljava obracalnega elektromagnetnega
ventila

7*C Feritno jedro

ZF, Z*F ProtiSumni filter
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15 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblasc¢eni monter
Tehni¢no usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe
in ali kodeksi, ki se nanasajo na doloc¢en izdelek ali podrodje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za
izdelek.

Prirocnik za montazo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZeno, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrZevati.

Prirocnik za uporabo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolo¢en izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno, kako izdelek uporabljati.

Navodila za vzdrZevanje
Priro¢nik z navodili, izdelan za doloc¢en izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno (Ce je to potrebno), kako namestiti, nastaviti, uporabljati in/ali
vzdrzevati izdelek ali aplikacijo.

Oprema
Nalepke, prirocniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z
izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom
v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
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