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1 Splosni varnostni ukrepi

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo
pomembne teme; skrbno se jih drzite.

= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za
montazo in v vodi€u za in$talaterja, mora izvesti kvalificiran
instalater.

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

A NEVARNOST

Oznaduje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne

poskodbe.
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt zaradi
elektricnega udara.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

B

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

B

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt in hude telesne
poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

POZOR

Oznaduje situacijo, ki lahko povzro¢i manjSe ali srednje
nevarne telesne poskodbe.

BB P

A OPOZORILO

Montaza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti
(razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni
tudi z veljavno zakonodajo.

A POZOR

Pri nameSc€anju, vzdrzevanju ali servisiranju sistema
uporabljajte ustrezno osebno za$¢itno opremo (zascitne
rokavice, varnostna ocala ...).

A OPOZORILO

Raztrgajte in odvrzite plasti¢ne vrece, da se z njimi nihce
ne bi mogel igrati, zlasti ne otroci. Mozna nevarnost:
zadusSitev.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in
notranjih delov med delovanjem ali neposredno po
delovanju. Lahko so prevroci ali premrzli. Pocakajte, da
se njihova temperatura normalizira. Ce se jih morate
dotikati, si nadenite zaS¢itne rokavice.

= Z golo kozo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

A OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota
postala zavetiS¢e za majhne zivali. Majhne zivali, ki se
dotaknejo elektri¢nih delov, lahko povzrocijo okvare, dim
ali pozar.

A POZOR

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih
platic enote.

@ OPOMBA

OPOMBA = Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.
Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali = NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na
lastnine. njej.

INFORMACIJE

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simbol Razlaga

Pred namestitvijo preberite navodila za montazo in
uporabo ter shemo z navodili za ozZi¢enje.

[13]

Preden zacnete izvajati vzdrzevalne in servisne
postopke preberite priro¢nik za servisiranje.

&y

Za ve¢ informacij glejte vodnik za monterja in
uporabnika.

A

1.2 Za monterja

1.21 Splosno

Ce NISTE prepricani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite
na svojega prodajalca.

@ OPOMBA

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko
povzroCi elektricni udar, kratek stik, uhajanje tekocin ali
poZzar ali drugate poSkoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte  samo dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.

@ OPOMBA

Dela na zunaniji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu,
da bi se izognili vdoru vode.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom
priskrbeti dnevnik, v katerem se belezZijo najmanj: podatki o
vzdrzevanju, popravila, rezultati testov, obdobja pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na
dostopnem mestu izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
= Naziv in naslov gasilske sluzbe, policije in bolniSnice
= Ime, naslov ter dnevna in no¢na telefonska Stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard
EN378.

1.2.2 Mesto namestitve

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in krozenje
zraka.

= Prepriajte se, da bo mesto namestitve preneslo tezo enote in
tresljaje.

= Prepriajte se, da je obmocje dobro prezra¢eno. NE blokirajte
prezra€evalnih odprtin.

= Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE names¢ajte na naslednja mesta:
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1 Splosni varnostni ukrepi

= V potencialno eksplozivnem okolju.

= Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko
povzrocijo okvare na opremi.

= Na mestih, kjer obstaja nevarnost pozara zaradi uhajanja vnetljivih
plinov (primer: razredGilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali
vnetljivega prahu.

= Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli Zvepleni plin).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko zacelo puscati
hladivo.

Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32

Ce se uporablja.

A OPOZORILO

NE prebadajte in ne zazigajte.

= NE uporabite sredstev in nacinov za pospeSevanje

odmrzovanja ali ¢iS€enja opreme, razen tistih, ki jih
priporoca proizvajalec.

= Bodite pozorni na to, da je R32 BREZ vonja.

A OPOZORILO

Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci
mehanske poskodbe, in v dobro prezracenem prostoru,
kier ni neprestano prisotnih virov vziga (na primer:
odprtega plamena, delujoce naprave na plin ali delujo¢ega
elektricnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v
izmeri, navedeni v nadaljevanju.

OPOMBA

= Spojev, ki so ze bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.

= Spoji, ki so bili narejeni na inStalaciji med deli
hladilnega sistema, morajo biti dostopni za
vzdrzevanje.

M Contains fluorinated greenhouse gases

(R32 ] o |kg

GWP: xxx

ﬁ 9=| Ikg

2) -
9 o+0- |k9

I ﬂ,ﬁl % = tCO,eq

2 Dolocite, kateri grafikon ali tabelo uporabiti.

= Za notranje enote: Je enota nameS€ena na strop, na steno
ali stoji na tleh?

= Za zunanje enote, namescene ali skladiS¢ene v notranjih
prostorih, in za cevovode v neprezraCenih prostorih, je
kvadratura odvisna od viSine namestitve:

Ce je visina namestitve... Uporabite grafikon ali tabelo
za...

<1,8m StojecCe enote

1,85x<2,2m Enote, names$¢ene na steno

222m Enote, namescene na strop

3 Uporabite grafikon ali tabelo za dolo¢anje minimalne kvadrature
prostora.

Amin (mz)

A OPOZORILO

PrepriCajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje
in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu
z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da
jih izvajajo pooblascene osebe.

Zahteve namestitve po prostoru

@ OPOMBA

= Cevovod mora biti zas¢iten pred fizi¢nimi poSkodbami.

= Cevi mora biti najmanj, kar je mogoce.

A OPOZORILO

Ce je v napravah hladivo R32, MORA biti kvadratura
prostora, v katerega se namesca, v katerem deluje ali je
skladiS¢ena naprava, vecja od najmanjSe kvadrature
prostora, doloene v spodnji tabeli A (m?). To velja za:

= Notranje enote brez tipala za puScanje hladiva; v
primeru notranjih enot s tipalom za pus$canje hladiva
glejte priro€nik za montazo

= Zunanje enote, namescene ali skladiS¢ene v notranjih
prostorih (npr. zimski vrt, garaza, strojnica)

= Cevovode v neprezracenih prostorih

Da bi dolo¢ili najmanj$o potrebno kvadraturo prostora

1 lzraCunajte skupno koli¢ino hladiva v sistemu (= tovarniSka
polnitev hladiva @ + @ dolito hladivo).

8
or-
Sapy,

330 &

“ al ounted P e
B

—

\
10 — 1 Chlingmou™e
0
1 (141822 26| 3 3438/ 42| a6 5 [54]58 6.2‘6.6 717478
12716 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 16 79%
m (kg)
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1 Splosni varnostni ukrepi

&é& NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit®©

m (kg)—A,,, (M%) m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A,,, (m?)

<1.224 —— <1.224 —— <1.224 ——

1.225——0.956 1.225——1.43 1.2256——12.9
14—1.25 1.4—1.87 1.4—16.8
1.6—1.63 1.6——2.44 1.6—22.0
1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
20——255 2.0—3.81 20—343
22——3.09 22—461 22—415
24—3.68 24—549 24—494
26—4.31 26—6.44 26—58.0
2.8——5.00 2.8—7.47 28—67.3
3.0—5.74 3.0——8.58 3.0—77.2
3.2—6.54 32—9.76 3.2—879
3.4—7.38 34—11.0 3.4—99.2
3.6 —8.27 3.6—124 3.6——111
3.8——9.22 3.8—13.8 3.8—124
4.0——10.2 4.0—15.3 40—137
42—113 42—16.8 42—151
44—124 44—185 4.4—166
46——13.5 4.6——20.2 46—182
4.8——147 48—220 48——198
5.0—16.0 5.0——23.8 5.0—215
52—173 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4—250
5.6 ——20.0 5.6——29.9 5.6——269
58——215 5.8—32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4——26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2——331 72—494 7.2——445
7.4——349 74—52.2 7.4——470
7.6——36.9 7.6—55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522

7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549

Izérpavanje — Puséanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati
in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pusca:

= NE uporabljajte funkcije za samodejno iz€rpavanje na
enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v
zunanji enoti. Mozna posledica: Samoizgorevanje in
eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢
kompresor.

= Uporabite loen sistem za iz€rpavanje, tako da
kompresorju enote NI treba delovati.

A OPOZORILO

Hladivo VEDNO zberite. NE izpuS¢€ajte jih neposredno v
okolje. Uporabite vakuumsko ¢rpalko, da boste izpraznili
napeljavo.

@ OPOMBA

Ko so vse cevi prikljucene, se prepri€ajte, da plin ne uhaja.
S pomocjo dusika preverite, ali plin uhaja.

@ OPOMBA

= Preprecevanje okvare kompresorja, NE dolijte ve¢
hladiva, kot je navedeno v specifikaciji.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s
hladivom ravnati v skladu z zadevno zakonodajo.

A OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natocite Sele,
ko opravite preizkus tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

m  Skupna polnitev hladiva v sistemu
A... Najmanj$a kvadratura prostora
(a) Ceiling-mounted unit (= Enota, namescena na stropu)
(b) Wall-mounted unit (= Enota, names$¢€ena na steni)
(c) Floor-standing unit (= Stojeci tip enote)

1.2.3 Hladivo

Ce se uporablja. Za ve& informacij glejte priro¢nik za montaZo ali

referencni vodnik za monterja za vaso uporabo.

Ce je potrebno vnoviéno polnjenje, glejte nazivno ploséico enote.
Na njej sta oznaceni vrsta hladiva in potrebna koli¢ina.

Enota je tovarniSko napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in
dolzine cevi je treba v nekaterih sistemih doto¢iti hladivo.

Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v
sistem, uporabljajte samo orodje, zasnovano posebej za vrsto
hladiva, uporabljeno v sistemu.

Hladivo tocite upostevaje naslednje:

Ce Potem

OPOMBA

Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
Zadevni standard za Evropo je EN378.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in priklju¢ki NE bodo
obremenjeni.

Je prisotna sifonska cev Pri polnjenju mora biti jeklenka

(tj., na jeklenki je oznaka “Liquid postavijena pokonci.

filling siphon attached” (pritriena
sifonska cev za tekoce hladivo))

&~

A OPOZORILO

Med testiranjem v izdelku NIKOLI ne smete vzpostaviti
tlaka, viSjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (ki je
naveden na nazivni plo$¢ici enote).

Sifonska cev NI prisotna Pri polnjenju mora biti jeklenka

obrnjena na glavo.

A OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do pus€anja hladiva.
Ce hladilni plin uhaja, nemudoma prezradite prostor.
Mozne nevarnosti:

= Previsoka koncentracija hladiva v zaprtem prostoru
lahko povzroci pomanjkanje kisika.

= Ce pride hladilni plin v stik z ognjem, se lahko tvorijo
strupeni plini.

e I

= Pocasi odprite vsebnike hladiva.

= Hladivo toCite v tekoCem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem
stanju lahko onemogo¢i normalno delovanje.

A POZOR

Ko je postopek dolivanja hladiva dokonéan ali ga
prekinete, takoj zaprite ventil rezervoarja za hladivo. Ce se
ventil NE zapre takoj, lahko preostanek tlaka napolni
dodatno hladivo. Mozna posledica: Nepravilna koli¢ina
hladiva.
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1 Splosni varnostni ukrepi

1.2.4

Slanica

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priroénik za montaZo ali
referen¢ni vodnik za monterja za vaso uporabo.

A

OPOZORILO

Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.

A

OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do puscanja slanice.
Ce slanica izteka, takoj prezradite obmogje in se obrnite na
lokalnega prodajalca.

A

OPOZORILO

Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno
viSja od temperature v prostoru, npr. 70°C. V primeru
iztekanja slanice lahko vroci deli enote povzrocijo nevarno
situacijo.

A

OPOZORILO

Uporaba in namestitev sistema MORATA biti skladni z
varnostnimi in okoljskimi previdnostnimi ukrepi, ki jih
doloca veljavna zakonodaja.

1.2.5

Voda

Ce se uporablja. Za ve& informacij glejte priro¢nik za montaZzo ali
referencni vodnik za monterja za vaso uporabo.

A OPOZORILO

Uporabljajte LE bakrene vodnike.

= Pazite, da bodo elektricne napeljave ustrezale veljavni
zakonodaji.

= Vse lokalno ozi¢enje mora biti izvedeno skladno z
vezalno shemo, prilozeno izdelku.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE
pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepricajte se,
da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Pazite, da boste zagotovo namestili ozemljitveni
vodnik. Ne ozemljujte naprave s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve
telefona. Nepopolna ozemljitev lahko povzroci elektricni
Sok.

= Zagotovo uporabite loceno elektricno vezje. NIKOLI ne
delite vira napajanja z drugo napravo.

= Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane
varovalke ali prekinjala vezij.

= Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka. Ce
tega ne storite, lahko pride do elektricnega udara ali
pozara.

= Ko namescate zemljosticno zasScito, pazite, da je
zdruzljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvencne
elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zascite.

®

OPOMBA
Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 98/83 ES.

1.2.6

Elektricna dela

A

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

= lzklopite napajanje, preden odstranjujete pokrov
stikalne omarice, priklapljate elektricno ozicenje ali se
dotikate elektricnih delov.

* Pred servisiranjem odklopite napajanje za ve¢ kot
1 minuto in izmerite napetost na prikljuckih
kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih
sestavnih delih. Napetost MORA biti nizja od 50 V DC,
preden se lahko dotaknete elektriCnih sestavnih delov.
Za mesta prikljuckov glejte vezalno shemo.

= Elektriénih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi
rokami.

= Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili
servisni pokrov.

@ OPOMBA

Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:
VN
( [ ) o @

O X X

= NE priklju€ujte vodnikov razli¢nih debelin na priklju¢ne
sponke napajanja (ohlapnost napajalnih vodnikov lahko
povzro€i neobi€ajno segrevanje).

= Pri priklju¢evanju vodnikov enake debeline naredite
tako, kot je prikazano na sliki zgoraj.

= Za ozi€enje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga
trdno prikljucite, nato pa zavarujte, da bi preprecili, da
se zunanja sila prenese na prikljuéno plosco.

= Uporabite ustrezen izvija¢ za privijanje vijakov na
priklju¢ku. Izvija¢ z malim nastavkom lahko poskoduje
glavo vijaka in onemogoci ustrezno zategovanje.

= S premoc¢nim zategovanjem lahko vijake na prikljuckih
polomite.

A

OPOZORILO

Ce NI nameséeno, JE NUJNO v fiksno oZigenje namestiti
glavno stikalo ali druge moznosti odklopa, ki imajo locen
stik na vseh polih in omogocajo popolni odklop v pogojih
previsoke napetosti kategorije Ill.

OPOZORILO

= Ko zakljuCite napelijavo elektricnih kablov, se
prepriCajte, da so vsi elektricni sestavni deli in vse
prikljuéne sponke v omarici z elektricnimi sestavnimi
deli varno pritrjeni.

= Obvezno zaprite vse pokrove, preden zazenete enoto.

@ OPOMBA

Velja samo, e je napajanje trifazno in je nacin zagona
kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Ce obstaja moznost, da bi do obrnjene faze prislo po
trenutnem izpadu in se napajanje vklaplja in izklaplja med
delovanjem izdelka, prikljucite vezje za zas$cito pred
obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo
lahko povzro€i okvaro kompresorja in drugih delov.

Vodnik za monterja
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2 O dokumentaciji

2 O dokumentaciji

21 O tem dokumentu

INFORMACIJE

PrepriCajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo
in ga prosite, naj jo shrani.

Ciljni prejemniki
Pooblasceni monterji
Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Splosni varnostni ukrepi:
= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli zunanje enote)
= Priroénik za montazo zunanje enote:
= Navodila za montazo
= Format: Papirni izvod (v $katli zunanje enote)
* Vodnik za monterja:
= Priprava za namestitev, referen¢ni podatki ...

= Format: Digitalne datoteke na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

V obmoc¢nem spletnem mestu Daikin ali pri vasem prodajalcu so
morda na voljo najnovejSe posodobitve priloZzene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angle$¢ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehni€no-inzenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehnicnih podatkov je na voljo na regionalni
Daikin spletni strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin ekstranetu
(zahtevana avtentikacija).

2.2 Kratek pregled referenénega
vodnika za monterja

Poglavje Opis

Odstranjevanje Kako zavredi sistem

Tehni¢ni podatki Specifikacije sistema

Pojmovnik Opredelitev terminov

Poglavje Opis

Splo$ni varnostni ukrepi  |Varnostna navodila, ki jih morate

prebrati pred montazo

O dokumentaciji Katera dokumentacija obstaja za

monterja

O Skatli Kako odpakirati enote in odstraniti vse

njihove dodatke

O enotah in opcijskih
dodatkih

= Kako prepoznati enote

= MozZne kombinacije enot in opcijskih
dodatkov

Priprava Kaj je treba narediti in vedeti pred

odhodom na mesto namestitve

Montaza Kaj je treba narediti in vedeti za

namesc¢anje sistema

Zagon Kaj je treba narediti in vedeti za
primopredajo sistema, ko je ta
nastavljen

Izro€itev uporabniku Kaj predati in kaj razloziti uporabniku

Vzdrzevanje in Kako vzdrzevati in servisirati enote

servisiranje

Odpravljanje tezav Kaj narediti, e se pojavijo tezave

3 O Skatli

3.1 Pregled: O skatli

To poglavje opisuje, kaj morate narediti, potem ko vam dostavijo
Skatlo z zunanjo enoto.

V njem so informacije o:

= Razpakiranju enote in rokovanju z njo
= Odstranjevanju dodatkov z enot
Vedno imejte v mislih naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto OBVEZNO pregledati glede po$kodb.
Morebitne posSkodbe MORATE takoj sporogiti pritozbenemu
zastopniku prevoznika.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im bliZzje mestu montaze, da bi
preprecili morebitne poskodbe med premikanjem.

= Ko upravljate enoto, upostevajte naslednje:

m Lomljivo, z enoto ravnajte pazljivo.

Enota naj bo postavljena pokonci, da se ne bi
— poskodovala.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri nameravate vnesti enoto v
prostor.

3.2 Zunanja enota

3.21 Razpakiranje zunanje enote

RXA20~35A2V1B
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3.2.2 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

1 Dvignite zunanjo enoto.

2 Odstranite opremo iz spodnjega dela embalaze.

POZOR

Z zunanjo enoto ravnajte samo v skladu z naslednjim:

W

/
i

)
i

NN

)
7

o

W
///
S/

)

Q0T

o

Splosni varnostni ukrepi

Priro¢nik za montazZo zunanje enote

Nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
Vecjezi¢na nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih
plinih

Cep za odvod kondenzata (na dnu kartonske Skatle.)

4 O enoti

4.1 Pregled: O enoti

V teh poglavjih so naslednje informacije:

= Prepoznavanje zunanje enote
4.2 Oznaka

@ OPOMBA

Ce sodasno namesdate ali servisirate veé enot, NE smete
zamenjati servisnih plo$¢ med razli€nimi modeli.

4.2.1 Nazivna plos¢ica: zunanja enota

Mesto

.

d | R

—\||

5 Priprava

/
|
C
i
N

5.1 Pregled: Priprava

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti in vedeti, preden greste na
mesto namestitve.

V njem so informacije o:

= Priprava mesta namestitve

= Priprava cevi za hladivo

= Priprava elektricnega ozi¢enja

5.2 Priprava mesta namestitve

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna
mesta. Ce morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje,
razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, MORATE
enoto pokriti.

Izberite namestitveno mesto, ki omogoc¢a dovolj prostora za prenos
enote na mesto namestitve in z njega.

POZOR

= Preverite, ali lahko mesto namestitve prenese tezo
enote. Neprimerna montaza je nevarna. Lahko povzrogi
tudi vibracije in nenavadne zvoke med delovanjem.

= Poskrbite, da bo dovolj prostora za vzdrzevanje.

= Enote NE namescajte tako, da bo v stiku s stropom ali
steno, saj to lahko povzroéi vibracije.

Vodnik za monterja
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5 Priprava

= Izberite mesto, kjer izpihovani vro¢i/hladni zrak ali hrup delovanja
enote NE bo motil nikogar.

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in krozenje
zraka.

= |zogibajte se obmocgjem, v katerih lahko uhaja plin ali izdelek.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali
radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od
radijskih valov tudi 3 metri lahko NISO dovolj, da bi se preprecil Sum.

A OPOZORILO

Predmetov, ki se ne smejo zmociti, NE postavljajte pod
notranjo in/ali zunanjo enoto. Sicer lahko kondenziranje na
glavni enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zratnem
filtru ali zamasitev odvodnih cevi povzrocijo kapljanje in se
lahko predmeti pod enoto zamazejo ali poskodujejo.

A OPOZORILO

Napravo je ftreba hraniti v prostoru, v katerem ni
neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektriéni grelnik).

5.21 Zahteve za namestitveno mesto za
zunanjo enoto

INFORMACIJE

Preberite tudi naslednje zahteve:

= SploSne =zahteve za namestitveno mesto. Glejte
poglavje “Splo$ni napotki za varnost”.

= Zahteve za cevi za hladivo (dolZina, viSinska razlika).
Glejte nadaljevanje v tem poglavju “Priprava”.

Upostevajte naslednja prostorska navodila:

Wt 4 b 4b[>100

——
~=

|

(mm)

a lzstop zraka
b Dovod za zrak

OPOMBA

Visina zidu na strani za iztok zunanje enote MORA biti
<1200 mm.

OPOMBA

= Enot NE namescajte eno na drugo.

* Enote NE obesajte na strop.

Mocni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izpustu zraka na zunanji
enoti, povzrocajo skrajSanje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega
zraka). Posledice so lahko:

= poslabSanje delovne zmogljivosti;
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju;

= motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka, ali povecCanja
visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (¢e mocan veter neprekinjeno piha v
ventilator, se ventilator lahko zacne vrteti zelo hitro, dokler se ne
polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporotamo, da namestite
pregrado.

Priporoamo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka
obrnjen proti steni in NE neposredno izpostavljen vetru.

a Pregrada
b PreteZzna smer vetra
c lzstop zraka

Enote NE names$¢ajte na naslednja mesta:

= lzogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v blizini
spalnice), da hrup delovanja ne bi povzrocal tezav.
Opomba: Ce je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo
izmerjena vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka
morda viSja od stopnje zvoCnega tlaka, navedene v poglavju

INFORMACIJE

Raven zvocnega tlaka je manj kot 70 dBA.

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpSeno
olje ali oljne pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter
povzrocijo pus€anje vode.

Enote NI priporodljivo namescati na naslednjih mestih, saj to lahko
skrajSa zivljenjsko dobo enote:

= Kjer napetost mo¢no niha
= V vozilih ali plovilih
= Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepri€ajte se, da, zunanja
enota NI neposredno izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste
preprecili korozijo zaradi visoke vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko
skrajsala zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

\
e
H HBHHHBA
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5 Priprava

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom,

namestite vetrno zascito.

= ViSina vetrne zas¢ite=1,5xviSina zunanje enote

= Ko names$c¢ate vetrno zas¢ito, bodite pozorni na prostor, ki ga
morate pustiti za servisiranje.

d
c

H HHHHHA

[ 1]

5.3 Priprava cevi za hladivo

5.3.1 Zahteve za cevi za hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splo$na varnostna navodila".

= Material za cevi: Fosforna kislina deoksidira brezsivni baker.

= Premer cevi:

Cevi za tekocCine 36,4 mm (1/4")

Cevi za plin 29,5 mm (3/8")

= Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten:

Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zas¢ita

Q0T

Zunanja enota je nacrtovana samo za namestitev zunaj in za
okoljske temperature od —10 do 46°C za hlajenje in od —15 to 24°C
za ogrevanje.

5.2.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto
za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim snezenjem in pazite, da
zunanja enota ne bo NIKOLI zasnezena.

Snezna streha ali lopa
Podstavek

Pretezna smer vetra
Izstopna zra¢na odprtina

0T

V vsakem primeru zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto.
Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm visje od
pricakovane najviS§je snezne odeje. Za veC podrobnosti glejte
"6.3 Names$c€anje zunanje enote" na strani 11.

V krajih z mo¢nim snezenjem je zelo pomembno, da si izberete
takSno mesto montaze, kjer sneg NE BO vplival na delovanje enote.
Ce so mozni snezni zameti, pazite, da na tuljavo izmenjevalnika
toplote sneg NE BO vplival. Ce je to potrebno, namestite pokrov za
sneg ali lopo in podstavek.

Zunanji premer | Stopnja trdote | Debelina ()@
(@)
6,4 mm (1/4") Kaljeno (O) 20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") Kaljeno (O) @‘L

(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega
delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski
plosgici enote) bodo morda potrebne Sirse cevi.

5.3.2 Dolzina cevi za hladivo in viSinske razlike

Kaj? Razdalja
Maksimalna dovoljena dolzina cevi 20m
Minimalna dovoljena dolzina cevi 1,5m
Maksimalna dovoljena viSinska razlika 15 m

5.3.3 Izolacija cevi za hladivo

= Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:

= s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C),

= s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.

= Debelina izolacije

Zunanji premer cevi| Notranji premer |Debelina izolacije (t)
(9,) izolacije (9))

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm

Ce je temperatura vi$ja od 30°C in je vlaZnost visja od RH 80%,
mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepreci
nastajanje kondenzata na povrsju izolacije.

5.4 Priprava elektricnega ozi¢enja

5.4.1 O pripravi elektri€nega ozi¢enja

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splosna varnostna navodila".

INFORMACIJE

Preberite tudi "6.7.4 Specifikacije standardnih komponent
ozi¢enja" na strani 19.

Vodnik za monterja
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6 Montaza

A OPOZORILO

Ce N-faza ni priklju¢ena ali pa je napaéno prikljuéena,
lahko to povzroCi okvaro opreme.

= Vzpostavite primerno ozemljitev. Enote NE ozemljujte s
pomocjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika
ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna
ozemljitev lahko povzrogi elektri¢ni udar.

= Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Pritrdite elektricno ozicenje z vezicami za kable, tako
da se kabli NE dotikajo ostrih robov ali cevi, zlasti na
strani visokega tlaka.

= NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih Zi¢nih
vodnikov, podaljSevalnih kablov ali povezav iz
zvezdisca. To lahko povzroCi pregrevanje, elektricni
udar ali pozar.

= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta
enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni
premik bo zmanjSal zmogljivost in lahko povzrodi
nesrece.

A OPOZORILO

= Ozicenje MORA v celoti opraviti pooblascen elektricar,
izvedba pa MORA ustrezati veljavni zakonodaiji.

= |zdelajte elektricne prikljucke na fiksno ozicenje.

= Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in
vse elektricne napeljave MORAJO biti skladne z
veljavno zakonodajo.

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

6 Montaza

6.1 Pregled: Montaza

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti na mestu
namestitve, da lahko namestite sistem.
Obicajen potek

Names¢anje obi¢ajno obsega naslednje faze:
Odpiranje enot

Names&¢&anje zunanje enote
Povezovanje cevi za hladivo

Preverjanje cevi za hladivo

Dolivanje hladiva

Priklju€evanje elektricnega oZi¢enja
Zaklju€evanje montaZe zunanje enote

N oo o~ ON -

6.2 Odpiranje enote

6.2.1 O odpiranju enote

V doloc¢enih primerih morate enoto odpreti. Primer:
= Ko priklju€ujete cevi za hladivo
= Pri priklju¢evanju elektricnega ozi¢enja

= Pri vzdrzevaniju ali servisiranju enote

A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI

ELEKTRICNEGA UDARA

Enote NE puscajte brez nadzora, ¢e ste z nje odstranili
servisni pokrov.

6.2.2 Odpiranje zunanje enote

A NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST ZARADI

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

6.3 Namesc¢anje zunanje enote

6.3.1 O names¢€anju zunanje enote

Kdaj

Zunanjo in notranjo enoto je treba namestiti, preden se nanju
prikljucijo cevi za hladivo.

Obicajen potek

Names¢€anje zunanje enote navadno zajema naslednje korake:

1 Priprava montazne konstrukcije.

Names¢€anje zunanje enote.

Priprava odvoda vode.

Preprecevanje padca enote.

a b~ wWwN

Zascita enote pred snegom in vetrom z namestitivjo snezne
strehe in preusmeritveno pregrado. Glejte "Priprava mesta
namestitve" v "5 Priprava" na strani 8.

6.3.2 Varnostni ukrepi pri names¢anju zunanje
enote

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

6.3.3 Priprava montazne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota
ne bi povzrocala vibracij med delovanjem ali hrupa.

Enoto varno pritrdite s pomocjo temeljnih vijakov v skladu s sliko.

Pripravite 4 komplete temeljnih vijakov, matic in podlozk M8 ali M10
(iz lokalne dobave).

Raiin
il

20 mm
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V vsakem primeru poskrbite, da bo pod enoto vsaj 300 mm prostega

prostora. Dodatno lahko poskrbite za to, da bo enota vsaj 100 mm

nad maksimalno pricakovano viSino zapadlega snega. V tem N
primeru priporo€amo, na naredite podstavek.

(mm)
a Maksimalna viSina snezne odeje

6.3.4 Montaza zunanje enote

-

(mm)

a Maksimalna viSina snezne odeje

Ce je enota name$éena na nosilce na steni, jo namestite tako:

6.3.5 Priprava drenaze

@ OPOMBA

Ce je enota name$éena v hladnem podnebju, naredite, kar
je treba, da iztekajoCi kondenzat NE bo mogel zmrzniti.

INFORMACIJE

Za informacije o razpoloZljivih moznostih se obrnite na
svojega prodajalca.

@ OPOMBA

Zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto.
Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm
viSje od pri€akovane viSine snezne odeje.

1 Uporabite ¢ep za odvod kondenzata.

2 Uporabite gibljivo cev @16 mm (iz lokalne dobave).

Vodnik za monterja DAIKIN RXA20~35A2V1B
1 2 R32 serija split
4P518023-1 — 2017.11



6 Montaza

@“abf
| CT\

Izpustna odprtina

Spodniji okvir

Cep za odvod kondenzata
Gibljiva cev (iz lokalne dobave)

Q0T

= Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenazo, ki
bo preprecila nabiranje ledu.

= Okoli temeljev pripravite drenazni kanal, v katerem se bodo
zbirale odpadne vode iz okolice enote.

= Preprecite prelivanje odvodne vode ¢ez pohodno pot, da pot ne bi
postala spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

= Ce enoto names¢ate na okvir, montirajte vodotesno plo$¢o na
razdalji 150 mm od spodnje strani enote, da bi preprecili vdor
vode v enoto in kapljanje odvodne vode (glejte naslednjo
ilustracijo).

Ooo

6.3.6 Preprecevanje prevracanja zunanje enote

Ce je enota montirana na mestu, kjer bi mo&an veter lahko prevrnil
enoto, uporabite naslednje ukrepe:

1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne
dobave).

2 Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

3 Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi
opraskali barve (iz lokalne dobave).

4 Pritrdite konce kablov. Zatisnite konce.

6.4 Povezovanje cevi za hladivo

6.4.1 O priklju¢evanju cevi za hladivo

Pred prikljuéevanjem cevi za hladivo

Prepri¢ajte se, da sta zunanja in notranja enota namesceni.
Obicajen potek

Priklju¢evanje cevi za hladivo zajema:

= Priklju¢evanje cevi za hladivo na notranjo enoto

= Priklju€evanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

= Izoliranje cevi za hladivo

= Upostevajte navodila za:
= Upogibanje cevi
= lzdelavo razsiritev na koncih cevi

= Uporabo zapornih ventilov

6.4.2 Varnostni ukrepi pri prikljuéevanju cevi za
hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

POZOR

= Uporabite holandsko matico, pritrieno na enoto.

& NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

= Da bi prepredili uhajanje plina, hladilno olje nanesite
samo na notranjo povrSino razSiritve. Uporabite
hladilno olje za R32.

= Spojev NE uporabljajte znova.

A POZOR

= V delu z razsiritvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
= NE smete uporabiti cevi iz prejSnjih namestitev.

= Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote R32, vanjo
NIKOLI ne vstavljajte suSila. Susilni material se lahko
raztopi in poskoduje sistem.

@ OPOMBA

Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi
varnostnimi ukrepi:

= Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva
ne vstopijo nobene druge snovi (npr. zrak).

= Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R32.

= Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z
manometrskim prikljuc¢kom), ki je zasnovano posebej
za napeljavo R32 in je tlacno obstojno, da bi prepreili,
da se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primesajo
v sistem.

= Cevi montirajte tako, da razsiritev NE bo izpostavljena
mehanski obremenitvi.

= Cevi zaScitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da bi
preprecili vstop umazanije, tekocine ali prahu v cevi.

= Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene
(glejte naslednjo sliko).

X & X e

Enota Namestitveno Nacin zascite
obdobje
Zunanja enota >1 mesec Zatisnite cev
<1 mesec Zatisnite ali zalepite

cev

Notranja enota Ne glede na obdobje

RXA20~35A2V1B
R32 serija split
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INFORMACIJE

Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne
preverite cevi za hladivo. Kadar dodajate hladivo,
priporo€amo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za
hladivo.

A OPOZORILO

Varno povezite cevi za hladivo, preden zaZenete
kompresor. Ce cevi za hladivo niso prikljuéene in je
zaustavitveni ventil ob zagonu kompresorja odprt, se bo
vanj vsesal zrak, kar bo povzrocilo previsok pritisk v zanki
hladilnega sredstva, kar lahko povzroci Skodo na opremi ali
poskodbe oseb.

6.4.3 Navodila pri prikljuéevanju cevi za hladivo

Pri priklju¢evanju cevi upostevajte naslednje napotke:

= Ko prikljuCujete holandsko matico, premazite razSiritev z notranje
strani z etrskim ali esterskim oljem. Privijte jo ro¢no za 3 ali 4
obrate, preden jo zategnete.

— v
T
|
/

= Ko odvijate holandsko matico, VEDNO uporabljajte 2 klju¢a hkrati.

= Ko prikljuCujete cevi, za zategovanje holandske matice vedno
uporabite so€asno vilicasti in momentni kljué. S tem boste
preprecili pokanje matic in pus¢anje.

I

a— b

a Rezite to¢no pod pravim kotom.
b Odstranite srh.

3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo
namestite na cev.

4 Razsirite cev. Postavite jo natanko v polozaj, prikazan v

naslednji sliki.
24
|
\
Orodje za Obicajno orodje za razsiritev cevi
%bzlj(erl'(jle ce\-lit.za) Sklopni tip Tip s krilno
sklopni tip .
(Tip Ridgid) matico
(Tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

a Momentni klju¢
b Vilicasti klju¢
¢ Cevna spojka
d Holandska matica
Premer cevi Navojni Premer Oblika
(mm) moment (N°m) | razsiritve (A) |razSiritve (mm)
(mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o2
9,5 33~39 12,8~13,2

6.4.4 Napotki za upogibanje cevi

Za upogibanje uporabite orodje za krivljenje. Vse krivine cevi naj
bodo kar se da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

6.4.5 Robljenje konca cevi

A POZOR

= Nepopolna razsiritev lahko povzroéi iztekanje hladiva.

= Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove
razsiritve, da preprecite uhajanje plinastega hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so prilozene enoti.
Uporaba drugacnih holandskih matic lahko povzrodi
pusc¢anje plinastega hladiva.

1 S cevnim rezalnikom odrezite konec cevi.

2 Odstranite srh z roba cevi in jo pri tem drzite obrnjeno navzdol,
tako da opilki NE zaidejo v cev.

5 Preverite, ali je razSiritev dobro narejena.

a—=—b

a Notranja povrSina razsiritve MORA biti brezhibna.

b Konec cevi mora biti enakomerno razsirjen in tvoriti popoln
krog.

¢ Prepricajte se, da ste namestili holandsko matico.

6.4.6 Uporaba zapornega ventila in servisnega
priklju¢ka

POZOR

NE odpirajte ventilov, preden dokoncate razsSiritev. To bi
povzrocilo pus€anje plinastega hladiva.

Ravnanje z zapornim ventilom
Upostevajte naslednje napotke:
= Zaporni ventili so tovarniSko zaprti.

= Naslednja slika prikazuje dele zapornega ventila, potrebne pri
rokovanju z ventilom.

Servisni priklju¢ek in pokrov servisnega prikljucka
Steblo ventila

Prikljuek na cevi, namescene na licu mesta
Pokrov stebla

Q0T

= Oba zaporna ventila naj bosta med delovanjem odprta.

= Ne uporabljajte pretirane sile na steblu ventila. To lahko povzro¢i
lomljenje ohisja ventila.

= Zaporni ventil morate VEDNO priviti z viliCastim kljuéem, in nato
odviti ali priviti holandsko matico z momentnim klju¢em.
Vilicastega klju¢a NE postavljajte na pokrov stebla ventila, ker bi s
tem lahko povzrogili uhajanje hladiva.

Vodnik za monterja
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6 Montaza

a ViliGasti klju¢
b Momentni klju¢

Ce pri¢akujete nizek delovni tlak (npr. kadar se bo pri nizki zunaniji
temperaturi izvajalo hlajenje), v zadostni meri zatesnite holandsko
matico na zapornem ventilu na plinskem vodu s silikonskim
tesnilom, da bi preprecili zamrznitev.

Silikonsko tesnilo; pazite, da ne bo vrzeli.

Odpiranje/zapiranje zapornega ventila
1 Odstranite pokrov zapornega ventila.

2 Vstavite Sestkotni klju¢ (na strani tekoc¢ine: 4 mm, na strani
plina: 4 mm) v steblo ventila in zavrtite steblo ventila v smeri
urinega kazalca:

Levo za odpiranje.
Desno za zapiranje.

3 Ko zapornega ventila ni ve€¢ mogoce vrteti, se zaustavite. Ventil
je zdaj odprt/zaprt.

Ravnanje s pokrovom stebla ventila

= Pokrov stebla ventila je zatesnjen na mestu, ki ga prikazuje
puscica. NE poskodujte ga.

N

= Po delu z zapornim ventilom privijte pokrov stebla in preverite
pusc¢anje hladilnega sredstva.

Predmet Navojni moment (N*m)
Pokrov stebla, teko€inska stran 21,6~28,4
Pokrov stebla, plinska stran 21,6~28,4

Ravnanje s servisnim pokrovom

» Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zaticem za
znizevanje tlaka, saj je to servisni priklju¢ek za ventil tipa
Schrader.

= Po delu s servisnim prikljuckom zategnite pokrovCek servisnega
prikljucka in preverite, ali kje pus¢a hladivo.

Element Pritezni moment (N-m)

Pokrov servisnega prikljucka 10,8~14,7

6.4.7 Priklju¢evanje cevi za hladivo na zunanjo
enoto

» Dolzine cevi. Cev na mestu namestitve naj bodo kolikor je
mogoce kratke.

= Zascita cevi. Zascitite cevi na mestu namestitve pred fizi€nimi
poskodbami.

1 Prikljucite priklju¢ek notranje enote za hladivo v tekocem stanju
na zaporni ventil zunanje enote za tekocino.

[

&
=

cb

a Zaporni ventil za tekoc¢ino
b  Zaporni ventil za plin
¢ Servisni priklju¢ek
2 Prikljucite priklju¢ek za plin notranje enote na zaporni ventil za
plin zunanje enote.

@ OPOMBA

Priporo€amo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo
enoto namestite v kanal ali da cevi za hladivo ovijete z
zaklju€nim trakom.

6.5 Preverjanje cevi za hladivo

6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo

Notranje cevi za hladivo v zunaniji enoti so tovarniSko preizkusene
glede puscanja. Preveriti morate samo zunanje cevi za hladivo
zunanje enote.

Pred preverjanjem cevi za hladivo

Cev za hladivo mora biti prikljuéena med zunanjo in notranjo enoto.

Obicajen potek

Preverjanje cevi za hladivo obi¢ajno obsega naslednje faze:

1  preverjanje, ali cevi za hladivo pu$¢ajo, in

2 izvajanje vakuumskega praznjenja, da odstranite vso tekocino
iz cevi za hladivo.

Ce je mozno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer &e vanje
zaide voda), najprej izvedite postopek vakuumskega susenja, tako
da odstranite vso vlago.

6.5.2 Napotki za varnost pri preverjanju cevi za
hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

@ OPOMBA

Uporabite 2-stopenjsko vakuumsko ¢rpalko z nepovratnim
ventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru
-100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolutno). Pazite, da olje
¢rpalke ne bo teklo v nasprotni smeri v sistem, kadar
Crpalka ne deluje.

@ OPOMBA

To vakuumsko C&rpalko uporabljajte izkljuéno za R32.
Uporaba iste ¢rpalke za druga hladiva lahko povzroci
poskodbe Crpalke in enote.

RXA20~35A2V1B
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@ OPOMBA

= Priklju¢ite vakuumsko crpalko na servisni prikljucek
plinskega zapornega ventila.

= Pazite, da bosta plinski zaporni ventil in tekocinski
zaporni ventil tesno zaprta, preden izvajate preizkus
tesnjenja ali vakuumsko praznjenje.

6.5.3 Preverjanje pus¢anja

@ OPOMBA

NE smete preseCi maksimalnega delovnega tlaka enote
(glejte “PS High” na nazivni plos¢ici enote).

OPOMBA

Vedno poskrbite za to, da boste uporabili raztopino, ki jo
priporo€a va$ prodajalec. Ne uporabljajte milnice, saj ta
lahko povzroéi razpoke na holandskih maticah (v milnici je
lahko sol, ki bo vpila vlago, ta pa bo zmrznila, ko se bodo
cevi ohladile) in privede do korozije razSirjenih spojev (v
milnici je lahko amonijak, ki povzro€a korozijo med
medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko
matico.

1 Sistem napolnite z dusSikovim plinom, do tlaka na manometru
najmanj 200 kPa (2 bar). Priporocamo, da zaradi
prepoznavanja manjsih pusc€anj vzpostavite tlak 3000 kPa
(30 barov).

2 Tesnjenje preizkusite tako, da na vse povezave nanesete
testno raztopino, ki se peni.

3 Izpustite ves dusikov plin.

6.5.4 Vakuumsko praznjenje

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Enote NE zazenite, dokler ni ustvarjen vakuum.

Ce tlak ... Potem ...

Naraste V sistemu je vlaga. Pojdite na

naslednji korak.

3 Sistem iz¢rpavajte vsaj 2 uri, dokler ni tlak na manometru
-0,1 MPa (-1 bar).

Tlak preverjajte Se najmanj 1 uro po izklopu Crpalke.

Ce cilinega vakuuma NE doseZete ali ga ne uspete obdrzati
1 uro, naredite naslednje:

= Znova preverite pus¢anje.
= Ponovite vakuumsko praznjenje.

@ OPOMBA

Zagotovo odprite zaporni ventil, ko namestite cevi za
hladivo in izvedete vakuumsko susenje. Ce boste sistem
pognali, ko bodo zaporni ventili zaprti, se lahko kompresor
pokvari.

INFORMACIJE

Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva
morda NE bo zviSal. To lahko povzro¢i npr. zaprt
ekspanzijski ventil v krogotoku zunanje enote, vendar to
NE ovira pravilnega delovanja enote.

6.6 Polnjenje s hladivom

6.6.1 O polnjenju s hladivom

Zunanja enota je tovarnisko napolnjena s hladivom, toda v nekaterih
primerih bodo potrebni naslednji postopki:

Kaj Kdaj
Dolivanje dodatnega hladiva

Ce je skupna dolZina cevi za
tekocino daljSa od opredeljene
(glejte v nadaljevanju).

:_| | 0 o
-
g— = =
J

Merilni instrument za prenizek tlak
Zbiralnik manometra

Merilni instrument za previsok tlak
Nizkotla¢ni ventil (Lo)
Visokotlaéni ventil (Hi)

Cevi za polnjenje

Vakuumska Crpalka

Pokroveki ventilov

Servisni priklju¢ek

Zaporni ventil za plin

Zaporni ventil za teko€ino

e = TQ s Q20 T QO

1 Sistem praznite, dokler ni tlak na manometru -0,1 MPa
(-1 bar).

2 Pocakajte 4-5 minut in preverite tlak:

Ce tlak ... Potem ...

Se ne spremeni V sistemu ni vlage. Postopek

je koncan.

Vnovi¢no polnjenje s hladivom Primer:

= Pri prestavljanju sistema.

= Po puscanju.

Dolivanje dodatnega hladiva

Pred dolivanjem dodatnega hladiva se prepricajte, da je zunanja cev
za hladivo zunanje enote preverijena (preverjanje puscanja,
vakuumsko praznjenje).

INFORMACIJE

Odvisno od enot in/ali od pogojev name$¢anja bo morda
treba povezati elektricno ozi¢enje, preden lahko napolnite
hladivo.

Obic¢ajen potek — Dolivanje dodatne koli¢ine hladiva obi¢ajno obsega
naslednje faze:
1 Dolocite, ali je dodatno hladivo potrebno in v kolikSni koli€ini.
Po potrebi dolijte dodatno hladivo.
Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo
pritrdite v notranjost zunanje enote.
Vnoviéno polnjenje s hladivom
Pred vnoviénim polnjenjem s hladivom preverite, ali so opravljeni
naslednji koraki:
1 Hladivo je v celoti iz&rpano iz sistema.

2 Zunanja cev za hladivo zunanje enote je preverjena (preverjanje
puscanja, vakuumsko praznjenje).

3 Vakuumsko praznjenje notranje cevi za hladivo v zunaniji enoti
je opravljeno.
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OPOMBA

Pred vnovi¢nim polnjenjem s hladivom opravite tudi
vakuumsko praznjenje notranje cevi za hladivo v zunanji
enoti.

Obi¢ajen potek — Vnovi¢no polnjenje s hladivom obi¢ajno obsega
naslednje faze:

Dolocite, koliko hladiva je treba naliti.

Natocite hladivo.

Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo
pritrdite v notranjost zunanje enote.

6.6.2 O hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpuscajte v
ozracje.

Tip hladiva: R32
Vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP): 675

&\ OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v tej enoti je blago vnetljivo.

A OPOZORILO

Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni
neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektricni grelnik).

A OPOZORILO

= NE luknjajte in ne sezigajte delov hladilnega kroga.

= NE uporabljajte d&istilnih snovi ali sredstev za
pospesSevanje postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih
priporoca proizvajalec.

= Zavedajte se, da hladivo v sistemu nima nikakrSnega
vonja.

A OPOZORILO

Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE
pusga. Ce hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z
gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do pozZara ali do
nastajanja Skodljivega plina.

IzkljuCite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezracite in
stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil
del, iz katerega je pusc¢alo hladivo, popravljen.

6.6.3 Varnostni ukrepi pri polnjenju s hladivom

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

6.6.4 Dolo¢anje dodatne koli€¢ine hladiva

INFORMACIJE

Dolzina cevi je dolzina tekocinskih cevi v eni smeri.

6.6.5 Doloéanje celotne koli€ine ponovnega
polnjenja

INFORMACIJE

Ce je potrebno ponovno polnjenje, je skupna koligina
ponovnega polnjenja hladiva: tovarniS8ko polnjenje s
hladivom (glejte nazivno plos¢ico enote) + ugotovljena
dodatna koli¢ina.

6.6.6 Dolivanje dodatnega hladiva

OPOZORILO

= Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko
povzrocijo eksplozije in nesrece.

= R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova
vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je
675. Teh plinov NE izpuScajte v ozracje.

= Pri to€enju hladiva vedno uporabljajte zascitne rokavice
in zaS¢itna ocala.

A POZOR

Da preprecite okvaro kompresorja, NE tocite vecje koli¢ine
hladiva od predpisane.

Predpogoj: Pred polnjenjem s hladivom se prepri¢ajte, da so cevi
za hladivo priklju¢ene in preverjene (preverjanje puscanja in
vakuumsko iz€rpavanje).

1 Prikljucite vsebnik hladiva na servisni prikljucek.
2 Natocite dodatno koli¢ino hladiva.
3 Odprite zaporni ventil za plin.

Ce je zaradi demontaZe ali prestavljanja potrebno iz&rpavanje
sistema, za podrobnosti glejte "12.2 IzErpavanje" na strani 22.

6.6.7 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih
toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

|_||__l__|| Contains fluori gases a

f o Jo—+
————— GWP: XXX g =:kg i

(2]
9 90+0= kg ———d
e f—e

a Ce je z enoto dobavljena vegjezi¢na nalepka z informacijo
o toplogrednih fluoriranih plinih, odlepite del nalepke z
ustreznim jezikom in ga nalepite na vrh a.

b Tovarnisko polnjenje s hladivom: glejte nazivno plos¢ico
enote

¢ Nato¢ena dodatna koli¢ina hladiva

d Skupno polnjenje hladiva

e Emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva,
izrazene v ekvivalentu ton CO,

GWP = potencial globalnega segrevanja

Ce je skupna dolzina Potem ...
cevi za tekocino...
<10 m NE dodajajte hladiva.
>10m R=(skupna dolzina (m) tekoc€inskih cevi—

10 m)x0,020

R=dodatno polnjenje (kg) (zaokrozeno na

enote po 0,1 kg)

f
@ OPOMBA

V Evropi se za dolocitev intervalov vzdrzevanja uporabljajo
emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva v
sistemu (izrazene v ekvivalentu ton CO,). Upostevajte
veljavno zakonodajo.

Formula za izraun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo x
skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000
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6 Montaza

2 Nalepko prilepite v notranjs¢ino zunanje enote poleg zapornih
ventilov za plin in teko€ino.

6.7 Priklju€evanje elektricnega
ozi¢enja

6.7.1 O priklju€evanju elektricnega ozi¢enja

Pred prikljuéevanjem elektri€nega ozicenja

Prepricajte se, da:

= So cevi za hladivo priklju¢ene in pregledane

= So vodovodne cevi priklju¢ene

Obicajen potek

Prikljucitev elektricnega ozi€enja navadno sestoji iz naslednjih

stopen;j:

1 Prepricajte se, da napajalni sistem ustreza elektricnim
specifikacijam enot.

2 Prikljucevanje elektricnega ozi€enja na zunanjo enoto.

3  Priklju€evanje elektricnega ozi€enja na notranjo enoto.

4 Prikljucitev glavnega napajanja.

6.7.2 Napotki za varnost pri priklju¢evanju
elektricnega ozi¢enja

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih

poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO

Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba
zamenjati, da ne bi priSlo do nevarne situacije.

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To
lahko povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

OPOZORILO

= V enoto ne namescajte elektri¢nih delov, kupljenih v
lokalni trgovini.

BB BB P

= NE razpeljujte napajanja za odvodno c&rpalko itd. s
prikljuénega bloka. To lahko povzroéi elektricni udar ali
pozar.

OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

>

NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

Odklopite napajanje za ve¢ kot 10 minut ter izmerite
napetost na prikljuénih sponkah kondenzatorjev glavnega
tokokroga ali elektricnih sestavnih delih, preden zacnete
servisiranje. Napetost mora biti nizja od 50 V DC, preden
se lahko dotaknete elektricnih sestavnih delov. Za mesto
prikljuénih sponk glejte vezalno shemo.

NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

Vsi elektricni deli (vkljuéno s termistorji) se napajajo iz
napajalnega omrezja. Ne dotikajte s jih z golimi rokami.

NEVARNOST ZARADI

NEVARNOST ZARADI

bc?e
{ EG__‘QEEJ"F_T-J é ﬂ
| @i Tin
DC+ — I_!ﬂ:n[:l ED [j)ﬂ' )
== ED i WL
wJ 'l’ g

Multimeter (enosmerno napetostno obmocje)

S70 — glavni vodnik motorja ventilatorja

LED

S90 — glavni vodnik termistorja

S20 — glavni vodnik elektronske ekspanzijske posode

S80 — glavni vodnik navitja povratnega elektromagnetnega
ventila

S40 — glavni vodnik termi¢ne preobremenitve

DB1 - premostitev diode

-0 Q0T O

TQ

6.7.3 Napotki za priklju€evanje elektri€nega
ozicenja
Upostevajte naslednje:
» Ce uporabljate pletene Ziéne vodnike, na konec kabla pritrdite
okrogli obrobljeni priklju¢ek. Okrogli obrobljeni priklju¢ek namestite

na vodnik do pokritega dela in priklju¢ek privite z ustreznim
orodjem.

b a

a Pleteni zi¢ni vodnik
b Okrogli obrobljeni priklju¢ek

= Pri names&canju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Vrsta vodnika Postopek namestitve

Enozilni vodnik

’3
i

AL
At C—
- lg

a Spiralni enozilni vodnik
b Vijak
¢ Ploska podlozka

Vodnik za monterja
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6 Montaza

Vrsta vodnika Postopek namestitve

cb a bc

Pleteni zi¢ni vodnik z
okroglim obrobljenim
priklju¢kom

a Prikljucek

b Vijak

¢ Ploska podlozka
O Dovoljeno

X NI dovoljeno

Navojni momenti

Predmet Navojni moment (N*m)
M4 (X1M) 1,5~1,6
M4 (zemlja) 1,4~1,5

= Ce uporabite enozilni vodnik, ne pozabite zaviti konca vodila.
Nepravilno izvedeno delo lahko povzro€i pregrevanje ali pozar.

= Ozemljitveni vodnik med razbremenilno objemko in prikljuckom
mora biti daljSi od drugih vodnikov.

@

6.7.4 Specifikacije standardnih komponent

Kabel za medsebojno povezavo
Napajalni kabel
Varovalka na mestu namestitve

Zemljosti¢ni odklopnik
Napajanje
f Ozemljitev

cooocy O

5 Dobro privijte vijake prikljuc¢kov. Priporo€amo uporabo kriznega
izvijaca.

6.8 Zakljuéevanje montaze zunanje
enote

oziéenja 6.8.1 ZakljuCevanje montaze zunanje enote
Komponenta RXA A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST  ZARADI
20 25+35 ELEKTRICNEGA UDARA
Napajalni Napetost 220~240 V = Prepricajte se, da je sistem ustrezno ozemljen.
kabel Faza 1~ = Pred servisiranjem izklopite napajanje.
Frekvenca 50 Hz = Namestite servisni pokrov, preden vkljucite napajanje.
Preseki Ustrezati morajo veljavni zakonodaji 1 Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kabel za medsebojno
kablov povezavo na naslednji nacgin:
Kabel za medsebojno 4-Zilni kabel 21,5 mm?, uporaben za
povezavo (notranja < 220~240V
zunanja)
PriporoCena varovalka na 10 A 13A

mestu montaze

Zemljosti¢ni odklopnik Ustrezati morajo veljavni zakonodaji

6.7.5 Prikljuéevanje elektricnega ozi¢enja na
zunanjo enoto
1 Odstranite servisni pokrov. Glejte "6.2.2 Odpiranje zunanje
enote" na strani 11.
2 Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.
a b

G

a lzolacijo odstranite do te tocke
b Predolg ogoljeni del Zice lahko povzrogi elektri¢ni $ok ali
uhajanje toka.

3 Odprite objemko za kabel.

4 Prikljucite kabel za medsebojno povezavo in napajanje na
naslednji nacin:

Plinska cev

I1zolacija plinske cevi

Kabel za medsebojno povezavo
Tekodinska cev

I1zolacija tekoCinske cevi
Zakljuéni trak

-0 Q0T

2 Namestite servisni pokrov.

6.8.2 Zapiranje zunanje enote

@ OPOMBA

Ko zapirate pokrov zunanje enote, pazite, da pritezni
moment NE bo vedji od 1,3 Nem.

RXA20~35A2V1B
R32 serija split
4P518023-1 —2017.11

DAIKIN

Vodnik za monterja

19



6.9 O kompresorju

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
= Uporabite cevni rezalnik, da bi odstranili kompresor.
= NE uporabljajte plamenskega spajkalnika.

= Uporabite le odobrena hladiva in maziva.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Kompresorja se Ne dotikajte z golimi rokami.

7 Zagon

71 Pregled: zagon

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti, da pozenete
sistem, potem ko je bil namescen.

Obicajen potek

Zagon obi¢ajno obsega naslednje faze:

1 Preverjanje "Seznama preverjanj pred zacetkom uporabe".

2 lzvajanje preizkusa delovanja sistema.

7.2 Varnostni ukrepi pri zacetku
uporabe

A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI

ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

A POZOR

Preizkusnega delovanja ne izvajajte med delom na
notranjih enotah.

Ko izvajate preizkuSanje, bodo delovale tudi prikljucene
notranje enote, ne le zunanja enota. Delo na notranji enoti
med preizkuSanjem je nevarno.

A POZOR

Ne vtikajte prstov, pali€ic ali drugih predmetov v vstopno ali
izstopno zra¢no odprtino. NE odstranjujte varovalne
reSetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko
povzroci posSkodbe.

Med testnim delovanjem se bodo zagnale zunanja in notranje enote.
PrepriCajte se, da je so bile vse priprave notranjih enot dokonéane
(priklju€ne cevi, elektricno oziCenje, izpust zraka ...). Glejte priro€nik
za montazo notranje enote za podrobnosti.

7.3 Seznam preverjanj pred zagonom

Sistema NE uporabljajte, dokler ne potrdite naslednjih kontrolnih
tock:

] Notranja enota je pravilno namescena.

] Zunanja enota je pravilno namescéena.

O] Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priklju¢ne
sponke so ¢vrsto pritriene.

(] Varovalke ali lokalno name$c¢ene za$&itne naprave so
names¢ene v skladu s tem dokumentom in NISO
premoscene.

(] Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
na identifikacijski nalepki enote.

(] Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektricni
sestavni deli NISO poskodovani.

] Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO
poskodovani in cevi NISO stisnjene.

Hladivo NE uhaja.

] J

] Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.

] Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno
izolirane.

] Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekoc€ino) sta
popolnoma odprta.

] Naslednje zunanje ozi€enje med zunanjo in notranjo
enoto je izvedeno v skladu s tem dokumentom in veljavno
zakonodajo.

Kondenzat

L]

PrepriCajte se, da kondenzat nemoteno odteka.
Mozna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal.

(] Notranja enota sprejema signale z uporabniSkega
vmesnhika.

] Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni
predpisani kabli.

7.4 Seznam preverjanj med zagonom
Odzracevanje
] J]
(] lzvajanje testnega zagona

7.5 Izvajanje testnega zagona

Predpogoj: Napajanje MORA biti v navedenem obmogju.

Predpogoj: Preizkus delovanja je mogoce izvesti v nacinu hlajenja
ali ogrevanja.

Predpogoj: Preizkus mora biti izveden v skladu s priroénikom za
delovanje notranje enote, da zagotovite, da pravilno delujejo vse
funkcije in vsi deli.

1 V nadinu hlajenje izberite najnizjo temperaturo, ki jo lahko
nastavite. V nacinu ogrevanje izberite najvisjo temperaturo, ki jo
lahko nastavite. Preizkus delovanja je mogo¢e onemogociti, e
je to potrebno.

2 Ko je preizkus delovanja kon€an, temperaturo nastavite na
normalno vrednost. V nacinu hlajenje: 26~28°C, v nacinu
ogrevanje: 20~24°C.

3 Sistem neha delovati 3 minute po izklopu enote.

INFORMACIJE

= Tudi Ce je enota izkljuena, trosi elektriko.

= Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje,
se bo vkljucil prej izbrani nacin delovanja.

Vodnik za monterja
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8 Konfiguracija

7.6 Zagon zunanje enote

Za konfiguracijo in zagon sistema glejte priroénik za montazo
notranje enote.

8 Konfiguracija

8.1 Nastavitev nacina obrata

Ko prereZete mosti¢ek J6 na tiskanem vezju, se bo delovno obmocje
razsirilo do —15°C. Infrastrukturni nacin delovanja se bo samodejno
izklopil, e bo temperatura padla pod —20°C, in se bo samodejno
zagnal, ko se bo temperatura spet dvignila.

@ OPOMBA

V Evropi se za dolocitev intervalov vzdrzevanja uporabljajo
emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva v
sistemu (izrazene v ekvivalentu ton CO,). Upostevaijte
veljavno zakonodajo.

Formula za izraéun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo x
skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

10.1 Pregled: Vzdrzevanje in
servisiranje
To poglavje vsebuje naslednje informacije:

= Vsakoletno vzdrzevanje zunanje enote

10.2 Varnostni ukrepi za vzdrzevanje

NEVARNOST:
ELEKTRICNEGA UDARA

SMRTNA  NEVARNOST ZARADI

INFORMACIJE

= Notranja enota lahko ob&asno proizvaja zvoke zaradi
vklapljanja in izklapljanja ventilatorja zunanje enote.

= Ko uporabljate infrastrukturni nacin delovanja, v
prostoru NE uporabljajte vlazilnikov ali elementov, ki bi
lahko povecali vlaznost v prostoru.

= Ko prerezete mosti¢ek J6, nastavite ventilator notranje
enote na najvec¢jo mozno hitrost.

= Te nastavitve NE uporabljajte v prebivalis¢ih ali
pisarnah, kjer se zadrzujejo ljudje.

9 Izrocitev uporabniku

Ko se testni zagon konca in enota pravilno deluje, preverite in
potrdite naslednje toke za uporabnika:

= Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga
prosite, naj ju shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika
obvestite, da je celotna dokumentacija na voljo na splethem
naslovu, kot je opisano v tem priro¢niku.

= Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti,
Ce se pojavijo tezave.

= Pokazite uporabniku, katera opravila mora izvajati za vzdrzevanje
enote.

= Uporabniku pojasnite nasvete za var¢no rabo energije, opisane v
priro¢niku za uporabo.

10 Vzdrzevanje in servisiranje

@ OPOMBA

Vzdrzevanje MORA opraviti pooblas€en monter ali servisni
zastopnik.

Priporo€amo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je
pa mogoce, da veljavna zakonodaja zahteva krajSa
vzdrzevalna obdobja.

OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostaticnega
naboja

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
®

Pred izvajanjem vzdrzevalnih ali servisnih del se dotaknite
kovinskega dela enote, da bi odvedli staticno elektriko in
tako zascitili tiskano vezje.

OPOZORILO

= Preden pri¢nete z izvajanjem vzdrzevanja ali popravila,
vedno izklopite odklopnik na napajalni plosci, odstranite
varovalke oz. odprite zascitne naprave enote.

B>

Ne dotikajte se delujo¢ih delov 10 min po izkljuitvi
napajanja, saj obstaja moznost visoke napetosti.

= Pazite, ker je nekaj delov elektricne omarice izjemno
vro€ih.

= Pazite, da se ne boste dotaknili prevodnega dela.

NE izpirajte enote. To bi lahko povzrogilo elektri¢ni udar
ali pozar.

10.3 Seznam preverjanj za letno
vzdrzevanje zunanje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:
= Izmenjevalnik toplote zunanje enote.

Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamasi zaradi prahu,
umazanije, listov itd. Priporo€amo, da izmenjevalnik toplote ocistite
letno. Zamasen izmenjevalnik toplote lahko povzro€i prenizek ali
previsok tlak, kar vodi v poslabsanje zmogljivosti.

11 Odpravljanje tezav

11.1  Pregled: Odpravljanje tezav
To poglavje opisuje, kaj morate narediti v primeru tezav.
Vsebuje informacije za reSevanje tezav na podlagi simptomov.

Pred odpravljanjem tezav

Preglejte stikalno omarico in pri tem iScite oCitne okvare, kot so
zrahljane povezave ali okvarjeno ozi¢enje.
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12 Odstranjevanje

11.2  Varnostni ukrepi pri odpravljanju
tezav

A OPOZORILO

= Ko pregledujete stikalno omarico enote, VEDNO
preverite, ali je enota odklopliena iz omreznega
napajanja. lzklopite ustrezen odklopnik.

= Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in
ugotovite zakaj se je aktivirala varnostna naprava prej,
preden je bila resetirana. NIKOLI ne premos$cajte
varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti
na vrednost, ki se razlikuje od tovarniske nastavitve. Ce
ne morete ugotoviti vzroka tezave, pokliCite svojega
prodajalca.

11.4 Diagnosticiranje napak s svetlec¢o
diodo na tiskanem vezju zunanje
enote

Svetleca dioda Diagnoza

{:‘_ utripa Obicajno.
= Preverite delovanje notranje enote.

{:} SVETI = Izkljucite in vkljuCite napajanje in v ¢asu 3

minut Se enkrat preverite svetleCo diodo.
Ce sveti, je pridlo do okvare na tiskanem
vezju.

A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI

ELEKTRICNEGA UDARA

A OPOZORILO

PreprecCite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve
termiénega odklopa: ta naprava se NE SME napajati preko
zunanjega preklopnika, denimo €asovnika, in ne sme biti
priklju€ena na tokokrog, ki ga vzdrzevanje redno vklaplja in
izklaplja.

. UGASNJE |1 Napetost napajanja (zaradi varevanja z

NA energijo).

2  Tezave so z napajanjem.

3 lzklju€ite in vkljuCite napajanje in v Casu
3 minut Se enkrat preverite svetleCo

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

11.3 ReSevanje tezav na podlagi
simptomov

11.3.1 Simptom: Notranje enote padajo, vibrirajo

ali oddajajo zvoke

diodo.
Ce sveti, je prislo do okvare na tiskanem
vezju.
SMRTNA NEVARNOST ZARADI

A NEVARNOST:
ELEKTRICNEGA UDARA

= Ko enota ne deluje, so svetleCe diode na tiskanem
vezju izklju€ene zaradi varéevanja z energijo.

» Tudi ko so svetleCe diode izklju¢ene, sta priklju¢na
sponka in tiskano vezje lahko pod napetostjo.

12 Odstranjevanje

Mozni vzroki Resitev

Notranje enote niso varno
namescene

Varno namestite notranje enote.

11.3.2 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne
hladi po pri€akovanjih

@ OPOMBA

Sistema nikar NE posku$ajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklaZo.

Mozni vzroki Resitev

Nepravilne povezave elektricnih |Pravilno povezite elektricne
kablov kable.

Puscanje plina Preverite, ali kje pusca plin.

11.3.3 Simptom: Iztekanje vode

121 Pregled: odstranjevanje

Obicajen potek

Odstranjevanje sistema obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 lIz€rpavanje sistema.

2 Odvoz sistema v poseben obrat za obdelavo.

Mozni vzroki Resitev

INFORMACIJE

Za ve€ podrobnosti glejte priro¢nik za servisiranje.

Nepravilna termoizolacija (cevi
za plin in tekocino, notran;ji deli
podaljSka gibljive odto€ne cevi)

PrepriCajte se, da sta
termoizolacija cev in gibljive

odto¢ne cevi popolnoma izdelani.

Nepravilno priklju¢en odtok

Zavarujte odtok.

11.3.4 Simptom: Elektricno puscanje

Mozni vzroki

Resitev

Enota NI pravilno ozemljena

Preverite povezavo
ozemljitvenega vodnika.

11.3.5 Simptom: Enota NE deluje ali ozganine

Mozni vzroki

Resitev

Ozi¢enje NI bilo izvedeno v
skladu s specifikacijo

Popravite ozi¢enje.

12.2 lzérpavanje

Primer: Zaradi zaSCite okolja morate pred prestavljanjem ali
odstranjevanjem enote opraviti izErpavanje.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Puséanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati
in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pusca:

= NE uporabljajte funkcije za samodejno izérpavanje na
enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v
zunanji enoti. Mozna posledica: Samoizgorevanje in
eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢
kompresor.

= Uporabite loCen sistem =za izCrpavanje, tako da
kompresorju enote NI treba delovati.

Vodnik za monterja
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12 Odstranjevanje

@ OPOMBA INFORMACIJE

Med izérpavanjem zaustavite kompresor, preden
odstranjujete cevi za hladivo. Ce kompresor $e vedno
deluje in je zaporni ventil med iz€rpavanjem odprt, se bo v
sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja

Ce uporabite prisilno hlajenje, ko je zunanja temperatura <
-10°C, bo varnostna naprava morda preprecila delovanje.

= Ogrejte termistor zunanje temperature na notranji enoti
na 2-10°C. Rezultat: Delovanje se bo sprozilo.

in poskodbe sistema zaradi neobiajnega tlaka v krogu
hladiva.

Med iz€rpavanjem se bo vso hladivo izlo€ilo iz sistema v zunanjo
enoto.

1 Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekocino in zapornega
ventila za plin.

2 |zvedite postopek prisiinega hlajenja. Glejte "12.3 Zagon in
zaustavitev prisilnega hlajenja" na strani 23.

3 Po 5 do 10 minutah (po samo 1 do 2 minutah, ¢e so zunanje
temperature zelo nizke (<-10°C)), zaprite zaporni ventil za
tekocino s Sestkotnim kljuc¢em.

Na manometru preverite, ali je dosezen vakuum.

Po 2-3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite
prisilno hlajenje.

74

d

Zaporni ventil za plin
Smer zapiranja

Sestkotni kljug

Cep ventila

Zaporni ventil za tekoc¢ino

a
b
c
d
e

12.3 Zagon in zaustavitev prisilnega
hlajenja

Obstajata 2 nacina za izvajanje prisilnega hlajenja.

= 1. nacin. S stikalom ON/OFF na notranji enoti (Ce je name$ceno
na notranji enoti).

= 2. nacin. Z uporabniskim vmesnikom notranje enote.

12.3.1 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje s
stikalom za vklop/izklop na notranji enoti
1 Pritisnite stikalo ON/OFF in ga drzite vsaj 5 sekund.
Rezultat: Naprava se vklopi.

Opomba:  Prisilno hlajenje se bo samodejno zaustavilo po
15 minutah.

2 Da bi prej zaustavili delovanje, pritisnite stikalo ON/OFF.

12.3.2 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje z
uporabniskim vmesnikom notranje enote
1 Nastavite nacin delovanja na hlajenje.

Za ta postopek glejte poglavje "Da bi izvedli preizkus delovanja" v
priro¢niku za montaZo notranje enote.

Opomba: Prisilno hlajenje se bo samodejno zaustavilo po priblizno
30 minutah.

2 Da bi prej zaustavili delovanje, pritisnite stikalo ON/OFF.

RXA20~35A2V1B DAIKIN
R32 serija split
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13 Tehnié€ni podatki

13

Tehniéni podatki

Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna). Popolni tehni¢ni podatki so na voljo
na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

131

Vezalna shema

Poenotena legenda za vezalno shemo

Za uporabljene dele in osteviléevanje glejte shemo povezav na enoti. OStevil€evanje delov se izvede z arabskimi Stevilkami naras¢ajoce

za vsak del in je v spodniji preglednici predstavljeno s simbolom "*" kot delom kode.

Y PREKINJALO VEZJA D OZEMLJITVENA ZASCITA
—@— POVEZAVA @ OZEMLJITVENA ZASCITA (VIJAK)
B ——= D» PRIKLJUCEK @ PRETVORNIK
L OZEMLJITEV —a)— RELEJSKI KONTAKT
o ] ZUNANJE OZICENJE I%‘ PRIKLJUCEK KRATKEGA STIKA
—+—F VAROVALKA —O— PRIKLJUGNA SPONKA
_@_ NOTRANJA ENOTA (117 POVEZAVNA LETVICA
INDOOR
-_’D‘_ ZUNANJA ENOTA O e ZICNA SPONKA
OUTDOOR

BLK CRNA GRN ZELENA PNK ROZNATA WHT BELA
BLU MODRA GRY SIVA PRP, PPL:  VIJOLICNA YLW RUMENA
BRN RJAVA ORG ORANZNA RED RDECA
AP PLOSCICA S TISKANIM VEZJEM PS PREKLOPNO NAPAJANJE
BS* GUMB ON/OFF, STIKALO ZA DELOVANJE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O BRENCAC Q* BIPOLARNI TRANZISTOR IZOLIRANIH VRAT
(o © KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN* E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  POVEZAVA, PRIKLJUCEK QDI ZEMLJOSTICNI ODKLOPNIK
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, Q'L PREOBREMENITVENA ZASCITA
W, X*A, K*R_* QM TERMICNO STIKALO
D*, V*D DIODA R* UPOR
DB* PREMOSTITEV DIODE RT TERMISTOR
DS* DIP-STIKALO RC SPREJEMNIK
E*H GRELNIK S*C OMEJEVALNO STIKALO
F*U, FU* (ZALASTNOSTI, VAROVALKA S'L STIKALO S PLOVCEM
GLEJTE TISKANO S*NPH TLACNO TIPALO (VISOKI TLAK)
VEZJE V ENOTI) S*NPL TLACNO TIPALO (NIZKI TLAK)
FG* PRIKLJUCEK (OZEMLJITEV OKVIRJA) S*PH, HPS* TLACNO STIKALO (VISOKI TLAK)
H* VAROVALNI PAS S*PL TLACNO STIKALO (NIZKI TLAK)
H*P, LED®, VL PILOTSKA LUCGKA, SVETLOBNA DIODA ST TERMOSTAT
HAP SVETLOBNA DIODA (SERVISNI MONITOR - ZELENA) S*RH TIPALO ZA VLAZNOST
HIGH VOLTAGE VISOKA NAPETOST S*W, SW* STIKALO ZA DELOVANJE
IES TIPALO INTELLIGENT EYE SA*, F1S PRETOKOVNI ZAUSTAVLJALNIK
IPM* INTELIGENTNI NAPAJALNI MODUL SR*, WLU SPREJEMNIK SIGNALA
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETNI RELE SS* 1ZBIRNO STIKALO
L POD NAPETOSTJO SHEET METAL MONTAZNA PLOSCICA POVEZAVNE LETVICE
L* TULJAVA TR TRANSFORMATOR
L'R REAKTANCA TC, TRC ODDAJNIK
M* KORACNI MOTOR V5 RV VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORJA V'R PREMOSTITEV DIODE
M*F MOTOR VENTILATORJA WRC BREZZICNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
M*P MOTOR CRPALKE ZA ODTOK X* PRIKLJUCNA SPONKA
M*S NIHAIJNI MOTOR XM POVEZAVNA LETVICA (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETNI RELE Y'E NAVITJE ELEKTRONSKEGA
N NEVTRALNA EKSPANZIJSKEGA VENTILA
n=*, N=* STEVILO PREHODOV SKOZI FERITNO JEDRO Y*R, Y*S TULJAVA OBRACALNEGA
PAM MODULACIJA AMPLITUDE PULZIRANJA ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
PCB* PLOSCICA S TISKANIM VEZJEM zC FERITNO JEDRO
PM* NAPAJALNI MODUL ZF, Z*F PROTISUMNI FILTER
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14 Slovar

14 Slovar

Prodajalec
Dobavitelj izdelka.

Pooblaséen monter
Tehniéno usposobljena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanasajo na dolocen
izdelek ali podrocje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.

Priroénik za montazo
Priro¢nik za namestitev za dolo¢en izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrzevanje.

Priro¢nik za uporabo
Priro¢nik za doloCen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.

Navodila za vzdrzevanje
Priro¢nik za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za namestitev, nastavitev, uporabo in/ali vzdrzevanje (e so
upostevna) za izdelek oziroma uporabo.

Oprema
Nalepke, priro€niki, tehnicni listi in oprema, priloZeni izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja
s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin in se lahko uporablja s tem
izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

RXA20~35A2V1B DAIKIN
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