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1 | Splosni varnostni ukrepi

1 Splosni varnostni ukrepi

1.1 O dokumentaciji

= |zvorna dokumentacija je pisana v anglesc¢ini. Dokumentacija v drugih jezikih je

prevod.

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme;
skrbno se jih drzite.

= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za montazo in v vodicu
za inStalaterja, MORA izvesti kvalificiran instalater.

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poskodbe.

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzrocila ozganine/opekline zaradi izjemno visokih ali
nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt in hude telesne poskodbe.

OPOZORILO: VNETUIV MATERIAL

POZOR

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci manjse ali srednje nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

= NON 2l il il

INFORMACUE

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol Razlaga
I::[i:' Pred namestitvijo preberite navodila za montaZzo in uporabo
ter shemo z navodili za oZi¢enje.

Vodnik za monterja
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1 | Splosni varnostni ukrepi

Simbol Razlaga

@ Preden zacCnete izvajati vzdrzevalne in servisne postopke
preberite priro¢nik za servisiranje.

|I|| Za vec informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
‘ﬁ Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju
bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Pomeni naslov slike ali sklic nanjo.

Primer: "m 1-3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".

@ Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo.

Primer: "® 1-3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1.
poglavju".

1.2 Za monterja

1.2.1 Splosno

Ce NISTE prepri¢ani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega
prodajalca.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in notranjih delov med delovanjem ali
neposredno po delovanju. Lahko so prevroci ali premrzli. Pocakajte, da se njihova
temperatura normalizira. Ce se jih morate dotikati, si nadenite zas¢itne rokavice.

= Z golo kozo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

OPOZORILO

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko povzroci elektri¢ni udar,
kratek stik, uhajanje tekocin ali pozar ali drugace poskoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte samo dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdela ali
odobri Daikin.

OPOZORILO

MontaZza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti (razen z navodili, opisanimi v
dokumentaciji Daikin) skladni tudi z veljavno zakonodajo.

POZOR

Pri namescanju, vzdrZevanju ali servisiranju sistema uporabljajte ustrezno osebno
zascitno opremo (zascitne rokavice, varnostna ocala ...).

OPOZORILO

Raztrgajte in odvrzite plasticne vrece, da se z njimi nih¢e ne bi mogel igrati, zlasti ne
otroci. MoZna nevarnost: zadusitev.

> B> B B P
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1 | Splosni varnostni ukrepi

OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetis¢e za
majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

POZOR

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih platic enote.

POZOR
= Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.

* NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na njej.

OPOMBA

Dela na zunanji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu, da bi se izognili vdoru
vode.

@ BB P

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom priskrbeti
dnevnik, v katerem se beleZijo najmanj: podatki o vzdrzevanju, popravila, rezultati
testov, obdobja pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na dostopnem mestu
izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
= Naziv in naslov gasilske sluzbe, policije in bolnisnice
= Ime, naslov ter dnevna in no¢na telefonska Stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard EN378.

1.2.2 Mesto namestitve

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroZenje zraka.
= Prepricajte se, da mesto namestitve prenese tezo in vibracije enote.

= Prepricajte se, da je obmocje dobro prezraceno. NE blokirajte prezracevalnih
odprtin.

= Pazite, da bo enota izravnana.
Enote NE namescajte na naslednja mesta:
=V potencialno eksplozivnem okolju.

= Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni
valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko povzrocijo okvare na opremi.

= Na mestih, kjer obstaja nevarnost poZara zaradi uhajanja vnetljivih plinov
(primer: razredcilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali vnetljivega prahu.

= Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli Zvepleni plin). Zaradi
korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko zacelo puscati hladivo.
1.2.3 Hladivo — v primeru R410A ali R32

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priroénik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.
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1 | Splosni varnostni ukrepi

OPOMBA

Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo. Zadevni standard za Evropo
je EN378.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in prikljuc¢ki NE bodo obremenjeni.

OPOZORILO

Med testiranjem v izdelku NIKOLI ne smete vzpostaviti tlaka, visjega od
maksimalnega dovoljenega tlaka (ki je naveden na nazivni ploscici enote).

> P o ©

OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer pui¢anja hladiva. Ce med
namescanjem iztece hladilno sredstvo v plinastem stanju, takoj prezracite prostor.
Mozna tveganja:

= Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja
kisika.

= Ce pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Puscanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati in nekje na tokokrogu
hladilnega sredstva pusca:

®= NE uporabljajte funkcije za samodejno iz¢rpavanje na enoti, s katero lahko
zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. MoZna posledica: Samoizgorevanje
in eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢ kompresor.

= Uporabite loCen sistem za iz¢rpavanje, tako da kompresorju enote NI treba
delovati.

OPOZORILO

Hladivo VEDNO zberite. NE izpuscajte jih neposredno v okolje. Uporabite vakuumsko
Crpalko, da boste izpraznili napeljavo.

OPOMBA

Ko so vse cevi prikljucene, se prepricajte, da plin ne uhaja. S pomocjo dusika
preverite, ali plin uhaja.

OPOMBA

® Preprecevanje okvare kompresorja, NE dolijte vec¢ hladiva, kot je navedeno v
specifikaciji.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s hladivom ravnati v skladu z
zadevno zakonodajo.

P o o P

OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natocite Sele, ko opravite preizkus
tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

Mozna posledica: Samovzig in eksplozija kompresorja zaradi vstopa kisika v delujoci
kompresor.

hladiva in potrebna kolicina.

= Ce je to potrebno, preverite napisno plo$¢ico na enoti. Na njej sta navedena tip

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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1 | Splosni varnostni ukrepi

= Enota je tovarnisko napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in dolZine cevi je
treba v nekaterih sistemih dotociti hladivo.

= Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v sistem,
uporabljajte samo orodje, zasnovano posebej za vrsto hladiva, uporabljeno v
sistemu.

= Hladivo tocite upostevaje naslednje:

v

Ce Potem
Je prisotna sifonska cev Pri polnjenju mora biti jeklenka
(tj., na jeklenki je oznaka “Liquid filling postavljena pokonci.
siphon attached” (pritrjena sifonska cev
za tekoce hladivo))
Sifonska cev NI prisotna Pri polnjenju mora biti jeklenka

obrnjena na glavo.

-

= Hladivo tolite v tekofem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem stanju lahko
onemogoci normalno delovanje.

= Pocasi odprite vsebnike hladiva.

POZOR

Ko je postopek dolivanja hladiva dokoncan ali ga prekinete, takoj zaprite ventil
rezervoarja za hladivo. Ce se ventil NE zapre takoj, lahko preostanek tlaka napolni
dodatno hladivo. MozZna posledica: Nepravilna koli¢ina hladiva.

>

1.2.4 Slanica

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik

za monterja za vaso uporabo.
OPOZORILO
Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.
OPOZORILO
lzvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do pudcanja slanice. Ce slanica izteka, takoj
prezraCite obmocje in se obrnite na lokalnega prodajalca.
OPOZORILO
Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno visja od temperature v
prostoru, npr. 70°C. V primeru iztekanja slanice lahko vroci deli enote povzrocijo
nevarno situacijo.
OPOZORILO
Uporaba in namestitev sistema MORATA biti skladni z varnostnimi in okoljskimi
previdnostnimi ukrepi, ki jih doloca veljavna zakonodaja.

Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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1.2.5 Voda

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

OPOMBA
Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 98/83 ES.

1.2.6 Elektricna dela

ﬁ NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

= |zkljucite vse napajanje, preden snamete pokrov stikalne omarice, prikljucujete
elektricno napeljavo ali se dotikate elektri¢nih delov.

= Odklopite napajanje za veC kot 10 minut ter izmerite napetost na prikljuénih
sponkah kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih sestavnih delih,
preden zacnete servisiranje. Napetost mora biti nizja od 50 V DC, preden se lahko
dotaknete elektricnih sestavnih delov. Za mesto priklju¢nih sponk glejte vezalno
shemo.

= Elektricnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi rokami.

® Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

OPOZORILO

Ce NI named¢eno, JE NUINO v fiksno oZi¢enje namestiti glavno stikalo ali druge
moznosti odklopa, ki imajo locen stik na vseh polih in omogocajo popolni odklop v
pogojih previsoke napetosti kategorije Ill.

>

OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

>

* Pazite, da bodo elektricne napeljave ustrezale veljavni zakonodaji.

= Vse lokalno oZi¢enje mora biti izvedeno skladno z vezalno shemo, priloZzeno
izdelku.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi
robovi. Prepricajte se, da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Pazite, da boste zagotovo namestili ozemljitveni vodnik. Ne ozemljujte naprave s
pomocjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroci elektri¢ni Sok.

= Zagotovo uporabite loceno elektricno vezje. NIKOLI ne delite vira napajanja z
drugo napravo.

= Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane varovalke ali prekinjala vezij.

= Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka. Ce tega ne storite, lahko pride
do elektricnega udara ali pozara.

® Ko namescate zemljosticno zascito, pazite, da je zdruzljiva z inverterjem (odporna
na visokofrekvencne elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju
zascite.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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POZOR
= Ko prikljucujete napajanje: najprej povezite ozemljitev, nato pa izvedite povezave

za prenos elektricnega toka.

= Ko izkljuCujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos elektri¢nega toka,
nato pa Se ozemljitev.

* DolZina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom mora
biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer,
da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:

1) e Je
v X X

®= NE prikljucujte vodnikov razlicnih debelin na priklju¢ne sponke napajanja
(ohlapnost napajalnih vodnikov lahko povzroci neobicajno segrevanje).

Pri prikljucevanju vodnikov enake debeline naredite tako, kot je prikazano na sliki
zgoraj.

Za ozicenje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga trdno prikljucite, nato pa
zavarujte, da bi preprecili, da se zunanja sila prenese na priklju¢no plosco.

= Uporabite ustrezen izvijaC za privijanje vijakov na prikljucku. lzvija¢ z malim
nastavkom lahko poskoduje glavo vijaka in onemogoci ustrezno zategovanje.

= S premocnim zategovanjem lahko vijake na prikljuckih polomite.

Elektricne kable napeljite najmanj 1 m stran od televizije in radia, da bi preprecili
motnje. Odvisno od radijskih valov, tudi 1 m morda ne bo dovolj.

OPOZORILO
= Ko zakljucite napeljavo elektri¢nih kablov, se prepricajte, da so vsi elektri¢ni

sestavni deli in vse priklju¢ne sponke v omarici z elektricnimi sestavnimi deli varno
pritrieni.

= Obvezno zaprite vse pokrove, preden zazenete enoto.

OPOMBA
Velja samo, ¢e je napajanje trifazno in je nacin zagona kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Ce obstaja moznost, da bi do obrnjene faze prislo po trenutnem izpadu in se
napajanje vklaplja in izklaplja med delovanjem izdelka, prikljucite vezje za zascito
pred obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo lahko povzroci okvaro
kompresorja in drugih delov.

Vodnik za monterja

12

4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/XlGDF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



2 | O dokumentaciji

2 O dokumentaciji

2.1 Otem dokumentu

Ciljni prejemniki
Pooblas¢eni monter;ji

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:
= Splosni napotki za varnost:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
- Format: Papirni izvod (v $katli notranje enote)
= Priro¢nik za montaZo notranje enote:
- Navodila za montaZo
- Format: Papirni izvod (v skatli notranje enote)
= Priro¢nik za montaZo zunanje enote:
- Navodila za montazo
- Format: Papirni izvod (v $katli zunanje enote)
* Vodnik za monterija:
- Priprava za montaZo, dobre prakse, referen¢ni podatki ...

- Format:  Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

= Dodatek za opcijsko opremo:
- Dodatne informacije za montazo opcijske opreme

- Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote) + digitalne datoteke na naslovu
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

V obmocnem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem prodajalcu so morda na voljo
najnovejse posodobitve priloZene dokumentacije.

lzvorna dokumentacija je pisana v anglesCini. Dokumentacija v drugih jezikih je
prevod.
Tehni¢no-inZenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehnicnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni
strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana
avtentikacija).

Spletna orodja
Poleg kompleta dokumentacije so za monterje na voljo nekatera spletna orodja:
= Heating Solutions Navigator
- Digitalna orodjarna, ki nudi razlicna orodja, ki omogocajo montazo in
konfiguracijo sistemov za ogrevanje.

- Za dostop do Heating Solutions Navigator je potrebna platforma Stand By Me.
Za vec informacij glejte https://professional.standbyme.daikin.eu.
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= Daikin e-Care
- Mobilna aplikacija za monterje in servisne tehnike, ki vam omogoca
registriranje in konfiguriranje sistemov za ogrevanje ter odpravljanje tezav.

- Z uporabo spodnje kode QR je mobilno aplikacijo mogocle prenesti za naprave s
sistemom iOS in Android. Za dostop do aplikacije je potrebna registracija na
platformi Stand By Me.

App Store

2.2 Kratek pregled referencnega vodnika za monterja

Poglavje Opis

Splos$ni napotki za varnost Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred
montazo

O dokumentaciji Dokumentacija za monterja

O Skatli Razpakiranje enot in odstranjevanje njihove
opreme

O enotah in opcijskih dodatkih | = Prepoznavanje enot

= Mozne kombinacije enot in opcijskih dodatkov

Napotki za uporabo Razlicne mozZnosti namestitve sistema

Priprava Kaj morate narediti in kaj morate vedeti pred
odhodom na kraj montaze

Montaza Kaj morate narediti in kaj morate vedeti za
montazo sistema

Konfiguracija Kaj morate narediti in kaj morate vedeti za
konfiguracijo sistema po montaZi

Zagon Kaj morate narediti in kaj morate vedeti za
zagon sistema po konfiguraciji

Izrocitev uporabniku Kaj morate izroditi in kaj razloZiti uporabniku

VzdrZevanje in servisiranje VzdrZevanje in servisiranje enot

Odpravljanje tezav Ukrepi v primeru tezav

Odstranjevanje Odstranitev sistema

Tehni¢ni podatki Specifikacije sistema

Slovar Opredelitev pojmov

Tabela z nastavitvami sistema | Tabela, ki jo izpolni monter in jo mora uporabnik
hraniti za prihodnjo rabo

Opomba: Tabela z nastavitvami monterja je tudi
v vodniku za monterja. Monter mora to tabelo
izpolniti in jo izroCiti uporabniku.
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3 O skatli

3.1 Pregled: O skatli

To poglavje opisuje, kaj morate storiti ob dobavi paketov z zunanjo in notranjo
enoto na mesto montaze.

Vedno imejte v mislih naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto NUINO pregledati glede poskodb. Vsako poskodbo
MORATE takoj sporociti prevoznikovemu agentu.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im bliZje mestu montaze, da bi preprecili
morebitne poskodbe med premikanjem.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri nameravate vnesti enoto v prostor.

3.2 Zunanja enota

3.2.1 Razpakiranje zunanje enote

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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3.2.2 PrenaSanje zunanje enote

reber na enoti.

POZOR
Da se izognete telesnim poskodbam, se NE dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih

.

e i~
/i \‘\\,
/
.. g

g =

3.2.3 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

1 Odprite zunanjo enoto.
2 (Odstranite dodatke.

Vodnik za monterja
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Priro¢nik za montazo zunanje enote

Nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Vecjezicna nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Zaporni ventil (z vgrajenim filtrom)

Energijska oznaka

oD n T O

3.2.4 Da bi odstranili transportno oporo

OPOMBA
Ce enoto zaZenete s pritrjeno transportno oporo, lahko proizvede nenormalne

vibracije ali hrup.

Odstraniti je treba transportno varovalo kompresorja. Montirano je pod nogo

kompresorja in varuje enoto med transportom. Nadaljujte skladno s spodnjo sliko
in postopkom.

1 Odstranite matico (a) vijaka za pritrditev kompresorija.
2 (Odstranite in zavrzite transportno varovalo (b).

3 Znova namestite matico (a) vijaka za pritrditev kompresorja in jo pritegnite z
navorom 10,1 Nem.
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3.3 Notranja enota

3.3.1 Razpakiranje notranje enote

3.3.2 Odstranjevanje opreme z notranje enote

Nekateri dodatki so v notranjosti enote. Za odpiranje enote glejte "Odpiranje
notranje enote" [» 69].
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Splosni napotki za varnost

Dodatek za opcijsko opremo
Prirocnik za montaZo notranje enote
Priro¢nik za uporabo

Tesnilni obroc¢ za zaporni ventil
Zaporni ventil

Obvodni ventil za presezni tlak
Stenski nosilec

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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4 O enotah in opcijskih dodatkih

4.1 Pregled: O enotah in opcijskih dodatkih

To poglavje vsebuje naslednje informacije:

= Prepoznavanje zunanje enote

= Prepoznavanje notranje enote

= Opremljanje zunanje enote z opcijskimi dodatki

= Opremljanje notranje enote z opcijskimi dodatki

4.2 Oznaka

®

OPOMBA

Ce sotasno namescate ali servisirate ve¢ enot, NE smete zamenjati servisnih plos¢

med razlicnimi modeli.

4.2.1 Nazivna ploscica: zunanja enota

Mesto

Oznaka modela

Primer: EP G A 11 DA V3

Koda Razlaga

EP Evropska toplotna ¢rpalka z zunanjo enoto split hidravlicno
povezavo z notranjo enoto

G Srednja temperatura vode — obmocje okoljske temperature:
-10~-20°C

A Hladivo R32

11 Razred modi

DA Serija modela

V3 Napajanje
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4.2.2 ldentifikacijska ploscica: Notranja enota

Mesto

I ————q
08867 1]

@ . @@ géo.

Oznaka modela

Primer: E ABH 16 DF 6V

Koda Opis
E Evropski model
AB Stenska enota split s hidravli¢cno povezavo z lo¢enim
rezervoarjem
H H=samo ogrevanje

X=ogrevanje/hlajenje

16 Razred moci
DF Serija modela
6V Model rezervnega grelnika

4.3 Kombiniranje enot in moznosti

INFORMACUE

Nekatere moZnosti morda v vasi drZavi niso na voljo.

i @

4.3.1 Mozni opcijski dodatki za zunanjo enoto

Grelnik spodnje plosc¢e (EKBPH140L7)
= Preprecuje zamrznitev spodnje plosce.
= To je priporo¢eno na obmodjih z nizko temperaturo okolja in visoko vlaznostjo.

Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montaZo grelnika spodnje plosce.

4.3.2 Moini opcijski dodatki za notranjo enoto

Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat (BRCIHHDA)

= Uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, se lahko uporablja
samo v kombinaciji z uporabniskim vmesnikom, priklju¢enim na notranjo enoto.

= Uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, je treba namestiti v
prostoru, ki ga Zelite nadzorovati.

Za navodila za montaZo glejte prirocnik za montaZo in uporabo uporabniskega
vmesnika kot sobnega termostata.

Sobni termostat (EKRTWA, EKRTR1)

Na notranjo enoto lahko prikljucite opcijski sobni termostat. Termostat je lahko
Ziéni (EKRTWA) ali brezzi¢ni (EKRTR1).
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Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montazo sobnega termostata in dodatek
za opcijsko opremo.

Oddaljeno tipalo za brezzi¢ni termostat (EKRTETS)

Oddaljeno tipalo notranje temperature (EKRTETS) lahko uporabljate samo v
kombinaciji z brezzi¢nim termostatom (EKRTR1).

Za navodila za montaZo glejte prirocnik za montaZo sobnega termostata in dodatek
za opcijsko opremo.

Tiskano vezje za digitalne V/I (EKRP1HBAA)

Tiskano vezje za digitalne V/I je potrebno za zagotavljanje naslednjih signalov:

= Izhod alarma

= Izhod za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora

= Preklop na zunanji vir toplote

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo tiskanega vezja za digitalne V/I

in dodatek za opcijsko opremo.

Tiskano vezje za ukaze (EKRP1AHTA)

Da bi omogocili nadzor varéne energijske porabe z digitalnimi vhodi, morate
namestiti tiskano vezje za ukaze.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo tiskanega vezja za ukaze in
dodatek za opcijsko opremo.

Oddaljeno notranje tipalo (KRCS01-1)

Kot tipalo temperature prostora uporablja notranje tipalo daljinskega upravljalnika.

Opcijsko je mogoce namestiti oddaljeno notranje tipalo za merjenje temperature
prostora na drugem mestu.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo oddaljenega notranjega tipala
in dodatek za opcijsko opremo.

INFORMACUE

= QOddaljeno notranje tipalo se lahko uporablja samo, ce je uporabniski vmesnik
konfiguriran za funkcije sobnega termostata.

i

= Prikljucite lahko samo bodisi oddaljeno notranje tipalo bodisi oddaljeno zunanje
tipalo.

Oddaljeno zunanje tipalo (EKRSCA1)

Za merjenje zunanje temperature se privzeto uporablja tipalo v notranji enoti.

Opcijsko je mogocCe namestiti oddaljeno zunanje tipalo za merjenje zunanje
temperature na drugem mestu (npr. stran od neposrednih sonénih Zarkov), da bi
izboljsali obnasanje sistema.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montaZzo oddaljenega zunanjega tipala in
dodatek za opcijsko opremo.

° INFORMACIE
l Prikljucite lahko samo bodisi oddaljeno notranje tipalo bodisi oddaljeno zunanje
tipalo.
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Kabel PC (EKPCCAB4)

Racunalniski kabel omogoca povezavo med stikalno omarico notranje enote in
racunalnikom. Omogoca posodabljanje programske opreme notranje enote.

Za navodila za montaZo glejte prirocnik za montazo racunalniskega kabla.
Konvektor toplotne ¢rpalke (FWXV)

Za ogrevanje/hlajenje prostora je mogoce uporabiti konvektorje toplotne ¢rpalke
(FWXV).

Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montazo konvektorjev toplotne ¢rpalke
in dodatek za opcijsko opremo.

Vmesnik LAN za upravljanje s pametnim telefonom + pametno elektri¢no
omreZje (BRP069A61)

Ta vmesnik LAN lahko vgradite za:

= Upravljanje sistema z aplikacijo za pametni telefon.

= Uporabo sistema za razlicne nacine uporabe za pametno elektricno omrezje.
Za navodila za montazZo glejte prirocnik za montazo za vmesnik LAN.

Vmesnik LAN za upravljanje s pametnim telefonom (BRP069A62)

Ta vmesnik LAN lahko vgradite za upravljanje sistema z aplikacijo za pametni
telefon.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo za vmesnik LAN.
Univerzalni centralizirani krmilnik (EKCC8-W)

Krmilnik za kaskadno upravljanje.

Komplet za dve obmocji (BZKA7V3)

Vgradite lahko izbirni komplet za dve obmodji.

Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montaZzo kompleta za dve obmodji.
Prikljuéni komplet za rezervoar drugega proizvajalca (EKHY3PART)
Potrebno pri povezovanju rezervoarja drugega proizvajalca v sistem.

Vsebuje termistor in 3-potni ventil.

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo priklju¢nega kompleta.

Priklju¢ni komplet za rezervoar drugega proizvajalca z vgrajenim termostatom
(EKHY3PART2)

Komplet omogoca prikljuCitev rezervoarja drugega proizvajalca z vgrajenim
termostatom na sistem. Komplet pretvarja zahtevo termostata z rezervoarja v
zahtevo po sanitarni topli vodi za notranjo enoto.

Komplet za predelavo (EKHBCONV)

Komplet za pretvorbo uporabite za predelavo modela, ki omogoca samo ogrevanje,
v reverzibilni model.

Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montaZzo kompleta za predelavo.
Komplet relejev za pametno elektricno omreZje (EKRELSG)

V primeru kontaktov za visokonapetostno pametno elektricno omrezje je potrebna
namestitev opcijskega kompleta relejev za pametno elektricno omrezje (EKRELSG).
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Za navodila za montazo glejte prirocnik za
elektricno omreZje.

4.3.3 MoiZne kombinacije notranje in zunanje enote

montazo kompleta relejev za pametno

Notranja enota

Zunanja enota

EPGA1l

EPGA14

EPGA16

EABH/X

O

0

0

4.3.4 Mozne kombinacije notranje enote in rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Notranja enota

Rezervoar za sanitarno toplo vodo

EKHWS EKHWSU EKHWP
EABH/X o) 0 0
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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5 Napotki za uporabo

INFORMACIJE

[ ]
l Hlajenje se uporablja samo v naslednjih primerih:

= Reverzibilni modeli

= Modeli samo za ogrevanje + komplet za predelavo (EKHBCONV)

5.1 Pregled: napotki za uporabo

Napotki za uporabo nudijo pregled moznosti sistema toplotne ¢rpalke.

OPOMBA
= |lustracije v napotkih za uporabo so podane zgolj kot primeri, in jih NE smete

uporabljati namesto podrobnih hidravliénih shem. Natanc¢ne hidravlicne mere in
uravnotezenje NISO prikazani, zanje mora poskrbeti monter.

= Za vec informacij o nastavitvah za optimiziranje delovanja toplotne ¢rpalke glejte
poglavje "8 Konfiguracija" [» 97].

To poglavje vsebuje napotke za uporabo za:

= Nastavitev sistema za ogrevanje/hlajenje prostora

= Nastavitev pomoznega vira toplote za ogrevanje prostora
= Nastavitev rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

= Nastavitev merjenja energije

= Nastavitev nadzora energijske porabe

= Nastavitev zunanjega tipala temperature

5.2 Nastavitev sistema za ogrevanje/hlajenje prostora

Sistem toplotne crpalke dovaja izhodno vodo v grelna telesa v enem ali vec
prostorih.

Sistem ponuja veliko prilagodljivih mozZnosti nadzora temperature v posameznem
prostoru, zato morate najprej odgovoriti na naslednja vprasanja:

= Koliko prostorov ogreva ali hladi sistem toplotne ¢rpalke?

= Katere vrste grelnih teles se uporabljajo v posameznem prostoru in za kak$no
temperaturo izhodne vode so zasnovana?

Ko so zahteve po ogrevanju/hlajenju prostora opredeljene, priporo¢amo, da sledite
naslednjim napotkom za nastavitev.

OPOMBA
Ce se uporablja zunanji sobni termostat, zunanji sobni termostat nadzoruje zas¢ito

pred zmrzovanjem. Toda zascita prostora pred zmrzovanjem je mozna samo Vv
primeru nastavitve moznosti [C.2] Ogrevanje/hlajenje prostora=Vklop.

INFORMACUE

Ce se uporablja zunanji sobni termostat in je treba za$¢ito pred zmrzovanjem
zagotoviti v vseh pogojih, morate za Zasilno del. [9.5.1] nastaviti Samodejno.

i @
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OPOMBA
V sistem je mogoce vgraditi obvodni ventil za presezni tlak. Upostevajte, da ta ventil

morda ni prikazan na risbah.

5.2.1 Posamezni prostor

Talno ogrevanje ali radiatorji — Zicni sobni termostat

Nastavitev

AN IO

m
O]

A Glavno obmocje temperature izhodne vode
B En prostor
a Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat

= Talno ogrevanje ali radiatoriji se prikljucijo na naslednji nacin:
- Topla voda = Notranja enota
- Hladna voda = Zunanja enota

= Temperatura prostora osrednjega prostora se upravlja preko uporabniskega
vmesnika, ki se uporablja kot sobni termostat (izbirna oprema BRC1H).

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 2 (Sobni termostat): Delovanje
- #:2.9] enote se doloca glede na temperaturo

okolja na uporabniskem vmesniku.
= Koda: [C-07]

Stevilo obmo¢ij temperature vode: 0 (Eno obmocje): Glavno
= #: [4.4]
= Koda: [7-02]

Ugodnosti

= Najve¢ udobja in ucinkovitosti. Pametne funkcije sobnega termostata lahko
zmanjsajo ali povecajo Zeleno temperaturo izhodne vode glede na dejansko
temperaturo prostora (modulacija). Rezultat:

- Stabilna temperatura prostora, skladna z Zeleno temperaturo (vec¢ udobja)
- Manj ciklov vklopa/izklopa (tisje delovanje, ve¢ udobja in vedja ucinkovitost)
- Najnizja moZna temperatura izhodne vode (vecja ucinkovitost)

= Preprostost. Zeleno temperaturo prostora lahko preprosto nastavite preko
uporabniskega vmesnika:

- Za dnevne potrebe lahko uporabljate prednastavljene vrednosti in urnike.

- Za izjeme od vsakdanjih potreb lahko zacasno razveljavite prednastavljene
vrednosti in urnike ali uporabite nacin pocitnic.
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Talno ogrevanje ali radiatorji — brezzicni sobni termostat

Nastavitev

Glavno obmocje temperature izhodne vode

En prostor

Sprejemnik za brezzi¢ni zunanji sobni termostat
BrezzZi¢ni zunaniji sobni termostat

T o WD

= Talno ogrevanje ali radiatoriji se prikljucijo na naslednji nacin:
- Topla voda = Notranja enota
- Hladna voda = Zunanja enota

= Temperatura prostora se nadzoruje z brezZi¢nim zunanjim sobnim termostatom
(opcijska oprema EKRTR1).

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 1(Zunanji sobni termostat):
- #:[2.9] Delovanje enote se doloca preko

zunanjega termostata.
= Koda: [C-07]

Stevilo obmo¢ij temperature vode: 0 (Eno obmocije): Glavno

- #:[4.4]

= Koda: [7-02]

Zunanji sobni termostat za glavno 1 (1 kontakt): Ko uporabljeni zunanji
obmodje: sobni termostat ali konvektor

- #:[2.A] toplotne ¢rpalke lahko posilja samo

toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP.
Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso
loCene.

= Koda: [C-05]

Ugodnosti

= Brezzicno delovanje. Zunanji sobni termostat Daikin je na voljo v brezzi¢ni
razlicici.

= Ucinkovitost. Ceprav zunanji sobni termostat posilja samo signale za vklop/
izklop, je zasnovan posebej za sistem toplotne ¢rpalke.

= Udobje. Pri talnem ogrevanju brezzi¢ni sobni termostat z merjenjem vlaznosti v
prostoru preprecuje nastajanje kondenzata na tleh med hlajenjem.
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Konvektorji toplotne ¢rpalke

Nastavitev

A Glavno obmocje temperature izhodne vode

B En prostor

a Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne crpalke

= Konvektorji toplotne ¢rpalke se prikljucijo na naslednji nacin:

- Topla voda - Notranja enota
- Hladna voda = Zunanja enota

= Zelena temperatura prostora
konvektorjev toplotne ¢rpalke.

se nastavi preko daljinskega upravljalnika

= Signal zahteve po ogrevanju/hlajenju prostora se poslje na digitalni vhod notranje

enote (X2M/35 in X2M/30).

= Nacin funkcije prostora se poslje na konvektorje toplotne c¢rpalke z digitalnega
izhoda na notranji enoti (X2M/4 in X2M/3).

INFORMACUE

[ ]
l Ce uporabljate ve¢ konvektorjev toplotne ¢rpalke, pazite, da bo vsak prejel infrardedi
signal z daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke.

Konfiguracija

Nastavitev

Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

1(Zunanji sobni termostat):
Delovanje enote se doloca preko
zunanjega termostata.

Stevilo obmo¢ij temperature vode:

= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

0 (Eno obmocje): Glavno

Zunanji sobni termostat za glavno
obmodje:

= #:[2.A]
= Koda: [C-05]

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni zunanji
sobni termostat ali konvektor

toplotne ¢rpalke lahko posilja samo
toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP.
Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso
loCene.

Ugodnosti

= Hlajenje: Konvektor toplotne crpalke ponuja poleg zmogljivosti ogrevanja tudi

odliéno zmogljivost hlajenja.

= Ucinkovitost. Energijska ucinkovitost

optimalna.

je zaradi medsebojne povezanosti
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= Eleganca.

Kombinacija: talno ogrevanje + konvektorji toplotne crpalke
= Ogrevanje prostora zagotavljajo:
- Talno ogrevanje
- Konvektorji toplotne ¢rpalke
= Hlajenje prostora zagotavljajo samo konvektorji toplotne ¢rpalke. Zaporni ventil

izklopi talno ogrevanije.

Nastavitev

ﬁa
A Glavno obmocje temperature izhodne vode
B En prostor

a Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne crpalke
= Konvektorji toplotne ¢rpalke se prikljucijo na naslednji nacin:
- Topla voda - Notranja enota
- Hladna voda = Zunanja enota

= Zaporni ventil (lokalna dobava) se namesti pred talnim ogrevanjem, da se
prepreci nastajanje kondenzata na tleh med hlajenjem.

= Zelena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega upravljalnika
konvektorjev toplotne ¢rpalke.

= Signal zahteve po ogrevanju/hlajenju prostora se poslje na digitalni vhod notranje
enote (X2M/35 in X2M/30).

= Nacin funkcije prostora se poslje z digitalnega izhoda (X2M/4 in X2M/3) na

notranji enoti na naslednje naprave:
- Konvektorji toplotne ¢rpalke

- Zaporni ventil

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 1(Zunanji sobni termostat):
- #:[2.9] Delovanje enote se doloca preko

Zunanjega termostata.
= Koda: [C-07]

Stevilo obmo¢ij temperature vode: 0 (Eno obmocje): Glavno
= #: [4.4]
= Koda: [7-02]
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Nastavitev Vrednost
Zunanji sobni termostat za glavno 1 (1 kontakt): Ko uporabljeni zunanji
obmodje: sobni termostat ali konvektor
- #:[2.A] toplotne ¢rpalke lahko posilja samo

toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP.
Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso
locene.

= Koda: [C-05]

Ugodnosti
= Hlajenje: Konvektorji toplotne ¢rpalke ponujajo poleg zmogljivosti ogrevanja tudi
odli¢no zmogljivost hlajenja.

= Ucinkovitost. Talno ogrevanje najucinkoviteje deluje s sistemom toplotne
Crpalke.

= Udobje. Kombinacija dveh vrst oddajnikov toplote zagotavlja:
- Odli¢no udobje pri ogrevanju s talnim ogrevanjem

- Odli¢cno udobje pri hlajenju s konvektorji toplotne ¢rpalke

5.2.2 Vec prostorov —eno obmocje temperature izhodne vode

Ce je potrebno samo eno obmodje temperature izhodne vode, ker je zasnova
temperature izhodne vode vseh grelnih teles enaka, NE potrebujete postaje z
mesalnim ventilom (stroskovna ucinkovitost).

Primer: Ce se sistem toplotne ¢rpalke uporablja za ogrevanje enega nadstropja, v
katerem so vsi prostori opremljeni z enakimi oddajniki toplote.

Talno ogrevanje ali radiatorji — termostatski ventili

Ce prostore ogrevate s talnim ogrevanjem ali radiatorji, je povsem obi¢ajno, da
temperaturo osrednjega prostora nadzorujete s termostatom (to je lahko
uporabniski vmesnik ali zunanji sobni termostat), medtem ko se za nadzor drugih
prostorov uporabijo termostatski ventili, ki se odpirajo oziroma zapirajo glede na
temperaturo prostora.

Nastavitev

AR IO

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 1

Prostor 2

Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat

0 Ow>

= Talno ogrevanje osrednjega prostora se prikljuci na naslednji nacin:
- Topla voda = Notranja enota
- Hladna voda = Zunanja enota

= Temperatura prostora osrednjega prostora se upravlja preko uporabniskega
vmesnika, ki se uporablja kot sobni termostat (izbirna oprema BRC1H).
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= Termostatski ventili se namestijo pred talnim ogrevanjem v vseh drugih
prostorih.

INFORMACUE

Upostevajte situacije, kjer se osrednji prostor lahko ogreva z drugim virom toplote.
Primer: kamini.

i

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 2 (Sobni termostat): Delovanje
- #:12.9] enote se doloca glede na temperaturo

okolja na uporabniskem vmesniku.
= Koda: [C-07]

Stevilo obmo¢ij temperature vode: 0 (Eno obmocije): Glavno
- #:[4.4]
= Koda: [7-02]

Ugodnosti

= Preprostost. Enaka namestitev kot pri enem prostoru, vendar s termostatskimi
ventili.

Talno ogrevanje ali radiatorji — vec zunanjih sobnih termostatov

Nastavitev

AN IO

Glavno obmocje temperature izhodne vode
Prostor 1

Prostor 2

Zunaniji sobni termostat

Obvodni ventil

To OOw>

= Za vsak prostor se namesti zaporni ventil (lokalna dobava), da se prepreci dovod
vode, kadar ni zahteve po ogrevanju ali hlajenju.

= Namestitev obvodnega ventila je obvezna, da se omogoci obtok vode, kadar so
vsi zaporni ventili zaprti. Za zagotovitev zanesljivega delovanja morate zagotoviti
minimalni pretok vode, kot je opisano v tabeli "Preverjanje koli¢ine vode in
hitrosti pretoka" v razdelku "6.3 Priprava vodovodnih cevi" [» 56].

= Uporabniski vmesnik, vgrajen v notranjo enoto, doloci nacin funkcije prostora.
Pomnite, da mora biti nacin delovanja na vsakem sobnem termostatu nastavljen
skladno z notranjo enoto.

= Sobni termostati so prikljuceni na zaporne ventile, vendar jih NI treba prikljuditi
na notranjo enoto. Notranja enota bo v vsakem trenutku dovajala izhodno vodo,
mozno pa je tudi programirati urnik izhodne vode.
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Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 0 (Izhodna voda): Delovanje enote se
- #:[2.9] doloca glede na temperaturo izhodne
vode.
= Koda: [C-07]
Stevilo obmotij temperature vode: 0 (Eno obmocje): Glavno
- #:[4.4]

= Koda: [7-02]

Ugodnosti

V primerjavi s talnim ogrevanjem ali radiatorji za en prostor:

= Udobje. Prek sobnih termostatov lahko za vsak prostor nastavite Zeleno
temperaturo prostora, vklju¢no z urniki.

Konvektorji toplotne crpalke — ve¢ prostorov

Nastavitev

AN IO

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 1

Prostor 2

Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne crpalke

v Ow>

= Zelena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega upravljalnika
konvektorjev toplotne ¢rpalke.

= Uporabniski vmesnik, vgrajen v notranjo enoto, doloci nacin funkcije prostora.

= Signali zahteve po ogrevanju ali hlajenju posameznega konvektorja
toplotne ¢rpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje enote (X2M/35
in X2M/30). Notranja enota bo temperaturo izhodne vode dovajala samo, ¢e
obstaja dejanska zahteva.

INFORMACIJE

Za vecje udobje in ucinkovitost priporo¢amo, da na vsak konvektor toplotne ¢rpalke
namestite opcijski komplet ventila EKVKHPC.

i

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 1(Zunanji sobni termostat):
- #:[2.9] Delovanje enote se doloca preko
zunanjega termostata.
= Koda: [C-07]
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Nastavitev Vrednost

Stevilo obmo¢ij temperature vode: 0 (Eno obmocje): Glavno
- #:[4.4]
= Koda: [7-02]

Ugodnosti

V primerjavi s konvektorji toplotne ¢rpalke za en prostor:

= Udobje. Prek daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke lahko za
vsak prostor nastavite Zeleno temperaturo prostora, vklju¢no z urniki.

Kombinacija: talno ogrevanje + konvektorji toplotne crpalke — vec prostorov

Nastavitev

AR IO

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 1

Prostor 2

Zunanji sobni termostat

Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne ¢rpalke

To Om>

= Za vsak prostor s konvektorji toplotne crpalke: konvektorji toplotne crpalke se

prikljucijo na naslednji nacin:
- Topla voda - Notranja enota

- Hladna voda = Zunanja enota

= Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: dva zaporna ventila (lokalna dobava) se

namestita pred talnim ogrevanjem:

- Zaporni ventil za preprecevanje dovajanja tople vode, kadar prostor ne zahteva
ogrevanja

- Zaporni ventil za preprecevanje nastajanje kondenzata na tleh med hlajenjem
prostorov s konvektorji toplotne ¢rpalke.

= Za vsak prostor s konvektorji toplotne Crpalke: Zelena temperatura prostora se

nastavi preko daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke.

= Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: Zelena temperatura prostora se nastavi

preko zunanjega sobnega termostata (Zicnega ali brezzi¢nega).

= Uporabniski vmesnik, vgrajen v notranjo enoto, doloci nacin funkcije prostora.

Upostevajte, da je treba nacin delovanja vseh zunanjih sobnih termostatov in
daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne <rpalke nastaviti skladno z
notranjo enoto.

INFORMACUE

Za vecje udobje in ucinkovitost priporocamo, da na vsak konvektor toplotne crpalke
namestite opcijski komplet ventila EKVKHPC.

i
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Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 0 (Izhodna voda): Delovanje enote se
- #:12.9] doloca glede na temperaturo izhodne
vode.
= Koda: [C-07]
Stevilo obmotij temperature vode: 0 (Eno obmocje): Glavno
- #: [4.4]

= Koda: [7-02]

5.2.3 Vec prostorov — dve obmocji temperature izhodne vode

V tem dokumentu:

= Glavno obmocje = obmocdje z najnizjo projektirano temperaturo pri ogrevanju in
najvisjo projektirano temperaturo pri hlajenju

= Dodatno obmocje = obmocje z najvisjo projektirano temperaturo pri ogrevanju in
najnizjo projektirano temperaturo pri hlajenju

POZOR
Ce se uporablja ve¢ kot eno obmo¢je izhodne vode, v glavno obmocje VEDNO

vgradite postajo z mesalnim ventilom za zmanjSanje (pri ogrevanju)/povecanje (pri
hlajenju) temperature izhodne vode, ko obstaja zahteva v dodatnem obmocju.

Znacilen primer:

Prostor (obmocje) Oddajniki toplote: projektirana
temperatura
Dnevna soba (osrednje obmocje) Talno ogrevanije:

= Priogrevanju: 35°C

= Pri hlajenju: 20°C (samo osveZevanje,
mocno hlajenje ni dovoljeno)

Spalnice (dodatno obmocje) Konvektorji toplotne ¢rpalke:
= Priogrevanju: 45°C
= Prihlajenju: 12°C
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Nastavitev

Dodatno obmocje temperature izhodne vode
Prostor 1

Prostor 2

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 3

Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne crpalke
Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat
Postaja z mesalnim ventilom

Regulacijski tlacni ventil

oo MOMN®D>

INFORMACUE

Regulacijski tlacni ventil mora biti vgrajen pred postajo z mesalnim ventilom. S tem se
zagotovi pravilno razmerje pretoka vode med glavnim obmocjem temperature
izhodne vode in dodatnim obmocjem temperature izhodne vode glede na zahtevano
zmogljivost obeh obmocij temperature vode.

i @

= Za glavno obmodje:

- Postaja z mesSalnim ventilom se namesti pred talnim ogrevanjem.

- Crpalko postaje z mesalnim ventilom upravlja signal za vklop/izklop na notranji
enoti (X2M/29 in X2M/21; izhodni signal zapornega ventila, ki je obicajno
zaprt).

- Temperatura prostora se nadzoruje preko uporabniskega vmesnika, ki se
uporablja kot sobni termostat (izbirna oprema BRC1H).

= Za dodatno obmocje:
- Konvektorji toplotne ¢rpalke so neposredno prikljuceni na notranjo enoto.

- Zelena temperatura prostora za posamezni prostor se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke.

- Signali zahteve po ogrevanju ali hlajenju posameznega konvektorja
toplotne ¢rpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje enote (X2M/35
in X2M/30). Notranja enota bo Zeleno dodatno temperaturo izhodne vode
dovajala samo, e obstaja dejanska zahteva.

= Uporabniski vmesnik, vgrajen v notranjo enoto, doloci nacin funkcije prostora.
Upostevajte, da je treba nacin delovanja vseh daljinskih upravljalnikov
konvektorjev toplotne rpalke nastaviti skladno z notranjo enoto.
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Konfiguracija

Nastavitev

Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

2 (Sobni termostat): Delovanje
enote se doloca glede na temperaturo
okolja na uporabniskem vmesniku.

Opomba:

= Osrednji prostor = kot sobni termostat
se uporablja uporabniski vmesnik

= Drugi prostori = funkcija zunanjega
sobnega termostata

Stevilo obmo¢ij temperature vode:
= #: [4.4]
= Koda: [7-02]

1 (Dve obmocji): Glavno + dodatno

Pri konvektorjih toplotne ¢rpalke:

Zunanji sobni termostat za dodatno
obmodje:

= #:[3.A]
= Koda: [C-06]

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni zunanji
sobni termostat ali konvektor

toplotne ¢rpalke lahko posilja samo
toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP.
Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso
loCene.

Izhod zapornega ventila

Nastavite ga tako, da sledi toplotni
zahtevi glavnega obmodja.

Zaporni ventil

Ce je treba glavno obmo¢je zapreti med
nacinom hlajenja, da se prepredi
nastajanje kondenzata na tleh, ga
ustrezno nastavite.

Na postaji z mesalnim ventilom

Nastavite Zeleno temperaturo izhodne
vode za ogrevanje in/ali hlajenje.

Ugodnosti
= Udobje.

- Pametne funkcije sobnega termostata lahko zmanjsajo ali povecajo zZeleno

temperaturo izhodne vode glede

(modulacija).

na dejansko temperaturo prostora

- Kombinacija dveh sistemov grelnih teles zagotavlja odlicno udobje pri
ogrevanju s talnim ogrevanjem in odlicno udobje pri hlajenju s konvektorji

toplotne Crpalke.

= Ucinkovitost.

- Odvisno od zahteve dovaja notranja enota razlicno temperaturo izhodne vode,
v skladu s projektirano temperaturo razlicnih oddajnikov toplote.

- Talno ogrevanje najucinkoviteje deluje s sistemom toplotne ¢rpalke.

= Ogrevanje prostora omogocata:

- Notranja enota

5.3 Nastavitev pomoznega vira toplote za ogrevanje prostora

- Pomozni kotel (lokalna dobava), priklju¢en na sistem

Vodnik za monterja
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= Ko se pojavi zahteva po ogrevanju, se zaZzene delovanje notranje enote ali
pomoznega kotla. Katera enota deluje, je odvisno od zunanje temperature
(stanje preklopa na zunanji vir toplote). Ko pomozZni kotel dobi dovoljenje, se
ogrevanje prostora z notranjo enoto izklopi.

= Bivalentno delovanje je mogoce v naslednjih primerih:
- Ogrevanje prostora je vklopljeno in
- Delovanje rezervoarja za sanitarno toplo vodo je izklopljeno

= Sanitarno toplo vodo vedno pripravlja rezervoar za sanitarno toplo vodo,
priklju¢en na notranjo enoto.

INFORMACIJE

® Med ogrevanjem s toplotno ¢rpalko toplotna ¢rpalka deluje, da bi dosegla zeleno
temperaturo, nastavljeno preko daljinskega upravljalnika. Ko je aktivno
vremensko vodeno delovanje, se temperatura vode doloc¢i samodejno glede na
zunanjo temperaturo.

i

® Med ogrevanjem s pomoznim kotlom pomozni kotel deluje, da bi zagotovil zeleno
temperaturo vode, nastavljeno preko upravljalnika pomoznega kotla.

Nastavitev

= Pomozni kotel vgradite na naslednji nacin:

Zunanja enota

Notranja enota

Izmenjevalnik toplote

Rezervni grelnik

Crpalka

Zaporni ventil

Motorizirani 3-potni ventil
Nepovratni ventil (lokalna dobava)
Zaporni ventil (lokalna dobava)
Zbiralnik (lokalna dobava)
Pomozni kotel (lokalna dobava)
Ventil aquastat (lokalna dobava)
Rezervoar za sanitarno toplo vodo (EHBH/X: opcija)
Tuljava izmenjevalnika toplote
Talno ogrevanje

3 X —.TM -aD Q20T

w S

FHL1...
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OPOMBA
* Pomozni kotel in njegova vgradnja v sistem morata biti skladna z veljavno

zakonodajo.

= Daikin NI odgovoren za nepravilne ali potencialno nevarne situacije v sistemu
pomoznega kotla.

= Voda v povratnem vodu do toplotne crpalke NE sme preseci 60°C. Da bi to
zagotovili:

- Preko krmilnika pomoZnega kotla nastavite Zeleno temperaturo na najvec 60°C.

- V povratni vod vode toplotne ¢rpalke namestite ventil aquastat. Ventil aquastat
nastavite tako, da se zapre nad 60°C in odpre pod 60°C.

= Namestite nepovratne ventile.

= Ekspanzijska posoda je vnaprej namescena v notranji enoti. Pri bivalentnem
delovanju pa prav tako poskrbite, da bo v krogu pomoznega kotla namescena
ekspanzijska posoda. Sicer pri izvajanju bivalentnega delovanja v primeru, da se
ventil aquastat zapre, ekspanzijska posoda v vodovodnem krogu ne bo vec na
voljo.

= Namestite tiskano vezje za digitalne V/I (opcija EKRP1IHBAA).

Povezite X1 in X2 (preklop na zunaniji vir toplote) na tiskanem vezju za digitalne
V/I' na pomozini kotel. Glejte "PrikljuCevanje preklopa na zunanji vir
toplote" [» 94].

= Za nastavitev grelnih teles glejte "5.2 Nastavitev sistema za ogrevanje/hlajenje
prostora" [» 25].

Konfiguracija

Preko uporabniskega vmesnika (¢arovnik za konfiguracijo):

= Nastavite uporabo bivalentnega sistema kot zunaniji vir toplote.

= Nastavite bivalentno temperaturo in histerezo.

= Nastavite nacin delovanja na samo ogrevanje prostora (brez delovanja
rezervoarja).

Preklop na zunaniji vir toplote, ki se dolo¢i s pomoZnim kontaktom

= MoZen je samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata IN enem obmocju
temperature izhodne vode (glejte "5.2 Nastavitev sistema za ogrevanje/hlajenje
prostora" [» 25]).

= Pomozni kontakt je lahko:
- Termostat za zunanjo temperaturo

- Kontakt elektri¢nega Stevca

Rocno upravljan kontakt

= Nastavitev: prikljucite naslednje vodnike:

Indoor
X2M BTj
K1A K2A
B;, Vhod termostata na kotlu
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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A Pomozni kontakt (obicajno zaprt)
H Zahteva po ogrevanju s sobnega termostata (opcija)
K1A Pomoznirele za aktiviranje notranje enote (lokalna dobava)
K2A Pomozni rele za aktiviranje kotla (lokalna dobava)
Indoor Notranja enota
Auto Samodejno
Boiler Kotel

OPOMBA
= Pazite, da ima pomozni kontakt dovoljSno razliko ali ¢asovno zakasnitev, da se

prepreci pogosto preklapljanje med notranjo enoto in pomoznim kotlom.

= Ce je pomozni kontakt termostat za zunanjo temperaturo, termostat namestite v
senco, da neposredna sonc¢na svetloba NE vpliva nanj in ne sproza vklopa/izklopa.

= Pogosto preklapljanje lahko povzroci korozijo pomoznega kotla. Za vec informacij
stopite v stik s proizvajalcem pomoznega kotla.

Nastavitvena tocka pomoznega plinskega kotla

Za preprecevanje zamrznitve cevi za vodo mora imeti pomozni plinski kotel fiksno
nastavitveno tocko >55°C ali vremensko vodeno nastavitveno tocko >T

Tmin (°C)
60

min®

50

40

30

20

10

0
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

Ta (°C)

T, Zunanjatemperatura

T.. Minimalna vremensko vodena nastavitvena tocka za pomozni plinski kotel

5.4 Nastavitev rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

5.4.1 Postavitev sistema — samostojni rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Lg <%

Zunanja enota
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Crpalka

o Qon T O
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f Zaporniventil

g Motorizirani 3-potni ventil

h Zbiralnik (lokalna dobava)

i Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
j Tuljava izmenjevalnika toplote

3 Talno ogrevanje

5.4.2 lzbiranje prostornine in Zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Vodo obcutimo kot vroco, ko je njena temperatura 40°C. Poraba tople vode za

gospodinjstvo je zato vedno izrazena kot ustreznik prostornine tople vode pri 40°C.

Kot temperaturo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo pa lahko nastavite tudi

visjo temperaturo (primer: 53°C), in vodi nato primesate hladno vodo (primer:

15°C).

Izbiranje prostornine in Zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za

gospodinjstvo obsega:

1 Dolocanje porabe tople vode za gospodinjstvo (ustreznik prostornine tople
vode pri 40°C).

2 Dolocanje prostornine in Zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo.

Dolocanje porabe tople vode za gospodinjstvo

Odgovorite na naslednja vprasanja in izracunajte porabo TV za gospodinjstvo
(ustreznik prostornine tople vode pri 40°C) z uporabo obicajnih koli¢in vode:

Vprasanje Obicajna koli¢ina vode

Kolikokrat na dan se uporablja prha? 1 prhanje = 10 minx10 |/min = 100 |

Kolikokrat na dan se uporablja kad? 1 kopanje = 150 |

Koliko vode se porabi pri kuhinjskem 1 korito = 2 minx5 |/min = 10|
koritu na dan?

Ali obstajajo druge potrebe po sanitarni | —
topli vodi?

Primer: Ce je druZinska (4 osebe) poraba TV za gospodinjstvo naslednja:

= 3 prhanja

= 1 kopanje

= 3 prostornine korita

Potem je poraba tople vode za gospodinjstvo = (3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

Dolocanje prostornine in Zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

Formula Primer
V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Ce:
= V,=180 |
= T,=54°C
= T,=15°C
Potem V,=280 |

Vodnik za monterja
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Formula Primer
V,=V,x(40-T,)/(T,-T,) Ce:
= V,=480 |
« T,=54°C
= T,=15°C
Potem V,=307 |

V, Poraba tople vode za gospodinjstvo (ustreznik prostornine tople
vode pri 40°C)

V, Potrebna prostornina rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
pri enkratnem segrevanju

T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

T, Temperatura hladne vode

Mozne prostornine rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Tip Mozne prostornine
Samostojni rezervoar za toplovodoza |= 150
gospodinjstvo - 180 |
= 200 |
= 250 |

= 300 | (polipropilenski rezervoar je
zdruzljiv s solarnim kompletom)

= 500 | (zdruzljiv s solarnim kompletom)

Nasveti za varéno rabo energije

Ce se poraba tople vode za gospodinjstvo za posamezne dneve v tednu razlikuje,
lahko programirate tedenski urnik z razlicnimi Zelenimi temperaturami
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo za posamezni dan.

Kolikor niZja je Zelena temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo,
toliko vedja je stroskovna ucinkovitost. Z izbiro velikega rezervoarja za toplo vodo
za gospodinjstvo lahko zmanjsate Zeleno temperaturo rezervoarja za toplo vodo
za gospodinjstvo.

S toplotno ¢rpalko lahko topla voda za gospodinjstvo doseze najvec 55°C (50°C,
Ce je zunanja temperatura nizka). Elektri¢ni upor, vgrajen v toplotno ¢rpalko,
lahko poveca to temperaturo. Toda to povecuje porabo energije. Priporo¢amo,
da Zeleno temperaturo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo nastavite pod
55°C, da se izognete uporabi elektri¢nega upora.

Kolikor visja je zunanja temperatura, toliko vecja je ucinkovitost toplotne crpalke.

- Ce so cene energije enake podnevi in ponodi, priporo€amo, da rezervoar za
sanitarno toplo vodo segrevate podnevi.

- Ce so cene energije ponodi nizje, priporo¢amo, da rezervoar za sanitarno toplo
vodo segrevate ponodi.

Ko toplotna crpalka pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo, ne more ogrevati
prostora. V primeru, da potrebujete sanitarno toplo vodo in ogrevanje prostora,
priporo¢amo, da sanitarno toplo vodo segrevate ponoci, ko je zahteva po
ogrevanju prostora manjsa.
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5.4.3 Nastavitev in konfiguracija — rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
= Pri velikih porabah tople vode za gospodinjstvo lahko rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo segrejete na dan.

= Za ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo na Zeleno temperaturo
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo lahko uporabite naslednje vire
energije:
- Termodinamicni cikel toplotne ¢rpalke
- Elektricni pospesevalni grelnik

= Ce potrebujete ve¢ informacij na temo:

- Optimizacija porabe energije pri pripravi tople vode za gospodinjstvo, glejte
poglavje "8 Konfiguracija" [» 97].

- Priklju¢evanje elektricnega oZi¢enja samostojnega rezervoarja za sanitarno
toplo vodo na notranjo enoto; glejte prirocnik za montazo rezervoarja za
sanitarno toplo vodo in dodatek za opcijsko opremo.

- Priklju¢evanje vodovodne napeljave samostojnega rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo na notranjo enoto, glejte priro¢nik za montazo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo.

5.4.4 Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo za takojénjo toplo vodo

Nastavitev

i

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
Prha (lokalna dobava)

Hladna voda

Izhod tople vode za gospodinjstvo

Prikljucek za recirkulacijo

- 30 —-~n0 T O

= Ce prikljucite ¢rpalko za sanitarno toplo vodo, je lahko topla voda na pipi takoj na
voljo.

= Crpalka za sanitarno toplo vodo in napeljava se dobavljata lokalno in mora zanju
poskrbeti monter. Za elektricno ozicenje glejte "Prikljucevanje Crpalke za toplo
vodo za gospodinjstvo" [» 92].

= Za vec informacij o prikljucitvi prikljucka za recirkulacijo glejte prirocnik za
montazo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo.

Konfiguracija

= Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" [» 97].

= Preko uporabniSkega vmesnika lahko programirate urnik za upravljanje ¢rpalke za
sanitarno toplo vodo. Za vec¢ informacij glejte vodnik za uporabnika.
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5.4.5 Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo za dezinfekcijo

Nastavitev

D

(00
1R 4
. &b
@ i

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
Grelni element (lokalna dobava)

Nepovratni ventil (lokalna dobava)

Prha (lokalna dobava)

Hladna voda

Izhod tople vode za gospodinjstvo

Prikljucek za recirkulacijo

- 300 -~ QO n T O

= Crpalka za TV za gospodinjstvo se dobavi lokalno; za njeno montaZo je odgovoren
monter. Za elektricno oZi¢enje glejte "Prikljucevanje crpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo" [» 92].

= Ce veljavna zakonodaja zahteva viijo temperaturo kot je maksimalna
nastavitvena tocka za rezervoar pri dezinfekciji (glejte [2-03] v tabeli z
nastavitvami sistema), lahko prikljucite crpalko sanitarne tople vode in grelni
element, kot je prikazano zgoraj.

= Ce veljavna zakonodaja zahteva dezinfekcijo vodovodne napeljave do tocilnega
mesta, lahko prikljucite ¢rpalko za toplo vodo za gospodinjstvo in grelni element
(po potrebi), kot je prikazano zgoraj.

Konfiguracija

Notranja enota lahko nadzoruje delovanje ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo.
Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" [» 97].

5.4.6 Crpalka za DHW za predgrevanje rezervoarja

Nastavitev

N
| a = c é
@ bg L Td f

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
Nepovratni ventil (lokalna dobava)

Prha (lokalna dobava)

Hladna voda

Izhod tople vode za gospodinjstvo

Prikljucek za recirkulacijo

5000 - QO n T O

= Crpalka za TV za gospodinjstvo se dobavi lokalno; za njeno montaZo je odgovoren
monter. Za elektricno ozicenje glejte "Prikljucevanje crpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo" [» 92].

= Za samostojni rezervoar za DHW: Ce elektri¢ni rezervni grelnik ni vgrajen v
tokokrog za ogrevanje, morate vgraditi ¢rpalko za DHW za predgrevanje
rezervoarja.

Konfiguracija

Notranja enota lahko nadzoruje delovanje ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo.
Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" [» 97].
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5.5 Nastavitev merjenja energije

= Preko uporabniskega vmesnika lahko odc¢itate naslednje podatke o energiji:

- Proizvedena toplota

- Porabljena energija

= Odcitate lahko podatke o energiji:

- Za ogrevanje prostora

- Za hlajenje prostora

- Za pripravo tople vode za gospodinjstvo

= Odcitate lahko podatke o energiji:

- Za mesec

- Zaleto

i

INFORMACIE

Izracunana proizvedena toplota in porabljena energija sta le oceni, katerih tocnost ni
zajamcena.

5.5.1 Proizvedena toplota

i

INFORMACIJE

Tipala, ki se uporabljajo za izracunavanje proizvedene toplote, se samodejno
umerjajo.

i @

INFORMACIJE

Ce je v sistemu glikol ([E-OD]=1]), se proizvedena toplota NE bo izracunala in ne bo se
prikazala na uporabniskem vmesniku.

= Proizvedena toplota se izracuna interno, pri cemer se uposteva:

- Temperatura izhodne in vstopne vode

- Hitrost pretoka

- Poraba energije pospesevalnega grelnika (Ce se uporablja) v rezervoarju za
toplo vodo za gospodinjstvo

= Nastavitev in konfiguracija:

- Dodatna oprema ni potrebna.

- Samo ce je pospeSevalni grelnik vgrajen v sistem, izmerite njegovo moc
(meritev upornosti) in nastavite moc¢ preko daljinskega upravljalnika. Primer:
Ce izmerite upornost pospe$evalnega grelnika 17,1Q, je pri 230 V mo¢ grelnika
3100 W.

5.5.2 Porabljena energija

Za dolocanje porabljene energije lahko uporabite naslednje postopke:

= |zracun

= Meritev

Vodnik za monterja
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INFORMACUE

Ne morete kombinirati izracunavanja porabljene energije (primer: za rezervni grelnik)
in merjenja porabljene energije (primer: za zunanjo enoto). V nasprotnem bodo
podatki o energiji neveljavni.

i @

Izracunavanje porabljene energije

= Porabljena energija se izra¢una interno, pri ¢emer se uposteva:
- Dejanska vhodna moc zunanje enote
- Nastavljena moc rezervnega in pospesevalnega grelnika (Ce se uporablja)
- Napetost

= Nastavitev in konfiguracija: Da bi pridobili to¢ne podatke o energiji, izmerite moc¢
(meritev upornosti) in preko uporabniskega vmesnika nastavite moc za:

- Rezervni grelnik (1. in 2. korak) (Ce je ustrezno)

- Pospesevalni grelnik

Merjenje porabljene energije
= Prednostni nacin zaradi vecje natancnosti.
= Zahteva zunanje Stevce elektri¢ne energije.

= Priprava in konfiguriranje: Kadar uporabljate Stevce elektricne energije, preko
uporabniskega vmesnika nastavite Stevilo impulzov/kWh za vsak Stevec.

INFORMACUE

o
l Pri merjenju porabe elektricne energije pazite, da Stevec elektricne energije zajema
VSO vhodno moc sistema.

5.5.3 Napajanje po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne energije
Splosno pravilo
Zadostuje en Stevec elektricne energije, ki pokriva celoten sistem.

Nastavitev

Stevec elektricne energije priklju¢ite na X5M/5 in X5M/6. Glejte "Priklju¢evanje
Stevcev elektri¢ne energije" [» 92].

Vrsta Stevca elektricne energije

V primeru ... Uporabite ... Stevec el. energije

= Enofazna zunanja enota Enofazna

= Rezervni grelnik se napaja iz |(*3V, *6V (6V): IN~ 230V)
enofaznega omrezja (tj. model
rezervnega grelnika je *3V ali *6V,
povezan v enofazno omrezje)

= Trifazna zunanja enota Trifazna

= Rezervni grelnik se napaja iz|(*6V (6T1):3~230V)
trifaznega  omrezja  (tj. model (*9W: 3N~ 400 V)
rezervnega grelnika je *9W ali *6V,
povezan v trifazno omrezje)
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Primer

Enofazni Stevec elektricne energije

Trifazni Stevec elektricne energije

A Zunanja enota
B Notranja enota

C Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

a Elektricna omarica (L,/N)

b Stevec elektri¢ne energije (L,/N)
¢ Varovalka (L,/N)

d Zunanja enota (L,/N)

e Notranja enota (L,/N)

f Rezervni grelnik (L,/N)

g Pospesevalni grelnik (L,/N)

A Zunanja enota

B Notranja enota

C Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

a Elektricna omarica (L,/L,/Ls/N)

b Stevec elektri¢ne energije (L,/L,/L,/N)
c Varovalka (L,/L,/Ls/N)

d Varovalka (L,/N)

e Zunanja enota (L,/L,/Ls/N)

f Notranja enota (L,/L,/L;/N)

g Rezervni grelnik (L,/L,/L;/N)

h Pospesevalni grelnik (L,/N)

Izjema

= Drugi Stevec elektri¢ne energije uporabite, Ce:

- Obseg moci enega Stevca ne zadostuje.

- Elektricnega Stevca ni mogoce preprosto namestiti v elektricno omarico.

- Trifazni omrezji 230 V in 400 V sta zaradi tehni¢nih omejitev Stevcev elektricne
energije kombinirani (zelo neobicajno).

= Prikljucitev in nastavitev:

- Drugi Stevec elektricne energije prikljuite na X5M/3 in X5M/4. Glejte
"Priklju¢evanje Stevcev elektri¢ne energije" [» 92].

-V programsko opremo se dodajo podatki obeh Stevcev o porabi elektricne
energije, zato vam NI treba dolocati, katero porabo spremlja posamezni Stevec.
Nastaviti morate samo Stevilo impulzov posameznega Stevca elektricne

energije.

= Glejte "Kontakt za

napajanje po prednostni

tarifi za kWh elektricne

energije" [» 46] za primer z dvema Stevcema elektricne energije.

5.5.4 Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije

Splosno pravilo

= Stevec elektri¢ne energije 1: meri zunanjo enoto.

Vodnik za monterja
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= Stevec elektri¢ne energije 2: meri drugo (tj. notranjo enoto, rezervni grelnik in
opcijski pospesevalni grelnik).

Nastavitev

= Stevec elektri¢ne energije 1 prikljucite na X5M/5 in X5M/6.
= Stevec elektri¢ne energije 2 prikljucite na X5M/3 in X5M/4.
Glejte "Prikljucevanje Stevcev elektri¢ne energije" [» 92].
Vrste Stevcev elektri¢ne energije

= Stevec elektri¢ne energije 1: eno- ali trifazni $tevec elektriéne energije, odvisno
od napajanja zunanje enote.

= Stevec elektri¢ne energije 2:

-V primeru konfiguracije z enofaznim rezervnim grelnikom uporabite enofazni
Stevec elektricne energije.

- V drugih primerih uporabite trifazni Stevec elektricne energije.
Primer

Enofazna zunanja enota s trifaznim rezervnim grelnikom:

Zunanja enota

Notranja enota

Rezervoar za sanitarno toplo vodo

Elektricna omarica (L,/N): napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije
Elektricna omarica (L,/L,/L;/N): napajanje po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne
energije

Stevec elektri¢ne energije (L,/N)

Stevec elektri¢ne energije (L,/L,/Ly/N)

Varovalka (L,/N)

Varovalka (L,/L,/L;/N)

Zunanja enota (L,/N)

Notranja enota (L,/N)

Rezervni grelnik (L,/L,/Ls/N)

Pospesevalni grelnik (L,/N)

A
B
C
a
b

— = 50 - QN

5.6 Nastavitev nadzora energijske porabe

= Nadzor energijske porabe:

- Omogoca omejitev porabe elektricne energije celotnega sistema (sestevek
zunanje enote, notranje enote, rezervnega grelnika in  opcijskega
pospesevalnega grelnika).

- Konfiguracija: Preko uporabniskega vmesnika nastavite raven omejitve
elektri¢ne energije in nac¢in doseganja omejitve.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
Daikin Altherma 3 HW

4P556069-1A —2020.12 47



5 | Napotki za uporabo

= Omejitev elektricne energije se lahko izrazi kot:
- Maksimalni delovni tok (v A)
- Maksimalna vhodna moc (v kW)

= Omejitev elektri¢ne energije se lahko aktivira:
- Trajno

- Z digitalnimi vhodi

OPOMBA
Na mestu vgradnje se lahko montira varovalka z nizjo nazivno vrednostjo od

vrednosti toplotne ¢rpalke. V ta namen morate spremeniti nastavitev sistema [2-0E]
v skladu z maksimalnim dovoljenim tokom prek toplotne crpalke.

Nastavitev sistema [2-OE] preglasi vse nastavitve za nadzor energijske porabe.
Omejevanje energijske porabe toplotne ¢rpalke bo zmanjsalo ucinkovitost.

OPOMBA
Dolocite minimalno porabo energije +3,6 kW, da se zagotovi:

® Odmrzovanje. V nasprotnem bo izmenjevalnik toplote zamrznil, ce se
odmrzovanje veckrat prekine.

= QOgrevanje prostora in pripravo TV za gospodinjstvo tako, da omogocite 1. korak
rezervnega grelnika.

5.6.1 Trajna omejitev elektri¢ne energije

Trajna omejitev elektricne energije je koristna za zagotavljanja maksimalne vhodne
moci ali toka v sistemu. Zakonodaja v nekaterih drZzavah omejuje maksimalno
porabo elektricne energije za ogrevanje prostora in pripravo tople vode za
gospodinjstvo.

Pi

DIp-—~-

P, Vhodna mo¢

t Cas
DI Digitalni vhod (raven omejitve moci)
a Aktivna omejitev moci

b Dejanska vhodna mo¢

Nastavitev in konfiguracija
= Dodatna oprema ni potrebna.

= Preko uporabniskega vmesnika dolocite nastavitve za nadzor energijske porabe
[9.9] (glejte poglavje "Nadzor energijske porabe" [» 162]):

- lzberite nacin stalne omejitve
- Izberite vrsto omejitve (moc v kW ali tok v A)

- Dolocite Zeleno raven omejitve elektricne energije

5.6.2 Omejitev elektricne energije, ki se aktivira z digitalnimi vhodi

Omejitev elektricne energije je koristna tudi v kombinaciji s sistemom upravljanja
energije.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
48 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



5 | Napotki za uporabo

Moc¢ ali tok celotnega sistema Daikin sta dinami¢no omejena z digitalnimi vhodi

(najvec stirje koraki). Posamezna raven omejitve elektricne energije se nastavi
preko uporabniSkega vmesnika, pri cemer se omeji ena od naslednjih vrednosti:

= Tok (v A)
= Vhodna moc (v kW)

Sistem upravljanja energije (lokalna dobava) doloca aktiviranje dolocene ravni
omejitve elektricne energije. Primer: Za omejitev maksimalne elektricne energije
celotne hise (osvetlitev, gospodinjski aparati, ogrevanje prostora ...).

Sl

A Zunanja enota

B Notranja enota

C Rezervoar za sanitarno toplo vodo

D Sistem upravljanja energije

a Aktiviranje omejitve elektri¢ne energije (4 digitalni vhodi)
b Rezervni grelnik
¢ Pospesevalni grelnik

Pi
a
DI |-- /Z
DI3
b
DI4 /
't

P, Vhodna mo¢
t Cas
DI Digitalni vhodi (ravni omejitve elektricne energije)
a Aktivna omejitev moci
b Dejanska vhodna moc

Nastavitev

= Potrebno je tiskano vezje za ukaze (opcija, EKRP1AHTA).

= Za aktiviranje ustrezne ravni omejitve moci se uporabljajo najvec Stirje digitalni
vhodi:

- DI1 = najvecja omejitev (najmanjsa poraba energije)

- DI4 = najmanjsa omejitev (najvecja poraba energije)
= Specifikacija digitalnih vhodov:

- DI1: S9S (omejitev 1)
DI2: S8S (omejitev 2)
DI3: S7S (omejitev 3)
DI4: S6S (omejitev 4)

= Za vec informacij glejte vezalni nacrt.
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Konfiguracija

= Preko uporabniskega vmesnika dolocite nastavitve za nadzor energijske porabe
[9.9] (za opis vseh nastavitev glejte poglavje "Nadzor energijske porabe" [» 162]):
- lzberite omejevanje z digitalnimi vhodi.
- lzberite vrsto omejitve (moc v kW ali tok v A).

- Dolocite Zeleno raven omejitve elektricne energije, ki ustreza posameznemu
digitalnemu vhodu.

INFORMACUE

Ce je (socasno) zaprt ve¢ kot 1 digitalni vhod, je prednost digitalnih vhodov fiksno
dolocena: prednost DI4 >..>DI1.

i

5.6.3 Postopek omejitve elektri¢ne energije

Zunanja enota je ucinkovitejSa od elektri¢nih grelnikov. Zato se najprej omejijo in
izklopijo elektri¢ni grelniki. Sistem omejuje porabo elektri¢ne energije v naslednjem

zaporedju:
1 Omeji nekatere elektri¢ne grelnike.
Ce ima prednost ... Prek uporabniskega vmesnika
nastavite prednostni grelnik ...
Priprava sanitarne tople vode PospeSevalni grelnik (Ce se
uporablja)
Rezultat: Najprej se izklopi rezervni
grelnik.
Ogrevanje prostora Rezervni grelnik

Rezultat: Najprej se izklopi
pospesevalni grelnik (e se uporablja).

2 lzklopi vse elektri¢ne grelnike.
3 Omeji zunanjo enoto.
4 1zklopi zunanjo enoto.

Primer
Ce je konfiguracija naslednja:

= Raven omejitve elektricne energije NE dovoljuje delovanja tako pospesevalnega
kot rezervnega grelnika (1. korak in 2. korak).

= Prednostni grelnik = PospeSevalni grelnik (Ce se uporablja).

Poraba energije je omejena na naslednji nacin:

»Ce

B 6]

Proizvedena toplota
Porabljena energija
Zunanja enota
Pospesevalni grelnik
Rezervni grelnik

0O
>

©

O >
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Omejeno delovanje zunanje enote
Polno delovanje zunanje enote
PospeSevalni grelnik je vklopljen
Vklopljen je 1. korak rezervnega grelnika
Vklopljen je 2. korak rezervnega grelnika

® QO n T O

5.7 Nastavitev zunanjega tipala temperature

Prikljucite lahko eno tipalo zunanje temperature. Slednje meri notranjo in zunanjo
temperaturo okolja. Priporo¢amo, da v naslednjih primerih uporabite tipalo
zunanje temperature:

Notranja temperatura okolja

Pri upravljanju prek sobnega termostata uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot
sobni termostat (BRC1H), meri notranjo temperaturo okolja. Uporabniski
vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, je treba zato namestiti na mesto:

- Na katerem je mogoce zaznati povprec¢no temperaturo prostora
- Ki Nl izpostavljeno neposrednim sonénim zZarkom
- Ki NI blizu vira toplote

- Na katerem NI vpliva zunanjega zraka ali prepiha, na primer zaradi vrat, ki se
odpirajo in zapirajo

Ce to NI mogoce, priporo¢amo, da priklju¢ite oddaljeno notranje tipalo (opcija
KRCSO1-1).

Nastavitev: Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montaZo oddaljenega
notranjega tipala in dodatek za opcijsko opremo.

Konfiguracija: izberite sobno tipalo [9.B].

Zunanja temperatura okolja

V zunanji enoti se meri zunanja temperatura okolja. Zunanja enota mora biti zato
namescena na mestu:

- Na severni strani hiSe ali ob tisti strani hiSe, na kateri je najvec grelnih teles
- Ki Nl izpostavljeno neposrednim sonénim zarkom

Ce to NI mogoce, priporoéamo, da priklju¢ite oddaljeno zunanje tipalo (opcija
EKRSCAL1).

Nastavitev: Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montaZo oddaljenega
zunanjega tipala in dodatek za opcijsko opremo.

Konfiguracija: izberite zunanje tipalo [9.B].

Ko je funkcija varéne rabe zunanje enote aktivna (glejte "Funkcija varcne
rabe" [» 160]), se zunanja enota izklopi, da se zmanjSa izguba energije v
pripravljenosti. Posledi¢no se zunanja temperatura okolja NE odcita.

Ce je Zelena temperatura izhodne vode vremensko vodena, je neprekinjeno
merjenje zunanje temperature bistveno. To je Se en razlog za namestitev
opcijskega zunanjega tipala temperature okolja.

INFORMACUE

[ ]

l Zunanji podatki zunanjega tipala temperature okolja (povpreceni ali trenutni) se
uporabljajo za vremensko odvisno krivuljo upravljanja in v logiki za samodejni preklop
ogrevanja/hlajenja. Za zasCito zunanje enote se vedno uporablja notranje tipalo
zunanje enote.
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6 Priprava

6.1 Pregled: Priprava

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti in vedeti, preden greste na mesto
namestitve.

V njem so informacije o:
= Priprava mesta namestitve
= Priprava vodovodnih cevi

= Priprava elektri¢nega ozicenja

6.2 Priprava mesta namestitve

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Ce
morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje, razbijanje zidov itd.), pri
katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

Izberite namestitveno mesto, ki omogoca dovolj prostora za prenos enote na
mesto namestitve in z njega.

OPOZORILO
Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov vziga

(kot so odprti plameni, delujoca plinska naprava ali delujoci elektri¢ni grelnik).

6.2.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto

INFORMACUE

[ J
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "1 Splosni varnostni ukrepi" [» 6].

Upostevajte prostorska navodila. Glejte "14.1 Prostor za vzdrZevanje: Zunanja
enota" [» 207].

OPOMBA
= Enot NE namescajte eno na drugo.

® Enote NE obesajte na strop.

Mocni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izpustu zraka na zunanji enoti, povzrocajo
skrajsanje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega zraka). Posledice so lahko:

= poslabsanje delovne zmogljivosti;
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju;
= motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka, ali povecanja visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (e mocan veter neprekinjeno piha v ventilator, se
ventilator lahko zacne vrteti zelo hitro, dokler se ne polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporo¢amo, da namestite pregrado.

Priporo¢amo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka obrnjen proti
steni in NE neposredno izpostavljen vetru.
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a Pregrada
b PreteZna smer vetra
¢ lzstopna zracna odprtina

Enote NE namescajte na naslednja mesta:

= |zogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v bliZini spalnice), da hrup
delovanja ne bi povzrocal tezav.

Opomba: Ce je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo izmerjena
vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka morda visja od stopnje

v

podatki.

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpseno olje ali oljne
pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter povzrocijo pusc¢anje vode.

Enote NI priporocljivo namesc¢ati na naslednjih mestih, saj to lahko skrajsa
Zivljenjsko dobo enote:

= Kjer napetost mocno niha
= V vozilih ali plovilih
= Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepricajte se, da, zunanja enota NI neposredno
izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste preprecili korozijo zaradi visoke
vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko skrajsala Zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

H HHBHBA

o[

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom, namestite
vetrno zascito.

= ViSina vetrne zascite>1,5xviSina zunanje enote

= Ko names$cate vetrno zascito, bodite pozorni na prostor, ki ga morate pustiti za
servisiranje.
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Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zascita

a
b
c
d

Zunanja enota je zasnovana samo za montazo na prostem in za naslednje
temperature okolja:

Hlajenje 10~43°C
Ogrevanje —28~35°C

Posebne zahteve za R32

Zunanja enota vsebuje notranji krog hladiva (R32), vendar vam NI treba napeljevati
zunanje cevi za hladivo ali je polniti s hladivom.

Upostevajte naslednje zahteve in napotke za varnost:

ﬁ OPOZORILO
* NE prebadajte in ne zazigajte.

* NE uporabite sredstev in nacinov za pospesevanje odmrzovanja ali ciscenja
opreme, razen tistih, ki jih priporoca proizvajalec.

* Bodite pozorni na to, da je R32 BREZ vonja.

OPOZORILO
Napravo je treba hraniti tako, da se preprecijo mehanske poskodbe, in v dobro

prezracevanem prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so
odprti plameni, delujoca plinska naprava ali delujoci elektri¢ni grelnik).

OPOZORILO
Prepricajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje in popravila izvedeni v

skladu z navodili Daikin in v skladu z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o
plinu) in da jih izvajajo pooblas¢ene osebe.

6.2.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim sneZenjem in pazite, da zunanja enota
ne bo NIKOLI zasneZena.
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Y// —

a SneiZna streha ali lopa

b Podstavek

¢ PreteZna smer vetra

d Izstopna zracna odprtina

V vsakem primeru zagotovite najmanj 150 mm prostora pod enoto. Zagotovite
tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm visje od pri¢akovane najvisje snezne
odeje. Za vec podrobnosti glejte "7.3 Namescanje zunanje enote" [» 71].

V krajih z mocnim sneZenjem je zelo pomembno, da si izberete takSno mesto
montaze, kjer sneg NE BO vplival na delovanje enote. Ce so moZni snezni zameti,
pazite, da na tuljavo izmenjevalnika toplote sneg NE BO vplival. Ce je to potrebno,

namestite pokrov za sneg ali lopo in podstavek.

6.2.3 Zahteve za namestitveno mesto za notranjo enoto

INFORMACUE

i

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "1 Splosni varnostni ukrepi" [» 6].

= Notranja enota je zasnovana samo za montazo v zaprtih prostorih in za naslednje

temperature okolja:

- Ogrevanje prostora: 5~30°C

- Hlajenje prostora: 5~35°C

- Oskrba s toplo vodo za gospodinjstvo: 5~35°C

INFORMACUE

Hlajenje se uporablja samo v naslednjih primerih:

i

= Reverzibilni modeli

* Modeli samo za ogrevanje + komplet za predelavo (EKHBCONV)

= Upostevajte napotke za mere:

rezervoarjem za sanitarno toplo vodo

Maksimalna visinska razlika med zunanjo in notranjo enoto 10m
Maksimalna viSinska razlika med rezervoarjem za sanitarno 10m
toplo vodo in zunanjo enoto

Maksimalna dolzina vodovodnih cevi med notranjo enoto in 10m

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN
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Maksimalna razdalja med 3-potnim ventilom in notranjo enoto 3m
(za sisteme z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo)

Maksimalna skupna dolZina cevi za vodo 50 m®

@ To&no dolZino cevi za vodo je mogoce dolo¢iti z orodjem za izracun cevi za hidroniko.
Orodje za izracun cevi za hidroniko je del navigatorja po resitvah za ogrevanje, ki je
dosegljiv prek naslova https://professional.standbyme.daikin.eu. Ce nimate dostopa do
navigatorja po resitvah za ogrevanje, se obrnite na prodajalca.

= Upostevajte naslednje prostorske napotke za montazo:

I

>200
>200

o0 2500

H21150

(mm)
H Visina, izmerjena od dna ohisja do tal
Enote NE namescajte na mesta:

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpseno olje ali oljne
pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter povzrocijo puséanje vode.

= |zogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v bliZini spalnice), da hrup
delovanja ne bi povzrocal tezav.

= Na mestih, kjer je zelo vlazno (maks. RH=85%), na primer v kopalnici.

= Na mestih, na katerih obstaja nevarnost zmrzovanja. Temperatura okolja okrog
notranje enote mora biti >5°C.
6.3 Priprava vodovodnih cevi

= Ventil proti ekspanzijski posodi: Ventil proti ekspanzijski posodi (¢e se uporablja)
MORA biti odprt.

OPOMBA
Enota se lahko uporablja le v zaprtih vodovodnih sistemih. Uporaba v odprtih vodnih

sistemih lahko privede do prekomerne korozije vodovodnih cevi.

6.3.1 Zahteve za vodovodni krog

INFORMACIE

°
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "1 Splosni varnostni ukrepi" [» 6].

OPOMBA
Pri plasticnih ceveh se prepricajte, da so popolnoma neprepustne za difuzijo kisika v

skladu s standardom DIN 4726. Prehajanje kisika v cevi lahko povzroci mocno
korozijo.
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= Prikljucitev cevi — Zakonodaja: Vse prikljucke cevi izdelajte v skladu z veljavno
zakonodajo in navodili v poglavju "Montaza", pri tem pa uposStevajte dovode in
odvode za vodo.

= Priklju¢itev cevi — Sila: Cevi NE prikljuCujte na silo. Poskodbe cevi lahko
povzrocijo okvare enote.

= Prikljucitev cevi — Orodja: Za delo z medenino, ki je mehka, uporabljajte samo
primerna orodja. Ce NE boste ravnali tako, se bodo cevi poskodovale.

= Prikljucitev cevi — Zrak, vlaga, prah: Ce v krog prodrejo zrak, vlaga ali prah, lahko
nastopijo tezave. Da bi to preprecili:
- Uporabljajte samo Ciste cevi
- Ko odstranjujete iglice, drzite cevi obrnjene navzdol.

- Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, da preprecite vstop umazanije in/
ali delcev v cev.

- Uporabite kakovostno sredstvo za tesnjenje spojev.
= lzolacija. Izolirajte do podnoZja izmenjevalnika toplote.
= Zmrzovanje. Zascitite pred zmrzovanjem.

= Zaprt krog: Notranjo enoto uporabljajte SAMO v zaprtem vodovodnem sistemu.
Uporaba v sistemu z odprtim vodovodnim sistemom bo povzrocila ¢ezmerno
korozijo.

= Dolzina cevi: Priporo¢amo, da se izognete dolgi napeljavi cevi med rezervoarjem
za toplo vodo za gospodinjstvo in konénim prikljuckom za toplo vodo (prha,
kad ...) ter da se izognete slepim priklju¢kom.

= Premer cevi: Izberite premer vodovodnih cevi glede na zahtevani pretok vode in

razpoloZljivi zunanji stati¢ni tlak ¢rpalke. Za krivulje zunanjega staticnega tlaka
notranje enote glejte "14 Tehni¢ni podatki" [» 207].

* Pretok vode. Minimalni potrebni pretok vode za delovanje notranje enote
najdete v naslednji tabeli. Pretok mora biti zagotovljen v vseh primerih. Ce je
pretok manjsi, bo notranja enota prenehala delovati in prikazala se bo napaka
7H.

Minimalna zahtevana hitrost pretoka

20 |/min

= Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno — Voda. Uporabljajte samo materiale, ki so

zdruZljivi z vodo, uporabljeno v sistemu, in z materiali, uporabljenimi v notranji
enoti.

= Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno — Tlak in temperatura vode. Preverite, ali
so vse komponente zunanje napeljave obstojne na vodni tlak in temperaturo
vode.

= Vodni tlak. Maksimalni vodni tlak znasa 4 bare. V vodovodni krog vgradite
ustrezna varovala, da bi zagotovili, da maksimalni tlak NE bo presezen.

= Temperatura vode. Vse namesCene cevi in oprema za napeljavo cevi (ventili,
prikljucki ...) MORAJO biti obstojne na naslednje temperature:

° INFORMACUE
l Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza vasi postavitvi sistema.
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a

b

C

d

e

f

g

h

i

j

k

I
FCUL..3
FHL1..3
T

Zunanja enota
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Crpalka

Zaporni ventil

Motorizirani 3-potni ventil (dobavljen z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo)
Motorizirani 2-potni ventil (lokalna dobava)

Zbiralnik

Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Tuljava izmenjevalnika toplote

Pospesevalni grelnik

Konvektorska enota (opcija) (lokalna dobava)
Krog talnega ogrevanja (iz lokalne dobave)
Sobni termostat (opcija) (lokalna dobava)

Izpraznitev — NajniZje tocke: NajniZje tocke sistema opremite s pipami za
praznjenje, da bi omogocili popolno izpraznitev vodovodnega kroga.

Izpraznitev — Ventil za sproscanje tlaka. Pravilno prikljucite odtoc¢no cev na
odtok, da preprecite kapljanje vode iz enote. Glejte "Prikljucitev odvodne cevi na
odvod" [» 76].

Odzracevalne odprtine. NajviSje tocke sistema opremite z odzracevalnimi
odprtinami, ki morajo biti tudi dostopne za servisiranje. V notranji enoti sta
namesCena dva ventila za samodejno odzraevanje. Prepri¢ajte se, da
odzraCevalnika NISTA prevel zategnjena, da je omogoceno samodejno
odzracevanje vodovodnega kroga mogoce.

Deli, prevle¢eni s cinkom. V vodovodnem krogu nikoli ne uporabljajte delov,
prevlecenih s cinkom. Ker je notranji vodovodni krog enote izveden z bakrenimi
cevmi, lahko pride do ¢ezmerne korozije.

Kovinske cevi, ki niso iz medenine: Ce uporabljate kovinske cevi, ki niso iz
medenine, medeninaste in nemedeninaste dele pravilno izolirajte, da se med
seboj NE bi dotikali. S tem boste preprecili galvansko korozijo.

Ventil — Loéevanje krogov. Ce v vodovodnem krogu uporabljate 3-potni ventil,
pazite, da bosta vodovodni krog sanitarne tople vode in krog talnega ogrevanja
popolnoma loc¢ena.

Ventil — Cas preklopa: Ce v vodovodni napeljavi uporabljate 2-potni ali 3-potni
ventil, mora biti najdaljsi ¢as za preklop ventila 60 sekund.

Vodnik za monterja
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Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Zmogljivost: Da bi preprecili
mirovanje vode, mora biti zmogljivost skladiS¢enja rezervoarja za toplo vodo v
gospodinjstvu usklajena z dnevno porabo tople vode v gospodinjstvu.

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Po montazi: Takoj po namestitvi
morate rezervoar za toplo vodo v gospodinjstvu izprati s svezo vodo. Postopek je
treba ponoviti vsaj enkrat na dan prvih 5 zaporednih dni po montazi.

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Mirovanja: V primerih, kjer v daljsih
obdobjih ni porabe tople vode, MORATE opremo pred uporabo izprati s svezo
vodo.

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo - Dezinfekcija. Za funkcijo
dezinfekcije  rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo  glejte
"Rezervoar" [» 138].

Termostatski mesalni ventili: V skladu z veljavno zakonodajo boste morda morali
namestiti termostatske mesalne ventile.

Higienski ukrepi: Namestitev mora biti skladna z veljavno zakonodajo, pri
namestitvi pa bodo morda potrebni tudi dodatni higienski ukrepi.

Recirkulacijska ¢rpalka: V skladu z veljavno zakonodajo bo treba morda med
kon¢ni prikljucek tople vode in prikljucek za recirkulacijo rezervoarja za sanitarno
toplo vodo prikljuciti recirkulacijsko ¢rpalko.

Prikljucek za recirkulacijo
Prikljucek za toplo vodo
Prha

Recirkulacijska ¢rpalka

Q n T O

= Ventil proti ekspanzijski posodi: Ventil proti ekspanzijski posodi (¢e se uporablja)

MORA biti odprt.

6.3.2 Formula za izracun predtlaka ekspanzijske posode

Predtlak (Pg) posode je odvisen od viSinske razlike sistema (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

6.3.3 Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti pretoka

Notranja enota je opremljena z ekspanzijsko posodo prostornine 10 litrov s
tovarnisko nastavljenim predtlakom 1 bar.

Za preverjanje, ali enota pravilno deluje:
= Morate preveriti minimalno in maksimalno koli¢ino vode.

= Morate morda nastaviti predtlak ekspanzijske posode.

Minimalna koli¢ina vode

Preverite, ali je skupna koli¢ina vode v sistemu minimalno 20 litrov, pri ¢emer se
voda v zunanji enoti NE uposteva.

INFORMACUE

o
l V kriti¢nih procesih ali v prostorih z veliko toplotno obremenitvijo bo morda potrebna
dodatna koli¢ina vode

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Vodnik za monterja
59



6 | Priprava

OPOMBA
Ce kroZenje v vsakem krogu za ogrevanje/hlajenje prostora nadzorujejo oddaljeno

krmiljeni ventili, je pomembno, da je zagotovljena minimalna koli¢ina vode, tudi ¢e so
vsi ventili zaprti.

Zunanja enota
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Crpalka
Zaporni ventil
Zbiralnik (lokalna dobava)
Obvodni ventil za preseZni tlak (dobavlja se kot oprema)
FHL1...3 Krog talnega ogrevanja (iz lokalne dobave)
T1...3 Posamicni sobni termostat (opcija)
M1...3 Posamicni motorizirani ventil za krmiljenje kroga FHL1...3 (lokalna dobava)

S0Q| -~ Q0 T O

Maksimalna kolic¢ina vode

OPOMBA
Maksimalna koli¢ina vode je odvisna od tega, ali je v vodovodni krog dodan glikol. Za

ve¢ informacij o dodajanju glikola glejte "Zascita vodovodnega kroga pred
zmrzovanjem" [» 79].

S pomocjo naslednjega grafa dolocCite maksimalno koli¢ino vode za izracunani
predtlak.

A 24~
2,11 S

1,8 S

1,5 1 DS

1,2 RS

08 T e

0,6

I
I ]
! |
3 |
03 | — i |
20 70 120 149 170 500 220 270 320

A Predtlak (bar)

B Maksimalna koli¢ina vode (1)
Voda

===== Voda + glikol

Primer: maksimalna koli¢ina vode in predtlak ekspanzijske posode
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Visinska razlika Prostornina vode
pri namestitvi® <2001 5200 |
<7m Nastavitev predtlaka ni Naredite naslednje:
potrebna.

= ZmanjSajte predtlak v skladu
s potrebno visinsko razliko
pri namestitvi. Predtlak je
treba zmanjsati za 0,1 bara
za vsak meter pod 7 m.

= Preverite, ali koli¢ina vode
NE presega maksimalne
dovoljene koli¢ine vode.

>7m

Naredite naslednje: Ekspanzijska posoda notranje
enote je premajhna za sistem.
V tem primeru je priporoceno
namestiti dodatno posodo
izven enote.

= Povecajte predtlak v skladu s
potrebno visinsko razliko pri
namestitvi. Predtlak je treba
povecati za 0,1 bara za vsak
meter nad 7 m.

= Preverite, ali koli¢ina vode
NE presega maksimalne
dovoljene koli¢ine vode.

@ To je vidinska razlika (m) med najvisjo tocko vodovodnega kroga in notranjo enoto. Ce je
notranja enota na najvisji tocki namestitve, je treba kot visino namestitve upostevati 0 m.

Minimalna hitrost pretoka

Preverite, ali je minimalna hitrost pretoka v sistemu zagotovljena v vseh pogojih. Ta
minimalna hitrost pretoka je potrebna med odmrzovanjem/delovanjem rezervnega
grelnika. V ta namen uporabite obvodni ventil za presezni tlak, prilozen enoti, in
upostevajte minimalno koli¢ino vode.

Minimalna zahtevana hitrost pretoka

20 |/min

®

OPOMBA

Za zagotavljanje pravilnega delovanja je med pripravo TV za gospodinjstvo
priporocen pretok najmanj 28 |/min.

®

OPOMBA

Ce je bil v vodovodni krog dodan glikol in je temperatura vodovodnega kroga nizka,
hitrost pretoka NE bo prikazana na uporabniskem vmesniku. V tem primeru je
minimalno hitrost pretoka mogoce preveriti s preizkusom s ¢rpalko (preverite, da se
na uporabniskem vmesniku NE prikaze napaka 7H).

®

OPOMBA

Ce oddaljeno krmiljeni ventili nadzorujejo kroZenje v vseh ali nekaterih krogih za
ogrevanje prostora, je pomembno, da je minimalna hitrost pretoka zagotovljena, tudi
¢e so vsi ventili zaprti. Ce minimalne hitrosti pretoka ni mogoce dosei, se bo sprozila
napaka pretoka 7H (ni ogrevanja ali delovanja).

Glejte priporoceni postopek, opisan v razdelku "9.4 Seznam preverjanj med
zagonom" [» 175].
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6.3.4 Spreminjanje predtlaka ekspanzijske posode

OPOMBA
Samo licenciran monter lahko nastavlja predtlak ekspanzijske posode.

Privzeti predtlak ekspanzijske posode je 1 bar. Ce je treba predtlak spremeniti,
upostevajte naslednje napotke:

= Za nastavitev predtlaka ekspanzijske posode uporabljajte le suhi dusik.

= Nepravilna nastavitev predtlaka ekspanzijske posode lahko povzroci okvaro
sistema.

Predtlak ekspanzijske posode spremenite tako, da sprostite ali povecate tlak dusika
skozi Schraderjev ventil na ekspanzijski posodi.

a Schraderjev ventil

6.3.5 Preverjanje koli¢ine vode: primeri

Primer 1

Notranja enota je namescena 5 m pod najvisjo tocko vodovodnega kroga. Skupna
koli¢ina vode v vodovodnem krogu je 100 I.

Nobena dejanja ali prilagajanja niso potrebna.

Primer 2

v

prostornina vode v vodovodnem krogu je 250 I.
Dejanja:

= Ker je skupna koli¢ina vode (250 1) vecja od privzete koli¢ine vode (200 |), je treba
predtlak zmanjsati.

= Potrebni predtlak je:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bara

= Ustrezna maksimalna koli¢ina vode pri 0,3 bara je 290 I. (Glejte graf v poglavju
"Maksimalna koli¢ina vode" [» 60]).

= Ker je 250 I manj kot 290 |, je ekspanzijska posoda primerna za sistem.

Vodnik za monterja
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6.3.6 Zahteve za rezervoar drugega proizvajalca
Ce se uporablja rezervoar drugega proizvajalca, mora rezervoar izpolnjevati
naslednje zahteve:
= Tuljava izmenjevalnika toplote rezervoarja je 21,05 m?.
= Termistor rezervoarja mora biti nad tuljavo izmenjevalnika toplote.

= Pospesevalni grelnik mora biti nad tuljavo izmenjevalnika toplote.

OPOMBA
Ucinkovitost. Podatkov o ucinkovitosti za rezervoarje drugih proizvajalcev NI mogoce

predloZiti, zato ucinkovitosti delovanja NI mogoce zagotoviti.

OPOMBA
Konfiguracija. Konfiguracija rezervoarja drugega proizvajalca je odvisna od velikosti

tuljave izmenjevalnika toplote rezervoarja. Za dodatne informacije glejte "Topla voda
za gospodinjstvo" [» 150].

Ce imate rezervoar, v katerem ...

Lahko vstavite termistor. NE MORETE vstaviti termistorja.

T —U

A= o=

Uporabite EKHY3PART. Uporabite EKHY3PART?2.

a Notranja enota
b Rezervoar

Za podrobnej$a navodila za montaZo glejte prirocnik za montaZo povezovalnega
kompleta in dodatek za opcijsko opremo.

6.4 Priprava elektricnega oZiCenja

6.4.1 O pripravi elektricnega ozicenja

° INFORMACUE

l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "1 Splosni varnostni ukrepi" [» 6].
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OPOZORILO
= Ce N-faza ni priklju¢ena ali pa je napacno priklju¢ena, lahko to povzroéi okvaro

opreme.

= Vzpostavite primerno ozemljitev. Enote NE ozemljujte s pomocjo komunalne cevi,
prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna
ozemljitev lahko povzroci elektri¢ni udar.

= Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Pritrdite elektricno ozZicenje z vezicami za kable, tako da se kabli NE dotikajo ostrih
robov ali cevi, zlasti na strani visokega tlaka.

®= NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih Zi¢nih vodnikov, podaljsevalnih
kablov ali povezav iz zvezdisca. To lahko povzroci pregrevanje, elektricni udar ali
pozar.

®= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z
inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko
povzroci nesrece.

OPOZORILO
= Ozicenje MORA v celoti opraviti pooblascen elektricar, izvedba pa MORA ustrezati

veljavni zakonodaji.

= |zdelajte elektricne prikljucke na fiksno oZi¢enje.

= Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in vse elektricne napeljave
MORAJO biti skladne z veljavno zakonodajo.

napravami v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

OPOZORILO
Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA biti zas¢iten z varnostnimi

6.4.2 O napajanju po prednostni tarifi za kWh elektri¢éne energije

Elektrarne povsod po svetu si mocno prizadevajo, da bi zagotovile zanesljivo
dobavo energije po konkurencnih cenah. Pogosto so pooblascene, da strankam
zaracunavajo posebno ugodne cene elektrike, na primer po tarifi za ¢as uporabe,

po tarifi za letni ¢as, po tarifi za toplotne ¢rpalke v Nemciji in Avstriji ...

Ta oprema omogoca prikljucitev na tak napajalni sistem s prednostno tarifo za kWh
elektricne energije.

Posvetujte se z distributerjem elektricne energije na mestu namestitve opreme, da
bi izvedeli, ali je mogoce in ustrezno prikljuciti opremo v enega od razpolozljivih
sistemov za dobavo elektricne energije po prednostni tarifi za kWh, ce je kak3en na
voljo.

Ko je oprema prikljucena na napajanje po prednostni tarifi za kWh elektricne
energije, sme distributer elektri¢ne energije:

= prekiniti napajanje opreme za dolo¢ena ¢asovna obdobja;
= zahtevati, da v dolo¢enih obdobjih oprema potrosi le omejeno koli¢ino elektrike.

Notranja enota je nacrtovana tako, da lahko sprejme vhodni signal, s katerim enota
preklopi v nacin prisilnega izklopa. V tem trenutku kompresor zunanje enote ne bo
deloval.

Vodnik za monterja
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Ozi¢enje enote se razlikuje glede na to, ali se dobava elektricne energije prekinja ali

ne.

6.4.3 Pregled elektri¢nih prikljuckov, razen za zunanje aktuatorje

Normalno napajanje

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektri¢ne energije

Napajanje se NE prekinja

Napajanje se prekinja

Pri aktiviranem napajanju
po prednostni tarifi za
kWh elektri¢ne energije
se napajanje NE prekinja.
Zunanja enota se izklopi
preko krmiljenja.

Opomba: Podjetje za
oskrbo z elektri¢no
energijo mora notranji
enoti vedno omogocati
odjem elektricne energije.

Pri aktiviranem napajanju
po prednostni tarifi za
kWh elektricne energije
podjetje za oskrbo z
elektri¢no energijo
prekine napajanje takoj ali
Cez dolocen Cas. V tem
primeru mora imeti
notranja enota
zagotovljeno loceno
obicajno napajanje.

a Normalno napajanje

b Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne

energije

1 Elektricno napajanje za zunanjo enoto

2 Kabel za elektri¢no napajanje in medsebojno povezavo notranje

enote

3 Napajanje za rezervni grelnik

4 Napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije
(breznapetostni kontakt)

5 Napajanje po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne energije (za
napajanje tiskanega vezja notranje enote v primeru prekinitve
napajanja po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije)

6.4.4 Pregled elektri¢nih prikljuckov za zunanje in notranje aktuatorje

Element

Opis

Vodniki

Maksimalni
delovni tok

Napajanje zunanje in notranje enote
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Element Opis Vodniki Maksimalni
delovni tok
1 Elektri¢no napajanje za 2+GND (@
zunanjo enoto
2 Kabel za elektri¢no 3 )
napajanje in medsebojno
povezavo notranje enote
3 Napajanje za rezervni grelnik | Glejte naslednjo —
preglednico.
4 Napajanje po prednostni 2 (e)
tarifi za kWh elektricne
energije (breznapetostni
kontakt)
5 Napajanje po obicajni tarifi |2 6,3 A
za kWh elektri¢ne energije
Opcijska oprema
6 3-potni ventil 3 100 mA®
7 Napajanje za pospesevalni  |4+GND ©
grelnik in termic¢no zascito (z
notranje enote)
8 Napajanje za pospesSevalni | 2+GND 13A
grelnik (do notranje enote)
9 Termistor rezervoarja za 2 (@)
toplo vodo za gospodinjstvo
10 Uporabni$ki vmesnik se 2 U
uporablja kot sobni
termostat
11 Sobni termostat 3ali4 100 mA®
12 Tipalo zunanje temperature |2 (k)
okolja
13 Tipalo notranje temperature |2 (b)
okolja
14 Konvektor toplotne &rpalke |2 100 mA®
Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno
15 Zaporni ventil 2 100 mA®
16 Elektri¢ni $tevec 2 (na 3tevec) (k)
17 Crpalka za toplo vodo za 2 (e)
gospodinjstvo
18 Izhod alarma 2 (®)
19 Preklop na zunanje 2 (b)
upravljanje vira toplote
20 Nadzor funkcije hlajenja/ 2 (®)
ogrevanja prostora
21 Digitalni vhodi za porabo 2 (navhodnisignal) |®

energije
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Element Opis Vodniki Maksimalni
delovni tok

22 Varnostni termostat 2 (€)

(a) Glejte nazivno ploscico na zunanji enoti.

(b) Minimalni presek kabla 0,75 mm?2.

(c) Presek kabla 2,5 mm?2.

(d) Termistor in povezovalni kabel (12 m) sta dobavljena z rezervoarjem za toplo vodo
za gospodinjstvo.

(e) Presek kabla od 0,75 mm? do 1,25 mm?, maksimalna dolZina: 50 m. Breznapetostni
kontakt bo zagotovil minimalno obremenitev 15 V DC, 10 mA.

(f) Presek kabla od 0,75 mm? do 1,25 mm?; maksimalna dolZina: 500 m. Uporaben za
povezavo enojnega ali dvojnega uporabniskega vmesnika.

(g) Presek kabla 1,5 mm?2.

OPOMBA
Vec tehnicnih podatkov za razlicne prikljucke je navedenih v notranjosti notranje

enote.
Vrsta rezervnega Napajanje Zahtevano Stevilo vodnikov
grelnika
*6V 1IN~ 230V (6V) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*QW 3N~ 400V 4+GND
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7 Montaza

7.1 Pregled: Montaza

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti na mestu namestitve, da lahko
namestite sistem.

Obicajen potek

Namescanje obic¢ajno obsega naslednje faze:
Namescanje zunanje enote.

Namesc¢anje notranje enote.

Prikljucite cevi za vodo.

Prikljucite elektri¢no oZicenje.
ZakljuCevanje montaZze zunanje enote.
Zaklju€evanje montaZe notranje enote

a U W N

7.2 Odpiranje enot

7.2.1 Odpiranje enot
V¢&asih boste morali enoto odpreti. Primer:
= Pri priklju¢evanju elektricnega ozi¢enja

= Privzdrzevanju ali servisiranju enote

c NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

7.2.2 Odpiranje zunanje enote

ﬁ NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

ff NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE
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7.2.3 Odpiranje notranje enote

Pregled
2 3
1
i >
1
4 4
Sprednja plosca
Pokrov stikalne omarice

Stikalna omarica
Plos¢a uporabniskega vmesnika

A WNR

Odprto

1 Odstranite sprednjo plosco.

2 Ce morate prikljuciti elektri¢ne kable, odstranite pokrov stikalne omarice.
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4 Ce morate opraviti delo izza ploi¢e uporabniskega vmesnika ali naloZiti novo
programsko opremo v uporabniski vmesnik, odprite plos¢o uporabniskega
vmesnika.

5 Izbirno: Odstranite plos¢o uporabniskega vmesnika.

OPOMBA
Ce odstranite plo$¢o uporabniskega vmesnika, odklopite tudi kabla z zadnje strani

plosce uporabniskega vmesnika, da preprecite poskodbe.
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7.3 Namescanje zunanje enote

7.3.1 O namescanju zunanje enote

Kdaj

Zunanjo enoto morate namestiti, preden lahko prikljucite cevi za vodo.

Obicajen potek

Namestitev zunanje enote obic¢ajno obsega naslednje faze:
1 Priprava montaZne konstrukcije.

2 MontaZa zunanje enote.

3 Preprecevanje padca enote.
4

Zascita enote pred snegom in vetrom z namestitvijo snezne strehe in pregrad.
Glejte "Priprava mesta namestitve" v razdelku "6 Priprava" [» 52].

7.3.2 Varnostni ukrepi pri namesc¢anju zunanje enote

INFORMACUE

°
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni varnostni ukrepi

® Priprava

7.3.3 Priprava montazne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota ne bi
povzrocala vibracij med delovanjem ali hrupa.

Enoto varno pritrdite s pomocjo temeljnih vijakov v skladu s sliko.

Pripravite 6 kompletov sidrnih vijakov, matic in podlozk (lokalna dobava) na
naslednji nacin:

a Pazite, da ne pokrijete odtocnih odprtin.

V vsakem primeru zagotovite, da bo enota postavljena najmanj 100 mm visje od
pricakovane najvisje snezne odeje.
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7.3.4 Montaza zunanje enote
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7.3.5 Priprava drenaze

= Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenazo, ki bo preprecila
nabiranje ledu.

= Okoli temeljev pripravite drenazni kanal, v katerem se bodo zbirale odpadne
vode iz okolice enote.

= Preprecite prelivanje odvodne vode ¢ez pohodno pot, da pot ne bi postala
spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

= Ce enoto name$cate na okvir, montirajte vodotesno plo$¢o na razdalji 150 mm
od spodnje strani enote, da bi preprecili vdor vode v enoto in kapljanje odvodne

vode (glejte naslednjo ilustracijo).

OPOMBA
Ce je enota names¢ena v hladnem podnebju, naredite, kar je treba, da iztekajoci

kondenzat NE bo mogel zmrzniti.

Odtocne odprtine (mere v mm)

A
160 620
|
wl o 3
8§ Np—=%& g
:
E—=
38[7 =
7
262
416

595

A Izpustna stran
B Razdalja med pritrditvenimi mesti
C Spodnji okvir
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D Odtocna odprtina
E Odprtina za izbijanje za sneg

OPOMBA
Ce so odvodne odprtine zunanje enote pokrite s temelji ali povrsino tal, enoto

dvignite, da bi zagotovili vec kot 150 mm prostora pod zunanjo enoto.

2150 mm

NI

7.3.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

Contains i gases a
RXXX . o——b

a Ce je vegjezi¢na nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih prilozena enoti (glejte
dodatno opremo), odlepite nalepko v ustreznem jeziku in jo prilepite na zgornji del
a.
Skupna koli¢ina hladiva

¢ Kolicina toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva, izrazene v ekvivalentu ton

CO..
d GWP = potencial globalnega segrevanja

OPOMBA
Zadevna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva

na enoti oznacena v tezi in enakovredni vrednosti CO,.

Formula za izracun enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Uporabite omenjeno vrednost GWP na nalepki za dolivanje hladiva.

v

2 Nalepko prilepite v notranjs¢ino zunanje enote poleg zapornih ventilov za plin
in tekocino.

7.3.7 Preprecevanje prevracanja zunanje enote
Ce je enota name$cena na mestu, kjer bi jo lahko mocan veter nagnil ali prevrnil,
izvedite naslednje varnostne ukrepe:
1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne dobave).
2 Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

3 Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi opraskali barve
(iz lokalne dobave).

Pritrdite koncnike kablov.

Zategnite kable.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
Daikin Altherma 3 HW 73
4P556069-1A —2020.12



7 | Montaza

7.4 Namescanje notranje enote

7.4.1 Namescanje notranje enote

Obicajen potek

Namestitev notranje enote obic¢ajno obsega naslednje faze:
1 MontaZa notranje enote

7.4.2 Napotki za varnost pri montazi notranje enote

INFORMACIE

[ )
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

7.4.3 MontaZa notranje enote

1 72 vijakoma @8 mm pritrdite stenski nosilec (oprema) na steno (poravnano).
a

G b Bee i i e
e
S

il 7z
S /I&A/I&A/I&A/I&AA&/]

a lIzbirno: Ce Zelite pritrditi enoto na steno iz notranjosti enote, zagotovite dodatni
Cep za vijak.

2 Dvignite enoto.
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3 Pritrdite enoto na stenski nosilec:

* Nagnite zgornji del enote proti steni v polozZaj stenskega nosilca.
= Potisnite nosilec na zadnji strani enote prek stenskega nosilca. Prepricajte se,
da je enota varno pritrjena.

A T
/gﬁﬁsz}iﬁgé@%ﬁ%ﬁg
) @@ZZ

o
o
o
O

4 Izbirno: Ce Zelite pritrditi enoto na steno iz notranjosti enote:

= QOdstranite zgornjo sprednjo plos¢o in odprite stikalno omarico. Glejte
"Odpiranje notranje enote" [» 69].
= Pritrdite enoto na steno z vijakom @8 mm.

@%&%&&Z& g

@;; —

o
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7.4.4 Prikljucitev odvodne cevi na odvod

Voda, ki pritece iz ventila za sproscanje tlaka, se zbira v zbirni posodi za kondenzat.
Zbirno posodo za kondenzat morate prikljuciti na ustrezen odvod v skladu z
veljavno zakonodajo.

1 Prikljucite odvodno cev (lokalna dobava) na prikljucek zbirne posode za
kondenzat na naslednji nacin:

a Prikljucek zbirne posode za kondenzat

Priporoceno je, da za zbiranje vode uporabite odto¢no posodo.

7.5 Prikljucevanje vodovodnih cevi

7.5.1 Prikljucevanje cevi za vodo

Pred priklju¢evanjem cevi za vodo

Notranja in zunanja enota morata biti namesceni.

Obicajen potek

Prikljucevanje cevi za vodo obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Priklju¢evanje vodovodnih cevi zunanje enote.
Prikljucite odvodno cev na odtok.

Polnjenje vodovodnega kroga

Napolnite rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

o b W N

Izolirajte vodovodne cevi.

7.5.2 Napotki za varnost pri priklju¢evanju vodovodnih cevi

INFORMACIE

°
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni varnostni ukrepi

® Priprava

7.5.3 Priklju¢evanje vodovodnih cevi

OPOMBA
NE uporabljajte prevelike sile pri priklju¢evanju lokalnih cevi in pazite, da bodo cevi

pravilno poravnane. Poskodbe cevi lahko povzrocijo okvare enote.
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Zunanja enota

a VHOD vode (vija¢ni spoj, moski, 1")

b 1ZHOD vode (vijacni spoj, moski, 1")

¢ Zaporni ventil z vgrajenim filtrom (dobavljen kot dodatna oprema) (2x vijacni spoj,
Zenski, 1")

d Tesnilni obroc¢

OPOMBA
O zapornem ventilu z vgrajenim filtrom (dobavljen kot dodatna oprema):

* Montaza ventila na vstopu vode je obvezna.

= Pazite na smer pretoka ventila.

1 Prikljucite obrocna tesnila in zaporni ventil na vstop vode na zunanji enoti.

2 Prikljucite zunanjo cev na zaporni ventil.

3 Prikljucite zunanjo cev za hladivo na izstop vode na zunanji enoti.

OPOMBA
Na vsa visoka lokalna mesta namestite ventile za odzracevanje.

Notranja enota

OPOMBA
Cevi NE prikljucujte na silo. Poskodbe cevi lahko povzrocijo okvare enote.

1 Prikljucite obro¢na tesnila in zaporne ventile na prikljucke za vodo na notranji
enoti.

2 Prikljucite zunanjo cev zunanje enote na VHODNI prikljucek za vodo (a) na
notranji enoti.

3  Prikljucite zunanjo cev za ogrevanje/hlajenje prostora na IZHODNI prikljucek za
vodo za ogrevanje prostora (b) na notranji enoti.
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a VHOD vode (vijacni spoj, 1")
b 1ZHOD vode za ogrevanje prostora (vijacni spoj, 1")

®

OPOMBA

Obvodni ventil za presezni tlak (dobavlja se kot oprema). Priporocamo, da v
vodovodni krog za ogrevanje prostora vgradite obvodni ventil za presezni tlak.

= Pri izbiri mesta vgradnje obvodnega ventila za presezni tlak upostevajte
minimalno koli¢ino vode (pri notranji enoti ali na zbiralniku). Glejte "Preverjanje
koli¢ine vode in hitrosti pretoka" [» 59].

® Pri prilagajanju nastavitve obvodnega ventila za presezni tlak upoStevajte
minimalno hitrost pretoka. Glejte "Preverjanje kolicine vode in hitrosti
pretoka" [» 59] in "Preverjanje minimalne hitrosti pretoka" [» 175].

OPOMBA

Na vsa visoka lokalna mesta namestite ventile za odzracevanje.

®
®

OPOMBA

Varnostni tla¢ni ventil (lokalna dobava) z odpiralnim tlakom najvec 10 barov (=1 MPa)
mora biti montiran na priklju¢ek za dovod sanitarne hladne vode v skladu z veljavno
zakonodajo.

7.5.4 Polnjenje vodovodnega kroga

Za polnjenje vodovodnega kroga uporabite komplet za polnjenje, ki se dobavi

lokalno. Pazite na skladnost z veljavno zakonodajo.

®

OPOMBA

Prepricajte se, da sta oba ventila za odzracevanje (eden na magnetnem filtru in eden
na rezervnem grelniku) odprta.

Vsi samodejni ventili za odzracevanje morajo ostati odprti po zagonu.

Vodnik za monterja
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7.5.5 Zascita vodovodnega kroga pred zmrzovanjem

O zasciti pred zmrzovanjem

Zmrzal lahko poskoduje sistem. Za preprecitev zmrzovanja hidravli¢nih komponent
je programska oprema opremljena s posebnimi funkcijami za zas¢ito pred
zmrzovanjem, kar vkljucuje aktiviranje ¢rpalke v primeru nizkih temperatur:

= Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih cevi (glejte "Preprecevanje zmrzovanja
vodovodnih cevi" [» 159]).

= PreprecCevanje odtekanja. UposStevno samo, ¢e je omogocena moznost
Bivalentno ([C-02]=1). Ta funkcija preprecuje odpiranje ventilov za zascito
pred zmrzovanjem v vodnih ceveh do zunanje enote, kadar pomozni kotel deluje
pri negativnih zunanjih temperaturah.

Toda v primeru izpada napajanja te funkcije ne zagotavljajo zasite.

Za zascito vodovodnega kroga pred zmrzovanjem sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Dodajte glikol vodi. Glikol zniza zmrzisce vode.

= Montirajte ventile za zaséito pred zmrzovanjem. Ventili za zasScito pred
zmrzovanjem iztocijo vodo iz sistema, preden bi lahko zamrznila.

OPOMBA
Ce vodi dodate glikol, ne montirajte ventilov za zai¢ito pred zmrzovanjem. Mozna

posledica: Glikol izteka iz ventilov za zascito pred zmrzovanjem.

Zascita pred zmrzovanjem z glikolom

O zasciti pred zmrzovanjem z glikolom

Dodajanje glikola vodi zniZza zmrzisce vode.

OPOZORILO
Etilenglikol je strupen.

OPOZORILO
Zaradi prisotnosti glikola lahko pride do korozije sistema. Glikol brez zaviralcev

postane kisel pod vplivom kisika. Prisotnost bakra in visoke temperature dodatno
pospesijo ta proces. Kisel glikol brez zaviralcev napada kovinske povrsine in tvori
celice galvanske korozije, ki povzrocajo hude poskodbe sistema. Torej je pomembno,
da:

= obdelavo vode pravilno izvede usposobljen strokovnjak za vodo,

= se uporabi glikol z zaviralci korozije, ki zavirajo nastajanje kisline zaradi oksidacije
glikola,

® se ne uporablja glikol za avtomobile, ker je doba uporabnosti njegovih zaviralcev
korozije omejena in ker vsebuje silikate, ki lahko poskodujejo ali zamasijo sistem,

= se v sistemih z glikolom NE uporabljajo galvanizirane cevi, ker je prisotnost glikola
lahko vzrok za obarjanje posameznih komponent iz zaviralca korozije glikola.

OPOMBA
Glikol veze nase vodo iz okolja. Zato glikola, ki je bil izpostavljen zraku, NE smete

dodajati. Ce pustite posodo z glikolom odprto, se bo koncentracija vode povecala.
Koncentracija glikola je nato manjsa kot predvidena. Posledi¢no lahko hidravlicne
komponente kljub vsemu zmrznejo. S preventivnimi ukrepi zagotovite, da bo glikol
kar najmanj izpostavljen zraku.
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Vrste glikola

Katere vrste glikola je mogoce uporabiti, je odvisno od tega, ali je v sistem vkljucen
rezervoar za sanitarno toplo vodo:

Ce... Potem ...
V sistem je vkljucen rezervoar za Uporabljajte samo propilenglikol®
sanitarno toplo vodo
V sistem NI vkljucen rezervoar za Uporabite lahko propilenglikol® ali
sanitarno toplo vodo etilenglikol

@ Propilenglikol, skupaj s potrebnimi zaviralci, je v skladu s standardom EN1717 razvriéen v
kategorijo Ill.

Potrebna koncentracija glikola

Potrebna koncentracija glikola je odvisna od pricakovane najniZje zunanje
temperature in od tega, ali Zelite zascititi sistem pred pokanjem in zmrzovanjem. Za
preprecitev zmrzovanja je potrebna vecja koli¢ina glikola.

Dodajte glikol v skladu s spodnjo tabelo.

Najnizja pricakovana Preprecevanje razpocenja |Preprecevanje
zunanja temperatura zmrzovanja
-5°C 10% 15%

-10°C 15% 25%

-15°C 20% 35%

=20°C 25% —

-25°C 30% —

-30°C 35% —

INFORMACIJE

i

= Zascita pred pokanjem: glikol bo preprecil pokanje cevi, NE pa tudi zmrzovanja
tekocCine v njih.

= Zascita pred zmrzovanjem: glikol bo preprecil zmrzovanje tekocine v ceveh.

OPOMBA
® Potrebna koncentracija se lahko razlikuje glede na vrsto glikola. VEDNO

primerjajte zahteve iz zgornje preglednice s tehni¢nimi podatki, ki jih navaja
proizvajalec glikola. Po potrebi zagotovite skladnost z zahtevami proizvajalca
glikola.

* Dodana koncentracija glikola NIKOLI ne sme preseci 35%.

= Ce tekocina v sistemu zmrzne, se ¢rpalka NE bo mogla zagnati. Upostevajte, da
lahko tekocine v sistemu Se vedno zmrzne, Ce preprecite zgolj razpocenje.

= Kadar voda v sistemu miruje, obstaja visoka verjetnost zmrzovanja in poskodb
sistema.

Glikol in maksimalni dovoljeni volumen vode

Z dodajanjem glikola v vodovodni krog se zmanjsa maksimalna dovoljena koli¢ina
vode v sistemu. Za vec informacij glejte "Maksimalna koli¢ina vode" [» 60].
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Nastavitev glikola

OPOMBA
Ce je v sistemu prisoten glikol, je treba za nastavitev [E-OD] dolo¢iti 1. Ce nastavitev

glikola NI pravilna, lahko tekocina v ceveh zamrzne.

Zascita pred zmrzovanjem z ventili za zas¢ito pred zmrzovanjem

O ventilih za zascito pred zmrzovanjem

Monter je odgovoren za zaicito lokalno vgrajenih cevi pred zmrzovanjem. Ce vodi
ni dodan glikol, lahko uporabite ventile za zas¢ito pred zmrzovanjem na vseh

v

zamrznila.

Montaza ventilov za zascito pred zmrzovanjem

Za zascito lokalno vgrajenih cevi pred zmrzovanjem montirajte naslednje dele:

ﬁ LY || fQ

R T

T

a Samodejni zajem zraka
b Ventil za zascito pred zmrzovanjem (izbirno — lokalna dobava)
¢ Obicajno zaprti ventili (priporo¢eno — lokalna dobava)

=)

el Opis

Ly

zraka). Na primer samodejno odzracevanje.

e

=

Zascita za lokalno vgrajene cevi. Ventile za preprecevanje
zmrzovanja je treba montirati:

= navpic¢no, da se omogoci pravilno in neovirano odtekanje vode.
= v najhladnejSem delu in stran od virov toplote.

Opomba: Pustite najmanj 15 cm razmika od tal, s ¢imer preprecite,
da bi led zaprl izhod vode.

% Izolacija vode v hiSi v primeru prekinitve napajanja. Obicajno zaprti
ventili (v notranjih prostorih poleg vstopne/izstopne tocke cevi)
lahko preprecijo, da bi se pri odprtih ventilih za preprecevanje
zmrzovanja iz notranjih cevi iztocila vsa voda.

= Ce pride do prekinitve napajanja: Obicajno zaprti ventili se
zaprejo in izolirajo vodo v notranjosti hige. Ce se ventili za za$¢ito
pred zmrzovanjem odprejo, se iztoc¢i samo voda izven hise.

* Druge okolis¢ine (primer: ¢e pride do okvare ¢rpalke): Obicajno
zaprti ventili ostanejo odprti. Ce se ventili za zas¢ito pred
zmrzovanjem odprejo, se iztoci tudi voda iz notranjosti hise.
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OPOMBA
Ce so nameseni ventili za za$¢ito pred zmrzovanjem, nastavite minimalno

nastavitveno tocko za hlajenje (privzeto=8°C) tako, da bo vsaj za 2°C visja od
maksimalne temperature za odpiranje ventila za zai¢ito pred zmrzovanjem. Ce je
nastavitev nizja, se ventili za zascito pred zmrzovanjem lahko odprejo med hlajenjem.

Grelni trak (lokalna dobava)
1 Nazunanjo lokalno cev montirajte grelni trak.

2 Zagotovite zunanje napajanje za grelni trak.

OPOMBA
= Za delovanje notranjega grelnega traku MORA biti napajanje enote VKLOPLJENO.

Zaradi tega med dolgimi hladnimi obdobji ne smete nikoli odklopiti napajanja ali
izklopiti glavnega stikala.

= V primeru izpada napajanja se napajanje grelnega traku (notranjega in zunanjega)
prekine in vodovodni krog NE bo zasciten. Za zagotavljanje popolne zascite je
vedno mogoce dodati glikol v vodovodni krog ali uporabiti ventile za zascito pred
zmrzovanjem, tudi ¢e se na zunanjo lokalno cev montira grelni trak.

7.5.6 Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Glejte priro¢nik za montazo rezervoarja za sanitarno toplo vodo.

7.5.7 lzoliranje vodovodnih cevi

Cevovod v celotnem vodovodnem krogu MORA biti izoliran, da bi preprecili
nastajanje kondenzata med hlajenjem in zmanjsanje moci ogrevanja in hlajenja.

Izolacija za zunanje vodovodne cevi

OPOMBA
Zunanje cevi. Poskrbite, da so zunanje cevi izolirane v skladu z navodili zaradi zascite

pred nevarnostmi.

Za napeljavo cevi v prostem zraku je priporoceno uporabiti izolacijo z debelino, ki je
prikazana v spodnji preglednici kot minimalna (z A=0,039 W/mK).

DolZina cevi (m) Minimalna debelina izolacije (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

Za druge primere je debelino izolacije mogoce dolociti s pomocjo orodja Hydronic
Piping Calculation.

Orodje Hydronic Piping Calculation izracuna tudi maksimalno dolzino cevi za
hidroniko od notranje enote do zunanje enote na podlagi padca tlaka na oddajniku
toplote ali na drug nacin.

Orodje Hydronic Piping Calculation je del navigatorja Heating Solutions Navigator,
ki je dosegljiv prek naslova https://professional.standbyme.daikin.eu.
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Ce nimate dostopa do navigatorja Heating Solutions Navigator, se obrnite na
prodajalca.

To priporocilo zagotavlja dobro delovanje enote, toda lokalni predpisi se lahko
razlikujejo in jih je treba upostevati.

7.6 Prikljucevanje elektricnega ozicenja

7.6.1 O priklju¢evanju elektricnega oZi¢enja
Pred priklju¢evanjem elektri¢nega ozZicenja
Prepricajte se, da so vodovodne cevi prikljuc¢ene.
Obicajen potek

Prikljucevanje elektricnega ozicenja obicajno obsega naslednje faze:
1 Zagotavljanje, da je napajalni sistem skladen z elektricnimi specifikacijami
toplotne ¢rpalke.
Prikljucevanje elektricnega oZicenja na zunanjo enoto.
Prikljucevanje elektricnega ozi¢enja na notranjo enoto.
PrikljuCevanje omreZnega napajanja.
Prikljucevanje napajanja za rezervni grelnik.
Prikljucevanje zapornih ventilov.
Prikljucevanje elektri¢nih Stevcev.
Prikljuc

]

i

]

J

Ju

Priklju¢evanje izhoda za alarm.

ucevanje Crpalke za sanitarno toplo vodo.

O 00 NN O U1 B W N

=
o

Priklju¢evanje izhoda za VKLOP/IZKLOP ogrevanja/hlajenja prostora
Prikljucevanje preklopa na zunanji vir toplote.

_ e
N

Prikljuc evanje digitalnih vhodov za porabo energije.
Priklju

=
w

evanje varnostnega termostata.

7.6.2 O elektri¢ni skladnosti

Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/mednarodni
tehni¢ni standard, ki predpisuje omejitve za harmonicne tokove, proizvedene z
opremo, povezano Vv javna nizkonapetostna omreZja z vhodnim tokom >16 A in
<75 A na fazo).

Samo za rezervni grelnik notranje enote

Glejte "Prikljucevanje napajanja za rezervni grelnik" [» 89].

7.6.3 Napotki za varnost pri priklju¢evanju elektri¢nega oZi¢enja

INFORMACUE

[ ]
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

é NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA
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OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

7.6.4 Napotki za prikljucevanje elektricnega oZi¢enja

Ves ¢as upostevajte naslednje:

= Ce uporabite vecilni vodnik, namestite cevni kabelski ¢eveljéek z usesom na
konec vodnika. Okrogle prikljucke z uSesom postavite na vodnike na pokritih delih
in pritrdite priklju¢ne sponke z ustreznim orodjem.

S

b a

a Standardni vodnik
b Okrogla obrobljena ferula

= Pri namescanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika Nacin montaze

(1)
o

Enozilni vodnik

-
»
Eigl%

a Spiralni enozilni vodnik
b Vijak

¢ Ploska podlozka

Pleteni zi¢ni vodnik z cb a be
okroglim obrobljenim EL) B ( p JJ
riklju¢kom
prikl 25 e —
v X
a Prikljucek
b Vijak
¢ Ploska podlozka
v/ Dovoljeno
X NI dovoljeno
Pritezni momenti
Element Pritezni moment (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (ozemljitev)
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7.6.5 Specifikacije standardnih komponent oZi¢enja

Sestavni del EPGA11~16DAV3
Napajalni kabel MCA® 30,7 A
Napetost 230V
Faza 1~
Frekvenca 50 Hz
Mere vodnikov Zagotovljena mora biti skladnost z
veljavno zakonodajo
Kabel za medsebojno povezavo Minimalni presek kabla 1,5 mm?in
primeren za 230 V
Priporocena varovalka na mestu 32A
montaze®
Odklopnik za uhajavi tok Zagotovljena mora biti skladnost z

veljavno zakonodajo

@ Varovalka na mestu montaZe mora biti 20 A.
" MCA=minimalni tok tokokroga. Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti (za natanéne
vrednosti glejte elektricne podatke za kombinacijo notranjih enot).

OPOMBA
Na mestu vgradnje se lahko montira varovalka z niZjo nazivno vrednostjo od

vrednosti toplotne Crpalke. V ta namen morate spremeniti nastavitev sistema [2-0E]
v skladu z maksimalnim dovoljenim tokom prek toplotne ¢rpalke.

Nastavitev sistema [2-OE] preglasi vse nastavitve za nadzor energijske porabe.
Omejevanje energijske porabe toplotne crpalke bo zmanjsalo ucinkovitost.

7.6.6 Da bi povezali elektri¢no oZi¢enje na zunanjo enoto

1 Odstranite pokrov stikalne omarice. Glejte "Odpiranje zunanje enote" [» 68].

2 Odstranite |zo|acuo (20 mm) z vodnikov.

a Izolacijo odstranite do te tocke
b Predolg ogoljeni del Zice lahko povzrodi elektri¢ni Sok ali uhajanje toka

3 Kable vstavite na zadnji strani enote:
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a Napajalni kabel (visoka napetost)
b Komunikacijski kabel (nizka napetost)
¢ Kabel za grelnik spodnje plosce (izbirno)

4 V enoti napeljite kable tako:

d ®
b R i
a
o N
e e ¢
e
1
—+e
i
i
f 1
1
ille
L)

Napajalni kabel

Komunikacijski kabel

Kabel za grelnik spodnje plosce (izbirno)
Feritno jedro

Vezica

Kompresor

OPOMBA
Za zagotavljanje elektromagnetne zdruzljivosti:

= Poskrbite, da so napajalni in komunikacijski kabli napeljani vzporedno. Z vezicami
spnite kable skupaj.

-0 Q0 T O

= Poskrbite, da so kabli ¢im dlje od kompresorja.

= Komunikacijski kabel MORA prehajati skozi feritno jedro.

5 Pazite, da kabel NE pride v stik z ostrimi robovi ali cevmi za vrodi plin.

6 Namestite pokrov stikalne omarice.

INFORMACUE

°
l Ko namescate kable iz lokalne dobave ali dodatne kable, predvidite zadostno dolzino
kablov. Na ta nacin boste med servisiranjem lahko odstranili/premaknili stikalno
omarico in omogodili dostop do drugih sestavnih delov.

POZOR
Odvecne dolZine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.

7.6.7 Da bi povezali elektri¢no oZicenje na notranjo enoto

1 Odprite stikalno omarico, da lahko dostopite do zadnje strani stikalne omarice.
Glejte "Odpiranje notranje enote" [» 69].

2 Napeljite kable na naslednji nacin:

= \/ enoto naj vstopijo skozi spodnji del.

* Napeljite kable z zadnje strani stikalne omarice.

= Pritrdite kable z vezicami za kable na nosilce kablov na zadnji strani stikalne
omarice.
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a, b, ¢ Zunanji kabli (glejte spodnjo tabelo)
d Tovarnisko namescen kabel za napajanje rezervnega grelnika

INFORMACUE

i @

Ko namescate kable iz lokalne dobave ali dodatne kable, predvidite zadostno dolzino

kablov. Na ta nacin je mogoce odpreti stikalno omarico in omogociti dostop do
drugih sestavnih delov med servisom.

Napeljava Mozni kabli (odvisno od vrste enote in namescene
opcijske opreme)
a = Kontakt za prednostno napajanje

Nizka napetost

= Uporabniski vmesnik (opcija)

= Digitalni vhodi za porabo energije (lokalna dobava)
= Tipalo zunanje temperature okolja (opcija)

= Tipalo notranje temperature okolja (opcija)

= Elektri¢ni Stevci (lokalna dobava)

= Varnostni termostat (lokalna dobava)

b = Kabel za medsebojno povezavo
Visokonapetostno = Napajanje po obicajni tarifi za kWh elektricne
napajanje energije
= Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektri¢ne energije
C = Konvektor toplotne ¢rpalke (opcija)

Visokonapetostni krmilni
signal

= Sobni termostat (opcija)
= Zaporni ventil (lokalna dobava)

= Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna
dobava)

= |zhod alarma
= Preklop na zunanje upravljanje vira toplote

= Nadzor funkcije hlajenja/ogrevanja prostora

d

Visokonapetostno
napajanje (tovarnisko
namescen kabel)

= Napajanje za rezervni grelnik

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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POZOR
Odvecne dolZine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.

7.6.8 Prikljucevanje omreZnega napajanja

1 Prikljucite omreZno napajanje.

V primeru napajanja po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne energije
X11YX11Y

a Kabel za medsebojno povezavo (=omrezno napajanje)

V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh elektricne energije

Prikljucite X11Y na X11YB.

XI1YB_ X11Y.
{1}

%c

[12[3] [NIL]

R s L
123 S NL

a Kabel za medsebojno povezavo (=omrezno napajanje)
b Napajanje po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne energije
¢ Kontakt za prednostno napajanje

2 Zvezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.
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i @

INFORMACUE

V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh prikljucite X11Y na X11YB. Od vrste
napajanja po prednostni tarifi za kWh je odvisno, ali je za notranjo enoto (b)
X2M/5+6 potrebno lo¢eno napajanje po obicajni tarifi za kWh.

Locena prikljucitev na notranjo enoto je potrebna:

= Ce se napajanje po prednostni tarifi za kWh elektricne energije prekinja, ko je
aktivno, ALl

= Ce notranja enota ne sme povzrocati porabe pri napajanju po prednostni tarifi za
kWh elektricne energije, ko je aktivno.

i @

INFORMACIJE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se priklju¢i na isti prikljuc¢ni sponki
(X5M/9+10) kot varnostni termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektricne energije ALl varnostni termostat.

7.6.9 Prikljucevanje napajanja za rezervni grelnik

OPOZORILO

Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA biti zasciten z varnostnimi
napravami v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

A
A

POZOR

Ce ima notranja enota rezervoar z vgrajenim elektri¢énim pospesevalnim grelnikom,
uporabite loceno napajalno vezje za rezervni grelnik in pospesevalni grelnik. NIKOLI
ne uporabite napajalnega vezja, v katerega so prikljucene druge naprave. To
napajalno vezje mora biti zas¢iteno z zahtevanimi varnostnimi napravami v skladu z
veljavno zakonodajo.

A

POZOR

Da bi zagotovili popolno ozemljitev enote, vedno prikljucite napajanje rezervnega
grelnika in ozemljitveni kabel.

Moc¢ rezervnega grelnika se lahko razlikuje, odvisno od modela notranje enote.
Pazite, da bo napajanje skladno z mocjo rezervnega grelnika, kot navaja naslednja

tabela.
Vrsta rezervnega Moc¢ Napajanje Maksimalni Z, .
grelnika rezervnega delovni tok
grelnika
*6V 2 kW 1N~ 230 V®@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V® 17 AP 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP 0,22 Q
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10 A —
6 kW 3~ 230 V@ 15 A —
*9W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13 A —
@ 6V
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©) Elektriéna oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/mednarodni
tehnicni standard, ki predpisuje omejitve za harmonicne tokove, proizvedene z opremo,
povezano Vv javna nizkonapetostna omrezja z vhodnim tokom >16 A in <75 A na fazo).

“ Ta oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-11 (evropski/mednarodni tehni¢ni
standard, ki predpisuje omejitve napetostnih sprememb, napetostnih nihanj (kolebanj) in
utripanja (flikerja) v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznacenim
tokom <75 A), Ce je impedanca sistema Z . enaka ali manjSa od vrednosti Z,,, na vmesniski
tocki med napajanjem uporabnika in javnim sistemom. Monter ali uporabnik opreme mora
zagotoviti, po potrebi s posvetom z operaterjem distribucijskega omrezja, da je oprema
priklju¢ena na napajanje z impedanco sistema Z, ki je enaka ali manjSa od vrednosti Z,,.

@ 6T1

Prikljucite napajanje za rezervni grelnik na naslednji nacin:

a Tovarnisko namescen kabel, prikljucen na kontaktor rezervnega grelnika v stikalni

omarici (K5M)
b Zunanji kabli (glejte spodnjo tabelo)

Model (napajanje) Povezave na napajanje za rezervni grelnik

*6V (6V: IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz |
230 VAC L

Vodnik za monterja
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Model (napajanje) Povezave na napajanje za rezervni grelnik

*6V (6T1: 3~ 230 V)

3~, 50 Hz | |
230vVAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 Hz

o

|

|

| |

|

400VAC L1 L2 L3 N

F1B Pretokovna varovalka (lokalna dobava). Priporoceno: 4-polna;
20 A; krivulja 400 V; sprozilni razred C.

K5M Varnostni kontaktor (v stikalni omarici)
Q1DI Odklopnik za uhajavi tok (lokalna dobava)
SWB Stikalna omarica

X6M Prikljucek (lokalna dobava)

®

OPOMBA

NE odrezite in ne odstranjujte napajalnega kabla rezervnega grelnika.

7.6.10 Prikljucevanje zapornega ventila

i

INFORMACUE

Primer uporabe zapornega ventila za servis. Pri enem obmocju temperature
izhodne vode ter kombinaciji talnega ogrevanja in konvektorjev toplotne crpalke
montirajte zaporni ventil pred talnim ogrevanjem, da preprecite kondenzacijo na tleh
med hlajenjem. Za vec informacij glejte referencni vodnik za monterja.

1 Prikljucite krmilni kabel ventila na ustrezne prikljucke, kot je prikazano na
naslednji ilustraciji.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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OPOMBA
Ozicenje je razlicno pri ventilu NC (obicajno zaprt) in NO (obicajno odprt).

NO NC

©
O

M2S M2S

2 Zvezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

7.6.11 Prikljucevanje Stevcev elektri¢ne energije

INFORMACUE

°
l Ce se uporablja Stevec elektricne energije s tranzistorskim izhodom, preverite
polarnost. Pozitivha polarnost MORA biti priklju¢ena na X5M/6 in X5M/4; negativna
polarnost na X5M/5 in X5M/3.

1 Na ustrezne priklju¢ke, kot je prikazano na naslednji risbi, prikljucite kable
elektri¢nih Stevcev.

S$2S S3S

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.6.12 Priklju¢evanje ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo

1 Prikljucite kabel ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo na ustrezne priklju¢ne
sponke, kot je prikazano na naslednji risbi.

2 Zvezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.
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7.6.13 Priklju¢evanje izhoda za alarm

1 Prikljucite kabel za izhod alarma na ustrezne prikljucke, kot je prikazano na
nasledniji risbi.

a Potrebna je namestitev EKRP1HBAA.

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.6.14 Priklju¢evanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora

INFORMACUE

o
l Hlajenje se uporablja samo v naslednjih primerih:

= Reverzibilni modeli

* Modeli samo za ogrevanje + komplet za predelavo (EKHBCONV)

1 Prikljucite kabel izhoda za VKLOP/IZKLOP ogrevanja/hlajenja prostora na
ustrezne prikljucke, kot je prikazano na naslednji risbi.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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a Potrebna je namestitev EKRPIHBAA.

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.6.15 Prikljucevanje preklopa na zunaniji vir toplote

1 Prikljucite kabel za preklop na zunanji vir toplote na ustrezne prikljucke, kot je
prikazano na nasledniji risbi.

XM
]

vy
LN
a Potrebna je namestitev EKRP1HBAA.

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.6.16 Prikljuc¢evanje digitalnih vhodov za porabo energije

1 Prikljucite kabel digitalnih vhodov za porabo energije na ustrezne prikljucke,
kot je prikazano na naslednji risbi.
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S6S
S78
S8S
S9S

a Potrebna je namestitev EKRP1AHTA.

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.6.17 Prikljucitev varnostnega termostata (obicajno zaprt kontakt)

1 Prikljucite kabel varnostnega termostata (obi¢ajno zaprt) na ustrezne
prikljucke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

X5M S 9

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

OPOMBA
Obvezno izberite in montirajte varnostni termostat skladno z zadevno zakonodajo.

V vsakem primeru za preprecevanje sprozitve varnostnega termostata priporocamo
naslednje:

= Varnostni termostat je samodejno ponastavljiv.
= Stopnja spreminjanja temperature varnostnega termostata je najve¢ 2°C/min.

® Razdalja med varnostnim termostatom in motoriziranim 3-potnim ventilom,
dostavljenim z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo, je najmanj 2 m.

INFORMACUE

VEDNO konfigurirajte varnostni termostat po njegovi montazi. Brez konfiguracije bo
enota prezrla kontakt varnostnega termostata.

i @

INFORMACUE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se prikljuci na isti prikljucni sponki
(X5M/9+10) kot varnostni termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije ALl varnostni termostat.

i @
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7.7 ZakljuCevanje montaze zunanje enote

7.7.1 Zakljuevanje montaZe zunanje enote

OPOMBA
Priporocamo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo enoto namestite v kanal ali

da cevi za hladivo ovijete z zaklju¢nim trakom.

1 Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kable, kot sledi:

a Cev za hladivo v plinastem stanju

b Izolacija cevi za hladivo v plinastem stanju
¢ Kabel za medsebojno povezavo

d Zunanje oZi¢enje (Ce je na voljo)

e Cev za hladivo v tekocem stanju

f lzolacija cevi za hladivo v tekocem stanju
g Ovojni trak

2 Namestite servisni pokrov.

Zapiranje zunanje enote
1 Zaprite pokrov stikalne omarice.

2 Montirajte sprednjo in stransko plosco.

OPOMBA
Ko zapirate pokrov zunanje enote, pazite, da pritezni moment NE bo vec kot

4,1 Nem.

7.8 ZakljuCevanje montaze notranje enote

7.8.1 Zapiranje notranje enote

1 Znova namestite plos¢o uporabniskega vmesnika.
Ponovno namestite pokrov stikalne omarice in zaprite stikalno omarico.

Ponovno montirajte sprednjo plosco.

OPOMBA
Ko zapirate pokrov notranje enote, pazite, da navojni moment NE bo vec¢ kot

4,1 Nem.
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8 Konfiguracija

INFORMACIJE

[ ]
l Hlajenje se uporablja samo v naslednjih primerih:

= Reverzibilni modeli

= Modeli samo za ogrevanje + komplet za predelavo (EKHBCONV)

8.1 Pregled: konfiguracija

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi lahko
konfigurirali sistem, ko je montiran.

Zakaj

Ce sistema NE konfigurirate pravilno, morda NE bo deloval v skladu s pri¢akovanii.
Konfiguracija vpliva na naslednje:

= IzraCune programske opreme

= Kaj lahko pogledate na uporabniskem vmesniku in kaj lahko z njim delate

Kako

Sistem lahko konfigurirate preko uporabniskega vmesnika.

= Prva uporaba - ¢arovnik za konfiguracijo. Ko prvi¢ vklopite uporabniski vmesnik
(preko enote), se zazene Carovnik za konfiguracijo, ki vam pomaga konfigurirati
sistem.

= Ponovno zaZenite €arovnik za konfiguracijo. Ce je sistem Ze konfiguriran, lahko
ponovno zaZenete &arovnik za konfiguracijo. Ce Zelite ponovno zagnati ¢arovnik
za konfiguracijo, pojdite na Nastavitve monterja > Carovnik za
konfiguracijo. Za dostop do Nastavitve monterja glejte "Dostopanje do
najpogosteje uporabljanih ukazov" [» 98].

= Nadaljnja uporaba. Po potrebi lahko konfiguracijo spremenite v strukturi menija
ali nastavitvah pregleda.

INFORMACUE

o

l Ko je carovnik za konfiguracijo zakljuéen, uporabniski vmesnik prikaze zaslon s
pregledom in pozivom po potrditvi. Po potrditvi se sistem znova zazene in prikaze se
zacetni zaslon.

Dostop do nastavitev — Legenda za tabele

Na voljo sta dva nacina dostopa do nastavitev monterja. Vendar NISO vse
nastavitve dostopne z obema nacinoma. V tem primeru je za nastavitev v ustreznih
stolpcih v tem poglavju dolo¢ena moznost Ni upostevno (Se ne uporablja).

Nacin Stolpec v tabelah

Dostopanje do nastavitev prek poti na zaslonu #
zacetnega menija ali v strukturi menija. Ce Zelite

o i . . o Na primer: [2.9]
omogoditi poti menija, na zaetnem zaslonu pritisnite

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= "Dostopanje do nastavitev monterja" [» 98]

= "8.7 Struktura menija: pregled nastavitev monterja" [» 172]

8.1.1 Dostopanje do najpogosteje uporabljanih ukazov
Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljen;j

Nivo uporabniskih dovoljenj lahko spremenite na naslednji nacin:

1 |Pojdite na [B]: Uporab. profil. Q-0

B

8 Uporab. profil

2 |Vnesite ustrezno varnostno kodo za nivo uporabniskega —

dovoljenja.

= Prebrskajte seznam Stevilk in spremenite izbrano Stevilko. O @
= Premaknite kazalec z leve na desno. {@::-0
= Potrdite varnostno kodo in nadaljujte. Q0O

Varnostna koda monterja

Varnostna koda ravni Monter je 5678. S tem so na voljo dodatni elementi menija
in nastavitve monterja.

Monter

9678

Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni koncni uporabnik je 1234.S tem se prikaZejo
dodatni elementi menija.

Napredni konéni uporabnik

1234

Varnostna koda uporabnika

Varnostna koda ravni Uporabnik je 0000.

Uporabnik

Dostopanje do nastavitev monterja
1 Zanivo uporabniskih dovoljenj nastavite Monter.

2 Pojdite na [9]: Nastavitve monterja.
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Spreminjanje nastavitve pregleda
Primer: Spremenite [1-01] iz 15 v 20.

Ved nastavitev je mogoce konfigurirati prek strukture menija. Ce je treba iz
kakrsnega koli razloga spremeniti nastavitev z uporabo nastavitev pregleda, je do
nastavitev pregleda mogoce dostopiti na naslednji nacin:

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].
2 | Pojdite na [9.1]: Nastavitve monterja>Pregled QO
nastavitev sistema.
3 | Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete prvi del nastavitve, in Qe+ O
pritisnite vrtljivi gumb, da jo potrdite.
0
1
2
3
4 | Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete drugi del nastavitve ©---0
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 | Obrnite desni vrtljivi gumb, da spremenite vrednost iz 15 v 20. 0@
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da potrdite novo nastavitev. Q-0
7 | Pritisnite srednji gumb, da se vrnete na zacetni zaslon. E)
° INFORMACIJE
l Ko spremenite nastavitve pregleda in se vrnete na zacetni zaslon, uporabniski

vmesnik prikaZe pojavni zaslon in zahtevo po ponovnem zagonu sistema.

Po potrditvi se sistem znova zazene in nedavne spremembe se uveljavijo.

8.2 Carovnik za konfiguracijo

Po prvem vklopu sistema vas uporabniski vmesnik vodi s pomocjo c¢arovnika za
konfiguracijo. Na ta nacin lahko nastavite najpomembnejSe zacetne nastavitve.
Tako lahko enota pravilno deluje. Nato je po potrebi mogoce urediti podrobne
nastavitve prek strukture menija.

Tukaj je na voljo kratek pregled nastavitev v konfiguraciji. Vse nastavitve je mogoce
tudi nastaviti v meniju z nastavitvami (uporabite poti menija).

Za nastavitev ... ‘ Glejte ...
Jezik [7.1]
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Za nastavitev ...

Glejte ...

Ura/datum[7.2]

Ure

Minute

Leto

Mesec

Dan

Sistem

Vrsta notranje enote (samo za
branje)

Vrsta rezervnega grelnika
[9.3.1]

Topla voda za gos. [9.2.1]

Zasilno del. [9.5.1]

"Nastavitve monterja" [» 150]

Stevilo obmo¢ij [4.4]

"Ogrevanje/hlajenje
prostora" [» 130]

Rezervni grelnik

Napetost [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Korak moci 11[9.3.4]

Dodaten korak moci 2[9.3.5](Ce
se uporablja)

"Rezervni grelnik" [» 152]

Glavno obmocje

Vrsta oddajnika toplo. [2.7]

Nadzor [2.9]

Nac¢in nas. tocke [2.4]

Krivulja za VV ogr. [2.5] (Ce se
uporablja)

Krivulja za vrem. vod. hla.
[2.6] (Ce se uporablja)

Urnik [2.1]

"Glavno obmocje" [» 116]

Dodatno obmocje (samo Ce [4.4]=1)

Vrsta oddajnika toplo. [3.7]

Nadzor (samo za branje) [3.9]

Nac¢in nas. tocke [3.4]

Krivulja za VV ogr. [3.5] (Ce se
uporablja)

Krivulja za vrem. vod. hla.
[3.6] (Ce se uporablja)

Urnik [3.1]

"Dodatno obmocje" [» 125]

Rezer.
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Za nastavitev ... Glejte ...

Nacin ogrevanja[5.6] "Rezervoar" [» 138]

Nas. tocka za udobno del. [5.2]

Nas. tocka za varcno del. [5.3]

Nas. tocka za vnov. ogr. [5.4]

8.3 Mozni zasloni

8.3.1 Mozni zasloni: pregled

Najpogostejsi zasloni so naslednji:

¢ @:o-O OR 10++-O

| @O

(ol || |ES

c3 c4

a Zacetnizaslon
b Zaslon glavnega menija
c ZasloniniZje ravni:
cl: Zaslon z nastavitveno toc¢ko
c2: Zaslon s podrobnostmi vrednosti
c3: Zaslon s krivuljo za vremensko vodeno delovanje
c4: Zaslon z urnikom

8.3.2 Zacetni zaslon

Pritisnite gumb #, da se povrnete na zacetni zaslon. Prikaze se pregled
konfiguracije enote s temperaturama prostora in nastavitvene tocke. Na zacetnem
zaslonu so vidne samo oznake, ki se uporabljajo v vasi konfiguraciji.
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18 Feb 2018
A ° 2:19 | ©
—— @ a

9 =2
L qn |8
Mozna dejanja na tem zaslonu
100 Preglejte seznam glavnega menija.
QO Pojdite na zaslon glavnega menija.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
Element Opis
2129 Temperature so prikazane v krogih. Ce je krog siv, pripadajoci
postopek (na primer: ogrevanje prostora) trenutno ni
aktiven.
Zunanja enota | al : Zunanja enota
a2 a3 - .
a2 |{®: Tihi natin je aktiven
a1l
a3 | Izmerjena temperatura okolja
Notranja b1 | Notranja enota:
enota/ )
rezervoar za _ . . )
. : Talna notranja enota z vgrajenim rezervoarjem
toplo vodo za -
gospodinjstvo D
. : Stenska notranja enota z lo¢enim rezervoarjem
b1
. : Stenska notranja enota
b2 | Vodni tlak
Nacin c |- % Hlajenje
delovanja = %% Ogrevanje
funkcije
prostora
Dezinfekcija/ | d |= &3 Nadin dezinfekcije je aktiven
zmogljw_o - N Zmogljivo delovanje je aktivno
delovanje
Datum/cas e |Trenutni datum in c¢as
Pocitnice f | Nacin pocitnic je aktiven
Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Element Opis
Glavno gl | Vrsta grelnega telesa:
obmocje * ———:Talno ogrevanje
z:’ 3: . : Konvektorska enota
= W_:Hladilnik

g2 | Nastavitvena tocka temperature izhodne vode

g3 | Vrsta sobnega termostata:

- & Uporabniski vmesnik Daikin se uporablja kot sobni
termostat

= &: Zunanji nadzor

= Skrito: Nadzor glavne temperature izhodne vode

g4 | Izmerjena temperatura prostora

Dodatno hl |Vrsta grelnega telesa:
obmocje * ——:Talno ogrevanje
h3 .
h1 h2 . :Konvektorska enota
« W __:Hladilnik

h2 | Nastavitvena tocka temperature izhodne vode

h3 |Vrsta sobnega termostata:
= &: Zunanji nadzor

= Skrito: Nadzor glavne temperature izhodne vode

Toplavodaza | il
gospodinjstvo
i i2 i2 |lzmerjena temperatura rezervoarja

Cﬁfg : Topla voda za gospodinjstvo

Okvara j L ali AN: priglo je do okvare

Za veC informacij glejte "Prikaz besedila pomoci v primeru
okvare" [» 195].

8.3.3 Zaslon glavnega menija

Zacnite na zacCetnem zaslonu in pritisnite (@s:+O) ali obrnite (t@---0) levi vrtljivi
gumb, da se odpre zaslon z glavnim menijem. Prek glavnega menija lahko dostopite
do razli¢nih zaslonov nastavitvenih tock in podmenijev.

2

L} Okvara

@Pmstor

@Glavno b

l]]]. Dodatno obmocje /

%% Ogrevanje/hlajenje prostora

a Izbrani podmeni

Mozna dejanja na tem zaslonu
1@---0 Preglejte seznam.
Q-0 Odprite podmeni.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Vodnik za monterja
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8.3.4 Zaslon menija

Podmeni

Opis

D ali /N okvara

Omejitev: PrikaZe se samo, Ce pride do
okvare.

Za vec informacij glejte "Prikaz besedila
pomodi v primeru okvare" [» 195].

® Prostor

Omejitev: Prikaze se samo, Ce je sobni
termostat priklju¢en na notranjo enoto.

Nastavite temperaturo prostora.

EGlavno obmocje

PrikaZe uporabno oznako za vaso vrsto
grelnega telesa za glavno obmodje.

Nastavite temperaturo izhodne vode za glavno
obmodje.

M bodatno obmoéje

Omejitev: PrikaZze se samo pri dveh obmocjih
temperature izhodne vode. Prikaze uporabno
oznako za vaso vrsto grelnega telesa za
dodatno obmocdje.

Nastavite temperaturo izhodne vode za
dodatno obmocje (Ce se uporablja).

£f0grevanje/hlajenije
prostora

PrikaZe uporabno oznako za vaso enoto.
Preklopite enoto v nacin ogrevanja ali nacin
hlajenja. Pri modelih, ki omogocajo samo
ogrevanje, ne morete preklopiti nacina.

(# Rezer.

Omejitev: PrikaZze se samo, Ce je montiran
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

Nastavite temperaturo rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo.

O Uporab. nastavitve

Zagotavlja dostop do uporabniskih nastavitev,
kot je nacin pocitnic ali tihi nacin.

® Informacije

Prikaze podatke in informacije o notranji enoti.

XN Nastavitve
monterja

Omejitev: Samo za monterja.

Zagotavlja dostop do naprednih nastavitev.

B Preizkusni zagon

Omejitev: Samo za monterja.

lzvedite preizkuse in vzdrZevanje.

& Uporab. profil

Spremenite profil aktivhega uporabnika.

b Uporaba

Vklopite ali izklopite funkcijo za ogrevanje/
hlajenje in pripravo tople vode za
gospodinjstvo.

Primer:

71

O Jezik

Ura/datum

Pocitnice

Vodnik za monterja
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Mozna dejanja na tem zaslonu

{@--:0 Preglejte seznam.

@O

Odprite podmeni/nastavitev.

8.3.5 Zaslon z nastavitveno tocko

Primeri

[1] Zaslon temperature prostora

1

o 21

Prostor

[3] Zaslon dodatnega obmocja

3

m (7 45.c

Dodatno obmocje

+

[2] Zaslon glavnega obmocja

2

=

35

Glavno obmocje

Zaslon z nastavitveno tocko se prikaze za zaslone, ki opisujejo sestavne dele
sistema, za katere je potrebna nastavitvena tocka.

[5] Zaslon temperature rezervoarja

5

[

50-

Rezer.

Razlaga
d
a2 b2 *
e d d
a1 € b1\
Mozna dejanja na tem zaslonu
-0 Preglejte seznam podmenija.
QO Pojdite na podmeni.
OO} Nastavite in samodejno uporabite Zeleno temperaturo.
Element Opis
Omejitev minimalne temperature al |Dolodienota
a2 | Omeji monter
Omejitev maksimalne temperature bl |Dolocienota
b2 |Omeji monter
Trenutna temperatura c lzmeri enota
Zelena temperatura d | Zapovelanje/zmanjsanje obrnite
desni vrtljivi gumb.
Podmeni e | Obrnite ali pritisnite levi vrtljivi

gumb, da odprete podmeni.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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8.3.6 Zaslon s podrobnostmi vrednosti

Primer:
721 Ura/datum
I Ure 11
Minute 30
[ ! |
a c b a c b

a Nastavitve
b Vrednosti

c Izbrana nastavitev in vrednost

Mozna dejanja na tem zaslonu
00 Preglejte seznam nastavitev.
OO Spremenite vrednost.
O @ Pojdite na naslednjo nastavitev.
QO Potrdite spremembe in nadaljujte.

8.3.7 Zaslon s podrobnostmi krivulje za vremensko vodeno delovanje

Ko je aktivnho vremensko vodeno (VV) delovanje, se Zelena temperatura izhodne
vode ali rezervoarja doloc¢i samodejno glede na zunanjo temperaturo. Ko je zunanja
temperatura nizja, mora biti temperatura izhodne vode ali rezervoarja visja, saj so
cevi za vodo hladnejse, in obratno.

Naklon in zamik

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje z njenim naklonom in zamikom:

Spremenite naklon tako, da se temperatura izhodne vode razli¢cno zvisuje ali
znizuje glede na razlicne temperature okolja. Na primer, Ce je temperatura
izhodne vode naceloma v redu, toda prehladna pri nizkih temperaturah okolja,
dvignite naklon tako, da se temperatura izhodne vode zviSuje bolj pri vedno niZjih
temperaturah okolja.

Spremenite zamik tako, da se temperatura izhodne vode enako zviSuje ali znizuje
pri razlicnih temperaturah okolja. Na primer, e je temperatura izhodne vode
vedno nekoliko prehladna pri razlicnih temperaturah okolja, premaknite zamik
navzgor, da se temperatura izhodne vode enakomerno zvisa pri vseh
temperaturah okolja.

Primeri

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem naklonu:

— 1 C
B —a ---b ~ 1 e

— . d

X1 X2 A

Krivulja za vremensko vodenje priizbranem zamiku:

Vodnik za monterja
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Y4

— 1 C
—a ---b 1 e

X1 X2 Al

MozZna dejanja na tem zaslonu

@0 Izberite naklon ali zamik.

OO} Povecajte ali zmanjsajte naklon/zamik.

O Q. Ko je izbran naklon: nastavite naklon in pojdite na zamik.
Ko je izbran zamik: nastavite zamik.

QO Potrdite spremembe in se vrnite v podmeni.

2-tockovna krivulja za VV delovanje

Krivulja za vremensko vodeno delovanje je dolocena z dvema nastavitvenima

tockama:

= Nastavitvena tocka (X1, Y2)
= Nastavitvena tocka (X2, Y1)

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje:

S |l -a
Y2
Y1
XA X2 &)
Mozna dejanja na tem zaslonu

10---0 Preglejte temperature.
O---@ Spremenite temperaturo.
O Q. Pojdite na naslednjo temperaturo.
Q-0 Potrdite spremembe in nadaljujte.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Vodnik za monterja
107



8 | Konfiguracija

Element

Opis

a

Izbrano obmocje za vremensko vodeno delovanje:
= %% Ogrevanje v glavnem ali dodatnem obmodju
. Hlajenje v glavnem ali dodatnem obmocju

- [ Topla voda za gospodinjstvo

X1, X2

Primeri zunanje temperature okolja

Y1, Y2

Primeri Zelene temperature rezervoarja ali temperature izhodne
vode. lkona ustreza grelnemu telesu za to obmocdje:

- [E: Talno ogrevanje
= [=]: Ventilatorski konvektor
- [T Radiator

. D: Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

8.3.8 Zaslon z urnikom: primer

V tem primeru je prikazan postopek nastavitve urnika temperature prostora v
nacinu ogrevanja za glavno obmocje.

i

INFORMACIE

Postopki za programiranje drugih urnikov so podobni.

Programiranje urnika: pregled

Primer: Programirati Zelite naslednji urnik:

Pon
Tor
Sre
Cet
Pet
Sob
Ned

Uporab. dol. 1
o

Predpogoj: Urnik temperature prostora je na voljo samo, ¢e je nadzor sobnega
termostata aktiven. Ce je nadzor temperature izhodne vode aktiven, lahko
namesto tega programirate urnik za glavno obmocje.

1 Pojdite na urnik.

2 (izbirno) Izbrisite vsebino celotnega tedenskega urnika ali vsebino urnika za
izbrani dan.

Programirajte urnik Ponedeljek.

Programirajte urnik Sobota in ga kopirajte na urnik Nedelja.

3
4 Kopirajte urnik na druge dni v tednu.
5
6

Poimenujte urnik.

Odpiranje urnika

1 Pojdite na[1.1]: Prostor > Urnik. QO

2 | Nastavite nacrtovanje urnika na Da. QO

3 |Pojdite na [1.2]: Prostor >Urnik ogrevanja. 1Qs-O
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Brisanje vsebine tedenskega urnika

1 |Izberite ime trenutnega urnika. QO
Uporab. dol. 1
Pon i 0
Tor ] —— —
Sre o—————————
Cet o—————————
Pet o——————
Sob o——————
Ned o——————
2 |Izberite Brisanje. Q-0
iﬂ Brisanje
Al Preimenuj
% Izbira
3 |Za potrditev izberite V redu. Qs -O
Brisanje vsebine dnevnega urnika
1 |Izberite dan, za katerega Zelite izbrisati vsebino. Na primer Q-0
Petek
Uporab. dol. 1
Pon O OC
Tor [ ] — — ]
Sre | —— ]
Cet | —— ]
Pet | —— ]
Sob e —— |
Ned e —— |
2 | Izberite Brisanje. @O
w Brisanje
B Uredi
Kopiraj
3 |Za potrditev izberite V redu. (@s-O
Programiranje urnika Ponedeljek
1 |Izberite Ponedeljek. Q-0
Uporab. dol. 1
Pon Oi 0
Tor o——————
Sre o——————
Cet [ —
Pet o—————————
Sob o—————————
Ned o—————————
2 |Izberite Uredi. QO
w Brisanje
@ Uredi
Kopiraj

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim
gumbom uredite. Programirate lahko do 6 dejanj vsak
posamezni dan. V vrstici je visoka temperatura oznacena s
temnejsSo barvo kot nizka temperatura.

O—==———mmm [Pon
0 12 24

6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Opomba: Ce Zelite izbrisati dejanje, nastavite njegov ¢as kot ¢as
prejSnjega dejanja.

©---O

[OIXXIO)]

Potrdite spremembe.

Rezultat: Urnik za ponedeljek je dolocen. Vrednost zadnjega
dejanja je veljavna do naslednjega programiranega dejanja. V
tem primeru je ponedeljek prvi dan, ki ste ga programirali.
Nazadnje programirano dejanje je zato veljavno do prvega
dejanja naslednji ponedeljek.

Kopiranje urnika na druge dni v tednu

1

Izberite Ponedeljek.

Uporab. dol. 1
Pon O =m0
Tor B —
Sre B —
Cet ] —
Pet ] —
LT —
[Nt TR & — ]

Izberite Kopiraj.

ﬁ Brisanje
@ Uredi
Kopiraj

Rezultat: Poleg kopiranega dneva se prikaze "C".

Izberite Torek.

Uporab. dol. 1
Pon O —®=r—— mmw 0C
Tor ] —
Sre ] —
Cet | ——
Pet ] —
51T T ——
Ned O——m

Vodnik za monterja
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4 |Izberite Prilepi.

w Brisanje
B Uredi

Kopiraj
E) Prilepi

Rezultat:

Uporab. dol. 1
Pon i
Tor [ — — 5]
Sre [ —
Cet [ —
Pet [ —
Sob O——————n
Ned O————n

QO

5 | Ponovite to dejanje za vse druge dni v tednu.

Uporab. dol. 1
Pon O —=r— mm0C
Tor s m— ]
Sre [ — — 5]
Cet [ — — 5]
Pet [ — — 5]
S R ——
Ned O———m

Programiranje urnika Sobota in kopiranje na urnik Nedelja

1 |Izberite Sobota.

QO

2 |lzberite Uredi.

Q-0

3 | Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim {00

gumbom uredite.

O —0 Sob

0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C

Potrdite spremembe.

Izberite Sobota.

Izberite Kopiraj.

Qs

Izberite Nedelja.

e

0 N oo u s

Izberite Prilepi.

Rezultat:

Uporab. dol. 1
Pon OC—mr— w0
Tor [ — — 5]
Sre [ — — 5]
Cet [ — — 5]
Pet [ — — |
S I — [}
Ned O

Ololo|o o

QN
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Preimenovanje urnika

1 | Izberite ime trenutnega urnika. QO
Uporab. dol. 1
Pon O (]
Tor ] — 1]
Sre O w0
Cet | — — 8]

Pet [/ — — N
Sob O
Ned O

2 |Izberite Preimenuj. QO
ﬁ Brisanje
AI Preimenuj
¥ Izbira

3 |(izbirno) Ce Zelite izbrisati ime trenutnega urnika, pobrskajte po Q- @,

seznamu znakov, dokler se ne prikaze €, nato pritisnite, da
odstranite prejsnji znak. Ponovite postopek za vsak znak v
imenu urnika.

4 | Ce zelite poimenovati trenutni urnik, prebrskajte seznam O @,
znakov in potrdite izbrani znak. Ime urnika ima lahko do
15 znakowv.
5 | Potrdite novo ime. QO
° INFORMACIJE
l Vseh urnikov ni mogoce preimenovati.

8.4 Meni z nastavitvami

Zaslon z glavnim menijem in njegove podmenije lahko uporabite za dolocanje
dodatnih nastavitev. Tukaj so predstavljene najpomembnejse nastavitve.

8.4.1 Okvara

V primeru okvare se na zacetnem zaslonu prikaze Lali /N, za prikaz kode napake

odprite zaslon menija in pojdite na [0] Okvara. Za vec¢ informacij o napaki pritisnite
2.

0
& Uporab. profil
(l) Uporaba

Q Okvara
@ Prostor

£ Glavno obmogje

8.4.2 Prostor

Zaslon z nastavitveno tocko

Temperaturo prostora v glavnhem obmodcju lahko nadzorujete na zaslonu z
nastavitveno tocko [1] Prostor.

Glejte "Zaslon z nastavitveno toc¢ko" [» 105].
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Urnik

Oznacite, ali se za upravljanje temperature prostora uporablja urnik.

# Koda Opis
[1.1] Se ne Urnik:
uporablja = Ne:  Temperaturo  prostora  nadzoruje

uporabnik.

= Da: Za nadzor temperature prostora se
uporablja urnik, uporabnik pa jo lahko
spremeni.

Urnik ogrevanja
Uporablja se pri vseh modelih.

Dolocite urnik ogrevanja s temperaturo prostora v razdelku [1.2] Urnik
ogrevanja.

Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].
Urnik hlajenja
To je na voljo le pri reverzibilnih modelih.

Dolocite urnik hlajenja s temperaturo prostora v razdelku [1.3] Urnik hlajenja.

Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].

Zascita pred zmrz.

ZasCita pred zmrzovanjem [1.4] preprecCuje ¢ezmerno ohladitev prostora. Ta
nastavitev ucinkuje razlicno, odvisno od nastavljenega nacina krmiljenja enote
[2.9]. Opravite dejanja v skladu s spodnjo tabelo.

Nacin upravljanja enote v glavhem Opis
obmocju [2.9]

Nadzor temperature izhodne vode Zascita pred zmrzovanjem NI zagotovljena.

([C-07]=0)

Nadzor zunanjega sobnega Omogocite zunanjemu sobnemu
termostata termostatu upravljanje zascite pred
([C-07]=1) zmrzovanjem:

= Nastavite [C.2] Ogrevanje/hlajenje
prostora=Vklop.

Nadzor preko sobnega termostata Omogocite uporabniskemu vmesniku, ki se
([C-07]=2) uporablja kot sobni termostat, upravljanje
zasSCite prostora pred zmrzovanjem:

= Nastavite zascito pred zmrzovanjem
[1.4.1] Aktiviranje=Da.

= Nastavite temperaturo za funkcijo zascite
pred zmrzovanjem v razdelku [1.4.2]
Nas. tocka prostora.

INFORMACUE

Ce pride do napake U4, zas¢ita pred zmrzovanjem za prostor NI zagotovljena.

i @
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OPOMBA
Zascita pred zmrzovanjem. Tudi Ce izklopite ogrevanje/hlajenje ([C.2]: Uporaba >

Ogrevanje/hlajenje prostora), se zascita prostora pred zmrzovanjem — ce je
omogocena — lahko aktivira. Toda za nadzor temperature izhodne vode in nadzor
zunanjega sobnega termostata zascita NI zagotovljena.

Za podrobnejse informacije o zasciti prostora pred zmrzovanjem v povezavi z
veljavnim nacinom upravljanja enote glejte spodnje razdelke.

Nadzor temperature izhodne vode ([C-07]=0)

Pri nadzoru temperature izhodne vode zascita pred zmrzovanjem NI zagotovljena.
Toda, Ce je aktivirana zascita prostora pred zmrzovanjem [1.4], enota omogoca
omejeno zascito pred zmrzovanjem:

Ce... Potem ...
Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo grelnim
prostora je izklopljen in zunanja telesom, da se prostor znova segreje,
temperatura okolja je nizja od 4°C nastavitvena tocka temperature

izhodne vode pa se zniza.

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota bo grelnim telesom dovajala
prostora je vklopljen in nacin izhodno vodo, da se prostor segreje v
delovanja je "ogrevanje" skladu z obicajno logiko.
Nacin Ogrevanje/hlajenje Ni zasCite prostora pred zmrzovanjem.

prostora je vklopljen in nacin
delovanja je "hlajenje"

Nadzor zunanjega sobnega termostata ([C-07]=1)

Pri nadzoru zunanjega sobnega termostata za zaS¢ito pred zmrzovanjem skrbi
zunanji sobni termostat, ¢e je moznost Ogrevanje/hlajenje prostora [C.2]
vklopljena in je nastavitev zasilnega delovanja [9.5] nastavljena na samodejno.

Za eno obmocje temperature izhodne vode:

Ce... Potem ...
Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo grelnim
prostora je izklopljen in zunanja telesom, da se prostor znova segreje,
temperatura okolja je nizja od 4°C nastavitvena tocka temperature

izhodne vode pa se zniza.

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo grelnim
prostora je vklopljen, na zunanjem telesom, da se prostor znova segreje,
sobnem termostatu je prisoten nastavitvena tocka temperature

"toplotni izklop" in zunanja temperatura |izhodne vode pa se zniZa.
je nizja od 4°C

Nacin Ogrevanje/hlajenje Zascito prostora pred zmrzovanjem
prostora je vklopljen in na zunanjem |zagotavlja obicajna logika.

sobnem termostatu je prisoten
"toplotni vklop"

Za dve obmocji temperature izhodne vode:

Ce... Potem ...
Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo grelnim
prostora je izklopljen in zunanja telesom, da se prostor znova segreje,
temperatura okolja je nizja od 4°C nastavitvena tocka temperature

izhodne vode pa se zniza.

Vodnik za monterja
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Ce... Potem ...
Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo grelnim
prostora je vklopljen, na zunanjem telesom, da se prostor znova segreje,
sobnem termostatu je prisoten nastavitvena tocka temperature
"toplotni izklop", nacin delovanja je izhodne vode pa se zniza.
"ogrevanje" in zunanja temperatura je
nizja od 4°C
Nacin Ogrevanje/hlajenje Ni zascite prostora pred zmrzovanjem.
prostora je vklopljen in nacin
delovanja je "hlajenje"

Nadzor sobnega termostata ([C-07]=2)

Med nadzorom sobnega termostata je zascita prostora pred zmrzovanjem [2-06]
zagotovljena, ¢e je aktivirana. Ce je, in dejanska temperatura prostora pade pod
temperaturo zascite prostora pred zmrzovanjem [2-05], enota grelnim telesom
dovaja izhodno vodo, da se prostor znova segreje.

# Koda Opis
[1.4.1] [2-06] Aktiviranje:
= 0 Ne: Funkcija za$¢ite pred zmrzovanjem je
izklopljena.
= 1 Da: Funkcija zaSCite pred zmrzovanjem je
vklopljena.
[1.4.2] [2-05] Nas. tocka prostora:
= 4°C~16°C

INFORMACUE

Ce je uporabnidki vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, odklopljen (zaradi
nepravilnega oZicenja ali poskodbe kabla), zas¢ita prostora pred zmrzovanjem NI
zagotovljena.

OPOMBA
Ce je za Zasilno del. izbrana nastavitev Ro¢no ([9.5]=0) in se sproZi zagon

zasilnega delovanja enote, se enota zaustavi in jo je treba roc¢no obnoviti prek
uporabniskega vmesnika. Za rocno obnovitev delovanja odprite zaslon z glavnim
menijem Okvara, kjer vas uporabniski vmesnik pozove, da pred zagonom potrdite
zasilno delovanje.

i @

ZasCita pred zmrzovanjem je aktivna, tudi e uporabnik NE potrdi zasilnega
delovanja.

Obmocje nastavitvene tocke

Upostevno samo pri nadzoru sobnega termostata.

Da bi s prepreCevanjem preseznega ogrevanja ali hlajenja prostora prihranili
energijo, lahko za ogrevanje in/ali hlajenje omejite obseg temperature prostora.

OPOMBA
Pri prilagajanju obsegov temperature prostora se nastavijo tudi vse Zelene

temperature prostora, da se zagotovi njihovo ustrezanje omejitvam.

# Koda Opis
[1.5.1] [3-07] Min. vrednost ogrevanja
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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# Koda Opis
[1.5.2] [3-06] Maks. vrednost ogrevanja
[1.5.3] [3-09] Min. vrednost hlajenja
[1.5.4] [3-08] Maks. vrednost hlajenja

Odstopanje tipala
Upostevno samo pri nadzoru sobnega termostata.

Ce Zelite umeriti (zunanje ) tipalo temperature prostora, dolo¢ite zamik vrednosti
sobnega termistorja, izmerjene z uporabniskim vmesnikom, ki se uporablja kot
sobni termostat, ali na zunanjem tipalu prostora. Nastavitev lahko uporabite za
kompenzacijo v situacijah, ko uporabniskega vmesnika, ki se uporablja kot sobni
termostat, ali zunanjega sobnega tipala ni mogoce namestiti na idealno mesto.

Glejte "5.7 Nastavitev zunanjega tipala temperature" [» 51]).

# Koda Opis
[1.6] [2-0A] Odstopanje tipala (uporabniski vmesnik, ki
se uporablja kot sobni termostat): Zamik dejanske
temperature prostora, izmerjene na

uporabniskem vmesniku, ki se uporablja kot sobni
termostat.

= —5°C~5°C, korak 0,5°C

[1.7] [2-09] Odstopanje tipala (moZnost zunanjega
sobnega tipala): Uporablja se samo, Ce je izbirno
zunanje sobno tipalo montirano in konfigurirano.

= —5°C~5°C, korak 0,5°C

8.4.3 Glavno obmodje

Zaslon z nastavitveno tocko

Temperaturo izhodne vode za glavno obmocdje lahko nadzorujete na zaslonu z
nastavitveno tocko [2] Glavno obmocje.

Glejte "Zaslon z nastavitveno tocko" [» 105].

Urnik

Oznacite, ali se za upravljanje temperature izhodne vode uporablja urnik.
Vpliv nastavitvene tocke T izh. vode [2.4] je nasledniji:

= V nacinu nastavitvene tocke T izh. vode Absolutna obsegajo dejanja po urniku
prednastavitve ali uporabniske nastavitve Zelene temperature izhodne vode.

= V nacinu nastavitvene tocke T izh. vode Vremensko vodenje obsegajo dejanja
po urniku prednastavitve ali uporabniske nastavitve zelenih dejanj prestavitev.

# Koda Opis

[2.1] Se ne Urnik:
uporablja . 0: Ne

= 1:Da

Urnik ogrevanja

Urnik ogrevanja za temperaturo glavnega obmocja lahko dolocite v razdelku [2.2]
Urnik ogrevanja.
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Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].
Urnik hlajenja

Urnik hlajenja za temperaturo glavnega obmocja lahko dolocite v razdelku [2.3]
Urnik hlajenja.

Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].

Nacin nas. tocke

Dolocanje nacina nastavitvene tocke:

= Absolutna: Zelena temperatura izhodne vode ni odvisna od zunanje
temperature okolja.

= VnacinuVV ogr., fiksno hla. Zelenatemperaturaizhodne vode:
- je odvisna od zunanje temperature okolja za ogrevanje
- Nl odvisna od zunanje temperature okolja za hlajenje

= V nacinu Vremensko vodenje je Zelena temperatura izhodne vode odvisna od
zunanje temperature okolja.

# Koda Opis
[2.4] Se ne Nac¢in nas. tocke:
uporablja = Absolutna

= VW ogr., fiksno hla.
= Vremensko vodenje

Ko je vremensko vodeno upravljanje aktivno, nizke temperature okolja pomenijo
toplejSo vodo in obratno. Med vremensko vodenim delovanjem lahko uporabnik
spreminja temperaturo vode za najve¢ 10°C navzgor ali navzdol.

Krivulja za VV ogrevanje

Nastavite vremensko vodeno ogrevanje za glavno obmocje (Ce [2.4]=1 ali 2):

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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# Koda Opis
[2.5] [1-00] Vremensko vodeno ogrevanje lahko nastavite v
[1-01] razdelku [2.5] Krivulja za VWV ogr.:
[1-02) ™
[1_03] [1-02]
[1-03]
[1-00] [-01] %

T, Cilijna temperatura izhodne vode (glavno
obmocje)

T, Zunanja temperatura

Vremensko vodeno ogrevanje lahko nastavite v
razdelku [9.]] Pregled nastavitev sistema:

= [1-00]: nizka zunanja temperatura okolja. —
40°C~+5°C

= [1-01]: visoka zunanja temperatura okolja.
10°C~25°C

= [1-02]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je

zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali niZja od nje. [9-01]°C~[9-00]°C

Opomba: Ta vrednost mora biti visja od [1-03],
saj je za nizke zunanje temperature potrebna
toplejsa voda.

= [1-03]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je
zunanja temperatura enaka visoki temperaturi
okolja ali visja od nje. [9-01]°C~min(45,
[9-00])°C
Opomba: Ta vrednost mora biti niZzja od [1-02],

saj je za visoke zunanje temperature potrebna
manj topla voda.

Krivulja za VV hlajenje

Nastavite vremensko vodeno hlajenje za glavno obmocje (Ce [2.4]=2):
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# Koda Opis
[2.6] [1-06] Vremensko vodeno hlajenje lahko nastavite v

[1-07] razdelku [2.6] Krivulja za vrem. vod.
hla.:

[1-08] A

[1-09]
[1-08]
[1-09]

[1-06] [1-07] 7

T, Ciljna temperatura izhodne vode (glavno
obmocje)

T, Zunanja temperatura

Vremensko vodeno ogrevanje lahko nastavite v
razdelku [9.]] Pregled nastavitev sistema:

= [1-06]: nizka zunanja temperatura okolja.
10°C~25°C

= [1-07]: visoka zunanja temperatura okolja.
25°C~43°C

= [1-08]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je

zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali niZja od nje. [9-03]°C~[9-02]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti visja od [1-09],

saj je za nizke zunanje temperature potrebna
manj hladna voda.

= [1-09]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je
zunanja temperatura enaka visoki temperaturi
okolja ali visja od nje. [9-03]°C~[9-02]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti niZzja od [1-08],
saj je za visoke zunanje temperature potrebna
hladnejsa voda.

Vrsta oddajnika toplo.

Ogrevanje ali hlajenje glavnega obmocja lahko traja dlje. To je odvisno od:
= prostornine vode v sistemu,
= vrste grelnih teles v glavnem obmocdju.

Nastavitev Vrsta oddajnika toplo. omogoca kompenzacijo pocasnega ali
hitrega sistema za ogrevanje/hlajenje med ciklom ogrevanja/hlajenja. Pri nadzoru s
sobnim termostatom nastavitev Vrsta  oddajnika  toplo. vpliva na
maksimalno modulacijo Zelene temperature izhodne vode in moZnost uporabe
samodejnega preklopa hlajenja/ogrevanja na podlagi notranje temperature okolja.

Pomembno je, da je nastavitev Vrsta oddajnika toplo. pravilnain skladna s
postavitvijo sistema. Ciljna razlika T za glavno obmocje je odvisna od te nastavitve.
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# Koda

Opis

[2.7] [2-0C]

= 2:Hladilnik

Vrsta oddajnika toplo.:
= 0: Talno ogrevanje

= 1: Konvektorska enota

Nastavitev Vrsta oddajnika toplo. vpliva na razpon nastavitvene tocke za
ogrevanje prostora in ciljno razliko T za ogrevanje, kot sledi:

Vrsta oddajnika
toplo. Glavno
obmocje

Razpon nastavitvene
tocke za ogrevanje
prostora [9-01]~[9-00]

Ciljna razlika T pri
ogrevanju [1-0B]

0: Talno ogrevanje

Najvec 55°C

Spremenljivo (glejte
[2.B.1])

1: Konvektorska
enota

Najvec 55°C

Spremenljivo (glejte
[2.B.1])

2:Hladilnik

Najvec 60°C

Fiksno 8°C

OPOMBA

Maksimalna nastavitvena tocka za ogrevanje prostora je odvisna od vrste grelnega
telesa, kot je razvidno iz zgornje tabele. Ce sta temperaturni obmodji 2, je
maksimalna nastavitvena tocka maksimum 2 obmocij.

®
®

OPOMBA

Ce sistem NI konfiguriran na ta nacin, lahko pride do poskodb grelnih teles. Ce sta 2
obmodji, je pri ogrevanju pomembno, da se:

® obmocje z najnizjo temperaturo vode konfigurira kot glavnho ocbmocje in

= obmocje z najvisjo temperaturo vode konfigurira kot dodatno obmocdje.

OPOMBA

Ce sta obmogji 2 in so vrste oddajnikov napacno konfigurirane, je vodo z visoko
temperaturo mogoce poslati proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje).
Da se to prepreci:

= Namestite aquastat/termostatski ventil, da se preprecijo previsoke temperature
proti nizkotemperaturnemu oddajniku.

® Prepricajte se, da sta vrsti oddajnikov toplote za glavno [2.7] in dodatno obmocje
[3.7] pravilno nastavljeni v skladu s priklju¢enim oddajnikom.

OPOMBA
Povprec¢na temperatura oddajnika = Temperatura izhodne vode — (razlika T)/2

To pomeni, da je zaradi vecje razlike T za enako nastavitveno tocko temperature
izhodne vode povprecna temperatura oddajnika pri radiatorjih nizja kot pri talnem

ogrevanju.
Primer za radiatorje: 40-8/2=36°C
Primer za talno ogrevanje: 40-5/2=37,5°C
Za kompenzacijo so na voljo naslednje moznosti:
* Povecajte Zelene temperature krivulje za vremensko vodeno delovanje [2.5].

® Omogocite modulacijo temperature izhodne vode in povecajte najvecjo
modulacijo [2.C].
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Obmocdje nastavitvene tocke

Omejite razpon temperature izhodne vode, da preprecite napacne (tj. previsoke ali
prenizke) temperature izhodne vode za glavno obmodje temperature izhodne

vode.

®

OPOMBA

Pri sistemih s talnim ogrevanjem je nujna omejitev:

* maksimalne temperature izhodne vode pri ogrevanju v skladu s specifikacijami
sistema talnega ogrevanja,

® minimalne temperature izhodne vode pri hlajenju na 18~20°C, da se prepreci
nastajanje kondenzata na tleh.

®

OPOMBA

* Pri prilagajanju obmocij temperature izhodne vode se nastavijo tudi vse Zelene
temperature izhodne vode, da se zagotovi njihovo ustrezanje omejitvam.

® Vedno uravnotezite Zeleno temperaturo izhodne vode z Zeleno temperaturo
prostora in/ali zmogljivostjo (v skladu z zasnovo in izbiro oddajnikov toplote).
Zelena temperatura izhodne vode je rezultat ve¢ nastavitev (prednastavitev,
spremenljivih vrednosti, vremensko vodenih krivulj, modulacije). Posledi¢no lahko
temperatura postane previsoka ali prenizka, kar povzroca pregrevanje ali
pomanjkanje moci. Z omejevanjem temperaturnega obmocja izhodne vode na
ustrezne vrednosti (odvisno od oddajnika toplote) se tovrstnim situacijam lahko

izognete.

Primer: V nacinu ogrevanja morajo biti temperature izhodne vode bistveno visje od
temperatur prostora. Minimalno temperaturo izhodne vode nastavite na 28°C, da
preprecite nezmoznost pricakovanega ogrevanja prostora.

EZO"C

l—A5°C

‘ Koda

‘ Opis

Temperaturno obmocje izhodne vode za glavno obmocje temperature izhodne
vode (obmocdje temperature izhodne vode z najnizZjo temperaturo izhodne vode
pri ogrevanju in najvisjo temperaturo izhodne vode pri hlajenju)

[2.8.1] [9-01] Min. vrednost ogrevanja:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maks. vrednost ogrevanja
= [2-0C]=2 (vrsta grelnega telesa v glavnem
obmocju=radiator)
37°C~60°C
= V nasprotnem primeru: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Min. vrednost hlajenja:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maks. vrednost hlajenja:
= 18°C~22°C
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Vodnik za monterja
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# ‘ Koda Opis
Temperaturno obmocje izhodne vode za glavno obmocje temperature izhodne
vode (obmocje temperature izhodne vode z najnizjo temperaturo izhodne vode
pri ogrevanju in najvisjo temperaturo izhodne vode pri hlajenju)
[2.8.1] [9-01] Min. vrednost ogrevanja:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maks. vrednost ogrevanja:
= [2-0C]=2 (vrsta grelnega telesa v glavnem
obmocju=radiator)
37°C~70°C
= V nasprotnem primeru: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Min. vrednost hlajenja:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maks. vrednost hlajenja:
= 18°C~22°C
Nadzor

Doloca, kako se nadzoruje delovanje enote.

Krmilna

Pri tem upravljanju...

Izhodna voda

Delovanje enote se doloca glede na temperaturo izhodne
vode, ne glede na dejansko temperaturo prostora in/ali
zahtevo po ogrevanju ali hlajenju prostora.

termostat

Zunanji sobni

Delovanje enote se doloca preko zunanjega termostata
ali ustreznika (npr. konvektorja toplotne ¢rpalke).

Sobni termostat

Delovanje enote se doloca glede na temperaturo okolja
na uporabniskem vmesniku, ki se uporablja kot sobni
termostat.

Koda

Opis

[2.9]

[C-07]

= 0: Izhodna voda
= 1:Zunanji sobni termostat

= 2:Sobni termostat

Vrsta termostata

To se uporablja samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata.

®

OPOMBA

Ce se uporablja zunanji sobni termostat, zunanji sobni termostat nadzoruje zas¢ito
pred zmrzovanjem. Toda zascita prostora pred zmrzovanjem je mozna samo V
primeru nastavitve moznosti [C.2] Ogrevanje/hlajenje prostora=Vklop.
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# Koda Opis

[2.A] [C-05] Vrsta zunanjega sobnega termostata za glavno
obmodje:

= 1: 1 kontakt: Uporabljeni zunanji sobni
termostat lahko posilja samo toplotni pogoj za
VKLOP/IZKLOP. Zahteve za ogrevanje ali
hlajenje niso loCene. Sobni termostat je
priklju¢en samo na 1 digitalni vhod (X2M/35).

To vrednost izberite v primeru prikljucitve na
konvektor toplotne ¢rpalke (FWXV).

= 2: 2 kontakta: Uporabljeni zunanji sobni
termostat lahko posilja loceni toplotni pogoj za
VKLOP/IZKLOP ogrevanja/hlajenja. Sobni
termostat je prikljuen samo na 2 digitalna
vhoda (X2M/35 in X2M/34).

To vrednost izberite v primeru povezave z
Zicnim  (EKRTWA) ali  brezzicnim sobnim

termostatom (EKRTR1)

Temperatura izhodne vode: Razlika T

Pri ogrevanju za glavno obmocje je ciljna razlika T (temperaturna razlika) odvisna
od izbrane vrste grelnega telesa za glavno obmocje.

Delta T je absolutna vrednost temperaturne razlike med izhodno vodo in vhodno
vodo.

Enota je zasnovana tako, da podpira delovanje talnih krogov. Priporocena
temperatura izhodne vode za kroge talnega ogrevanja je 35°C. V takem primeru bo
enota zagotovila temperaturno razliko 5°C, kar pomeni, da je temperatura vstopne
vode priblizno 30°C.

Razliko med temperaturo vstopne in izhodne vode lahko spremenite, odvisno od
vrste namescenih grelnih teles (radiatorji, konvektor toplotne ¢rpalke, krogi talnega
ogrevanja) ali situacije.

Opomba: Crpalka uravnava svoj pretok, da vzdriuje razliko T. V nekaterih posebnih
primerih se izmerjena razlika T lahko razlikuje od nastavljene vrednosti.

INFORMACUE

o

l Ce je samo rezervni grelnik aktiven pri ogrevanju, je razliko T mogoce upravljati
skladno s fiksno zmogljivostjo rezervnega grelnika. Ta razlika T se lahko razlikuje od
izbrane ciljne razlike T.

INFORMACUE

Pri ogrevanju se razlika T doseZe Sele po dolo¢enem casu delovanja, ko je dosezena
nastavitvena tocka, zaradi velike razlike med nastavitveno tocko temperature
izhodne vode in temperaturo na dovodu ob zagonu.

i @

# Koda Opis

[2.B.1] [1-0B] Razlika T pri ogr.:Minimalna razlika
temperature je potrebna za pravilno delovanje
grelnih teles v nacinu ogrevanja.

= Ce je [2-0C]=2, je to fiksno 8°C

= V nasprotnem primeru: 3°C~10°C
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# Koda Opis

[2.B.2] [1-0D] Razlika T pri hla.: Minimalna razlika
temperature je potrebna za pravilno delovanje
grelnih teles v nacinu hlajenja.

= 3°C~10°C

Temperatura izhodne vode: Modulacija
To se uporablja samo pri nadzoru sobnega termostata.

Kadar se uporablja funkcija sobnega termostata, mora stranka dolociti Zeleno
temperaturo prostora. Enota bo dovajala toplo vodo grelnim telesom in prostor se
bo ogreval.

Poleg tega je treba konfigurirati Zeleno temperaturo izhodne vode: ce je
omogocena moznost Modulacija, enota samodejno izracuna Zeleno temperaturo
izhodne vode. Tiizracuni temeljijo na:

= prednastavitvah temperature ali

= zelenih vremensko vodenih temperaturah (e je omogocena moznost za
vremensko vodenje).

Poleg tega se pri omogoceni moznosti Modulacija Zelena temperatura izhodne
vode zniza ali zviSa v funkciji Zelene temperature prostora in razlike med dejansko
in Zeleno temperaturo prostora. Rezultat:

= stabilne temperature prostora, natancno usklajene z Zeleno temperaturo (visja
raven udobija)

= manj ciklov vklopa/izklopa (niZja raven hrupa, vec udobja in vecja ucinkovitost)

= temperature vode so najnizje, ki Se omogocajo Zeleno temperaturo (vecja
ucinkovitost)

Ce je moZnost Modulacija onemogo&ena, nastavite temperaturo izhodne vode v
razdelku [2] Glavno obmocije.

# Koda Opis
[2.C.1] [8-05] Modulacija:

= 0 Ne (onemogoceno)

= 1 Da (omogoceno)

Opomba: Zeleno temperaturo izhodne vode je
na uporabniskem vmesniku mogoce le odcitati.

[2.C.2] [8-06] Maks. modulacija:
= 0°C~10°C

To je vrednost temperature, za katero se Zelena
temperatura izhodne vode poveca ali zmanjsa.

INFORMACUE

Ko je modulacija temperature izhodne vode omogocena, mora biti krivulja za
vremensko vodeno upravljanje nastavljena visje kot [8-06] plus nastavitvena tocka
minimalne temperature izhodne vode, potrebna za doseganje stabilnega pogoja za
nastavitveno tocko udobja za prostor. Za vecjo ucinkovitost lahko modulacija zniza
nastavitveno tocko izhodne vode. Z visjo nastavitvijo krivulje za vremensko vodeno
upravljanje padec pod minimalno nastavitveno tocko ni mogoc. Glejte spodnjo
ilustracijo.

i @
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Tt

+[8-06] .
-[8-06] .

Ta

a Krivulja za vremensko vodeno upravljanje
b Nastavitvena tocka minimalne temperature izhodne vode, ki je potrebna za
doseganje stabilnega pogoja za nastavitveno tocko udobja za prostor.

Zaporni ventil

Naslednje je upostevno SAMO pri 2 obmogjih temperature izhodne vode. Ce se
uporablja 1 obmocje temperature izhodne vode, prikljucite zaporni ventil na izhod
za ogrevanje/hlajenje.

Zaporni ventil za glavno obmocje temperature izhodne vode se lahko zapre v
naslednjih okolis¢inah:

° INFORMACUE
l Med odmrzovanjem je zaporni ventil VEDNO odprt.

Med segrevanjem: Ce je omogolena nastavitev [F-OB], se zaporni ventil zapre,
kadar ni zahteve po ogrevanju iz glavnega obmocja. To vrednost omogocite, da:

= prepreCite dovajanje izhodne vode grelnim telesom v glavnem obmocju
temperature izhodne vode (preko postaje z mesSalnim ventilom), kadar obstaja
zahteva v dodatnem obmocju temperature izhodne vode,

= aktivirate C¢rpalko postaje z meSalnim ventilom za vklop/izklop SAMO, kadar
obstaja zahteva.

# Koda Opis
[2.D.1] [F-0B] Zaporni ventil:

= 0 Ne: NI odvisen od zahteve po ogrevanju ali
hlajenju.

= 1 Da: se zapre, ko NE obstaja zahteva po
ogrevanju ali hlajenju.

INFORMACUE

Nastavitev [F-OB] je veljavna samo pri nastavitvi zahteve termostata ali zunanjega
sobnega termostata (NE v primeru nastavitve temperature izhodne vode).

i @

8.4.4 Dodatno obmocje

Zaslon z nastavitveno tocko

Temperaturo izhodne vode za dodatno obmocdje lahko nadzorujete na zaslonu z
nastavitveno toc¢ko [3] Dodatno obmocje.

Glejte "Zaslon z nastavitveno tocko" [» 105].
Urnik

Oznacuje, ali je Zelena temperatura izhodne vode skladna z urnikom.

Glejte "Glavno obmogje" [» 116].
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# Koda Opis
[3.1] Se ne Urnik:
uporablja . Ne
= Da

Urnik ogrevanja

Urnik ogrevanja za temperaturo dodatnega obmocja lahko dolocite v razdelku [3.2]
Urnik ogrevanja.

Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].

Urnik hlajenja

Urnik hlajenja za temperaturo dodatnega obmocja lahko dolocite v razdelku [3.3]
Urnik hlajenja.

Glejte "Zaslon z urnikom: primer" [» 108].

Nacin nas. tocke

Nacin nastavitvene tocke za dodatno obmocje se lahko nastavi neodvisno od
nastavitvene tocke za glavno obmodje.

Glejte "Nacin nas. tocke" [» 117].

# Koda Opis
[3.4] Se ne Nac¢in nas. tocke:
uporablja = Absolutna

= VW ogr., fiksno

hla.

= Vremensko vodenje

Krivulja za VV ogrevanje

Nastavite vremensko vodeno ogrevanje za dodatno obmocje (Ce [3.4]=1 ali 2):

Vodnik za monterja
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# Koda Opis
[3.5] [0-00] Nastavite vremensko vodeno ogrevanje:
[0-01] Tep
[0-02] [0-01]
[0-03]
[0-00]
[0-03] [0-02] T;a

= T,: cilina temperatura izhodne vode (dodatno
obmodje)

= T,: zunanja temperatura

= [0-03]: nizka zunanja temperatura okolja. —
40°C~+5°C

= [0-02]: visoka zunanja temperatura okolja.
10°C~25°C

= [0-01]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je

zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali nizja od nje. [9-05]°C~[9-06]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti visja od [0-00],

saj je za nizke zunanje temperature potrebna
toplejsa voda.

= [0-00]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je
zunanja temperatura enaka visoki temperaturi
okolja ali visja od nje. [9-05]~min(45, [9-06])°C

Opomba: Ta vrednost mora biti nizja od [0-01],
saj je za visoke zunanje temperature potrebna
manj topla voda.

Krivulja za VV hlajenje

Nastavite vremensko vodeno hlajenje za dodatno obmocdje (Ce [3.4]=2):
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# Koda Opis
[3.6] [0-04] Nastavite vremensko vodeno hlajenje:
[0-05] Tt
[0-06] [0-05]
[0-07]

[0-04]

P

[0-07] [0-06] Ta

= T,: cilina temperatura izhodne vode (dodatno
obmodje)

= T,: zunanja temperatura

= [0-07]: nizka
10°C~25°C

zunanja temperatura okolja.

= [0-06]: visoka zunanja temperatura okolja.
25°C~43°C

= [0-05]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je
zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali nizja od nje. [9-07]°C~[9-08]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti vi$ja od [0-04],
saj je za nizke zunanje temperature potrebna
manj hladna voda.

= [0-04]: Zelena temperatura izhodne vode, ko je
zunanja temperatura enaka visoki temperaturi
okolja ali visja od nje. [9-07]°C~[9-08]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti nizja od [0-05],
saj je za visoke zunanje temperature potrebna
hladnejsa voda.

Vrsta oddajnika toplo.

Za vec informacij o Vrsta oddajnika toplo. glejte "Glavno obmocje" [» 116].
# Koda Opis

[3.7] [2-0D]

Vrsta oddajnika toplo.:
= 0: Talno ogrevanje

= 1: Konvektorska enota
= 2:Hladilnik

Nastavitev vrste oddajnika toplote vpliva na razpon nastavitvene tocke za
ogrevanje prostora in ciljno razliko T za ogrevanje, kot sledi:

Vrsta oddajnika
toplo. Dodatno
obmocje

Razpon nastavitvene
tocke za ogrevanje
prostora [9-05]~[9-06]

Ciljna razlika T pri
ogrevanju [1-0C]

0: Talno ogrevanje

Najvec 55°C

Spremenljivo (glejte
[3.B.1])

1: Konvektorska
enota

Najvec 55°C

Spremenljivo (glejte
[3.B.1])

2:Hladilnik

Najvec 65°C

Fiksno 8°C

Vodnik za monterja
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Obmocdje nastavitvene tocke

Za vel informacij o Obmocje nastavitvene tocke glejte "Glavno
obmocje" [» 116].

# ‘ Koda Opis
Temperaturno obmocje izhodne vode za dodatno obmocje temperature izhodne

vode (obmocje temperature izhodne vode z najvisjo temperaturo izhodne vode
pri ogrevanju in najnizjo temperaturo izhodne vode pri hlajenju)

[3.8.1] [9-05] Min. vrednost ogrevanja: 15°C~37°C

[3.8.2] [9-06] Maks. vrednost ogrevanja

= [2-0D]=2 (vrsta grelnega telesa v dodatnem
obmocdju = radiator)

37°C~60°C
= V nasprotnem primeru: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Min. vrednost hlajenja
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Maks. vrednost hlajenja

= 18°C~22°C

Nadzor

Vrsta nadzora za dodatno obmocje je samo za branje. Dolo¢ena je z vrsto nadzora
za glavno obmodje.

Glejte "Glavno obmogje" [» 116].

# Koda Opis
[3.9] Se ne Nadzor:
uporablja = Izhodna voda, e je vrsta nadzora glavnega

obmocja Izhodna voda.

= Zunanji sobni termostat, ce je vrsta
nadzora glavnega obmocja:

- Zunanji sobni termostat ali

- Sobni termostat.

Vrsta termostata
To se uporablja samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata.
Glejte tudi "Glavno obmocje" [» 116].

# Koda Opis

[3.A] [C-06] Vrsta zunanjega sobnega termostata za dodatno
obmodje:

= 1: 1 kontakt. Prikljucitev samo na 1 digitalni
vhod (X2M/35a)

= 2: 2 kontakta. Priklju¢itev na 2 digitalna
vhoda (X2M/34a in X2M/35a)

Temperatura izhodne vode: Razlika T

Za dodatne informacije glejte "Glavno obmocje" [» 116].
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# Koda Opis

[3.B.1] [1-0C] Razlika T pri ogr.:Minimalna razlika
temperature je potrebna za dobro delovanje
grelnih teles v nacinu ogrevanja.

= Ceje [2-0D]=2, je to fiksno 8°C

= V nasprotnem primeru: 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Razlika T pri hla.:Minimalna razlika
temperature je potrebna za dobro delovanje
grelnih teles v nacinu hlajenja.

= 3°C~10°C

8.4.5 Ogrevanje/hlajenje prostora

O nacinih delovanja funkcij prostora
Vasa enota je lahko model za ogrevanje ali model za ogrevanje/hlajenje:
= Ce je vada enota model za ogrevanje, lahko prostor ogreje.

= Ce je va%a enota model za ogrevanje/hlajenje, lahko prostor ogreje ali ohladi.
Sistemu morate dopovedati, kateri nacin delovanja Zelite uporabiti.

Ugotavljanje, ali je names¢en model toplotne ¢rpalke za ogrevanje/hlajenje

1 |Pojdite na [4]: Ogrevanje/hlajenje prostora. Q-0
2 | Preverite, ali je nastavitev [4.1] Na¢in navedena in nastavljiva. {Qs:+O
Ce je, je namescen model toplotne ¢rpalke za ogrevanje/
hlajenje.

Ce Zelite sistemu dopovedati, katero funkcijo prostora zelite uporabiti, lahko:

Lahko ... Lokacija

Preverite, kateri nacin delovanja funkcij prostora se Zacetni zaslon
trenutno uporablja.

Trajno nastavite nacin delovanja funkcij prostora. Glavni meni

Omejite samodejni preklop v skladu z mesecnim
urnikom.

Preverjanje, kateri nacin delovanja funkcij prostora se trenutno uporablja

Nacin funkcije prostora je prikazan na zacetnem zaslonu:
* Ko je enota v nainu ogrevanja, se prikaze ikona 3.

= Ko je enota v nacinu hlajenja, se prikaze ikona %,
Indikator stanja prikazuje, ali enota trenutno deluje:

= Ko enota ne deluje, indikator stanja modro utripa z intervalom priblizno 5
sekund.

= Ko enota deluje, indikator stanja neprekinjeno sveti modro.

Nastavljanje nacina delovanja funkcij prostora

1 |Pojdite na [4.1]: Ogrevanje/hlajenje prostora>Nacin Q-0
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2 | Izberite eno od naslednjih moZnosti: HGEHe)
= Ogrev.:Samo nacin ogrevanja
= Hlaj.:Samo nacin hlajenja

= Samodejno: Nacin delovanja se samodejno preklaplja med
ogrevanjem in hlajenjem glede na zunanjo temperaturo.
Omejeno na mesec v skladu z Urnik nacina delovanja
[4.2].

Samodejni preklop ogrevanja/hlajenja se uporablja samo za naslednje primere:
= Reverzibilni modeli
= Modeli samo za ogrevanje + komplet za predelavo (EKHBCONV)

Ce je izbrana moZnost Samodejno, se kot podlaga za preklop nacina delovanja
enote uporabi Urnik nacina delovanja [4.2]. V tem urniku koncni uporabnik
oznaci, katero delovanje je dovoljeno v posameznem mesecu.

Omejitev samodejnega preklopa v skladu z urnikom

Pogoji: Nacin delovanja funkcije prostora nastavite na Samodejno.

1 |Pojdite na [4.2]: Ogrevanje/hlajenje prostora>Urnik QO
nacina delovanja.

2 | lIzberite mesec. @0

3 | Za vsak posamezni mesec izberite mozZnost: O---@u

= Reverzibilno: Ni omejeno
= Samo ogrevanje: Omejeno
= Samo hlajenje: Omejeno

4 | Potrdite spremembe. QO

Primer: Omejitve preklopa

Kdaj Omejitev

V hladnem obdobju. Samo ogrevanje

Primer: oktober, november, december, januar,
februar in marec.

V toplem obdobju. Samo hlajenje

Primer: junij, julij in avgust.

V vmesnem obdobju. Reverzibilno

Primer: april, maj in september.

Enota dolodi svoj nacin delovanja na podlagi zunanje temperature, Ce:
= Nacin=Samodejnoin
= Urnik nacina delovanja=Reverzibilno.

Enota doloci svoj nacin delovanja tako, da vedno ostane znotraj naslednjih obmocij
delovanja:

= Temperatura za izklop ogrevanja prostora
= Temperatura za izklop hlajenja prostora

Zunanja temperatura se povpredi glede na &as. Ce zunanja temperatura pade, se
nacin delovanja preklopi v ogrevanje, in obratno.
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Ce je zunanja temperatura med vrednostma Temperatura za izklop
ogrevanja prostorain Temperatura za izklop hlajenja prostora,
ostane nacin delovanja nespremenjen.

Obmocdje delovanja

Odvisno od povprecne zunanje temperature je prepovedano delovanje enote v
nacinu ogrevanja prostora ali hlajenja prostora.

# Koda Opis

[4.3.1] [4-02] Temperatura za izklop ogrevanja
prostora: Ko se povpreéena zunanja
temperatura dvigne nad to vrednost, se
ogrevanje prostora izklopi."

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Temperatura za izklop hlajenja
prostora: Ko povprecena zunanja temperatura
pade pod to vrednost, se hlajenje prostora
izklopi.®

= 10°C~35°C

@ Ta nastavitev se uporablja tudi za samodejni preklop ogrevanja/hlajenja.

Izjema: Ce je sistem konfiguriran z nadzorom sobnega termostata z enim
obmocjem temperature izhodne vode in hitrimi grelnimi telesi, je podlaga za
spreminjanje nacina delovanja izmerjena notranja temperatura. Poleg Zelene
temperature prostora za ogrevanje/hlajenje nastavi monter tudi vrednost histereze
(npr. pri ogrevanju je ta vrednost povezana z Zeleno temperaturo hlajenja) in
vrednost zamika (npr. pri ogrevanju je ta vrednost povezana z Zeleno temperaturo
ogrevanja).

Primer: Enota je nastavljena na naslednji nacin:

= Zelena temperatura prostora v nacinu ogrevanja: 22°C

= Zelena temperatura prostora v na¢inu hlajenja: 24°C

= Vrednost histereze: 1°C

= Zamik: 4°C

Preklop iz ogrevanja v hlajenje se izvede, ko se temperatura prostora dvigne nad
maksimalno Zeleno temperaturo hlajenja, kateri se pristeje vrednost histereze

(torej 24+1=25°C), in Zeleno temperaturo ogrevanja, kateri se priSteje vrednost
zamika (torej 22+4=26°C).

Nasprotno pa se preklop iz hlajenja v ogrevanje izvede, ko pade temperatura
prostora pod minimalno Zeleno temperaturo ogrevanja, od katere se odsteje
vrednost histereze (torej 22-1=21°C), in Zeleno temperaturo hlajenja, od katere se
odsteje vrednost zamika (torej 24—4=20°C).
Nadzorni ¢asovnik preprecuje prepogosto preklapljanje iz ogrevanja v hlajenje in
obratno.

# ‘ Koda ‘ Opis

Nastavitve preklopa v povezavi z notranjo temperaturo.

Uporabljajo se samo, ko je izbrana moznost Samodejno in je sistem nastavljen z
nadzorom sobnega termostata z 1 obmocjem temperature izhodne vode in
grelnimi telesi za hitro ogrevanje.
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Koda

Opis

Se ne
uporablja

[4-0B]

Histereza: zagotavlja, da se preklop izvede samo,
ko je to potrebno.

Nacin delovanja funkcije prostora se spremeni iz
ogrevanja v hlajenje samo, e se temperatura
prostora dvigne nad Zeleno temperaturo hlajenja,
kateri se pristeje vrednost histereze.

= Razpon: 1°C~10°C

Se ne
uporablja

[4-0D]

Zamik: zagotavlja, da se aktivna zelena
temperatura prostora vedno doseze.

V nacinu ogrevanja se nacin delovanja funkcije
prostora spremeni samo, ko se temperatura

prostora dvigne nad Zeleno temperaturo
ogrevanja, kateri se pristeje vrednost zamika.

= Razpon: 1°C~10°C

Stevilo obmodij

Sistem lahko dovaja izhodno vodo do 2 obmocdjema temperature vode. Med
konfiguracijo je treba nastaviti Stevilo vodnih obmocij.

# Koda Opis
[4.4] [7-02] = 0: Eno obmocje
Samo eno obmocje temperature izhodne vode:
LY fa
L ]
o s
a
a Glavno obmocje T izh. vode
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# Koda Opis
[4.4] [7-02] = 1:Dve obmocji
Dve obmodji temperature izhodne vode. Glavno
obmocje temperature izhodne vode je
opremljeno z mocnejsimi grelnimi telesi in
mesalno postajo, da se doseze Zelena
temperatura izhodne vode. Pri ogrevanju:
SANEA e
1 |
@ [@ &
a
I
] 1 |
— | mim
b
a Dodatno obmocje T izh. vode: najvisja
temperatura
b Glavno obmocje T izh. vode: najnizja
temperatura
¢ Mesalna postaja
OPOMBA

Ce sistem NI konfiguriran na ta nacin, lahko pride do pogkodb grelnih teles. Ce sta 2
obmodji, je pri ogrevanju pomembno, da se:

= obmocje z najnizjo temperaturo vode konfigurira kot glavno obmocje in

= obmocje z najvisjo temperaturo vode konfigurira kot dodatno obmocdje.

®

OPOMBA

Ce sta obmogji 2 in so vrste oddajnikov napaéno konfigurirane, je vodo z visoko
temperaturo mogoce poslati proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje).

Da se to prepreci:

= Namestite aquastat/termostatski ventil, da se preprecijo previsoke temperature
proti nizkotemperaturnemu oddajniku.

= Prepricajte se, da sta vrsti oddajnikov toplote za glavno [2.7] in dodatno obmocje
[3.7] pravilno nastavljeni v skladu s priklju¢enim oddajnikom.

Nacin del. ¢rpalke

Ko je ogrevanje/hlajenje prostora izklopljeno, je ¢rpalka vedno izklopljena. Ko je
ogrevanje/hlajenje prostora vklopljeno, lahko izbirate med naslednjimi nacini

delovanja:
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# Koda Opis
[4.5] [F-0D] Nacin del. crpalke:
= 0 Neprekinjeno: Crpalka deluje

neprekinjeno, ne glede na vklopni ali izklopni
toplotni  pogoj. Opomba: Neprekinjeno
delovanje Ccrpalke zahteva vel energije kot
vzoréno delovanje ali delovanje crpalke na
zahtevo.

b

b

d

a Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora
b Izklop
¢ Vklop

d Delovanje ¢rpalke

[4.5] [F-0D] = 1 Vzorec: Crpalka je vklopljena, ko je prisotna
zahteva po ogrevanju ali hlajenju, ker izhodna
temperatura vode 3$e ni dosegla Zelene
temperature. Ko se pojavi izklopni toplotni
pogoj, se Crpalka vsake 3 minute zazene, da se
preveri temperatura vode in po potrebi zahteva
ogrevanje ali hlajenje. Opomba: Vzorec je na
voljo SAMO pri nadzoru temperature izhodne
vode.

a
b

d e

o 1 ]

a Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora
b 1zklop

¢ Vklop

d Temperatura izh. vode

e Dejanska

f Zelena

g Delovanje ¢rpalke
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Koda

Opis

[4.5]

[F-0D]

= 2 Zahteva: Delovanje crpalke temelji na
zahtevi. Primer: Uporaba sobnega termostata
in termostata ustvari termo-pogoj za VKLOP/
IZKLOP. Opomba: NI na voljo pri nadzoru
temperature izhodne vode.

\_Q. T

oo

a Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora
b Izklop
¢ Vklop

d Zahteva po ogrevanju (z zunanjega sobnega
termostata ali sobnega termostata)

e Delovanje ¢rpalke

Vrsta enote

V tem delu menija je mozZno prebrati, katera vrsta enote se uporablja:

#

Koda

Opis

[4.6]

[E-02]

Vrsta enote:
= OReverzibilno

= 1Samo ogrevanje

Omejitev crpalke

Omejitev hitrosti ¢rpalke [9-0D] doloca najvecjo hitrost ¢rpalke. V obic¢ajnih pogojih

se privzete vre

dnosti NE

sme spreminjati. Omejitev hitrosti Crpalke bo

razveljavljena, Ce je hitrost pretoka v obmocju minimalnega pretoka (napaka 7H).

#

Koda

Opis

(4.7]

[9-0D]

Omejitev crpalke:
= 0: Brez omejitve

= 1~4: sploSna omejitev. Omejitev velja v vseh
pogojih. Potreben nadzor vrednosti delta T in
udobje NISTA zagotovljena.

= 5~8: omejitev, e ni aktuatorjev. Ce ni izhodov
za ogrevanje, velja omejitev hitrosti ¢rpalke. Ce
obstaja izhod za ogrevanje, je hitrost crpalke
doloc¢ena samo z vrednostjo delta T v povezavi z
zahtevano mocjo. Ob tem razponu omejitve je
vrednost delta T moZna in udobje je
zagotovljeno.

Maksimalne vrednosti so odvisne od tipa enote:
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[9-0D]=0
a (kPa)

b (/min)

[9-0D]=6
a (kPa)

\
~
\

A\ \

\

b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

\

b (I/min)

a Zunanji staticni tlak
b Hitrost pretoka vode

Crpalka izven razpona

[9-0D]=5
PN
O\
N
B
| \
| \

\ .
[9-0D]=7

a (kPa)

b (I/min)

Ko je funkcija delovanja ¢rpalke onemogocena, se bo crpalka zaustavila, ce je
zunanja temperatura visja od vrednosti nastavitve Temperatura za izklop

ogrevanja

nastavitve Temperatura
delovanje crpalke omogoceno, je delovanje crpalke moZno pri vseh zunanjih
temperaturah.

prostora [4-02] ali ¢e zunanja temperatura pade pod vrednost

izklop hlajenja prostora [F-01]. Ko je

#

Koda

Opis

[4.9]

[F-00]

Delovanje ¢rpalke:

= 0: onemogoceno, ¢e je zunanja temperatura
visja od [4-02] ali nizja od [F-01], odvisno od
nacina delovanja ogrevanja/hlajenja.

= 1: mozno pri vseh zunanjih temperaturah.

Povecanje okrog 0°C

To nastavitev uporabite za kompenzacijo morebitnih toplotnih izgub stavbe zaradi
izhlapevanja stopljenega ledu ali snega. (npr. v drZzavah hladnejsih predelov).

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

PDAIKIN

Vodnik za monterja

137



8 | Konfiguracija

8.4.6 Rezervoar

Pri ogrevanju se Zelena temperatura izhodne vode lokalno poveca okrog zunanje
temperature 0°C. To kompenzacijo lahko izberete pri uporabi absolutne ali
vremensko vodene Zelene temperature (glejte spodnjo ilustracijo).

a Absolutna Zelena T izh. vode
b Vremensko vodena Zelena T izh. vode

# Koda Opis
[4.A] [D-03] Povecanje okrog ©°C:
= 0:Ne
= 1: povecanje 2°C, razpon 4°C

= 2:povecanje 4°C, razpon 4°C
= 3:povecCanje 2°C, razpon 8°C

= 4: povecCanje 4°C, razpon 8°C

Presezno

Omejitev: Ta funkcija je upoStevna samo v nacinu ogrevanja.

Ta funkcija doloca, koliko se sme temperatura vode dvigniti nad Zeleno
temperaturo izhodne vode, preden se kompresor zaustavi. Kompresor se bo znova
zagnal, ko temperatura izhodne vode pade pod Zeleno temperaturo izhodne vode.

# Koda Opis
[4.B] [9-04] Presezno:
= 1°C~4°C

Zascita pred zmrz.

Zascita pred zmrzovanjem [1.4] preprecuje cezmerno ohladitev prostora. Za vec
informacij o zasciti prostora pred zmrzovanjem glejte "Prostor" [» 112].

Zaslon z nastavitveno tocko rezervoarja

Na zaslonu za nastavitveno tocko rezervoarja lahko nastavite temperaturo tople
vode za gospodinjstvo. Za vel informacij o tem postopku glejte "Zaslon z
nastavitveno tocko" [» 105].

Zmogljivo delovanje

Uporabite lahko zmogljivo delovanje, da takoj zaZenete ogrevanje vode na
prednastavljeno vrednost (udobno skladis¢enje). Vendar boste tako porabili
dodatno energijo. Ce je zmogljivo delovanje aktivno, se na zadetnem zaslonu

prikaze A

Aktiviranje zmogljivega delovanja

Aktivirajte ali dezaktivirajte Zmogljivo delovanje na naslednji nacin:

1 |Pojdite na [5.1]: Rezer. >Zmogljivo delovanje QO
2 | Preklopite zmogljivo delovanje na Izklop ali Vklop. (Qs-O
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Primer uporabe: takoj potrebujete vec tople vode
Ce ste v naslednji situaciji:
= Vecino tople vode ste Ze porabili.

= Ne morete Cakati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar za TV za
gospodinjstvo segreje.

Potem lahko aktivirate zmogljivo delovanje za pripravo TV.

Prednost: Rezervoar za TV za gospodinjstvo takoj zacne ogrevati vodo na
prednastavljeno vrednost (udobno skladiscenje).

INFORMACUE

[J

l Ko je aktivno zmogljivo delovanje, obstaja velika nevarnost tezav pri zagotavljanju
udobnega ogrevanja/hlajenja prostora in pomanjkanja zmogljivosti. Pri pogostem
izvajanju priprave tople vode za gospodinjstvo prihaja do pogostih in dolgotrajnih
prekinitev ogrevanja/hlajenja prostora.

Nas. tocka za udobno del.

Upostevno samo, ¢e poteka priprava sanitarne tople vode v nacinu Samo po
urniku ali Po urniku + wvnovicno ogr.. Pri programiranju urnika lahko
udobno nastavitveno to¢ko uporabite kot privzeto vrednost. Ce Zelite kasneje
zamenjati nastavitveno tocko za skladis¢enje, morate to storiti le na enem mestu.

Rezervoar se segreva, dokler ni dosezena udobna temperatura za skladis¢enje. To
je viSja Zelena temperatura, ko je po urniku nacrtovano dejanje udobnega
skladis¢enja.

Poleg tega je mogoce programirati zaustavitev skladis¢enja. S to funkcijo je mogoce
zaustaviti ogrevanje rezervoarja, tudi Ce nastavitvena tocka NI dosezZena.
Zaustavitev skladis¢enja programirajte samo, Ce je ogrevanje rezervoarja resni¢no
neZeleno.

# Koda Opis
[5.2] [6-0A] Nas. tocka za udobno del.:
= 30°C~[6-0E]°C

Nas. tocka za varcno del.

Temperatura za varc¢no skladiscenje oznacuje niZjo Zeleno temperaturo
rezervoarja. To je Zelena temperatura, ko je programirano dejanje varcnega
skladis¢enja (po moznosti podnevi).

# Koda Opis
[5.3] [6-0B] Nas. tocka za varcno del.:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nas. tocka za vnov. ogr.
Zelena temperatura rezervoarja za vnovi¢no ogrevanje, ki se uporablja:

= vnacinu Po urniku + vnoviéno ogr., med nacinom vnovi¢nega ogrevanja:
zajamcena minimalna temperatura rezervoarja se doloci z nastavitvijo Nas.
to¢ka za vnov. ogr. minus histereza vnovi¢nega ogrevanja. Ce pade
temperatura rezervoarja pod to vrednost, se rezervoar segreje.

= med udobnim skladis¢enjem, za dolocanje prednosti priprave sanitarne tople
vode. Ko se temperatura rezervoarja dvigne nad to vrednost, se priprava
sanitarne tople vode in ogrevanje/hlajenje prostora izvedeta zaporedoma.
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# Koda Opis
[5.4] [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr.:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Urnik

S pomocjo zaslona za nacrtovanje lahko nastavite urnik za temperaturo
rezervoarja. Za vec informacij o tem zaslonu glejte "Zaslon z urnikom:
primer" [» 108].
Nacin ogrevanja

Sanitarno toplo vodo je mogoce pripraviti na 3 razlicne nacine. Med seboj se
razlikujejo po nacinu nastavitve Zelene temperature rezervoarja in njegovem vplivu
na delovanje enote.

# Koda Opis
[5.6] [6-0D] Nacin ogrevanja:

= 0: Samo vnov. ogr.: Dovoljeno je samo
vnovi¢no ogrevanje.

= 1. Po urniku + wvnovicno ogr.:
Rezervoar za sanitarno toplo vodo se ogreva v
skladu z urnikom in v obdobju med cikli
segrevanja po urniku je dovoljeno vnovi¢no

ogrevanje.

= 2: Samo po urniku: Rezervoar za sanitarno
toplo vodo je mogoce ogrevati SAMO v skladu z
urnikom.

Za veC podrobnosti glejte priro¢nik za uporabo.

INFORMACUE

Nevarnost pomanjkanja zmogljivosti za ogrevanje prostora za rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo brez notranjega pospesevalnega grelnika: pri pogosti pripravi
tople vode za gospodinjstvo lahko pride do pogostih in dolgih prekinitev ogrevanja/
hlajenja prostora, kadar izberete naslednje:

i

Rezer. >Nacin ogrevanja>Samo vnov. ogr..

Dezinfekcija

Nanasa se samo na sisteme z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo.

Dezinfekcijska funkcija dezinficira rezervoar za sanitarno toplo vodo tako, da
periodi¢no segreje sanitarno toplo vodo na dolo¢eno temperaturo.

POZOR
Nastavitve za funkcijo dezinfekcije MORA monter nastaviti v skladu z veljavno
zakonodajo.
# Koda Opis
[5.7.1] [2-01] Aktiviranje:
= 0:Ne
= 1:Da
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# Koda Opis
[5.7.2] [2-00] Dan delovanja:
= 0:Vsak dan
= 1: Ponedeljek
= 2: Torek
= 3:Sreda
« 4: Cetrtek
= 5: Petek
= 6: Sobota
= 7:Nedelja
[5.7.3] [2-02] ZacCetni cas
[5.7.4] [2-03] Nas. tocka rezervoarja:
55°C~75°C
[5.7.5] [2-04] Trajanje:
5~60 min
Tonw 4
[2-03] [2-04]
.4 ~
TU
0000 01,00 i 2200 23.00 24.00 1
[2-02]
Toww Temperatura sanitarne tople vode
T, Uporabnisko nastavljena temperatura
T, Iemperatura visoke nastavitvene tocke [2-03]
t Cas
OPOZORILO

Pazite, da je temperatura tople vode za gospodinjstvo na pipi za toplo vodo po
dezinfekcijski funkciji enaka vrednosti nastavitve [2-03].

Kadar pomeni visoka temperatura tople vode za gospodinjstvo tveganje za telesne
poskodbe, je treba namestiti mesalni ventil (lokalna dobava) na izhodni prikljucek
tople vode iz rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo. Mesalni ventil mora
zagotoviti, da temperatura tople vode na pipi za toplo vodo ne bo presegla
maksimalne vrednosti. Maksimalna dovoljena temperatura tople vode mora biti
izbrana v skladu z veljavno zakonodajo.

POZOR

Zacetnega Casa [5.7.3] funkcije dezinfekcije z dolo¢enim trajanjem [5.7.5] NE sme
prekiniti zahteva za pripravo tople vode za gospodinjstvo.
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POZOR

Urnik omogocanja pospeS. grel. [9.4.2] se uporablja za omejitev ali
odobritev delovanja pospesevalnega grelnika na podlagi tedenskega programa.
Nasvet: Da bi se izognili neuspesnemu izvajanju funkcije dezinfekcije, omogocite
delovanje pospesevalnega grelnika (s tedenskim programom) najmanj 4 ure od
trenutka zagona dezinfekcije po urniku. Ce je delovanje pospesevalnega grelnika med
dezinfekcijo omejeno, ta funkcija NE bo uspesna in sprozilo se bo ustrezno opozorilo
AH.

OPOMBA

Nacin dezinfekcije. Tudi ce izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba >
Rezer.), ostane nacin dezinfekcije aktiven. Toda Ce ga izklopite med delovanjem
dezinfekcije, pride do napake AH.

i @

INFORMACUE

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije dezinfekcije pa ni prilo do
prekinitve zaradi tocenja tople vode za gospodinjstvo, priporocamo naslednje
ukrepe:

= (e je izbran nac¢in Samo vnov. ogr. aliPo urniku + vnoviéno ogr., je
priporo¢eno, da programirate zagon funkcije dezinfekcije najmanj 4 ure po
zadnjem pricakovanem tocenju vecje koli¢ine tople vode. Zagon se lahko nastavi v
nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

= Ce je izbran na¢in Samo po urniku, je priporo¢eno, da programirate delovanje
Varcno 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po urniku, da se rezervoar
vnaprej segreje.

i @

INFORMACUE

Funkcija dezinfekcije se ponovno zaZene, ¢e pade temperatura tople vode za
gospodinjstvo 5°C pod ciljno temperaturo dezinfekcije znotraj ¢asa trajanja.

Nastavitvena tocka maksimalne temperature tople vode za gospodinjstvo

Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki lahko izberejo za sanitarno toplo vodo.
To nastavitev lahko uporabite za omejitev temperatur na pipah za toplo vodo.

i

INFORMACIE

Med dezinfekcijo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo lahko temperatura
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo preseze to maksimalno temperaturo.

i @

INFORMACUE

Omejite maksimalno temperaturo tople vode v skladu z veljavno zakonodajo.

Koda Opis

(5.8]

[6-0E] Maksimalno:

Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki lahko
izberejo za sanitarno toplo vodo. To nastavitev
lahko uporabite za omejitev temperature na
pipah za toplo vodo.

Maksimalna temperatura NI upostevna med
funkcijo dezinfekcije. Glejte funkcijo dezinfekcije.
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Histereza

Nastaviti je mogoce naslednjo vklopno histerezo.

Histereza za vklop toplotne ¢rpalke

Uporablja se samo, ¢e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v nacinu
vnovi¢nega ogrevanja. Ko temperatura rezervoarja pade pod temperaturo za
vnovi¢no ogrevanje, zmanjsano za temperaturo histereze za vklop toplotne ¢rpalke,
se rezervoar segreva na temperaturo za vnovi¢no ogrevanje.

Minimalna vklopna temperatura je 20°C, tudi ¢e je nastavitvena tocka histereze
manj kot 20°C.

# Koda Opis
[5.9] [6-00] Histereza za vklop toplotne ¢rpalke
= 2°C~40°C

Histereza vnovic¢nega ogrevanja

Uporablja se samo, ¢e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v nacinu po
urniku+vnovi¢no ogrevanje. Ko temperatura rezervoarja pade pod temperaturo za
vnovi¢no ogrevanje, zmanjSano za temperaturo histereze za vnovi¢no ogrevanje, se
rezervoar segreva na temperaturo za vnovicno ogrevanje.

# Koda Opis
[5.A] [6-08] Histereza vnovi¢nega ogrevanja
= 2°C~20°C

Nacin nas. tocke

# Koda Opis
[5.B] Se ne Nac¢in nas. tocke:
uporablja = Absolutna

= Vremensko vodenje

Krivulja za VV

Ko je aktivnho vremensko vodeno delovanje, se Zelena temperatura rezervoarja
doloc¢i samodejno glede na povpreceno zunanjo temperaturo: niZja zunanja
temperatura pomeni visjo Zeleno temperaturo rezervoarja, saj je hladna voda iz
pipe hladnejsa, in nasprotno.

Ce poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v nacinu Samo po urniku ali Po
urniku + vnovicno ogr., je temperatura za udobno skladis¢enje vremensko
vodena (v skladu z vremensko vodeno krivuljo), temperatura za varéno skladis¢enje
in vnovi¢no ogrevanje pa NI vremensko vodena.

Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo samo v na¢inu Samo vnov. ogr., je
Zelena temperatura rezervoarja vremensko vodena (v skladu z vremensko vodeno
krivuljo). Med vremensko vodenim delovanjem koncni uporabnik ne more nastaviti
Zelene temperature rezervoarja na uporabniskem vmesniku. Glejte tudi "Zaslon s
podrobnostmi krivulje za vremensko vodeno delovanje" [» 106].
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# Koda Opis
[5.C] [0-0E] Krivulja za VV:
[0-0D] ToHw
[0-0C] ——
[0-0C]
[0-0B]
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] 'Ta
= Touw: Z€lena temperatura rezervoarja.
= T,: (povprecna) zunanja temperatura okolja
= [0-0E]: nizka zunanja temperatura okolja: —
40°C~5°C
= [0-0D]: visoka zunanja temperatura okolja:
10°C~25°C
= [0-0C]: Zelena temperatura rezervoarja, ko je
zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali niZja od nje: 45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: Zelena temperatura rezervoarja, ko je
zunanja temperatura enaka nizki temperaturi
okolja ali visja od nje: 35°C~[6-0E]°C
Obrobno

Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo je mogoce za delovanje toplotne ¢rpalke
nastaviti naslednjo vrednost:

#

Koda

Opis

[5.0]

[6-01]

Temperaturna razlika, ki doloc¢a IZKLOPNO
temperaturo toplotne ¢rpalke.

Razpon: 0°C~10°C

Primer: nastavitvena tocka (T,)>maksimalna temperatura toplotne ¢rpalke—[6-01]

(THP MAX_[6‘01])

TDHW
Tu=Tgun orr 60 AN
Thpvax 50 T NG v
HP OFF $ [6-00] 4
HP ON
40
30 A
20 1 TU = 60°C
T = 50°C
HP BUH | HPMAX HP
10 [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH Rezervni grelnik
HP Toplotna ¢rpalka. Ce je Cas ogrevanja s toplotno ¢rpalko predolg, lahko njeno mesto

prevzame pomozno ogrevanje z rezervnim grelnikom

TBUH OFF
THP MAX
vodo

Thp orr

Temperatura za izklop rezervnega grelnika (T,)
Maksimalna temperatura toplotne c¢rpalke na tipalu rezervoarja za sanitarno toplo

Temperatura za izklop toplotne ¢rpalke (T, ya—[6-01])
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The on
Tonw
Ty

t

Temperatura za vklop toplotne ¢rpalke (T, oe—[6-00])

Temperatura sanitarne tople vode

Uporabnisko nastavljena temperatura (kot se nastavi v uporabniskem vmesniku)
Cas

Primer: nastavitvena tocka (T,)<maksimalna temperatura toplotne ¢rpalke—[6-01]
(THP MAx_[6'01])

T

DHW
T e ax 50
TU=THP ore *® I [6-00]
THP ON 43
40
30 |
20
HP
10
5 >
t
HP Toplotna ¢rpalka. Ce je ¢as ogrevanja s toplotno &rpalko predolg, lahko njeno mesto
prevzame pomozno ogrevanje z rezervnim grelnikom
Temax Maksimalna temperatura toplotne ¢rpalke na tipalu rezervoarja za sanitarno toplo
vodo
Tweorr  Temperatura za izklop toplotne crpalke (Typ ya—[6-011)
Tweon Temperatura za vklop toplotne ¢rpalke (T, or—[6-00])
Toww Temperatura sanitarne tople vode
T, Uporabnisko nastavljena temperatura (kot se nastavi v uporabniskem vmesniku)
t Cas

i @

INFORMACUE

Maksimalna temperatura toplotne crpalke je odvisna od temperature okolja. Za vec
informacij glejte obmocje delovanja.

8.4.7 Uporabniske nastavitve

Jezik
# Koda Opis
[7.1] Se ne Jezik
uporablja
Ura/datum
# Koda Opis
[7.2] Se ne Nastavite lokalni ¢as in datum
uporablja
° INFORMACUE
l Privzeto je poletni ¢as omogocen in oblika zapisa ure je nastavljena na 24 ur. Ce Zelite
spremeniti te nastavitve, lahko to po inicializaciji enote naredite v strukturi menija
(Uporab. nastavitve >Ura/datum).
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Pocitnice

Tiho

O nacinu pocitnic
Med pocitnicami lahko uporabite nacin pocitnic in obidete obicajne urnike, ne da bi
jih morali spreminjati. Ko je aktiven nacin poditnic, sta ogrevanje/hlajenje prostora

in priprava tople vode za gospodinjstvo izklopljena. Zascita prostora pred
zmrzovanjem in funkcija za preprecevanje legionele ostaneta aktivna.

Obicajen potek

Uporaba nacina pocitnic obicajno obsega naslednje faze:
1 Nastavitev datuma zacetka in datuma konca pocitnic.
2 Aktiviranje nacina pocitnic.

Preverjanje, ali je nacin pocitnic aktiviran in/ali se izvaja
Ce se na zacetnem zaslonu prikaze , je aktiven nacin pocitnic.

Konfiguriranje pocitnic

1 | Aktivirajte nacin pocitnic. —

= Pojdite na [7.3.1]: Uporab. nastavitve > PocCitnice > 1Qs-O
Aktiviranje.

7.3.1

Aktiviranje
Od
Do

= |zberite Vk1lop. Q-0

2 | Nastavite prvi dan pocitnic. —

= Pojdite na [7.3.2]: Od. Q-0
= |zberite datum. 10--+0

O3
= Potrdite spremembe. Q-0

3 | Nastavite zadnji dan pocitnic. —

= Pojdite na [7.3.3]: Do. Q-0
= |zberite datum. 00

0@
= Potrdite spremembe. Q-0

O tihem nacinu

Tihi nacin lahko uporabite za zmanjsanje ravni hrupa zunanje enote. Vendar se s
tem zmanjsa tudi zmogljivost sistema za ogrevanje/hlajenje. Na voljo je vec stopenj
tihega nacina.

Lahko:
= Popolnoma deaktivira tihi nacin
= Rocno aktivirate stopnjo tihega nacina do naslednjega dejanja po urniku

= Uporabite in programirate urnik za tihi nacin delovanja

Vodnik za monterja
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INFORMACUE

i @

delovanja.

Ce je zunanja temperatura pod ni¢lo, odsvetujemo uporabo stopnje najbolj tihega

Preverjanje, ali je tihi nacin aktiven

Cese (@ prikaZze na zacetnem zaslonu, je aktiven tihi nacin.
Uporaba tihega nacina
1 |Pojdite na[7.4.1]: Uporab. nastavitve >Tiho> QO
Aktiviranje.
2 | Naredite nekaj od naslednjega: —
Ce je zeleno dejanje, da ... Potem ...
Popolnoma deaktivirate tihi Izberite Izklop. Q-0
nacin
Roc¢no aktivirate stopnjo tihega | Izberite stopnjo tihega nacina, ki jo (@s-O
nacina Zelite uporabiti. Primer: NajtisSje.
Uporabite in programirate Izberite Samodejno. @O
urnik za tihi nacin delovanja Pojdite na [7.4.2] Urnik in @O
programirajte urnik. Za vec
informacij o tem nacrtovanju glejte
"Zaslon z urnikom: primer" [» 108].
Primer uporabe: otrok popoldne spi
Ce ste v naslednji situaciji:
= Programirali ste urnik za tihi nacin delovanja:
- Ponoci: Najtisje.
- Podnevi: Izklop, da se zagotovi moc ogrevanja/hlajenja sistema.
= Vendar otrok popoldne spi in Zelite tiSino.
Lahko naredite naslednje:
1 |Pojdite na [7.4.1]: Uporab. nastavitve > Tiho > QO
Aktiviranje.
2 |Izberite NajtisSje. Q-0
Prednost:
Zunanja enota deluje na stopnji tihega delovanja.
Cene elektri¢ne energije in cena plina
Velja samo za kombinacijo z bivalentno funkcijo. Glejte tudi "Bivalentno

delovanje" [» 165].
# Koda Opis

[7.5.1] Se ne Tarifa el. en. >Visoko
uporablja

[7.5.2] Se ne Tarifa el. en. >Srednje
uporablja

[7.5.3] Se ne Tarifa el. en.>Nizko
uporablja

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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# Koda Opis

[7.6] Se ne Cena plina
uporablja

INFORMACUE

Ceno elektricne energije je mogocCe nastaviti samo, ko je bivalentno delovanje
vklopljeno ([9.C.1] ali [C-02]). Te vrednosti je mogoce nastaviti samo v strukturi
menija [7.5.1], [7.5.2] in [7.5.3]. NE uporabljajte pregleda nastavitev.

i @

Nastavitev cene plina

1 |Pojdite na [7.6]: Uporab. nastavitve>Cena plina. QO
2 | Izberite ustrezno ceno plina. @0
3 |Potrdite spremembe. QO
° INFORMACUE
l Vrednost cene je mogoce nastaviti v obmocju 0,00~990 valuta/kWh (z 2 klju¢nima
vrednostma).

Nastavitev cene elektri¢ne energije

1 |Pojdite na [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Uporab. nastavitve > 1Qs-O
Tarifa el. en. >Visoko/Srednje/Nizko.

2 |lIzberite ustrezno ceno elektri¢ne energije. {@::-0

3 | Potrdite spremembe. Q-0

4 |Ponovite postopek za vse tri cene elektri¢ne energije. —

INFORMACUE

[ J

l Vrednost cene je mogoce nastaviti v obmocju 0,00~990 valuta/kWh (z 2 klju¢nima
vrednostma).

° INFORMACIE

l Ce urnik ni nastavljen, se uposteva Tarifa el. en. zaVisoko.

Nastavitev urnika za cene elektricne energije

1 |Pojdite na[7.5.4]: Uporab. nastavitve>Tarifa el. QO
en. >Urnik.

2 | Programirajte izbiro z uporabo zaslona za nacrtovanje. Cene za —
elektriéno energijo Visoko, Srednje in Nizko lahko nastavite
glede na vasega dobavitelja elektricne energije.

3 | Potrdite spremembe. Q-0
° INFORMACIE
l Vrednosti ustrezajo predhodno nastavljenim vrednostim cen za elektricno energijo

Visoko, Srednje in Nizko. Ce urnik ni nastavljen, se uposteva cena elektri¢ne
energije za raven Visoko.
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Cene energije v primeru spodbude na kWh obnovljive energije

Primer

8.4.8 Informacije

Pri nastavitvi cen energije je mogoce upostevati spodbudo. Ceprav se obratovalni
stroski lahko povecajo, bodo skupni obratovalni stroski ob upostevanju
nadomestila optimizirani.

OPOMBA
Obvezno spremenite nastavitev cen energije ob zakljucku obdobja veljavnosti

spodbude.

Nastavitev cene plina v primeru spodbude na kWh obnovljive energije
Izra¢unajte vrednost za ceno plina z naslednjo formulo:

= Dejanska cena plina+(spodbuda/kWhx0,9)

Za postopek nastavitve cene plina glejte "Nastavitev cene plina" [» 148].
Nastavitev cene elektri¢ne energije v primeru spodbude na kWh obnovljive
energije

Izracunajte vrednost za ceno elektri¢ne energije z naslednjo formulo:

= Dejanska cena elektri¢ne energije+spodbuda/kWh

Za postopek nastavitve cene elektricne energije glejte "Nastavitev cene elektri¢ne
energije" [» 148].

Naslednji primer je uporabljen samo za ponazoritev; cene in/ali vrednosti v tem
primeru NISO tocne.

Podatki Cena/kWh
Cena plina 4,08
Cena elektri¢ne energije 12,49

Spodbuda za obnovljive vire ogrevanja |5
na kWh

Izra€un cene plina

Cena plina=dejanska cena plina+(spodbuda/kWhx0,9)
Cena plina=4,08+(5x0,9)

Cena plina=8,58

Izracun cene elektricne energije

Cena elektri¢ne energije=dejanska cena elektri¢ne energije+spodbuda/kWh
Cena elektricne energije=12,49+5

Cena elektri¢ne energije=17,49

Cena Vrednost v meniju
Plin: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektrika: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Podatki o prodajalcu

Monter lahko tukaj vnese svojo Stevilko za stik.
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# Koda Opis
[8.3] Se ne Stevilka, na katero lahko uporabniki pokli¢ejo v
uporablja primeru tezav.

Mozni podatki od¢itavanja

V meniju ... Lahko odcitate ...
[8.1] Energijski podatki Proizvedeno energijo, porabljeno
elektri¢no energijo in porabljeni plin
[8.2] Zgodovina okvar Zgodovino okvar
[8.3] Podatki o prodajalcu Stevilko za stik/podporo
[8.4] Tipala Temperaturo prostora, rezervoarja ali

rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo, zunanjo temperaturo ter
temperaturo izhodne vode (Ce se
uporablja)

[8.5] Aktuatorji Stanje/nacin posameznega aktuatorja

Primer: VKLOP/IZKLOP ¢rpalke za toplo
vodo za gospodinjstvo

[8.6] Nacini delovanja Trenutni nacin delovanja
Primer: Nacin za odmrzovanje/povratni
vod olja

[8.7]0 programu Informacije o razlicici sistema

[8.8] Stanje povezave Informacije o stanju povezave enote,

sobnem termostatu in vmesniku LAN.

8.4.9 Nastavitve monterja

Carovnik za konfiguracijo

Po prvem vklopu sistema vas uporabniski vmesnik vodi s pomocjo Carovnika za
konfiguracijo. Na ta nacin lahko nastavite najpomembnejSe zaletne nastavitve.
Tako lahko enota pravilno deluje. Nato je po potrebi mogoce urediti podrobne
nastavitve prek strukture menija.

Ce Zelite ponovno zagnati ¢arovnik za konfiguracijo, pojdite na Nastavitve
monterja > Carovnik za konfiguracijo[9.1].

Topla voda za gospodinjstvo
Ta del velja samo za sisteme z namescenim izbirnim rezervoarjem za toplo vodo za
gospodinjstvo.
Topla voda za gos.

Naslednja nastavitev doloca, ali lahko sistem pripravi sanitarno toplo vodo in kateri
rezervoar se uporabi. Nastavite to nastavitev skladno z dejansko namestitvijo.
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# Koda Opis
[9.2.1] [E-05]@ = Brez TV za gospodinjstvo
[E-06]® Rezervoar ni nameséen.
[E-07]® = EKHWS/E

Rezervoar s
vgrajenim na strani rezervoarja.

= EKHWP/HYC

Rezervoar z izbirnim pospesevalnim grelnikom,
vgrajenim na vrhu rezervoarja.

pospesevalnim

grelnikom,

@ Uporabite strukturo menija namesto nastavitev pregleda. Nastavitev strukture menija
[9.2.1] zamenja naslednje 3 nastavitve pregleda:
e [E-O5]: Ali lahko sistem pripravi sanitarno toplo vodo?
* [E-06]: Ali je rezervoar za sanitarno toplo vodo vgrajen v sistem?
* [E-07]: KakSen rezervoar za sanitarno toplo vodo je vgrajen?

V primeru EKHWP priporo¢amo uporabo naslednjih nastavitev:

# Koda Element EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Vrsta rezervoarja 5: EKHWP/HYC
Sene |[4-05] Vrsta termistorja 0: samodejno
uporabl
ja
[5.8] [6-0E] Maksimalna <70°C

temperatura
rezervoarja

V primeru EKHWS*D* / EKHWSU*D* priporo¢amo uporabo naslednjih nastavitev:

# Koda Element EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Vrsta rezervoarja | 0: EKHWS/E 5: EKHWP/HYC
Sene |[4-05] Vrsta termistorja 0: samodejno 1:Tip1l
uporabl
ja
[5.8] [6-0E] Maksimalna <75°C
temperatura
rezervoarja

Ce se uporablja rezervoar drugega proizvajalca, priporo¢amo uporabo naslednjih

nastavitev:
# Koda Element Rezervoar drugega proizvajalca
Tuljava21,05 m? Tuljava21,8 m?

[9.2.1] |[E-07] Vrsta rezervoarja | 0: EKHWS/E 5: EKHWP/HYC

Sene | [4-05] Vrsta termistorja | 0: samodejno 1:Tip 1

uporabl

ja

[5.8] [6-0E] Maksimalna <75°C
temperatura
rezervoarja

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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Crpalka STV

# Koda Opis

[9.2.2] [D-02] Crpalka STV:
= 0:Brez crpalke za STV:NInamesceno

= 1: TakojSnja topla voda: Namesceno za
takojSnjo toplo vodo, ko se voda toci.
Uporabnik nastavi ¢as delovanja crpalke za
toplo vodo za gospodinjstvo s pomocjo urnika.
Nadzor te ¢rpalke je mogoc prek uporabniskega
vmesnika.

= 2: Dezinfekcija: Namesceno za dezinfekcijo.
Deluje, ko se izvaja funkcija dezinfekcije
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo.
Nadaljnje nastavitve niso potrebne.

Glejte tudi spodnje ilustracije.

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo je nameséena za ...

Takoj$nja topla voda Dezinfekcija

» [ ‘

AlH= R
1€ Y o

L

D

Notranja enota

Rezervoar

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
Grelni element

Nepovratni ventil

Prha

Hladna voda

Izhod tople vode za gospodinjstvo
Prikljucek za recirkulacijo

- 30 -~ QO n T O

Urnik ¢rpalke STV

Programirate lahko urnik za crpalko sanitarne tople vode (samo za neodvisno
dobavljeno c¢rpalko sanitarne tople vode za sekundarni povratek).

Programirajte urnik delovanja crpalke za toplo vodo za gospodinjstvo in dolocite
Cas vklopa in izklopa ¢rpalke.

Ko je Crpalka vklopljena, deluje in zagotavlja takojsnjo razpolozljivost tople vode iz
pipe. Za var¢no rabo energije vklopite ¢rpalko samo v tistem casu dneva, ko je
takojsnja razpoloZljivost tople vode potrebna.

Rezervni grelnik

Poleg vrste rezervnega grelnika je treba na uporabniskem vmesniku nastaviti
napetost, konfiguracijo in zmogljivost.

Da bi funkciji merjenja energije in energijske porabe pravilno delovali, morate
nastaviti moci razlicnih korakov rezervnega grelnika. Pri merjenju vrednosti
upornosti posameznega grelnika lahko nastavite tocno moc grelnika, s ¢imer boste

zagotovili natancnejse podatke o energiji.
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Vrsta rezervnega grelnika

Rezervni grelnik je prilagojen za priklop na vecino obicajnih evropskih elektri¢nih
omrezij. Na uporabniskem vmesniku mora biti dolocena vrsta rezervnega grelnika.
Pri enotah z vgrajenim rezervnim grelnikom si je mogoce ogledati vrsto grelnika, ni
pa je mogoce spremeniti.

# Koda Opis
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9W

Napetost

= Za model 6V je za to mogoce nastaviti:

- 230V, 1ph
- 230V, 3ph
= Pri modelu 9W je to fiksno nastavljeno na 400V, 3ph.
# Koda Opis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230V, 1ph

- 1:230V, 3ph
- 2:400V, 3ph

Konfiguracija

Rezervni grelnik je mogoce konfigurirati na razlicne nacine. Izbrati je mogoce
rezervni grelnik, ki ima samo 1 stopnjo, ali rezervni grelnik z 2 stopnjama. Pri 2
stopnjah je mo¢ druge stopnje odvisna od te nastavitve. Izbrati je mogoce tudi
vecjo moc druge stopnje v zasilnem delovanju.

# Koda Opis
[9.3.3] [4-0A] = 1:rele 1/rele 142
= 2:rele 1/rele 2
= 3:rele 1/rele 2 Zasilno del. rele 1+2

INFORMACUE

Nastavitvi [9.3.3] in [9.3.5] sta povezani. Sprememba ene nastavitve vpliva na drugo.
Ce spremenite eno, preverite, ali je druga e vedno skladna s pri¢akovaniji.

i @

INFORMACUE

Med obicajnim delovanjem je moc druge stopnje rezervnega grelnika pri nazivni
napetosti enaka [6-03]+[6-04].

i @

INFORMACUE

Ce je [4-0A]=3 in je aktiven zasilni nacin, je poraba elektri¢ne energije rezervnega
grelnika maksimalna in enaka 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMACUJE

Samo za sisteme z vgrajenim rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo: Ce je
nastavitvena tocka temperature skladis¢enja visja od 50°C, Daikin priporoca, da NE
onemogocite drugega koraka rezervnega grelnika, ker bo to mocno vplivalo na cas, ki
je potreben, da enota segreje rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

i @
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Korak moci 1

# Koda Opis

[9.3.4] [6-03] = Moc¢ prve stopnje rezervnega grelnika pri
nazivni napetosti.

Dodaten korak moci 2

# Koda Opis

[9.3.5] [6-04] = Razlika moc¢i med drugim in prvim korakom
rezervnega grelnika pri  nazivni napetosti.
Nazivna vrednost je odvisna od konfiguracije
rezervnega grelnika.

Ravnoteije
# Koda Opis

[9.3.6] [5-00] Ravnotezje: Ali je delovanje rezervnega
grelnika omogoceno nad ravnotezno
temperaturo med ogrevanjem prostora?
= 1: Nl dovoljeno
= 0: dovoljeno

[9.3.7] [5-01] Ravnotezna temperatura:Zunanja

temperatura, pod katero je delovanje rezervnega
grelnika omogoceno.

Razpon: —=15°C~35°C

INFORMACIE

Pri temperaturi okolja vec¢ kot 10°C bo toplotna crpalka delovala do 55°C. Visja
nastavitvena tocka bo pri temperaturi okolja, ki je visja od nastavljene ravnotezne
temperature, preprecila podporo rezervnega grelnika. Rezervni grelnik zagotavlja
podporo SAMO, ce povecate ravnotezno temperaturo [5-01] na temperaturo okolja,
ki jo potrebujete za doseganje visje nastavitvene tocke.

i @

Uporaba

# Koda Opis
[9.3.8] [4-00] Delovanje rezervnega grelnika:

= 0: Omejeno
= 1: Dovoljeno

= 2: Samo STV: Delovanje rezervnega grelnika je
omogoceno za sanitarno toplo vodo in
onemogoceno za ogrevanje prostora.

Pospesevalni grelnik

Moc

Da bi funkciji merjenja energije in nadzora energijske porabe pravilno delovali,
morate nastaviti mo¢ pospeSevalnega grelnika. Pri merjenju vrednosti upornosti
pospesevalnega grelnika lahko nastavite tono moc grelnika, s Cimer boste
zagotovili natancnejse podatke o energiji.

Vodnik za monterja
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# Koda

Opis

[9.4.1] [6-02]

Moc¢ [kW]. Velja samo za rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo z notranjim pospesevalnim
grelnikom. Mo¢ pospesevalnega grelnika pri

nazivni napetosti.
Obmocje: 0~10 kW

Urnik omogocanja pospes. grel.

Programirajte, kdaj lahko pospesevalni grelnik deluje. Tukaj lahko s pomocjo

zaslona za nacrtovanje nastavite

sta dopustni dve dejanji na dan.

primer" [» 108].

urnik za pospesevalni grelnik. V tedenskem urniku
Za dodatne informacije glejte "Zaslon z urnikom:

Primer: Omogocite delovanje pospesevalnega grelnika samo ponodi.

Casovnik za varéno delovanje POG

# Koda

Opis

[9.4.3] [8-03]

Casovnik za zamik delovanja pospesevalnega
grelnika.

Casovni zamik zagona pospesevalnega grelnika,
ko je aktiven nacin priprave tople vode za
gospodinjstvo.

= Ce natin priprave tople vode za gospodinjstvo
NI aktiven, je ¢as zamika 20 minut.

= Casovni zamik zazene vklopna temperatura
pospesevalnega grelnika.

= 7 nastavljanjem c¢asovnega zamika vklopa
pospeSevalnega grelnika v  primerjavi z
maksimalnim c¢asom delovanja lahko poiscete
optimalno  ravnovesje  med energijsko
ucinkovitostjo in casom ogrevanja.

= Ce je nastavljeni ¢asovni zamik pospesevalnega
grelnika prevelik, lahko pretece veliko casa,
preden topla voda za gospodinjstvo doseze
nastavljeno temperaturo.

= Nastavitev [8-03] je smiselna le tedaj, ko je
nastavitev [4-03]=1. Nastavitev [4-03]=0/2/3/4
samodejno omejuje pospesevalni grelnik glede
na cas delovanja toplotne crpalke v nacinu
ogrevanja vode za gospodinjstvo.

= Pazite, da je nastavitev [8-03] vedno usklajena z
maksimalnim ¢asom delovanja [8-01].

Obseg: 20~95 minut

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN
Daikin Altherma 3 HW
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Uporaba

#

Koda

Opis

[9.4.4]

[4-03]

Doloca odobritev delovanja pospesevalnega
grelnika, odvisno od okolja, temperature
sanitarne tople vode ali nacina delovanja
toplotne Crpalke. Ta nastavitev je upoStevna
samo v nacinu vnovi¢nega ogrevanja za uporabo z
lo¢enim rezervoarjem za sanitarno toplo vodo. Ce
nastavite [4-03]=1/2/3/4, je delovanje
pospesevalnega grelnika Se vedno mogoce
omejiti z urnikom omogocanja pospesevalnega
grelnika.

[9.4.4]

[4-03]

= 0 Omejeno: Delovanje pospesevalnega grelnika
NI dovoljeno, razen za funkciji "Dezinfekcija" in
"Zmogljivo ogrevanje vode za gospodinjstvo".

To moznost uporabite samo, c¢e lahko
zmogljivost toplotne ¢rpalke pokriva zahteve za
ogrevanje hise in pripravo sanitarne tople vode
v celotni sezoni ogrevanja.

Pospesevalni grelnik ne sme delovati, ko je
T,<[5-03] in [5-02]=1. Temperatura sanitarne
tople vode je lahko maksimalno izklopna
temperatura toplotne ¢rpalke.

[9.4.4]

[4-03]

= 1 Dovoljeno: Delovanje pospeSevalnega
grelnika je dovoljeno, ¢e je potrebno.

[9.4.4]

[4-03]

= 2 Prekrivanje: Delovanje pospesSevalnega
grelnika je dovoljeno izven delovnega obmocdja
toplotne crpalke za pripravo sanitarne tople
vode.

Delovanje pospesevalnega grelnika je dovoljeno
samo v naslednjih primerih:

- Temperatura okolja je izven obmocdja
delovanja: T,<[5-03] ali T,>35°C

Pospesevalni grelnik lahko deluje samo, ko
T,<[5-03], ce je omogoCena prednost
ogrevanja prostora ([5-02]=1).

- Temperatura sanitarne tople vode je 2°C nizja
od izklopne temperature toplotne ¢rpalke.

Ce je omogoceno bivalentno delovanje ([C-02]=1)
in je signal za dovoljenje pomozZnega kotla
vklopljen, bo pospesevalni grelnik omejen, tudi ko
je T,<[5-03].

9.44

[4-03]

= 3Izklop kompresorja: Pospesevalni grelnik
je dovoljen, ko toplotna ¢&rpalka NI aktivna v
pripravi sanitarne tople vode.

Enako kot nastavitev 1, vendar ni dovoljeno
sotasno delovanje priprave sanitarne tople
vode s toplotno ¢rpalko in  delovanje
pospesevalnega grelnika.

Vodnik za monterja
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Zasilno

UravnoteZenje

# Koda Opis

9.4.4 [4-03] =4 Samo zaScita pred 1legionelo:
Delovanje pospesevalnega  grelnika NI
dovoljeno, razen za funkcijo "Dezinfekcija".

To moZnost uporabite samo, ce lahko
zmogljivost toplotne c¢rpalke pokriva zahteve za
ogrevanje hise in pripravo sanitarne tople vode
v celotni sezoni ogrevanja.

Pospesevalni grelnik ne sme delovati, ko je
T,<[5-03] in [5-02]=1. Temperatura sanitarne
tople vode je lahko maksimalno izklopna

temperatura toplotne ¢rpalke.

Zasilno del.

Ce toplotna ¢rpalka ne deluje, lahko rezervni grelnik in/ali pospesevalni grelnik
delujeta kot zasilni grelnik in samodejno ali skozi rocno interakcijo prevzameta
zahteve po toploti.

= Ko je za Zasilno del. nastavljena moZnost Samodejno in na toplotni ¢rpalki
pride do napake:

- zahteve po toploti samodejno prevzame rezervni grelnik;

- pospesevalni grelnik v izbirnem rezervoarju samodejno prevzame pripravo
sanitarne tople vode.

= Ce je za Zasilno del. nastavljena moznost Ro€no in na toplotni &rpalki pride
do napake, se priprava sanitarne tople vode in ogrevanje prostora ustavita.

Za rocno obnovitev prek uporabniskega vmesnika pojdite na zaslon glavnega
menija Okvara in potrdite, ali Zelite, da rezervni grelnik in/ali pospesevalni
grelnik prevzame zahteve po toploti.

Priporo¢amo, da za Zasilno del. nastavite Samodejno, Ce v hisi daljsa obdobja
ni nikogar.

# Koda Opis
[9.5] Se ne = 0: Roc¢no
uporablja = 1: Samodejno
INFORMACUE

i @

Nastavitev samodejnega zasilnega delovanja je mogoce dolociti samo v meniju na
uporabniskem vmesniku.

INFORMACUE

Ce pride do napake na toplotni ¢rpalki in je za Zasilno del. nastavljena moznost
Rocno, ostanejo funkcije zascCite pred zmrzovanjem, susenja estriha s talnim
ogrevanjem in zascito cevi pred zmrzovanjem aktivne, tudi ¢e uporabnik NE potrdi
zasilnega delovanja.

i @

Prednosti

Za sisteme z loCenim rezervoarjem za sanitarno toplo vodo.
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# Koda Opis

[9.6.1] [5-02] Prednostno ogrevanje prostora:
Doloca, ali pripravo sanitarne tople vode
zagotavlja samo pospesSevalni grelnik, ko je
zunanja temperatura nizja od temperature
prednostnega ogrevanja prostora.

= 0: Izklop (privzeto)
= 1: Vklop
NE spreminjajte privzete vrednosti.

RavnoteZzna temperatura [5-01] in temperatura
prednostnega ogrevanja prostora [5-03] sta
vezani na rezervni grelnik. Nastavitev [5-03]
mora biti zato enaka nastavitvi [5-01] ali nekaj
stopinj visja od nje.

[9.6.2] [5-03] Prednostna temperatura: Doloca zunanjo
temperaturo, pod katero se priprava sanitarne
tople vode izvaja samo s pospesevalnim
grelnikom.

NE spreminjajte privzete vrednosti.
Razpon: —=15°C~35°C

[9.6.3] [5-04] Zamik nastavitvene tocke pospes.
grel.: Popravek nastavitvene tocke
temperature sanitarne tople vode: popravek
nastavitvene tocke temperature sanitarne tople
vode, ki se uporabi pri nizki zunanji
temperaturi, ko je omogoceno prednostno
ogrevanje prostora. Popravljena (visja)
nastavitvena tocka bo zagotovila, da ostane
skupna zmogljivost ogrevanja vode v
rezervoarju priblizno nespremenjena, pri cemer
se bo hladnejsa spodnja plast vode v
rezervoarju (ker tuljava izmenjevalnika toplote
ne deluje) kompenzirala s toplejSo zgornjo
plastjo.

Razpon: 0°C~20°C

Casovniki
Za soCasno zahtevo po funkciji prostora in pripravi sanitarne tople vode.

[8-02]: Cas prepreevanja recikliranja

1
©)
0
1
®
0
[8-01] [8-02] t
1 Nacin ogrevanja vode za gospodinjstvo s toplotno ¢rpalko (1=aktiven, O=ni aktiven)
2 Zvahteva po topli vodi za toplotno ¢rpalko (1=zahteva, O=ni zahteve)
t Cas
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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[8-04]: Dodatni casovnik pri[4-02]/[F-01]

ty
[8-01]+

[8-04]
[8-02] |

[8-01]

tA

8-01]+ |
[8-04]

[8-02]

[8-01] A

» Z »

[5-03]

[4-02]

> 0
Ta [F-01]

Temperatura okolja (zunanja temperatura)

Cas

Cas preprecevanja recikliranja
Maksimalni ¢as priprave sanitarne tople vode

Koda

Opis

[8-02]

Cas preprecevanja recikliranja:
Minimalni ¢as med dvema cikloma priprave tople
vode za gospodinjstvo. Dejanski ¢as
preprecevanija recikliranja je odvisen tudi od
nastavitve [8-04].

Razpon: 0~10 ur

Opomba: Najkrajsi ¢as je 0,5 ure, tudi Ce je
izbrana vrednost O.

[9.6.5]

[8-00]

Casovnik za minimalno delovanje:

NE spreminjajte.

[9.6.6]

[8-01]

Casovnik za maksimalno delovanje za
pripravo tople vode za gospodinjstvo. Ogrevanje
tople vode za gospodinjstvo se ustavi, tudi ¢e
cilina temperatura tople vode za gospodinjstvo NI
dosezena. Dejanski maksimalni ¢as delovanja je
odvisen tudi od nastavitve [8-04].

= Ko je Nadzor=Sobni termostat: Ta
prednastavljena vrednost se uposteva samo, ce
obstaja zahteva po ogrevanju ali hlajenju
prostora. Ce NI zahteve po ogrevanju/hlajenju
prostora, se rezervoar ogreva, dokler ni
doseZena nastavitvena tocka.

= Ko Nadzor#Sobni termostat: Ta

prednastavljena vrednost se vedno uposteva.
Razpon: 5¥95 minut

Opomba: NI dovoljeno nastaviti [8-01] na
vrednost manj kot 10 minut.

[9.6.7]

[8-04]

Dodatni casovnik: Dodatni ¢as delovanja za
maksimalni ¢as delovanja, odvisen od zunanje
temperature [4-02] ali [F-01].

Razpon: 0~95 minut

Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih cevi

To je pomembno samo za namestitve z vodovodnimi cevmi na prostem. Ta funkcija
je namenjena zascéiti zunanjih vodovodne cevi pred zmrzovanjem.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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# Koda Opis

[9.7] [4-04] Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih
cevi:

= 0: Prekinitveno (samo branje)

OPOMBA

Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih cevi. Tudi Ce izklopite ogrevanje/hlajenje
([C.2]: Uporaba > Ogrevanje/hlajenje prostora), preprecevanje zmrzovanja
vodovodnih cevi — Ce je omogoceno — ostane aktivno.

Funkcija varcne rabe

Funkcija varc¢ne rabe

Doloca, ali se napajanje zunanje enote lahko prekine (notranje, preko nadzora
notranje enote) med mirovanjem (brez zahtev za ogrevanje/hlajenje prostora in
brez zahtev za pripravo sanitarne tople vode). Konéna odlocitev o omogocanju
prekinitve napajanja zunanje enote med mirovanjem je odvisna od temperature
okolja, pogojev za kompresor in minimalnih notranjih ¢asovnikov.

Ce Zelite omogotiti funkcijo varéne rabe energije, mora biti nastavitev [E-08]
omogocena na uporabniskem vmesniku.

# Koda Opis
[9.F] [E-08] Funkcija varcne rabe za zunanjo enoto:
= 0:Ne
= 1:Da

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije

INFORMACUE

[ ]

l Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se prikljuci na isti prikljucni sponki
(X5M/9+10) kot varnostni termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije ALl varnostni termostat.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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# Koda

Opis

[9.8.1] [D-01]

Povezava na Napajanje po ugodni tarifi
za kWh aliVarnostni termostat:

= 0 Ne: Zunanja enota je priklju¢ena na obicajno
napajanje.

= 1 Odprt: Zunanja enota je prikljucena na
napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije. V trenutku sprejema
signala dobavitelja elektricne energije o
prednostni tarifi za kWh elektricne energije se
bo kontakt odprl in enota bo preklopila v nacin
prisilnega izklopa. Ko se signal spet sprosti, se
bo kontakt, na katerem ni napetosti, zaprl in
enota bo spet zalela delovati. Funkcijo
samodejnega ponovnega zagona zato vedno
omogocite.

= 2 Zaprt: Zunanja enota je prikljutena na
napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije. V trenutku sprejema
signala dobavitelja elektricne energije o
prednostni tarifi za kWh elektricne energije se
bo kontakt zaprl in enota bo preklopila v nacin
prisilnega izklopa. Ko se signal spet sprosti, se
bo kontakt, na katerem ni napetosti, odprl in
enota bo spet zacela delovati. Funkcijo
samodejnega ponovnega zagona zato vedno
omogocite.

= 3 Varnostni termostat: Varnostni
termostat je prikljuc¢en v sistem (obicajno zaprt
kontakt)

[9.8.2] [D-00]

Omogoc¢i grelnik: Katerigrelnikiimajo
dovoljeno delovanje med napajanjem po
prednostni tarifi za kWh elektricne energije?

= ONe: brez

= 1 Samo POG: samo pospeSevalni grelnik
= 2 Samo REG: samo rezervni grelnik

= 3Vse: vsi grelniki

Glejte naslednjo preglednico.

Nastavitev 2 je smiselna le, ko je napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije tipa 1
ali ¢e je notranja enota priklju¢ena na napajanje
po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne energije
(preko X2M/5-6), rezervni grelnik pa NI prikljucen
na napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije.

[9.8.3] [D-05]

Omogoci crpalko:

= 0 Ne: Crpalka se prisilno izklopi

= 1 Da: Brez omejitev

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W 4 DAIKIN

Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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Dovoljeni grelniki med napajanjem po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne

energije

[D-00]

Pospesevalni grelnik

Rezervni grelnik Kompresor

Prisilni izklop

Prisilni izklop Prisilni izklop

Dovoljeno

Prisilni izklop

Dovoljeno

w | N = O

Dovoljeno

Nadzor energijske porabe

Nadzor energijske porabe

Za podrobne informacije o tej funkciji glejte "5 Napotki za uporabo" [» 25].

#

Koda

Opis

[9.9.1]

[4-08]

Nadzor energijske porabe:
= 0 Ne: onemogoceno.

= 1 Neprekinjeno: omogoceno: Dolocite
lahko eno vrednost omejitve elektricne
energije (v A ali kW), na katero se omeji
poraba sistema za ves ¢as.

= 2 Vhodi: omogoceno: Dolocite lahko do Stiri
razlicne  vrednosti omejitve  elektricne
energije (v A ali kW), na katere se poraba
sistema omeji ob pozivu ustreznih digitalnih
vhodov.

[9.9.2]

[4-09]

Tip:

= 0 A: Vrednosti omejitve so nastavljene v A.

= 1 kW: Vrednosti omejitve so nastavljene v kW.

Omejitev, ko [9.9.1

|=Neprekinjenoin [9.9.2]=A:

#

Koda

Opis

[9.9.3]

[5-05]

Omejitev: To se uporablja samo v nacinu
stalne omejitve toka.

OA~50A

Omejitve, ko [9.9.1

]=Vhodi in [9.9.2]=A:

# Koda Opis
[9.9.4] [5-05] Omejitev 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Omejitev 2: 0A~50A
[9.9.6] [5-07] Omejitev 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Omejitev 4:0A~50A

Omejitev, ko [9.9.1

]=Neprekinjenoin [9.9.2]=kN:

# Koda Opis
[9.9.8] [5-09] Omejitev: Uporablja se samo v nacinu
omejitve elektricne energije za ves Cas.
0 kW~20 kW
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Omejitve, ko [9.9.1]=Vhodi in [9.9.2]=kW:

# Koda Opis
[9.9.9] [5-09] Omejitev 1:0kw~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Omejitev 2:0kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Omejitev 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Omejitev 4:0kW~20 kW

Prednostni grelnik

# Koda Opis

[9.9.D] [4-01] Nadzor energijske porabe ONEMOGOCEN
[4-08]=0

= 0 Brez: Rezervni grelnik in pospesevalni
grelnik lahko socasno delujeta.

= 1 PospeSevalni grelnik: PospeSevalni
grelnik ima prednost.

= 2 Rezervni grelnik: Rezervni grelnik ima
prednost.

Nadzor energijske porabe OMOGOCEN
[4-08]=1/2

= 0 Brez: Odvisno od ravni omejitve elektri¢ne
energije se najprej omeji pospeSevalni

grelnik, Sele nato se omeji rezervni grelnik.

= 1 PospeSevalni grelnik: Odvisno od
ravni omejitve elektriéne energije se najprej
omeji rezervni grelnik, Sele nato se omeji
pospesevalni grelnik.

= 2 Rezervni grelnik: Odvisno od ravni
omejitve elektricne energije se najprej omeji
pospesevalni grelnik, Sele nato se omeji
rezervni grelnik.

Opomba: Ce je nadzor energijske porabe ONEMOGOCEN (za vse modele),
nastavitev [4-01] doloca, ali lahko rezervni in pospesevalni grelnik socasno delujeta
oziroma ali ima mozZnost pospesevalni grelnik/rezervni grelnik prednost pred
moznostjo rezervni grelnik/pospesevalni grelnik.

Ce je nadzor energijske porabe OMOGOCEN, nastavitev [4-01] dolo¢a prednost
elektri¢nih grelnikov, odvisno od uposStevne omejitve.

Merjenje energije

Merjenje energije

Ce se s pomocjo zunanjih $tevcev elektri¢ne energije izvaja merjenje energije,
konfigurirajte nastavitve v skladu z naslednjim opisom. Izberite impulzni izhod
posameznega Stevca v skladu s specifikacijami Stevca elektricne energije. Prikljucite
lahko do 2 $tevca elektri¢ne energije z razli¢nimi impulznimi frekvencami. Ce se ne
uporablja noben Stevec elektricne energije ali pa se uporablja samo 1 Stevec,
izberite 'Brez', s ¢imer boste dolocili, da se ustrezen impulzni vhod NE uporablja.
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Opis

Elektricni Stevec 1:
= 0 Brez: Nl namesceno

= 11/10kWh: namesceno
2 1/kWh: nameséeno

= 310/kWh: namesceno
4100/kWh: namesceno
51000/kWh: namesceno

# Koda
[9.A.1] [D-08]
[9.A.2] [D-09]

Elektricni Stevec 2:
= 0 Brez: NI namesceno

= 11/10kWh: namesceno
= 2 1/kWh: namesceno

= 310/kWh: namesceno
4100/kWh: namesceno
51000/kWh: namesceno

Opis

Zunanje tipalo: Ce je priklju¢eno opcijsko
zunanje tipalo okolja, je treba dolociti vrsto
tipala.

= 0 Brez: NI names$feno. Za merjenje se
uporablja termistor v uporabniskem vmesniku
in v zunanji enoti.

= 1 Zunanja enota: prikljuteno na tiskano
vezje notranje enote za merjenje zunanje
temperature. Opomba: Za nekatere funkcije se
Se vedno wuporablja tipalo temperature v
zunanji enoti.

= 2 Prostor: prikljuéeno na tiskano vezje
notranje enote za merjenje  notranje
temperature. Tipalo temperature v
uporabniskem vmesniku se NE uporablja vec.
Opomba: Ta vrednost ima pomen samo pri
nadzoru sobnega termostata.

Uporablja se SAMO, ce je zunanje tipalo temperature okolja priklju¢eno in

Zunanje tipalo temperature okolja lahko umerite. Vrednosti termistorja lahko
dolocite zamik. Ta nastavitev se lahko uporabi za kompenzacijo v situacijah, ko
zunanjega tipala temperature okolja ni mogoce namestiti na idealno namestitveno

Tipala
Zunanje tipalo
# Koda
[9.B.1] [C-08]
Odstopanje Z tipala ok.
nastavljeno.
mesto.
Vodnik za monterja 4 DAIKIN
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Koda

Opis

[9.B.2]

[2-0B]

Odstopanje Z tipala ok.:Zamik pri
temperaturi okolja, izmerjeni prek zunanjega
tipala zunanje temperature.

= —5°C~5°C, korak 0,5°C

Povprecenje ¢asa

Merilnik povprecja izravnava vpliv sprememb temperature okolja. Pri izracunu
vremensko vodene nastavitvene tocke se uporabi povprecna zunanja temperatura.

Zunanja temperatura se povpreci za izbrano ¢asovno obdobje.

#

Koda

Opis

[9.B.3]

[1-0A]

Povprecenje Casa:
= 0: Brez povprecenja
=1:12h
= 2:24h
= 3:48 h
4:72h

Bivalentno delovanje

Bivalentno delovanje

To se uporablja samo pri pomoznem kotlu.

®

OPOMBA

Bivalentno delovanje je mogoce v naslednjih primerih:

= Ogrevanje prostora je vklopljeno in

= Delovanje rezervoarja za sanitarno toplo vodo je izklopljeno.

O bivalentni funkciji

Namen te funkcije je doloditi, kateri vir ogrevanja lahko poskrbi/bo poskrbel za
ogrevanje prostora, ali bo to sistem toplotne ¢rpalke ali pomozZni kotel.

#

Koda

Opis

[9.C.1]

[C-02]

Bivalentno: Oznacuje, ali se ogrevanje
prostora izvaja tudi s pomocjo drugega vira
toplote, ne le sistemskega.

= 0 Ne: NI namesceno

= 1 Da: Namesceno. Pomozni kotel (plinski kotel,
oljni gorilnik) deluje, ko je zunanja temperatura
okolja nizka. Med bivalentnim delovanjem je
toplotna c¢rpalka izklopljena. To vrednost
nastavite, e se uporablja pomozni kotel.

= Ce je funkcija Bivalentno omogocena: Ko zunanja temperatura pade pod
temperaturo za vklop bivalentne funkcije (konstantno ali spremenljivo glede na
cene energije), se ogrevanje prostora s toplotno ¢rpalko samodejno zaustavi in
aktivira se signal dovoljenja za pomozni kotel.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= Ce je funkcija Bivalentno onemogodena: Ogrevanje prostora izvaja samo

toplotna ¢rpalka znotraj obmocja delovanja. Signal dovoljenja za pomozni kotel je
vedno neaktiven.

Preklop med sistemom toplotne c¢rpalke in pomoznim kotlom poteka na podlagi
ene od naslednjih nastavitev:

= [C-03] in [C-04]
= Cene elektricne energije in plina ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] in [7.6])
[C-03], [C-04] in T_,.

Na podlagi zgornjih nastavitev sistem toplotne Crpalke izraCuna vrednost T, ki je
spremenljivka med [C-03] in [C-03]+[C-04].
3°C

D E—

a

b[C-03] Teac  [C-03]+[C-04] 1
T, Zunanja temperatura

T.. Temperatura (spremenljiva) za vklop bivalentne funkcije. Pod to temperaturo bo
pomozni kotel vedno vklopljen. T.,. ne more biti nikoli manj kot [C-03] ali vec¢ kot
[C-03]+[C-04].

3°C Fiksna histereza za preprecevanje prepogostega preklapljanja med sistemom

toplotne crpalke in pomoznega kotla
a Pomozni kotel aktiven
b Pomozni kotel neaktiven

Ce se zunanja Potem ...
temperatura ... Ogrevanje prostora s Bivalentni signal za
sistemom toplotne pomozni kotel ...
crpalke ...
Spusti pod T, Se zaustavi Aktiven
Dvigne nad T, +3°C Se zaZene Neaktiven

INFORMACUE

Signal dovoljenja za pomozni kotel se nahaja na EKRP1HBAA (tiskano vezje za
digitalne V/1). Ko je aktiviran, je kontakt X1, X2 zaprt, in odprt, ko je dezaktiviran. Za

i

mesto tega kontakta na shemi glejte spodnjo ilustracijo.

_X2M o
|:| OFF| ON
[ ] =
SS1
[
=[] [J 10
X1M
L]
o) YC|Y1|Y2]|Y3]|Y4 o
# Koda Opis
9.C.3 [C-03] Razpon: —25°C~25°C (korak: 1°C)
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# Koda Opis
9.C4 [C-04] Razpon: 2°C~10°C (korak: 1°C)

Kolikor visja je vrednost [C-04], toliko visja je
natancnost preklapljanja med sistemom toplotne
¢rpalke in pomoZnim kotlom.

Za dolocitev vrednosti [C-03] nadaljujte na naslednji nacin:

1 Dolocite COP (= koeficient ucinkovitosti) s pomocjo formule:

Formula Primer

COP = (cena elektri¢ne energije/cena |Ce:

plina)"” x utinkovitost kotla * Cena elektri¢ne energije: 20 c€/
kWh

= Cena plina: 6 c€/kWh

= Ucinkovitost kotla: 0,9

Potem: COP = (20/6)x0,9=3

@ Obvezno uporabite iste enote mere za ceno elektri¢ne energije in ceno plina (primer: c€/
kWh za obe).

2 Vrednost [C-03] dolocite z grafom. Za primer glejte legendo v preglednici.

4 cop
6 35°C

55°C

1
1
1
1 1
1
1
1

[C-03]
0 14 12 10 -8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 >
v
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5, ko je COP=3 in LWT=35°C
b [C-03]=10,5, ko je COP=3 in LWT=55°C

OPOMBA
Vrednost [5-01] obvezno nastavite najmanj 1°C visje od vrednosti [C-03].

Cene elektricne energije in plina

INFORMACUE

[ ]

l Ce 7Zelite nastaviti vrednosti cen elektricne energije in plina, NE uporabljajte
nastavitev pregleda. Namesto tega jih nastavite v strukturi menija ([7.5.1], [7.5.2],
[7.5.3] in [7.6]). Za vec¢ informacij o tem, kako nastavite cene elektricne energije,
glejte prirocnik za uporabo in referencni priroc¢nik za uporabnika.

INFORMACUE

Sonéne celice. Ce se uporabljajo sonéne celice, nastavite zelo nizko vrednost cene
elektricne energije, da spodbudite uporabo toplotne ¢rpalke.

i @

# Koda Opis
[7.5.1] Se ne Uporab. nastavitve>Tarifa el. en.>
uporablja Visoko
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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Izhod alarma

# Koda Opis
[7.5.2] Se ne Uporab. nastavitve>Tarifa el. en.>
uporablja Srednje
[7.5.3] Se ne Uporab. nastavitve>Tarifa el. en.>
uporablja Nizko
[7.6] Se ne Uporab. nastavitve >Cena plina
uporablja
Izhod alarma
# Koda Opis
[9.D] [C-09] Izhod alarma: Oznacuje logiko izhodnega

okvaro.

omogoceno

alarma na tiskanem vezju za digitalne V/I med

= 0 Neobicajno: Izhod alarma se napaja, ko

pride do alarma. Z nastavitvijo te vrednosti je
razlikovanje med
alarma in zaznavanjem izpada napajanja.

zaznavanjem

= 1 Normalno: Izhod alarma se NE napaja, ko
pride do alarma.

Glejte tudi naslednjo tabelo (izhodna logika

alarma).
Izhodna logika alarma
[C-09] Alarm Ni alarma Enota nima
napajanja
0 Zaprt izhod Odprt izhod Odprt izhod
1 Odprt izhod Zaprt izhod

Samodejni ponovni zagon

Samodejni ponovni zagon

Ko se napajanje po izpadu znova vzpostavi, funkcija za samodejni ponovni zagon
povzame nastavitve uporabniSkega vmesnika, ki so bile v veljavi v ¢asu izpada
napajanja. Zato je priporoceno, da je ta funkcija vedno omogocena.

Ce je tip napajanja po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne energije prekinitveni,
vedno omogocite funkcijo samodejnega ponovnega zagona. Neprekinjen nadzor
notranje enote je mogoce zagotoviti neodvisno od statusa prikljucitve na napajanje
po prednostni tarifi za kWh elektricne energije, ¢e notranjo enoto prikljucite na

lo¢eno napajanje po obicajni tarifi za kWh elektricne energije.

# Koda Opis
[9.E] [3-00] Samodejni ponovni zagon:
= 0: RoCno
= 1: Samodejno
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Onemogoci zascite

INFORMACUE

i @

samodejno zazene.

funkcije mogoce onemogoditi:

36 h so samodejno omogocene.

Zascitne funkcije — "monter na mestu vgradnje". Programska oprema ima zascitne
funkcije, kot je zascita prostora pred zmrzovanjem. Enota te funkcije po potrebi

Med montazo ali servisiranjem takSen nacin delovanja ni zazelen. Zato je zascitne

= Pri prvem vklopu: Po privzetih nastavitvah so zascitne funkcije onemogocene. Po

* Nadaljnja uporaba: Monter lahko zascitne funkcije roc¢no onemogocCi z
nastavitvijo [9.G]: Onemogoci zaScite=Da. Po opravljenem delu lahko zascitne
funkcije omogoci z nastavitvijo [9.G]: Onemogoci zaScite=Ne.

# Koda Opis
[9.G] Se ne OnemogocCi zasScite:
uporablja - 0: Ne
= 1:Da

Prisilno odmrzovanje

Prisilno odmrzovanje

Postopek odmrzovanja sproZzite ro¢no.

# Koda Opis
[9.H] Se ne Ali Zelite zagnati odmrzovanje?
uporablja - Nazaj
=V redu

OPOMBA

®

nekaj ¢asa izvaja ogrevanje.

Prisilni zagon odmrzovanja. Prisilno odmrzovanje lahko zazenete samo, Ce se Ze

Pregled nastavitev sistema

8.5 Delovanje

Vse nastavitve je mogoce urediti z uporabo strukture menija. Ce je treba iz
kakrsnega koli razloga spremeniti nastavitev z uporabo nastavitev pregleda, je do
nastavitev pregleda mogoce dostopiti prek pregleda nastavitev sistema [9.1]. Glejte

"Spreminjanje nastavitve pregleda" [» 99].

Omogocanje/onemogocanje funkcij

V meniju delovanja lahko neodvisno omogocite ali onemogocdite funkcije enote.

# Koda Opis
[C.1] Se ne Prostor:
uporablja - 0: Izklop
= 1: Vklop
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Koda Opis
[C.2] Se ne Ogrevanje/hlajenje prostora:
uporablja - 0: Izklop
= 1: Vklop
[C.3] Se ne Rezer.:
uporablja - 0: Izklop
= 1:Vklop
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W

170

Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12




8 | Konfiguracija

8.6 Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev

[1] Prostor ‘)ﬁ(

Urnik
Urnik ogrevanja
(*) Urnik hlajenja
Zascita pred zmrz.
Obmocje nastavitvene tocke
Odstopanje tipala Aktiviranje
Nas. to¢ka prostora

[1.4] Zascita pred zmrz.

[2] Glavno obmogje ‘) lall
- [1.5] Obmogje nastavitvene tocke
Urnik
Urnik ogrevanja Min. vrednost ogrevanja
(*) Urnik hlajenja Maks. vrednost ogrevanja
Nagcin nas. tocke (*)  Min. vrednost hlajenja

3

Maks. vrednost hlajenja

Krivulja za VV ogr.
(*) Krivulja za vrem. vod. hla.

[3] Dodatno obmogje ‘) A

Urnik
Urnik ogrevanja
(*) Urnik hlajenja

—| [7.2] Ura/datum

Nadin nas. tocke Ure
Krivulja za VV ogr. Minute
(*) Krivulja za vrem. vod. hla. Leto
Mesec
[4] Ogrevanie/hlajenje prostora Dan
Nagin Poletni ¢as
Format

(*) Urnik nacina delovanja

[5] Rezer. ‘) f\ ( —| [7.3] Pocitnice
" § Aktiviranje
Zmogljivo delovanje od
Nas. tocka za udobno del. Do
Nas. tocka za varéno del.
Nas. tocka za vnov. ogr. L[ [7.4]Tiho
ok Aktiviranje
[7] Uporab. nastavitve Urnik
Jezik —| [7.5] Tarifa el. en.
Ura/datum
Pogitnice | Visoko
Tiho | Srednje
Tarifa el. en. | Nizko
Cena plina — Urnik

[8] Informacije

Energijski podatki
Zgodovina okvar

[8.1] Energijski podatki

Podatki o prodajalcu Elektri¢ni vhod
Tipala Proizvedena toplota
Aktuatoriji

Nacini delovanja

O programu

Stanje povezave

| [B]Uporab. profil

[C]uporaba
Prostor

Ogrevanje/hlajenje prostora
Rezer.

IO Zaslon z nastavitveno tocko
(*) Uporablja se samo pri reverzibilnih modelih ali modelih samo za ogrevanje + kompletu za predelavo

° INFORMACUE

l Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote bodo nastavitve vidne/skrite.
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8.7 Struktura menija: pregled nastavitev monterja

[9] Nastavitve monterja

[9.2] Topla voda za gos.

Carovnik za konfiguracijo

Topla voda za gos.

Rezervni grelnik

Pospesevalni grelnik

Zasilno del.

Uravnotezenje

Prepre€evanje zmrzovanja vodovodnih cevi
Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Nadzor energijske porabe
Merjenje energije

Tipala

Bivalentno

Izhod alarma

Samodejni ponovni zagon
Funkcija var€ne rabe

Onemogoci zasgite

Prisilno odmrzovanje

Pregled nastavitev sistema

Topla voda za gos.
Crpalka STV

Urnik ¢rpalke STV
Solarno

[9.3] Rezervni grelnik

Vrsta rezervnega grelnika
Napetost

Konfiguracija

Korak moéi 1

Dodaten korak moci 2
Ravnotezje

Ravnotezna temperatura
Uporaba

[9.4] Pospesevalni grelnik

Mo¢

Urnik omogocanja pospes. grel.
Casovnik za varéno delovanje POG
Uporaba

[9.6] Uravnotezenje

Prednostno ogrevanje prostora
Prednostna temperatura

Zamik nastavitvene tocke pospes. grel.

Cas prepreéevanja recikliranja
Casovnik za minimalno delovanje
Casovnik za maksimalno delovanje
Dodatni ¢asovnik

[9.8] Napajanje po ugodni tarifi za kWh

Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Omogodi grelnik
Omogodi ¢rpalko

[9.9] Nadzor energijske porabe

Nadzor energijske porabe
Tip

Omejitev

Omejitev 1

Omejitev 2

Omejitev 3

Omejitev 4

Prednostni grelnik

[9.A] Merjenje energije

Elektri¢ni Stevec 1
Elektriéni Stevec 2

[9.B] Tipala

Zunanje tipalo
Odstopanje Z tipala ok.
Povprecenje ¢asa

[9.C] Bivalentno

Bivalentno
Ucinkovitost kotla
Temperatura
Histereza

INFORMACUJE

Nastavitve za solarni komplet so prikazane, vendar se pri tej enoti NE uporabljajo.
Nastavitev NE smete uporabljati ali spreminjati.

INFORMACUJE

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote bodo nastavitve vidne/skrite.

Vodnik za monterja
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9 Zagon

O)yie
B F

Prepricajte se, da sta oba ventila za odzracevanje (eden na magnetnem filtru in eden
na rezervnem grelniku) odprta.

Vsi samodejni ventili za odzracevanje morajo ostati odprti po zagonu.

INFORMACUE

Zascitne funkcije — "monter na mestu vgradnje". Programska oprema ima zascitne
funkcije, kot je zascita prostora pred zmrzovanjem. Enota te funkcije po potrebi
samodejno zazene.

i @

Med montazo ali servisiranjem takSen nacin delovanja ni zazelen. Zato je zascitne
funkcije mogoce onemogociti:

= Pri prvem vklopu: Po privzetih nastavitvah so zascitne funkcije onemogocene. Po
12 h so samodejno omogocene.

* Nadaljnja uporaba: Monter lahko zascitne funkcije roc¢no onemogocCi z
nastavitvijo [9.G]: Onemogoci zaScite=Da. Po opravljenem delu lahko zascitne
funkcije omogoci z nastavitvijo [9.G]: Onemogoc¢i zasScite=Ne.

9.1 Pregled: zagon

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi lahko po
namestitvi in konfiguraciji zagnali sistem.

Obicajen potek

Zagon obicajno obsega naslednje faze:

1 Preverjanje “Seznama preverjanj pred zagonom”.

Izvajanje odzracevanja

Izvajanje testnega zagona sistema

Po potrebi izvajanje testnega zagona enega ali vec¢ aktuatorjev

o b W N

Po potrebiizvajanje suSenja estriha s talnim ogrevanjem

9.2 Napotki za varnost pri zagonu

INFORMACUE

Med prvim zagonom enote bo potrebna mo¢ morda vecja od moci, navedene na
nazivni ploscici enote. Ta pojav povzroc¢a kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja,
preden postane delovanje tekocCe in se poraba elektricne energije ustali.

OPOMBA
Enoto VEDNO poganjajte s termistorji in/ali tla¢nimi tipali/stikali. Ce tega NE boste

naredili, lahko kompresor pregori.

i @
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OPOMBA
VEDNO dokoncajte cevovod za hladivo, preden zazenete enoto. Ce tega NE boste

naredili, se bo kompresor pokvaril.

9.3 Seznam preverjanj pred zagonom

Po namestitvi enote najprej preverite elemente s seznama. Ko preverite vse
elemente, je treba enoto zapreti. Zaganjanje enote po zaprtju.

L

Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v referenénem vodniku za monterja.

Notranja enota je pravilno namescena.

Zunanja enota je pravilno namescena.

L]
L]
L

Naslednje zunanje oZicenje je izvedeno v skladu s tem dokumentom in veljavno
zakonodajo:

= Med lokalno napajalno plos¢o in zunanjo enoto

= Med notranjo in zunanjo enoto

= Med lokalno napajalno plos¢o in notranjo enoto

= Med notranjo enoto in ventili (Ce so v uporabi)

= Med notranjo enoto in sobnim termostatom (Ce je v uporabi)

= Med notranjo enoto in rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo (Ce je v uporabi)

Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priklju¢ne sponke so &vrsto pritrjene.

Varovalke ali lokalno namescene zaséitne naprave so namescene v skladu s tem
dokumentom in NISO premoscene.

Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na identifikacijski nalepki enote.

Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektri¢ni sestavni deli NISO poskodovani.

Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO poskodovani in cevi NISO stisnjene.

Odklopnik rezervnega grelnika F1B (lokalna dobava) je VKLOPLJEN.

0o o\oggap g

Samo pri rezervoarjih z vgrajenim pospesevalnim grelnikom:

Odklopnik pospesevalnega grelnika F2B (lokalna dobava) je VKLOPLJEN.

Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno izolirane.

Voda v notranji enoti NE uhaja.

Zaporna ventila sta pravilno namescena in popolnoma odprta.

Samodejni ventili za odzracevanje so odprti.

Varnostni tlacni ventil odvede vodo, ko je odprt. Iztekati mora Cista voda.

Minimalna koli¢ina vode je zagotovljena v vseh pogojih. Glejte "Preverjanje koli¢ine vode
in hitrosti pretoka" v razdelku "6.3 Priprava vodovodnih cevi" [» 56].

0| O/og oo g

(Ce se uporablja) Rezervoar za sanitarno toplo vodo je popolnoma napolnjen.

Vodnik za monterja
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9.4 Seznam preverjanj med zagonom

] Minimalna hitrost pretoka med delovanjem rezervnega grelnika/odmrzovanjem je
zagotovljena v vseh pogojih. Glejte “Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti pretoka” v razdelku
"6.3 Priprava vodovodnih cevi" [» 56].

Odzracevanje

lzvajanje testnega zagona

lzvajanje testnega zagona aktuatorjev

0 o a g

Funkcija suSenja estriha s talnim ogrevanjem

Funkcija susenja estriha s talnim ogrevanjem se zaZzene (Ce je potrebno).

9.4.1 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka

1 | Preverite hidravlicno konfiguracijo in ugotovite, katere kroge za —
ogrevanje prostora je mogoce zapreti prek mehanskih,
elektronskih ali drugih ventilov.

2 | Zaprite vse kroge za ogrevanje prostora, ki jih je mogoce —
zapreti.

3 |Sprozite testni zagon Crpalke (glejte "lzvajanje testnega zagona —
aktuatorjev" [» 178]).

4 | Preberite hitrost pretoka®® in spremenite nastavitev za obvodni —
ventil, da doseZete minimalno zahtevano hitrost pretoka + 2 I/
min.

@ Med testnim zagonom ¢&rpalke lahko enota deluje s hitrostjo, ki je manj$a od minimalne
zahtevane hitrosti pretoka.

Minimalna zahtevana hitrost pretoka
20 I/min

9.4.2 Funkcija odzracevanja

Namen

Ko enoto namescate in jo pripravljate za zagon, je zelo pomembno, da iz
vodovodnega kroga odstranite ves zrak. Ko se izvaja funkcija odzracevanja, ¢rpalka
deluje, ne da bi delovala tudi enota, in zacne se odzracevanje vodovodnega kroga.

OPOMBA
Pred zacetkom odzracevanja odprite varnostni ventil in preverite, ali je v krogu dovolj

vode. Samo c¢e voda izteka iz ventila, ko ga odprete, lahko zacnete postopek
odzracevanja.

Rocni ali samodejni nacin

Uporabljata se 2 nacina odzracevanja:

= Rocni: hitrost crpalke lahko nastavite na majhno ali veliko. Krog (poloZaj 3-
potnega ventila) lahko nastavite na moznost Prostor ali Rezervoar. Odzracevanje

je treba opraviti v krogu za ogrevanje prostora in krogu za rezervoar (sanitarno
toplo vodo).
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= Samodejni: enota samodejno spreminja hitrost ¢rpalke in preklaplja polozaj 3-
potnega ventila med krogom za ogrevanje prostora in krogom za sanitarno toplo

vodo.

Obicajen potek

Odzracevanje sistema mora obsegati naslednje korake:

1

Rocno odzracevanje

2 Samodejno odzracevanje

INFORMACIE

[
l Zacnite z ro¢nim odzracevanjem. Ko odstranite skoraj ves zrak, opravite samodejno

odzracevanje. Po potrebi ponavljajte izvajanje samodejnega odzracevanja, dokler
niste prepricani, da je iz sistema odstranjen ves zrak. Omejitev hitrosti crpalke [9-0D]

med funkcijo odzracevanja NI upostevna.

Funkcija odzracevanja se samodejno ustavi po 30 minutah.

INFORMACUE

[ ]
l Za najboljse rezultate je potrebno lo¢eno odzracevanje krogov.

Rocno odzracevanje

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba
in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje

prostora ter

Rezer..
1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].
2 |Pojdite na [A.3]: Preizkusni zagon >O0Odzracevanje. Q-0
3 |V meniju nastavite Tip = Roc¢no. O @)
4 |lzberite Zacni odzracevanje. @0
5 |Za potrditev izberite V. redu. (@s:-O
Rezultat: Odzracevanje se zacne. Ko je pripravljen, se
samodejno zaustavi.
6 | Med ro¢nim upravljanjem: QO
= Hitrost ¢rpalke lahko spremenite.
= Krog morate spremeniti.
Ce Zelite te nastavitve spremeniti med odzracevanjem, odprite
meni in pojdite na [A.3.1.5]: Nastavitve.
= Premaknite se na Krogotok in izberite nastavitev Prostor/| 00O
Rezer.. 0@
= Premaknite se na Hitrost <crpalke in izberite nastavitev| 10---0O
Nizko/Visoko. OO
7 | RocCna zaustavitev odzracevanja: —
1 | Odprite meni in pojdite na Zaus. odzracevanje. e
2 | Za potrditev izberite V redu. e
Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Samodejno odzracevanje

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba
in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje

prostora ter

Rezer..

1 | Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moZznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].

2 |Pojdite na [A.3]: Preizkusni zagon >O0dzracevanje. Q-0

3 |V meniju nastavite Tip = Samodejno. Q@)

4 |lzberite Za¢ni odzracevanje. Q-0

5 |Za potrditev izberite V redu. HGEe)
Rezultat: Odzracevanje se zacne. Ko se konca, se samodejno
zaustavi.

6 |Rocna zaustavitev odzracevanja: —
1 |V meniju pojdite na Zaus. odzracevanje. Q-0
2 | Za potrditev izberite V redu. Qs-O

9.4.3 lzvajanje testnega zagona delovanja

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba
in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje

prostora ter

Rezer..

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moZznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].

2 |Pojdite na [A.1]: Preizkusni zagon >Testni zagon Q-0
delovanja.

3 | Naseznamu izberite preizkus. Primer: Ogrev.. Q-0

4 |Za potrditev izberite V. redu. (@20
Rezultat: Testni zagon se zacne. Ko je pripravljen (+30 min), se
samodejno zaustavi.
Rocna zaustavitev testnega zagona: —
1 |V meniju pojdite na Zaustavite testni zagon. Qs -O
2 | Za potrditev izberite V redu. @:-O

INFORMACUE

i @

pa morda NE bo zagotovila potrebne zmogljivosti.

Ce je zunanja temperatura zunaj obmoc¢ja delovanja, enota morda NE bo delovala ali

Nadzor temperature izhodne vode in rezervoarja

Med testnim zagonom lahko pravilnost delovanja enote preverite z nadzorom
temperature izhodne vode (nacin ogrevanja/hlajenja) in temperature rezervoarja
(nacin priprave sanitarne tople vode).

Nadzor temperature:

1

V meniju pojdite na Tipala.

QO

2

Izberite podatke o temperaturi.

QO
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9.4.4 lzvajanje testnega zagona aktuatorjev

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba
in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje prostora ter
Rezer..

Namen

Opravite testni zagon aktuatorja, da potrdite delovanje razlicnih aktuatorjev. Na
primer, ko izberete Crpalka, se zaZene testni zagon &rpalke.

1 | Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].

2 |Pojdite na [A.2]: Preizkusni zagon > Test aktuatorjev. (Qec-O
3 | Naseznamu izberite preizkus. Primer: Crpalka. {@::-O
4 |Za potrditev izberite V redu. (@s-O

Rezultat: Testni zagon aktuatorjev se zacne. Ko je pripravljen
(£30 min), se samodejno zaustavi.

Rocna zaustavitev testnega zagona: —

1 |V meniju pojdite na Zaustavite testni zagon. 1@s-O

2 | Za potrditev izberite V redu. (Qse-O

9.4.5 Moini testni zagoni aktuatorjev

= Preizkus PospeSevalni grelnik
= Preizkus Rezervni grelnik 1

= Preizkus Rezervni grelnik 2

= Preizkus Crpalka

INFORMACUE

Pred izvajanjem testnega zagona se prepricajte, da je odstranjen ves zrak. Med
testnim zagonom ne povzrocajte motenj v vodovodnem krogu.

i

= Preizkus Zaporni ventil

= Preizkus Usmerjevalni ventil (3-potni ventil za preklapljanje med
ogrevanjem prostora in ogrevanjem rezervoarja)

= Preizkus Bivalentni signal
= Preizkus Izhod alarma

= Preizkus Signal H/O

= Preizkus Crpalka STV

9.4.6 Susenje estriha s talnim ogrevanjem

Funkcija za suSenje estriha s talnim ogrevanjem (UFH) se uporablja za susenje
estriha pri sistemu talnega ogrevanja med gradnjo stavbe.

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba
in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje prostora ter
Rezer..

Vodnik za monterja
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Funkcijo za suSenje estriha s talnim ogrevanjem (UFH) je mogoce izvesti, ne da bi
dokoncali zunanjo namestitev. V tem primeru bo rezervni grelnik omogocal susenje
estriha in zagotavljal izhodno vodo brez delovanja toplotne Crpalke.

Ce zunanja enota $e ni montirana, glavni napajalni kabel priklju¢ite na notranjo
enoto prek priklju¢nih sponk X2M/30 in X2M/31. Glejte "Prikljucevanje omreznega
napajanja" [» 88].

i

INFORMACUE

= CejezaZasilno del. izbrana nastavitev Ro€no ([9.5]=0) in se na enoti spro¥i
zasilno delovanje, se bo pred zagonom na uporabniskem vmesniku prikazal poziv
za potrditev. Funkcija susenja estriha s talnim ogrevanjem je aktivna, tudi ce
uporabnik NE potrdi zasilnega delovanja.

* Omejitev hitrosti ¢rpalke [9-OD] med susenjem estriha s talnim ogrevanjem NI
upostevna.

®

OPOMBA
Monter je odgovoren za:

= vzpostavitev stika z izdelovalcem estriha glede najvisje dovoljene temperature
vode, da se prepreci pokanje estriha;

® programiranje urnika susenja estriha s talnim ogrevanjem v skladu z navodili za
zacetno susenje, ki jih poda izdelovalec estriha;

= redno preverjanje pravilnega delovanja sistema,

= izvedbo ustreznega programa, ki je skladen z vrsto uporabljenega estriha.

OPOMBA

Za susenje estriha s talnim ogrevanjem mora biti zascita pred zmrzovanjem
onemogocena ([2-06]=0). Privzeto je omogocena ([2-06]=1). Toda zascita pred
zmrzovanjem bo zaradi nacina "monter na mestu vgradnje" (glejte "Zagon")
samodejno onemogocena za 12 ur po prvem vklopu.

Ce je sudenje estriha po izteku prvih 12 ur po vklopu $e vedno potrebno, ro¢no
onemogocite zascito pred zmrzovanjem, in sicer tako, da za moznost [2-06] nastavite
"0"; za$¢ita naj OSTANE onemogodena, dokler se sudenje estriha ne zakljudi. Ce
zanemarite ta napotek, bo estrih popokal.

®

OPOMBA

Da se susenje estriha s talnim ogrevanjem lahko zacne, morajo biti dolocene
naslednje nastavitve:

* [4-00]=1
* [C-02]=0
= [D-01]=0
* [4-08]=0
* [4-01]%1

Monter lahko programira do 20 korakov. Za vsak korak mora vnesti:

1 trajanjevurahdo 72 ur,

2 Zeleno temperaturo izhodne vode do 55°C.

Primer:
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TA 240 (1) 36h (2) ‘

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Zelenatemperatura izhodne vode (15~55°C)
t Trajanje (1~72 h)

(1) 1. korak dejanja

(2) 2. korak dejanja

Programiranje urnika susenja estriha s talnim ogrevanjem

1 | Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moZznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].

2 |Pojdite na [A.4.2]: Preizkusni zagon>Su$. est. s TAO 1Qs-O
>Progranm.

3 | Programirajte urnik: —
Ce Zelite dodati nov korak, izberite prazno &rto in spremenite
njeno vrednost. Ce Zelite izbrisati korak in vse korake pod njim,
skrajsajte trajanje na "-".
= Premaknite se po urniku. ©:--0
= Nastavite trajanje (med 1 in 72 h) in temperature (med 15°C O---O

in 55°C).
4 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da shranite urnik. Q-0

Izvajanje susenja estriha s talnim ogrevanjem

Pogoji: Urnik suSenja estriha s talnim ogrevanjem je bil programiran. Glejte
"Programiranje urnika suSenja estriha s talnim ogrevanjem" [» 180].

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na [C]: Uporaba

in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje

prostora ter

Rezer..
1 | Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj" [» 98].
2 |Pojdite na [A.4]: Preizkusni zagon>SuS. est. s TAO. (Qs-O
3 |Izberite Zagon suS. estriha s TAO. Q-0
4 |Za potrditev izberite V redu.
Rezultat: Susenje estriha s talnim ogrevanjem se zacne. Ko se
konca, se samodejno zaustavi.
5 | Rocna zaustavitev susenja estriha s talnim ogrevanjem: —
1 | Odprite meniin pojdite na Zaus. suS. estriha s TAO. e
2 | Za potrditev izberite V redu. @s+O
Odcitavanje stanja susenja estriha s talnim ogrevanjem
Pogoji: Izvajate suSenje estriha s talnim ogrevanjem.
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1 | Pritisnite gumb za premik nazaj. “«

Rezultat: PrikaZe se graf z oznacenim trenutnim korakom
urnika susenja estriha, skupnim preostalim ¢asom in trenutno
Zeleno temperaturo izhodne vode.

2 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre meni, in pojdite na: QO

1 | Oglejte si stanje tipal in aktuatorjev. —

2 | Nastavite trenutni program —

Zaustavitev susenja estriha s talnim ogrevanjem (UFH)

Napaka U3

Ce se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala ali izpada
napajanja, se bo na uporabniskem vmesniku prikazala koda napake U3. Da bi
razreSili kode napake, glejte "12.4 Odpravljanje tezav na podlagi kod
napake" [» 195].

Zaustavitev susenja estriha z UFH

Rocna zaustavitev susenja estriha s talnim ogrevanjem:

1 |Pojdite na [A.4.3]: Preizkusni zagon>SusS. est. s TAO —

2 |lzberite Zaus. sus. estriha s TAO. QO

3 |Za potrditev izberite V redu. (Qs-O

Rezultat: Susenje estriha s talnim ogrevanjem se ustavi.

Odcitavanje stanja susenja estriha z UFH

Ce se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala ali izpada
napajanja, lahko odcitate stanje su$enja estriha s talnim ogrevanjem:

1 |Pojdite na [A.4.3]: Preizkusni zagon>SusS. est. s TAO Q- O
>Status

2 |Vrednost lahko odditate tukaj: Zaus. pri + korak, v katerem —
je bilo susenje estriha s talnim ogrevanjem ustavljeno.

3 |Spremenite in ponovno zaZenite izvedbo programa®. —

@ Ce se program susenja estriha z UFH ustavi zaradi izpada napajanja, ki mu sledi
nadaljevanje napajanja, program samodejno ponovno zazene zadnji uporabljen korak.
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10 Izrocitev uporabniku

Ko se testni zagon konca in enota pravilno deluje, preverite in potrdite naslednje
tocke za uporabnika:

= V tabelo z nastavitvami monterja (v priro¢niku za uporabo) vnesite dejanske
nastavitve.

= Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga prosite, da jo
shrani za wuporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite, da je celotna
dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej omenjenem v tem priroc¢niku.

= Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, e se pojavijo
teZave.

= Pokazite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrZevanje enote.

= Uporabniku pojasnite nasvete za varc¢no rabo energije, opisane v priro¢niku za
uporabo.
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11 Vzdrzevanje in servisiranje

OPOMBA
Vzdrzevanje MORA opraviti pooblas¢en monter ali servisni zastopnik.

Priporotamo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoce, da veljavna
zakonodaja zahteva krajsa vzdrzevalna obdobja.

OPOMBA
Zadevna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva

na enoti oznacena v tezi in enakovredni vrednosti CO,.

Formula za izracun enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

11.1 Pregled: VzdrZevanje in servisiranje

V tem poglavju so informacije:
= Letno vzdrZevanje zunanje enote

= Letno vzdrZevanje notranje enote

11.2 Varnostni ukrepi za vzdrzevanje

é NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

@ OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostaticnega naboja

Pred izvajanjem vzdrzevalnih ali servisnih del se dotaknite kovinskega dela enote, da
bi odvedli stati¢no elektriko in tako zascitili tiskano vezje.

11.3 Seznam preverjanj za letno vzdrzevanje zunanje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:
= |zmenjevalnik toplote

Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamasi zaradi prahu, umazanije,
listov itd. Priporoamo, da izmenjevalnik toplote ocistite letno. Zamasen
izmenjevalnik toplote lahko povzroci prenizek ali previsok tlak, kar vodi v
poslabsanje zmogljivosti.

11.4 Seznam preverjanj za letno vzdrzevanje notranje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:
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= Vodni tlak

= Magnetni filter/izlo¢evalnik umazanije

= Ventil za sproscanje vodnega tlaka

= Varnostni tla¢ni ventil na rezervoarju za toplo vodo za gospodinjstvo

= Stikalna omarica

Vodni tlak

Vodni tlak ohranite nad 1 bara. Ce je ni%ji, dodajte vodo.

Magnetni filter/izloéevalnik umazanije

Navojni spoj

Magnetni tulec

Odvodni ventil

Pokrov odvodnega prikljucka

a
b
c
d

Letno vzdrZevanje magnetnega filtra/izlocevalnika umazanije sestavljajo naslednji
koraki:

= Preverjanje, ali sta oba dela magnetnega filtra/izlo¢evalnika umazanije Se
vedno tesno privita (a).
* Praznjenje izloCevalnika umazanije na naslednji nacin:

1 Snemite magnetni tulec (b).
Odvijte pokrov odvodnega prikljucka (d).

Prikljucite odvodno gibko cev na dnu vodnega filtra tako, da je vodo in
umazanijo mogoce zbirati v ustrezno posodo (plastenko, korito...).

4 Odprite odvodni ventil za nekaj sekund (c).
Rezultat: Voda in umazanija priteceta ven.
Zaprite odvodni ventil.

Znova privijte pokrov odvodnega prikljucka.

Znova namestite magnetni tulec.

00 N O un

Preverite tlak v vodovodnem krogu. Po potrebi dodajte vodo.

OPOMBA
= Ko preverjate, ali je magnetni filter/izloCevalnik umazanije tesno privit, ga trdno

drzite tako, da NE obremenjujete vodovodnih cevi.

= NE izolirajte magnetnega filtra/izlo¢evalnika umazanije z zapiranjem zapornih
ventilov. Za pravilno izpraznitev izlocevalnika umazanije je potreben zadosten
tlak.

= Ce Zelite prepreciti, da v izlo¢evalniku umazanije ostane umazanija, VEDNO
snemite magnetni tulec.

= VEDNO najprej odvijte odtocni pokrov in prikljucite odto¢no cev na dno vodnega
filtra, nato odprite odtoc¢ni ventil.
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11 | Vzdrzevanje in servisiranje

INFORMACUE

Pri ¢is¢enju med letnim vzdrzevanjem vodnega filtra ni treba odstraniti z enote. Toda
v primeru teZav z vodnim filtrom ga boste morda morali odstraniti, da ga lahko
temeljito ocistite. Nato morate narediti naslednje:

i @

= "Odstranjevanje vodnega filtra" [» 186]
= "Ci%¢enje vodnega filtra v primeru tezav" [» 186]

= "Vgrajevanje vodnega filtra" [» 188]

Ventil za sproscanje vodnega tlaka
Odprite ventil in preverite, ali pravilno deluje. Voda je lahko zelo vroca!
Kontrolne tocke so:

= Pretok vode iz varnostnega ventila je dovolj visok, ni suma na zamasitev ventila
ali povezav med cevmi.

= Ce iz varnostnega ventila priteka umazana voda:
- ventil naj bo odprt, dokler iztekajoc¢a voda NE bo vec vsebovala smeti,
- izperite sistem.
Priporoceno je, da to vzdrZevanje pogosteje izvajate.
Varnostni tlacni ventil rezervoarja za sanitarno toplo vodo (lokalna dobava)

Odprite ventil.

POZOR
Voda, ki priteka iz ventila, je lahko zelo vroca.

= Preverite, da ni¢ ne ovira vode v ventilu ali med cevmi. Pretok vode, ki prihaja iz
varnostnega tlacnega ventila, mora biti dovolj visok.

= Preverite, ali je voda, ki priteka iz varnostnega tla¢nega ventila, ¢ista. Ce vsebuje
smeti ali umazanijo:

- Ventil naj bo odprt, dokler iztekajo¢a voda ne bo vec vsebovala smeti.

- Izperite in ocistite celoten rezervoar, vklju¢no s cevmi med varnostnim
ventilom in dovodom hladne vode.

Da bi se prepricali, da voda izvira iz rezervoarja, preverite po ciklu segrevanja
rezervoarja.

INFORMACUE

[ ]
l Priporoceno je, da to vzdrzevanje izvajate vec kot enkrat letno.

Stikalna omarica
= Preglejte stikalno omarico in pri tem is¢ite ocitne okvare, kot so zrahljane
povezave ali okvarjeno ozicenje.

= Z ohmmetrom preverite, ali kontaktorji KIM, K2M, K3M in K5M (odvisno od
vasega sistema) pravilno delujejo. Vsi kontakti teh kontaktorjev morajo biti v
odprtem poloZaju, ko je napajanje izklopljeno.

OPOZORILO
Ce je notranje oZi¢enje poskodovano, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni

zastopnik ali druga kvalificirana oseba.
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11.5 O ciscenju vodnega filtra v primeru tezav

INFORMACUE

Pri ¢iS¢enju med letnim vzdrZzevanjem vodnega filtra ni treba odstraniti z enote. Toda
v primeru teZav z vodnim filtrom ga boste morda morali odstraniti, da ga lahko
temeljito ocistite. Nato morate narediti naslednje:

i @

= "Odstranjevanje vodnega filtra" [» 186]
= "Ci%¢enje vodnega filtra v primeru tezav" [» 186]

= "Vgrajevanje vodnega filtra" [» 188]

11.5.1 Odstranjevanje vodnega filtra

Predpogoj: Zaustavite delovanje enote prek uporabniskega vmesnika.
Predpogoj: Izklopite ustrezen odklopnik.

1 Vodnifilter je izza stikalne omarice. Za dostop do njega glejte:
"Odpiranje notranje enote" [» 69]

Zaprite zaporne ventile vodovodnega kroga.

Zaprite ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega kroga proti ekspanzijski posodi.
Odstranite pokrov na dnu magnetnega filtra/izlo¢evalnika umazanije.

Prikljucite odto¢no cev na dno vodnega filtra.

A U1 A W N

Odprite ventil na dnu vodnega filtra, da odtocite vodo iz vodovodnega kroga. Z
vgrajeno odtocno cevjo zberite odtoceno vodo v plastenko, korito ...

7 Odstranite 2 sponki, s katerima je pritrjen vodni filter.

a Zati¢
b Magnetni filter/izlocevalnik umazanije

Odstranite vodni filter.

Odstranite odtoc¢no cev z vodnega filtra.

POZOR
Ceprav je vodovodni krog izpraznjen, se lahko pri odstranjevanju magnetnega filtra/

izlocevalnika umazanije iz ohisja filtra razlije nekaj vode. VEDNO pocistite razlito
vodo.

11.5.2 Ci%&enje vodnega filtra v primeru teZav

1 Odstranite vodni filter iz enote. Glejte "Odstranjevanje vodnega filtra" [» 186].
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POZOR
Za zasCito cevi, prikljuc¢ene na magnetni filter/izlo¢evalnik umazanije, pred

poskodbami je priporoceno, da opravite ta postopek, ko je magnetni filter/
izlocevalnik umazanije odstranjen z enote.

2 Odvijte spodnji del ohisja vodnega filtra. Po potrebi uporabite ustrezno orodje.

POZOR
Magnetni filter/izlocevalnik umazanije je treba odpreti SAMO v primeru resnih tezav.

To dejanje po moznosti v celotni Zivljenjski dobi magnetnega filtra/izloevalnika
umazanije nikoli ne bo potrebno.

a Spodnji del se odvije
b Ohisje vodnega filtra

3 Odstranite sesalni filter in naviti filter iz ohisja vodnega filtra in ju ocistite z
vodo.

4 Namestite ociS¢ena naviti filter in sesalni filter v ohisje vodnega filtra.

INFORMACIJE

[ ]
l S pomocjo izbocenih delov pravilno namestite sesalni filter v ohiSje magnetnega
filtra/izlocevalnika umazanije.

a Nauviti filter
b Sesalnifilter
¢ Izboceni del

5 Vstavite in ustrezno zatesnite spodnji del ohi$ja vodnega filtra.
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11.5.3 Vgrajevanje vodnega filtra

POZOR
Preverite stanje tesnilnih obrocev in jih po potrebi zamenjajte. Pred montazo

nanesite vodo na obrocna tesnila.

1 Namestite vodni filter na ustrezno mesto.

a Zati¢
b Magnetni filter/izlo¢evalnik umazanije
¢ Ventil za odzracevanje

2 Namestite 2 sponki, da pritrdite vodni filter na cevi vodovodnega kroga.
3 Prepricajte se, da je ventil za odzracevanje vodnega filtra v odprtem poloZaju.

4 Odprite ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega kroga proti ekspanzijski posodi.

POZOR
Prepricajte se, da je ventil (Ce je vgrajen) odprt proti ekspanzijski posodi, v

nasprotnem primeru se bo tvoril presezni tlak.

5 Odprite zaporne ventile in po potrebi natocite vodo v vodovodni krog.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
188 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



12 | Odpravljanje tezav

12 Odpravljanje tezav

Stik

V primeru spodaj navedenih simptomov lahko sami poskusite odpraviti tezavo. Pri
vseh drugih teZavah se obrnite na svojega monterja. Stevilko za stik/podporo lahko
poiscete preko uporabniskega vmesnika.

12.1 Pregled: Odpravljanje tezav

To poglavje opisuje, kaj morate narediti, Ce pride do teZav.
V njem so informacije o:

= ReSevanje tezav na podlagi simptomov

= ReSevanje teZav na podlagi kod napak

Pred odpravljanjem tezav

Preglejte stikalno omarico in pri tem is¢ite ocitne okvare, kot so zrahljane povezave
ali okvarjeno oZicenje.

12.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju tezav

OPOZORILO
® Ko pregledujete stikalno omarico enote, VEDNO preverite, ali je enota

odklopljena iz omreznega napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.

= Ce se je aktivirala varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite vzrok za njeno
aktiviranje, preden jo ponastavite. NIKOLI ne zaobidite varnostnih naprav in ne
spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se razlikuje od tovarniske
nastavitve. Ce ne morete ugotoviti vzroka tezave, pokli¢ite svojega prodajalca.

ﬁ NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO

Preprecite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termi¢nega odklopa: napajanje
te naprave NE SME biti izvedeno preko zunanjega preklopnika, denimo ¢asovnika, in
naprava ne sme biti prikljucena na tokokrog, ki ga vzdrZzevanje redno vklaplja in
izklaplja.

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE
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12.3 ReSevanje tezav na podlagi simptomov

12.3.1 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne hladi po pri¢akovanjih

Mozni vzroki Resitev

Nastavitev temperature NI pravilna Preverite nastavitev temperature na
daljinskem upravljalniku. Preberite
priro¢nik za uporabo.

Pretok vode je prenizek Preverite in se prepricajte, da:

= So vsi zaporni ventili v vodovodnem
krogu popolnoma odprti.

= Je vodni filter ist. Po potrebi ga
ocistite.

=V sistemu ni zraka. Po potrebi
odzracite. Odzracite lahko rocno
(glejte "Rocno odzracevanje" [» 176])
ali uporabite funkcijo samodejnega
odzracevanja  (glejte  "Samodejno
odzracevanje" [» 177]).

= Vodni tlak je >1 bar.
= Ekspanzijska posoda NI pocena.

= Ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega
kroga proti ekspanzijski posodi je
odprt.

= Upor v vodovodnem krogu NI prevelik
za Crpalko (glejte krivuljo ESP v
poglavju "Tehnicni podatki").

Ce tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, tezave ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega
prodajalca. V nekaterih primerih je
obicajno, da enota uporablja nizek
pretok vode.

Prostornina vode v sistemu je Prepricajte se, da je koli¢ina vode v
premajhna sistemu nad minimalno zahtevano
vrednostjo (glejte "Preverjanje koli¢ine
vode in hitrosti pretoka" [» 59]).

12.3.2 Simptom: Topla voda NE doseZe Zelene temperature

Mozni vzroki Resitev
Eno od tipal temperature rezervoarja je | Za ustrezen popravljalni ukrep glejte
poskodovano. priro¢nik za servisiranje enote.
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12.3.3 Simptom: Kompresor se NE zazene (ogrevanje prostora ali ogrevanje vode za
gospodinjstvo)

Mozni vzroki Resitev
Enota se mora zagnati zunaj svojega Ce je temperatura vode prenizka, enota
obmocja delovanja (temperatura vode | najprej uporabi rezervni grelnik za
je prenizka) doseganje minimalne temperature vode
(15°C).

Preverite in se prepricajte, da:

= Je napajanje rezervnega grelnika
pravilno prikljuc¢eno.

= Termi¢na zasCita rezervnega grelnika
NI aktivirana.

= Kontaktorji rezervnega grelnika NISO
polomljeni.

Ce tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, tezave ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega

prodajalca.
Nastavitve napajanja po prednostni Ujemati bi se moralo s povezavami,
tarifi za kWh elektricne energije in pojasnjenimi v poglavjih "6.4 Priprava
elektricni prikljucki se NE ujemajo. elektricnega oZicenja" [» 63] in

"Priklju¢evanje omreZnega
napajanja" [» 88].

Podjetje za oskrbo z elektri¢no energijo | Pocakajte, da se napajanje povrne
je poslalo signal prednostne tarife za (najvec 2 uri).
kWh elektricne energije.

12.3.4 Simptom: Po zagonu se v sistemu pojavlja klokotajo¢ zvok

Mozni vzrok Resitev
V sistemu je zrak. Odzracite sistem.®
Razli¢ne okvare. Preverite, ali se na zaCetnem zaslonu

uporabniskega vmesnika prikaze L ali
N, 7a vet informacij o okvari glejte
"Prikaz besedila pomoci v primeru
okvare" [» 195].

@ Priporo¢amo, da za odzracevanje uporabite funkcijo odzradevanja enote (izvesti jo mora
monter). Pri odzracevanju grelnih teles in kolektorjev upostevajte naslednje:

OPOZORILO
Odzracevanje grelnih teles in kolektorjev. Pred odzracevanjem grelnih teles in

kolektorjev, preverite, ali se na zacetnem zaslonu uporabniskega vmesnika prikaze Q

ali
= Ce se ne, lahko takoj odzracite.

= Ce se, poskrbite za zadostno zradenje v prostoru, v katerem Zelite izvesti
odzracevanje. Razlog: Pri odzracevanju grelnih teles in kolektorjev lahko hladivo
izteCe v vodovodni krog in posledi¢no v prostor.
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12.3.5 Simptom: Crpalka ropota (kavitacija)

Mozni vzroki

Resitev

V sistemu je zrak

Odzracite rocno (glejte "Rocno
odzracevanje" [» 176]) ali uporabite
funkcijo samodejnega odzracevanja
(glejte "Samodejno

odzracevanje" [» 177]).

Vodni tlak na vhodu v ¢rpalko je
prenizek.

Preverite in se prepricajte, da:

= Vodni tlak je >1 bar.

= Tipalo vodnega tlaka ni poskodovano.
= Ekspanzijska posoda NI poc¢ena.

= Ventil (e je vgrajen) vodovodnega

kroga proti ekspanzijski posodi je
odprt.
= Nastavitev predtlaka ekspanzijske

posode je pravilna (glejte
"Spreminjanje predtlaka ekspanzijske
posode" [» 62]).

12.3.6 Simptom: Odpre se ventil za spros¢anje tlaka

Mozni vzroki

Resitev

Ekspanzijska posoda je pocena

Zamenijajte ekspanzijsko posodo.

Ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega

kroga proti ekspanzijski posodi je zaprt.

Odprite ventil.

Koli¢ina vode v sistemu je prevelika

Prepricajte se, da je koli¢ina vode v
sistemu manjsa od maksimalne
dovoljene vrednosti (glejte "Preverjanje
koli¢ine vode in hitrosti pretoka" [» 59]
in "Spreminjanje predtlaka ekspanzijske
posode" [» 62]).

Vzglavje vodovodnega kroga je
previsoko

Vzglavje vodovodnega kroga je razlika v
visini med notranjo enoto in najvisjo
tocko vodovodnega kroga. Ce je
namestitve, je treba kot visino
namestitve upostevati 0 m. Maksimalno
vzglavje vodovodnega kroga je 10 m.

Preverite zahteve za namestitev.

Mozni vzroki

Resitev

Ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega

kroga proti ekspanzijski posodi je zaprt.

Odprite ventil.
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Mozni vzroki

Resitev

Vzglavje vodovodnega kroga je
previsoko

Vzglavje vodovodnega kroga je razlika v
viSini med notranjo enoto in najvisjo
to¢ko vodovodnega kroga. Ce je
namestitve, je treba kot visino
namestitve upostevati 0 m. Maksimalno
vzglavje vodovodnega kroga je 10 m.

Preverite zahteve za namestitev.

12.3.7 Simptom: Ventil za sproscanje vodnega tlaka pusca

Mozni vzroki

Resitev

Umazanija blokira izhod ventila za
sproscanje vodnega tlaka.

Obrnite rdeci gumb na ventilu v levo, da
preverite, ali ventil za sproscanje tlaka
pravilno deluje:

= Ce NE zaslisite klopotajo¢ega zvoka,
stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.

= Ce iz enote izteka voda, zaprite dovod
vode in izhodne zaporne ventile, nato
pa stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.

12.3.8 Simptom: Prostor se NE ogreje v zadostni meri pri nizkih zunanjih temperaturah

Mozni vzroki

Resitev

Delovanje rezervnega grelnika ni
aktivirano.

Preverite naslednje:

= Je nacin delovanja rezervnega grelnika
omogocen.

Pojdite na: [9.3.8]: Nastavitve
monterja > Rezervni grelnik >
Uporaba [4-00]

= Pretokovno prekinjalo rezervnega
grelnika je vklopljeno. Ce ni, ga znova
vklopite.

= Termi¢na zaSCita rezervnega grelnika
NI aktivirana. Ce se je, preverite
naslednje in nato pritisnite gumb za
ponastavitev v stikalni omarici:

- Vodni tlak
- Ali je v sistemu zrak

- Delovanje odzracevanja

Ravnotezna temperatura rezervnega
grelnika ni bila pravilno nastavljena.

Povecajte ravnoteZno temperaturo, da
aktivirate delovanje rezervnega grelnika
pri visji zunanji temperaturi.

Pojdite na: [9.3.7]: Nastavitve
monterja>Rezervni grelnik>
Ravnotezna temperatura [5-01]
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Mozni vzroki

Resitev

V sistemu je zrak.

Rocno ali samodejno izpustite zrak.
Glejte funkcijo odzracevanja v poglavju
"9 Zagon" [» 173].

Preve¢ moci toplotne ¢rpalke se porabi
za ogrevanje tople vode za
gospodinjstvo (to se nanasa samo na
sisteme z rezervoarjem za toplo vodo za
gospodinjstvo)

Preverite, ali so nastavitve
Prednostno ogrevanje prostora
pravilno konfigurirane:

= Prepri¢ajte se, da je bila moZnost
Prednostno ogrevanje
prostora omogocena.

[9.6.1]: Nastavitve
> Uravnotezenje >
ogrevanje

Pojdite na
monterja
Prednostno

prostora [5-02]

= Povecajte "temperaturo
prednostnega ogrevanja prostora", da
aktivirate delovanje rezervnega
grelnika pri visji zunanji temperaturi.
[9.6.3]: Nastavitve
monterja > Uravnotezenje >
Zamik nastavitvene  tocke
pospes. grel. [5-03]

Pojdite na

12.3.9 Simptom: Tlak na tocilnem mestu je zacasno nenavadno visok

Mozni vzroki

Resitev

Ventil za sproscanje tlaka ne deluje ali
pa je zamasen.

Izperite in olistite celoten rezervoar,
vkljuéno s cevmi med ventilom za
sproscanje tlaka in dovodom hladne
vode.

= Zamenjajte ventil za spro$canje tlaka.

12.3.10 Simptom: Okrasne plos¢e odstopajo zaradi nabreklosti rezervoarja

Mozni vzroki

Resitev

Ventil za sproscanje tlaka ne deluje ali
pa je zamasen.

Stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.

12.3.11 Simptom: Funkcija dezinfekcije rezervoarja se NE izvede pravilno (napaka AH)

Mozni vzroki

Resitev

Funkcija dezinfekcije je bila prekinjena
zaradi tocenja tople vode v
gospodinjstvu

Programirajte zagon funkcije
dezinfekcije za Cas, ko se topla voda v
sledecih 4 urah predvidoma NE bo tocila
v gospodinjstvu.

Vodnik za monterja
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Mozni vzroki

Resitev

Malo pred programiranim zagonom
funkcije dezinfekcije je bila v
gospodinjstvu izto¢ena vecja kolicina
tople vode

Cejev[5.6] Rezer. >Nacin
ogrevanja izbran nacin Samo vnov.
ogr. aliPo urniku + vnovicno
ogr., je priporo¢eno, da programirate
zagon funkcije dezinfekcije najmanj

4 ure po zadnjem pri¢akovanem tocenju
vecje koli¢ine tople vode. Zagon se
lahko nastavi v nastavitvah monterja
(funkcija dezinfekcije).

Cejev[5.6] Rezer. >Nacin
ogrevanjaizbran nacin Samo po
urniku, je priporoc¢eno, da
programirate dejanje Varcno 3 ure
pred trenutkom zagona dezinfekcije po
urniku, da se rezervoar vnaprej segreje.

Dezinfekcija je bila ro¢no zaustavljena:
mozZnost [C.3] Uporaba > Rezer. je
bila med dezinfekcijo izklopljena.

NE zaustavljajte delovanja rezervoarja
med dezinfekcijo.

12.4 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake

Ce enota naleti na teZavo, se bo na uporabniskem vmesniku prikazala koda napake.
Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino tezave in ustrezno
ukrepati. To naj naredi pooblas¢en monter ali vas lokalni prodajalec.

To poglavje nudi pregled vseh moZnih kod napak in njihovih opisov, ki se prikazejo

na uporabniskem vmesniku.

Za podrobnejsa navodila za odpravljanje tezav pri posamezni napaki glejte servisni

priro¢nik.

12.4.1 Prikaz besedila pomoci v primeru okvare

V primeru okvare se na zacetnem zaslonu skladno s stopnjo resnosti prikazejo

naslednje informacije:

BAY Napaka
« /\: Okvara
PrikaZe se kratek in dolg opis okvare, kot v nadaljevanju:
1 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre glavni meni, in pojdite Q-0
na Okvara.

napake.

Rezultat: Na zaslonu se prikazeta kratek opis napake in koda

2 | Na zaslonu napake pritisnite 2.

Rezultat: Na zaslonu se prikaZe dolg opis napake.
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12.4.2 Kode napake: pregled

Kode napake enote

Koda napake Podrobna koda Opis
napake

7H 01 Tezava pri pretoku vode

7H 04 Tezava s pretokom vode med
pripravo sanitarne tople vode

7H 05 TeZzava s pretokom vode med
ogrevanjem/vzorcenjem

7H 06 Tezava s pretokom vode med
hlajenjem/odmrzovanjem

7H 07 Pri pretoku vode je prislo do
tezave. Aktivno deblokiranje
Crpalke

80 01 Nepravilnost termistorja
vhodne vode na zunanji enoti

81 00 Tezava s tipalom temperature
izhodne vode

81 06 Nepravilnost termistorja za
temperaturo vhodne vode
(notranja enota)

89 01 Zamrznjen izmenjevalnik
toplote

89 02 Zamrznjen izmenjevalnik
toplote

89 03 Zamrznjen izmenjevalnik
toplote

8F 00 Neobicajno povecanje
temperature izhodne vode
(STV)

8H 00 Neobicajno povecanje
temperature izhodne vode

8H 03 Pregrevanje vodovodnega kroga
(termostat)

Al 00 Tezava z zaznavanjem precenja
nicle

A5 00 ZE: Tezava z omejitvijo
porabe pri visokem tlaku pri
hlajenju/zasc¢ito pred
zmrzovanjem

AA 01 Pregretje rezervnega grelnika
ali napajalni kabel
rezervnega grelnika ni
povezan

AA 02 Pregrevanje zunanjega
rezervnega grelnika
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Koda napake Podrobna koda Opis
napake

AC 00 Pregretje pospeSevalnega
grelnika

AH 00 Funkcija dezinfekcije
rezervoarja ni pravilno
izvedena

Al 03 Potrebni cas za ogrevanje STV
je predolg

Co 00 Okvara tipala pretoka

Co 01 Okvara stikala pretoka

Co 02 Okvara stikala pretoka

C4 00 Tezava s tipalom temperature
izmenjevalnika toplote

C5 00 Nepravilnost termistorja
toplotnega izmenjevalnika

C 02 Tezava s tipalom temperature
prostora

El 00 ZE: Okvara tiskanega vezja

E2 00 Napaka zaznavanja uhajavega
toka

E3 00 ZE: Sprozitev visokotlacnega
stikala (VTS)

E4 00 Neobicajen sesalni tlak

E5 00 ZE: Pregrevanje motorja
kompresorja inverterja

E6 00 ZE: Napaka pri zagonu
kompresorja

E7 00 ZE: Okvara motorja
ventilatorja zunanje enote

E8 00 ZE: Prenapetost napajanja

E9 00 Okvara elektronskega
ekspanzijskega ventila

EA 00 ZE: Tezava pri preklopu v
hlajenje/ogrevanje

EC 00 Neobicajno povecanje
temperature rezervoarja

EC 04 Predhodno ogrevanje
rezervoarja

F3 00 ZE: Okvara zaradi temperature
izpustne cevi

F6 00 ZE: Neobicajno visok tlak pri
ohlajanju
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Koda napake Podrobna koda Opis
napake

FA 00 ZE: Neobicajno visok tlak,
aktiviranje VTS

HO 00 ZE: Tezava s tipalom
napetosti/toka

H1 00 Tezava s tipalom zunanje
temperature

H3 00 ZE: Okvara visokotlacnega
stikala (VTS)

H4 00 Okvara nizkotlacnega stikala

H5 00 Okvara preobremenitvene
zascite kompresorja

H6 00 ZE: Okvara tipala za
zaznavanje polozaja

H8 00 ZE: Okvara vhodnega sistema
kompresorja (VK)

H9 00 ZE: Okvara termistorja
zunanjega zraka

HC 00 Tezava s tipalom temperature
rezervoarja

HJ 10 Nepravilnost tipala vodnega
tlaka

HJ 11 Zaznava nepravilnosti kotla

J3 00 ZE: Okvara termistorja
izpustne cevi

J5 00 Okvara termistorja sesalne
cevi

16 00 ZE: Okvara termistorja
toplotnega izmenjevalnika

J6 07 ZE: Okvara termistorja
toplotnega izmenjevalnika

J6 32 Nepravilnost termistorja za
temperaturo izhodne vode
(zunanja enota)

16 33 Napaka pri komunikaciji s
tipalom

18 00 Okvara termistorja hladilne
tekocine

JA 00 ZE: Okvara visokotlacnega
tipala

JA 17 Nepravilnost tipala tlaka
hladilnega sredstva

L1 00 Okvara tiskanega vezja
inverterja
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Koda napake Podrobna koda Opis

napake

L3 00 ZE: Tezava zaradi povecanja
temperature elektricne
omarice

L4 00 ZE: Okvara zaradi povecanja
temperature hladilnega rebra
inverterja

LS 00 ZE: Takojsnji prevelik tok
inverterja (enosmerni)

L8 00 Okvara, sprozena prek
toplotne zascite tiskanega
vezja inverterja

L9 00 Preprecevanje blokade
kompresorja

LC 00 Okvara v komunikacijskem
sistemu zunanje enote

P1 00 NeuravnotezZzenost napajanja
pri odprti fazi

P3 00 Neobicajen enosmerni tok

P4 00 ZE: Okvara tipala temperature
hladilnega rebra

PJ 00 Neujemanje nastavitve moci

uo 00 ZE: Pomanjkanje hladilnega
sredstva

Ul 00 Okvara pri reverzni fazi/
odprti fazi

u2 00 ZE: Zaznava napajalne
napetosti

u3 00 Nepravilno izvedena funkcija
susSenja estriha s talnim
ogrevanjem

U4 00 Tezava pri komunikaciji
notranje/zunanje enote

us 00 Tezava pri komunikaciji
uporabniskega vmesnika

u7 00 ZE: Okvara pri prenosu med
glavnim CPE-INV CPE

us 01 Prekinjena povezava z
vmesnikom LAN

us 02 Prekinjena povezava s sobnim
termostatom

us 03 Ni povezave s sobnim
termostatom

us 04 Neznana naprava USB
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Koda napake Podrobna koda Opis
napake

us 05 Napaka datoteke

us 07 Napaka pri komunikaciji P1P2

UA 00 Tezava pri ujemanju notranje
enote, zunanje enote

UA 17 Tezava zaradi vrste
rezervoarja

UA 21 TeZzava pri ujemanju
razsiritvene enote/
hidravlicne omarice

UA 22 Tezava s komunikacijo med
krmilno omarico in omarico za
opcijsko opremo

UF 00 Zaznava povratne napeljave

cevi ali nepravilnega
komunikacijskega ozicenja

i @

INFORMACUJE

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije dezinfekcije pa ni prilo do
prekinitve zaradi tocenja tople vode za gospodinjstvo, priporocamo naslednje
ukrepe:

= (e je izbran nac¢in Samo vnov. ogr. aliPo urniku + vnoviéno ogr.,je
priporo¢eno, da programirate zagon funkcije dezinfekcije najmanj 4 ure po
zadnjem pricakovanem tocenju vecje kolicine tople vode. Zagon se lahko nastavi v
nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

= (e je izbran na¢in Samo po urniku, je priporo¢eno, da programirate delovanje
Varcno 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po urniku, da se rezervoar
vnaprej segreje.

®

OPOMBA

Ko je minimalni pretok vode nizji od pretoka, opisanega v spodnji tabeli, se delovanje
enote zacasno zaustavi in na uporabniskem vmesniku se prikaze napaka 7H-01. Po
dolocenem casu se ta napaka samodejno ponastavi in delovanje enote se nadaljuje.

Minimalna zahtevana hitrost pretoka

20 |/min

i

INFORMACIJE

Napaka AJ-03 se samodejno ponastavi, takoj ko se vzpostavi obicajno ogrevanje
rezervoarja.

i @

INFORMACIJE

Ce pride do napake E7-62, se delovanje ¢rpalke za slanico zaustavi, ker pretok v krogu
slanice ni zadosten. Ce se izvaja 10-dnevno delovanje &rpalke za slanico, se bo le-to
zaustavilo in nadaljevalo Sele, ko se napaka ponastavi. Napako je mogoce ponastaviti
samo, Ce je zacetni zaslon za sanitarno toplo vodo ali zacetni zaslon za temperaturo
izhodne vode vklopljen. Za ponastavitev napake pritisnite in potrdite tako, da
pritisnete 4.
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INFORMACUE

Ce pride do napake U8-04, je napako mogoce ponastaviti po uspesni posodobitvi
programske opreme. Ce posodobitev programske opreme ne uspe, preverite, ali ima
vasa naprava USB format FAT32.

i @

INFORMACUE

Ce se pospesevalni grelnik pregreje in ga termostatska za$¢ita onemogodi, enota ne
sporocCi neposredno napake. Preverite, ali pospesevalni grelnik Se vedno deluje, ce
pride do ene od naslednjih napak:

i @

= Zmogljivo delovanje zelo dolgo ogreva in prikaze se koda napake AJ-03.

* Med funkcijo za preprecevanje legionele (tedensko) se prikaze koda napake
AH-00, ker enota ne doseZe zahtevane temperature, potrebne za dezinfekcijo
rezervoarja.

INFORMACUE

Ce pospesevalni grelnik ne deluje pravilno, to vpliva na merjenje energije in nadzor
energijske porabe.

i @

INFORMACUE

Uporabniski vmesnik bo prikazal, kako ponastaviti kodo napake.

i @
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13 Odstranjevanje

OPOMBA
Sistema nikar NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,

oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklaZo.

13.1 Pregled: odstranjevanje

Obicajen potek

Odstranjevanje sistema obicajno obsega naslednje faze:
1 lzErpavanje sistema.

2 Vakuumsko praznjenije.

3 Odvoz sistema v poseben obrat za obdelavo.

INFORMACUE

[
l Za vec podrobnosti glejte prirocnik za servisiranje.

13.2 lzCrpavanje

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

/2 Y . o Sx RS .
A= Izérpavanje — Puscanje hladiva. Ce Zelite sistem izCrpati in nekje na tokokrogu
hladilnega sredstva pusca:

* NE uporabljajte funkcije za samodejno izCrpavanje na enoti, s katero lahko
zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. MoZna posledica: Samoizgorevanje
in eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢ kompresor.

= Uporabite loCen sistem za iz¢rpavanje, tako da kompresorju enote NI treba
delovati.

OPOMBA
Med izérpavanjem zaustavite kompresor, preden odstranjujete cevi za hladivo. Ce

kompresor Se vedno deluje in je zaporni ventil med izérpavanjem odprt, se bo v
sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja in poskodbe sistema zaradi
neobicajnega tlaka v krogu hladiva.

Med iz¢rpavanjem se bo vso hladivo izloCilo iz sistema v zunanjo enoto.
1 Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekocino in zapornega ventila za plin.
2 Vgradite manometer na plinski zaporni ventil.

3 Po 5 do 10 minutah (po samo 1 do 2 minutah, ¢e so zunanje temperature zelo
nizke (<-10°C)), zaprite zaporni ventil za tekocino s Sestkotnim kljucem.

Na manometru preverite, ali je dosezen vakuum.

Po 2-3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite prisilno hlajenje.
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Zaporni ventil za tekocino
Smer zapiranja

Sestkotni klju¢

Pokrov ventila

Zaporni ventil za plin

a
b
c
d
e

13.3 Aktiviranje in deaktiviranje nastavitve sistema za nacin vakuumskega
praznjenja

Za izvedbo vakuumskega praznjenja cevi za hladivo v zunanji enoti je treba
aktivirati nacin vakuumskega praznjenja. S tem se bodo odprli potrebni ventili v
krogu hladiva, da bo mogoce pravilno izvesti vakuumski postopek.

Aktiviranje nacina vakuumskega praznjenja

Aktiviranje vakuumskega nacina se izvede s pritiskom na gumb BS1 na tiskanem
vezju (A1P). Stikala in potisne gumbe upravljajte s pomocjo izolirane palice (denimo
zaprtega kemicnega svincnika), da se ne bi dotikali delov pod napetostjo.

(o]

Ko je enota vklopljena in ne deluje, 3-krat pritisnite gumb BS1 v 10 sekundah, da
aktivirate nacin vakuumskega praznjenja.

Deaktiviranje nacina vakuumskega praznjenja

Po vakuumskem praznjenju enote 3-krat pritisnite gumb BS1 v 10 sekundah, da
deaktivirate nacin vakuumskega praznjenja.

Po koncanem delu obvezno znova namestite pokrov omarice z elektronskimi
komponentami in montirajte sprednji pokrov.

OPOMBA
Prepricajte se, da so vse zunanje plosce, razen servisnega pokrova na elektri¢ni

omarici, med delom zaprte.

Trdno zaprite pokrov komponento z elektricno omarico, preden vkljucite napajanje.

13.4 Vakuumsko praznjenje

OPOMBA
= Prikljucite vakuumsko crpalko na servisni prikljucek obeh zapornih ventilov, tako

plinskega kot tekocinskega, da povecate ucinkovitost.

= Pazite, da bosta plinski zaporni ventil in tekocCinski zaporni ventil tesno zaprta,
preden izvajate preizkus tesnjenja ali vakuumsko praznjenje.

1 Sistem praznite, dokler ni tlak na manometru -0,1 MPa (-1 bar).
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2 Pocakajte 4-5 minut in preverite tlak:

Ce tlak ... Potem ...
Se ne spremeni V sistemu ni vlage. Postopek je
koncan.
Naraste V sistemu je vlaga. Pojdite na
naslednji korak.

3 Vakuumsko praznjenje sistema izvajajte najmanj 2 uri, dokler ni tlak na
manometru -0,1 MPa (-1 bar).

4 Tlak preverjajte Se najmanj 1 uro po izklopu ¢rpalke.
Ce ciljnega vakuuma NE doseZete ali ga NE MORETE obdrzati 1 uro, naredite
naslednje:
» Znova preverite puscanje.
* Ponovite vakuumsko praznjenje.

INFORMACIE

o

l Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva morda NE bo zvisal. To
lahko povzroci npr. zaprt ekspanzijski ventil v krogotoku zunanje enote, vendar to NE
ovira pravilnega delovanja enote.

OPOMBA
Pazite, da boste po vakuumskem praznjenju odprli zaporne ventile. Delovanje

sistema z zaprtimi zapornimi ventili lahko povzroci okvaro kompresorja.

13.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka

13.5.1 Ravnanje z zapornim ventilom

Upostevajte naslednje napotke:
= Zaporni ventili so tovarnisko zaprti.

= Naslednja slika prikazuje dele zapornega ventila, potrebne pri rokovanju z
ventilom.

Servisni prikljucek in pokrov servisnega prikljucka
Steblo ventila

Prikljucek na cevi, namescene na licu mesta
Pokrovcek stebla

Q. n T O

= Oba zaporna ventila naj bosta med delovanjem odprta.

= Na steblo zapornega ventila ne delujte s preveliko silo. To bi lahko polomilo
ohisje ventila.

= Zaporni ventil morate VEDNO priviti z vilicastim klju¢em, in nato odviti ali priviti
holandsko matico z momentnim kljuc¢em. Vilicastega klju¢a NE postavljajte na
pokrov stebla ventila, ker bi s tem lahko povzrocili uhajanje hladiva.
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a Vilicasti kljuc
b Momentni klju¢

= Ce pricakujete nizek delovni tlak (npr. kadar se bo pri nizki zunanji temperaturi
izvajalo hlajenje), v zadostni meri zatesnite holandsko matico na zapornem
ventilu na plinskem vodu s silikonskim tesnilom, da bi preprecili zamrznitev.

Silikonsko tesnilo; pazite, da ne bo vrzeli.

13.5.2 Odpiranje/zapiranje zapornega ventila

1 Odstranite pokrov zapornega ventila.

2 Vstavite Sestkotni klju¢ (na strani tekocCine: 4 mm, na strani plina: 4 mm) v
steblo ventila in zavrtite steblo ventila v smeri urinega kazalca:

V nasprotni smeri urinega kazalca za odpiranje
V smeri urinega kazalca za zapiranje

3 Ko zapornega ventila ni ve¢ mogoce vrteti, se zaustavite.

Rezultat: Ventil je zdaj odprt/zaprt.

13.5.3 Ravnanje s pokrovom stebla ventila

= Pokrov stebla ventila je zatesnjen na mestu, ki ga prikazuje puscica. NE
poskodujte ga.

\

= Po delu z zapornim ventilom privijte pokrov stebla in preverite puscanje
hladilnega sredstva.

Element Pritezni moment (N-m)
Pokrov stebla, tekocinska stran 13,5~16,5
Pokrov stebla, plinska stran 22,5~27,5

13.5.4 Ravnanje s servisnim pokrovom
= Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zatiCem za zniZevanje tlaka, saj
je to servisni prikljucek za ventil tipa Schrader.

= Po delu s servisnim prikljuckom zategnite pokrovcek servisnega prikljucka in
preverite, ali kje pus¢a hladivo.
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Element

Pritezni moment (N-m)

Pokrov servisnega prikljucka

11,5~13,9
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14 Tehnicni podatki

Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikinspletni
strani (javno dostopna). Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business
Portal (zahtevana avtentikacija).

14.1 Prostor za vzdrzevanje: Zunanja enota

Samostojna enota

A~E H . H H (mm)
B DU a b c d e es ep H
A B, C — =500 | 2300 | 2100 =150
A B,C,E |— =500 | 2300 | 2150 >1000 <500 | 2150
D — 2500 2150
D, E — 2500 |=1000| <500 2150
B,D H<H, =300 =500 2150
B,D, E Hy<H, 2300 >1000/=1000 <500 | 2150
&
H>H,
H,>H, 2300 21000/21000| <500 2150
&
Hy<H,
A, C Ovire na levi in desni strani (stene/pregradne plosce)
B Ovira na vstopni strani (stena/pregradna plosca)
D Ovira naizstopni strani (stena/pregradna plosca)
E Ovira na zgornji strani (streha)
a,b,c,d, e Minimalni servisni prostor med enoto in ovirami A, B, C, Din E
e, Najvecja razdalja med enoto in robom ovire E v smeri ovire B
e, Najvecja razdalja med enoto in robom ovire E v smeri ovire D
H, Visina enote, vklju¢no z montazno strukturo
Hg, Hy, ViSinaovirBin D
H ViSina montazne strukture pod enoto
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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14.2 Shema napeljave cevi: zunanja enota

B
r-—-rr—"~—+~—"~—~"" "~/ a
| |
\ \
| e |

f%# 7| RAT
| — s |
\ \
I I
| h |
\ \
| |
\ ~
! 5 MIF !
1 = \1
A — | & <
! P! M2F !
\ i ~ |
I I I
| I c |
I ‘\ I
aj —— R10T] “ @z R5T ‘
| | |
| I |
| [ X |
| L d 1y |
| | i
b “H[i] |
I I I
\ )
| i! A |
\ | \
| [ |
\ \
I I
\ \
| |
\ \
| |
\ \
I I
| |

a Prikljucek za ODVOD vode, moski 1"
b Priklju¢ek za DOVOD vode, moski 1"
¢ Zaporniventil za plin s servisnim priklju¢kom
d Zaporni ventil za tekocino s servisnim prikljuckom
e Filter za hladivo
f Enopotni ventil
g Kapilarna cev
h Izmenjevalnik toplote
i Razdelilnik
j Servisni priklju¢ek 5/16", prirobni¢ni
k 4-potni ventil
I Dusilka
m  Akumulator
n Izmenjevalnik toplote ekonomizerja
o Hladilnik tiskanega vezja inverterja
p Ploscniizmenjevalnik toplote
E1H Grelnik okrova motorne gredi
M1C Kompresor
M1F Motor zgornjega ventilatorja
M2F Motor spodnjega ventilatorja
R1T Termistor (zunanji zrak)
R2T Termistor (izpust kompresorja)
R3T Termistor (vstop kompresorja)
R4T Termistor (zracni izmenjevalnik toplote, tekocinska cev)
R5T Termistor (zracni izmenjevalnik toplote, sredina)
R6T Termistor (hladilna tekocina)
R7T Termistor (zascita kompresorja)
RIT Termistor (vhodna voda)
R10T Termistor (izhodna voda)
S1PH Visokotlacno stikalo
S1PL Nizkotlacno stikalo
SINPH Visokotla¢no tipalo
Y1E Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)
Y2S Elektromagnetni ventil (obvod vrocega plina)
Y3E Elektronski ekspanzijski ventil (vbrizg)
Y3S Elektromagnetni ventil (obvod vbrizgavanja)
A Stranvode
B Napeljava hladiva
—= Ogrevanje
= Hlajenje
Vodnik za monterja 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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14.3 Shema napeljave cevi: notranja enota

>

A = T0Q -nD Q0 T O WD

B1L
B1PW
R1T
R2T
SiL
——
>
—T—

Notranja enota

Lokalna vgradnja

IZHOD vode za ogrevanje prostora
Prikljucek za VHOD vode

Crpalka

Ekspanzijska posoda

Zaporni ventil, moski-Zzenski 1"

Magnetni filter/izlo¢evalnik umazanije

Varnostni ventil
Odzracevanje
Odvodni ventil
Rezervni grelnik
Prosta matica 1"
Tipalo pretoka

Tipalo vodnega tlaka za ogrevanje prostora

Termistor (VHOD vode)

Termistor (rezervni grelnik — IZHOD vode)

Stikalo pretoka
Navojni spoj
Robljeni spoj
Hitra spojka
Varjeni spoj

J

3D120613A
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14.4 Vezalna shema: zunanja enota

Vezalna shema je priloZzena enoti in je na notranji strani servisnega pokrova.

(1) Povezovalni diagram

Anglescina

Prevod

Connection diagram

Povezovalni diagram

Only for ***

Samo za ***

See note ***

Glejte opombo ***

Outdoor

Zunanja

Indoor

Notranja

Position of compressor terminal

PolozZaj priklju¢ne sponke kompresorja

Position in switch box

PoloZaj v stikalni omarici

Front Spredaj
Right Desno
Back Nazaj
Upper Zgoraj
Lower Spodaj
Fan Ventilator
ON VKLOP
OFF [ZKLOP
(2) Opombe
Anglescina Prevod
Notes Belezke
L Napetostni vodnik
N Nevtralni vodnik
- Povezava
G- Konektor
N Ozemljitveni kabel
——————— Lokalna dobava
D Ozemljitvena zascita
fan) BrezSumna ozemljitev
Dl | @& Zunanji kabel
o Prikljucek
EEEE Prikljucni trak

Ozicenje je odvisno od modela

MozZnost

Stikalna omarica

TISKANO VEZJE
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OPOMBE:

1  Barve: BLK: ¢rna, RED: rdeca, BLU: modra, WHT: bela, GRN: zelena, YLW:
rumena, PNK: roznata, ORG: oranzna.

2 Tavezalna shema velja samo za zunanjo enoto.

3 Priupravljanju ne smete kratkosti¢no vezati zascitnih naprav S1PH in S1PL

4 Za postopek prikljucitve kablov na X6A, X4A in X41A glejte tabelo
kombinacij in priro¢nik za izbirno opremo.

5  Zanavodila za nastavitev izbirnih stikal glejte servisni priro¢nik (DS1). Vsa
stikala so tovarnisko nastavljena v poloZaj izklopa.

(3) Legenda

Anglescina Prevod
Legend Legenda
Field supply Lokalna dobava
Optional Opcijsko
Partn® St. dela
Description Opis
Al1P Tiskano vezje (glavno)
A2P Tiskano vezje (protiSumni filter)
A3P Tiskano vezje (uhajavi tok)
A4P Tiskano vezje (ACS)

BS1~BS4 (A1P)
C1~C4 (A1P, A2P)
DS1 (A1P)

E1H

E2H

E3H~ESH
FLU~F4U (A2P)
F6U (A1P)
H1P~H7P (A1P)
HAP (A1P)

)
)
)
)
)
)

K4R (A1P
K10R (A1P)
K11M (A1P)

Potisno stikalo

Kondenzator

Stikalo DIP

Grelnik okrova motorne gredi

Grelnik spodnje plos¢e (moznost)

Grelniki ploS¢nega izmenjevalnika toplote
Varovalka

Varovalka (T, 5,0 A/250 V)

Svetleca dioda (servisni monitor je oranzen)
Svetleca dioda (servisni monitor je zelen)
Magnetni rele (Y1S)

Magnetni rele (E3H~E5H)

Magnetni rele (Y2S)
Magnetni rele (E2H)
Magnetni rele (Y3S)
Magnetni rele (E1H)
Magnetni rele

Magnetni kontaktor

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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K13R~K15R (A1P, A2P)

L1R~L3R (A1P)
M1C
M1F~M2F

PS (A1P)

Q1DI

R1~R5 (A1P, A2P)
RIT
R2T
R3T
RAT

RST
R6T

R7T

ROT

R10T

R11T

RC (A2P)
SINPH

S1PH

S1PL

T1A

TC (A2P)
V1D™V4D (A1P)
VIR (A1P)

V2R (A1P)
V1T~V3T (A1P)
X1M

Y1E

Y3E

Y1S

Y2S

ED

71C~711C
Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Magnetni rele
Dusilka

Motor kompresorja
Motor ventilatorja
Preklopno napajanje

Odklopnik za uhajavi tok (30 mA) (lokalna
dobava)

Upor

Termistor (zunanji zrak)
Termistor (izpust kompresorja)
Termistor (vstop kompresorja)
(

Termistor (zracni izmenjevalnik toplote,
tekocinska cev)

Termistor (zracni izmenjevalnik toplote, sredina)
Termistor (tekoce hladivo)

Termistor (zascita kompresorja)

Termistor (vhodna voda)

Termistor (izhodna voda)

Termistor (smerni stabilizator)

Vezje sprejemnika signalov

Visokotla¢no tipalo

Visokotlacno stikalo

Nizkotlacno stikalo

Tokovni senzor

Vezje oddajnika signalov

Dioda

Napajalni modul IGBT

Diodni modul

Bipolarni tranzistor z izoliranimi vrati (IGBT)
Priklju¢ni trak

Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)
Elektronski ekspanzijski ventil (vbrizg)
Elektromagnetni ventil (4-potni ventil)
Elektromagnetni ventil (obvod vrocega plina)
Elektromagnetni ventil (obvod vbrizgavanja)
ProtiSumni filter (feritno jedro)

ProtiSumni filter
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14.5 Vezalna shema: notranja enota

Glejte notranjo vezalno shemo, dobavljeno z enoto (na notranji strani zgornje sprednje plos¢e notranje enote).
Uporabljene so naslednje kratice.

Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote

Anglescina

Prevod

Notes to go through before starting
the unit

Opomnik, kaj morate preveriti pred
zagonom enote

X1IM Glavni prikljucek

X2M Priklju¢ek zunanjega ozicenja za
IZMENICNI TOK

X5M Prikljucek zunanjega oZicenja za
ENOSMERNI TOK

X6M Prikljucek za napajanje rezervnega
grelnika

X7M/X8M Priklju¢na sponka za napajanje
pospesevalnega grelnika

e Ozemljitveni kabel

——————— Lokalna dobava

@) Razlicne moZnosti oZi¢enja

Moznost

Ni namesceno v stikalno omarico

OZicenje je odvisno od modela

TISKANO VEZIJE

Note 1: Connection point of the power

supply for the BUH/BSH should be
foreseen outside the unit.

Opomba 1: Prikljutno mesto napajanja za
rezervni grelnik je treba predvideti izven
enote.

Backup heater power supply

Napajanje rezervnega grelnika

O3V3 (IN~, 230V, 3 kW)

0O3V3 (3~ 230V, 6 kW)

O6T1(3~, 230V, 6 kW)

O6T1(3~, 230V, 6 kW)

0O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN (3N, 400 V, 6 kW)/9WN (3N~

400V, 9 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6 kW)

User installed options

Opcijska oprema, ki jo namesti uporabnik

O LAN adapter

0O Vmesnik LAN

O Domestic hot water tank

O Rezervoar za sanitarno toplo vodo

O Remote user interface

0O Uporabniski vmesnik se uporablja kot
sobni termostat

O Ext. indoor thermistor

00 Zunanji sobni termistor notranje enote

O Ext outdoor thermistor

0O Zunanji termistor zunanjega okolja

O Digital I/O PCB

O Tiskano vezje za digitalne V/I
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Anglescina Prevod
O Demand PCB O Tiskano vezje za ukaze
[0 Bottom plate heater 0O Grelnik spodnje plosce
Main LWT Glavna temperatura izhodne vode
0 On/OFF thermostat (wired) O Termostat za VKLOP/IZKLOP (zi¢ni)
0 On/OFF thermostat (wireless) O Termostat za VKLOP/IZKLOP (brezzicni)
O Ext. thermistor O Zunanji termistor
O Heat pump convector 0O Konvektor toplotne ¢rpalke
O Safety thermostat 0O Varnostni termostat
Add LWT Dodatna temperatura izhodne vode
0 On/OFF thermostat (wired) O Termostat za VKLOP/IZKLOP (Zi¢ni)
00 On/OFF thermostat (wireless) O Termostat za VKLOP/IZKLOP (brezzic¢ni)
O Ext. thermistor O Zunanji termistor
O Heat pump convector 0O Konvektor toplotne ¢rpalke
Polozaj v stikalni omarici
Anglescina Prevod
Position in switch box Polozaj v stikalni omarici
Legenda
A1P Glavno tiskano vezje
A2P * | Termostat za vklop/izklop (PC=napajalno vezje)
A3P * | Konvektor toplotne ¢rpalke
A4P * | Tiskano vezje za digitalne V/I
A8P * | Tiskano vezje za ukaze
A10P MM (= uporabniski vmesnik, priklju¢en na notranjo
enoto) — tiskano vezje napajanja enote
A11P MMI (= uporabniski vmesnik, priklju¢en na notranjo
enoto) — glavno tiskano vezje
A13P * Vmesnik LAN
Al4p * | Tiskano vezje uporabniskega vmesnika
A15P * | Tiskano vezje sprejemnika (brezZi¢ni termostat za
VKLOP/IZKLOP)
BSK (A3P) * | Rele solarne ¢rpalne postaje
CN* (A4P) * | Konektor
DS1(ASP) * | Stikalo DIP
F1B # | Pretokovna varovalka rezervnega grelnika
F2B # | Pretokovna varovalka pospesevalnega grelnika
F1U, F2U (A4P) * | Varovalka 5 A 250 V za tiskano vezje za digitalne V/I
K1M, K2M Kontaktor rezervnega grelnika
Vodnik za monterja |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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K3M Kontaktor pospesevalnega grelnika

K5M Varnostni kontaktor rezervnega grelnika

K*R (A4P) Rele tiskanega vezja

M2P # | Crpalka sanitarne tople vode

M2S # | 2-potni ventil za nacin hlajenja

M3S # | 3-potni ventil za talno ogrevanje/sanitarno toplo vodo

PC (A15P) * | Energetska zanka

PHC1 (A4P) * |Vhodno vezje optosklopnika

Q2L Termicna zascita pospeSevalnega grelnika

Q4L # |Varnostni termostat

Q*DlI # | Odklopnik za uhajavi tok

R1H (A2P) * | Tipalo vlaznosti

R1T (A2P) * | Tipalo okolja na termostatu za VKLOP/IZKLOP

R2T (A2P) * | Zunanje tipalo (talno ali okolja)

R6T * | Zunanji termistor za notranje ali zunanje okolje

S1S # |Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije

S2S # | Impulzni vhod 1 Stevca elektri¢ne energije

S3S # | Impulzni vhod 2 Stevca elektricne energije

S6S~S9S * | Digitalni vhodi za omejevanje moci

SS1 (A4P) * | Stikalo za izbiro

TR1 Napajalni transformator

X6M # | Prikljucni trak za napajanje rezervnega grelnika

X7M/X8M # | Prikljucni trak za napajanje pospesevalnega grelnika

X*, X*A, X*Y, Y* Konektor

X*M Prikljucni trak

*  Opcijsko
# Lokalna dobava

Prevod besedila na vezalni shemi

Anglescina

Prevod

(1) Main power connection

(1) Prikljucek omreznega napajanja

For preferential kWh rate power supply |Za napajanje po prednostni tarifi za

kWh elektricne energije

Indoor unit supplied from outdoor

Notranja enota se napaja prek zunanje

Normal kWh rate power supply

Napajanje po obicajni tarifi za kWh
elektri¢ne energije

Only for normal power supply

(standard)

Samo za napajanje po obicajni tarifi
(standardno)
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Anglescina

Prevod

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Samo za napajanje po prednostni tarifi
za kWh elektri¢ne energije (zunanja
enota)

Outdoor unit

Zunanja enota

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Kontakt za napajanje po prednostni
tarifi za kWh elektri¢ne energije:
zaznavanje 16 V DC (napetost zagotavlja
tiskano vezje)

SWB

Stikalna omarica

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Za notranjo enoto uporabite napajanje
po obicajni tarifi za kWh elektri¢ne
energije

(2) Backup heater power supply

(2) Napajanje rezervnega grelnika

Only for ***

Samo za ***

(3) User interface

(3) Uporabniski vmesnik

Only for LAN adapter

Samo za vmesnik LAN

Only for remote user interface
EKRUDAS

Samo za uporabniski vmesnik, ki se
uporablja kot sobni termostat
(EKRUDAS)

(4) Domestic hot water tank

(4) Rezervoar za sanitarno toplo vodo

3 wire type SPST

3-Zilni SPST

Booster heater power supply

Napajanje pospesevalnega grelnika

Only for *** Samo za ***

SWB Stikalna omarica

(5) Ext. thermistor (5) Zunanji termistor
SWB Stikalna omarica

(6) Field supplied options

(6) Lokalno zagotovljene opcije

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Zaznavanje impulzov 12 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

230V AC supplied by PCB

230V AC dovaja tiskano vezje

Continuous

Neprekinjen tok

DHW pump output

Izhod ¢rpalke sanitarne tople vode

DHW pump

Crpalka sanitarne tople vode

Electrical meters

Elektricni Stevci

For safety thermostat

Za varnostni termostat

Inrush

Zagonski tok

Max. load

Maksimalna obremenitev

Normally closed

Obicajno zaprto

Normally open

Obic¢ajno odprto
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Anglescina

Prevod

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Kontakt za varnostni termostat:
zaznavanje 16 V DC (napetost zagotavlja
tiskano vezje)

Shut-off valve

Zaporni ventil

SWB

Stikalna omarica

(7) Option PCBs

(7) Opcijska tiskana vezja

Alarm output

Izhod alarma

Changeover to ext. heat source

Preklop na zunanji vir toplote

Max. load

Maksimalna obremenitev

Min. load

Minimalna obremenitev

Only for demand PCB option

Samo za moznost tiskanega vezja za
ukaze

Only for digital I/0 PCB option

Samo za mozZnost tiskanega vezja za
digitalne V/I

Options: ext. heat source output, solar
pump connection, alarm output

Moznosti: izhod za zunanji vir toplote,
prikljucek za solarno ¢rpalko, izhod
alarma

Options: On/OFF output

Moznosti: Izhod za VKLOP/IZKLOP

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitalni vhodi za omejevanje moci:
zaznavanje 12 V DC/12 mA (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Refer to operation manual

Preberite priro¢nik za uporabo

Solar input

Solarni vhod

Solar pump connection

Prikljucek solarne ¢rpalke

Space C/H On/OFF output

Izhod za VKLOP/IZKLOP hlajenja/
ogrevanja prostora

SWB

Stikalna omarica

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Zunanji termostati za VKLOP/IZKLOP
in konvektor toplotne crpalke

Additional LWT zone

Dodatno obmocje temperature izhodne
vode

Main LWT zone

Glavno obmocje temperature izhodne
vode

Only for external sensor (floor/ambient)

Samo za zunanje tipalo (talno ali okolja)

Only for heat pump convector

Samo za konvektor toplotne crpalke

Only for wired On/OFF thermostat

Samo za VKLOP/IZKLOP Zi¢nega
termostata

Only for wireless On/OFF thermostat

Samo za VKLOP/IZKLOP brezzi¢nega
termostata

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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14 | Tehni¢ni podatki

Elektricna vezalna shema

Za podrobnosti glejte ozicenje enote.

Napajanje

Samo za vgradnjo z napajanjem po obicajni tarifi
I napajanje enote: 230 V + ozemljitev
I

Standardni del

Zunanja enota

Opombe:

- Pri signalnem kablu: ohranite minimalno razdaljo do napajalnih kablov >5 cm
- Razpolozljivi grelniki so odvisni od modela: glejte preglednico kombinacij

@7537"\5 22 sistem z napajanjem po prednosti farf za ki - 1

1= napajanje enote po precnostni tarifi za kWh elektriéne energie: 3.5 |
1 230V + ozemljtev ziini | m XIM: L-N-ozemijtev

! - T n

" . % !

E\?\?ﬁjaﬂ? \5a notranjo enoto po obicajni tarifi za 3-3iIni 1

T

I

I

|

Pospesevalni grelnik 1 X6M ]

RBT - termistor za
temperafuro vode

XTM: LN + ozemljtev

X5M: 56

7 o 7

' Z‘I mpulznT vhog
T signal i elekiricnega Stevea

|
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|
T
T :
- X4A + ozemljtev Inik spodnie plosd I
: XM 123 ) 7 ! Grelnik spodnje plosce “
B I R g
|
©) ! i
egiles 3 |
napajanje rezervnega grelnika (6/9 kW): 400 V ali 230 V + ozemljitev }
! Notranja enota
Fie) ! ) Lokalna dobava
Al - ali 4-ali 3- XM 1-2:3 ettt -
Izbimi deli ("KHW*) S-alid "’Qilii | ! Samoza KRPIHB!
;rnapajame pospeevalnega grelnika (3 kWW): 400V ali 230V + ozemljtev N : XOM: 5-6 [ ;‘\XPTVT-‘(ici - 4‘ ffffff ) -}\ﬂ\i ————— 1— - 7 ,,,,,,,,,, :
1 F28) | ! ! X2M: 79 - Indikator alarma !
| | 1 X5M: 9-10 | Izhod alama | | 230V | |
! ! 3zilni I I I 1 I
1 1 X6M: L1-L243 + ozemljtev 1 APXIX2 | 2-7ilni I _ !
| | | ali LN + ozemljtev : Preklop na izhod zun. ; ] [Zun. vir foplote (npr. kotel] | :
; Rezervoar za ; aliL1-L2-L3N + ozemljtev vira toplote i signal : !
X " | I | |
i thoFggc;/(;)ngC;ti% i | .7L2N :o‘;é?nn\lj‘ijtl:v : M;JAZ;( (g: 1 /. Z-ﬂni y Hlajenieleﬁ(revanje :
I | ! aliLIL2L3N + ozemljtev ! Hajonielogrevanie |+ 7230V 1 Izhod za VKLOP/IZKLOP | 1
! ! | | Izhod za VKLOPIZKLOP | | ! |
! ! | } MPYRYC| ! 2.5 I Samozamoinost'KSRIPA !
: : | | XoM: 79 - . BSK: A3P: 1-2 solama zapora | 1
i i ! | Solarni vhod i 230V | !
I I 0 T T T - N
! ! ! |: 210 xar2| Zzini ' [Obiotna tpakaza TV za
! | 1 XM2: 11a ! 230V ! osodmsv? ;
! ! | | " ' 2-potni ventil
! C 3N Qbigaino odprtventi: ¥oM: 2128 | |, 2Eni -
! ! 1 Obicajno zaprt ventil: X2M: 21-29 | ! za nain hlajenja
I ! I
|
|
I
|
I
|
I
I
I
|
I
|
I
|
I

3-potni ventil
M3S (¢e je montiran *KHW) za izbiro priprave

/A
tople vode za gospodinjstvo-tainega ogrevanja [ A/

Lokalna dobava

glavno; X2M: 30-31-34-35
dodatno: X2M: 30-31-34a-35a

Samo za *KRTR
(brezzicni sobni termostat)

|
| 5-Zilni za upravljanje HIO 1
| 4-ziniza upravijanje samo O 1

! +[AT5P XIM: O-Fdom e
- : XIM: AP XIM
O | [ 1]

Izbirni deli

Samo za *KRTETS

2-zilni XoM:34| | 2zini i
—,fgf—n;-:ln—,—,;L X9A (tiskano vezie A1P) | signal T__leknnegatieva | H
P ! Samo za KRCSO1-1 ali EKRSCAT
| et e .
| i | xomrs| oy JAN. P _!ermusfor ) |
l i S R A ety sl anenj) | |
| | i Zunaniji sobni termostat/konvektor toplotne &rpalke
| ! ! (glavno in/ali dodatno obmocje)
o (@ -2 za upravianfe O T ™~ Samo za ‘KRTW-
iy gy | et ! I 2ainizawraianesamo0 | (zieni sobni fermostat)
zov 1 a1 R R TP X o0
|
I
|
|
I

oo N
! -Zilni |
| (prilozeno 3 m) I
|

signal

|
e
b ! 2:Zini 1 !
1 [Digialni vhod Tza omejitev |z | = h
: : ele%mcneenergqe L4 : sig_ryal : \@ glavno: X2M: 30-35
' e EeE] g 2-Zilni ! dodatno: X2M: 30-35a
1 ! ele%iéneenergue ! 7 ; sig-nal i |
| XOM:
t e ! 23 | glavnoin dodatno: X2M: 3-4
| ] z -
1 : elekricne energie /A ; sig_r!al_ 1 == B i
L oL z2onefe |/ : Z'Z_'I"' | | L, s, Samo za BRC1HH* i
K . T
! : elekiricne energiie /4 ! signal ! 1 X5M: 11-12 —7 k(ma 7 T4P-PT-PZ uporabnSk vimesnk 1
B ] |

‘L, I : I Zilni :

| I I I

| I I

I I I

i e o

R ; 4D120628A
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14 | Tehni¢ni podatki

14.6 Krivulja ESP: Notranja enota

Opomba: Ce minimalna hitrost pretoka vode ni doseZena, bo prislo do napake
zaradi pretoka.

A (kPa)

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30 C

20

10 +———

0 T B

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
B (I/min)
4D121019

A Zunanji stati¢ni tlak v krogu ogrevanja/hlajenja prostora
B Hitrost pretoka vode skozi enoto v krogu ogrevanja/hlajenja prostora

C Obmocje delovanja

Crtkane érte: Obmocje delovanja je na manjse hitrosti pretoka raziirjeno samo, &e
enota deluje samo s toplotno ¢rpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja rezervnega
grelnika, brez postopka odmrzovanja.)

Opombe:

= |zbira pretoka izven obmocja delovanja lahko povzroci poskodbe ali okvaro
enote. Glejte tudi razpon pretoka vode od najmanjSega do najvecjega
dovoljenega v tehni¢nih podatkih.

= Kakovost vode mora biti v skladu z direktivo EU 98/83 ES.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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15 | Slovar

15 Slovar

Prodajalec
Dobavitelj izdelka.

Pooblasc¢en monter
Tehni¢no usposobljena oseba, ki je kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, predpisi
in/ali pravilniki, ki se nanasajo na dolocen izdelek ali podrocje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne servisne posege na
izdelku.

Priro¢nik za montazo
Priro¢nik za namestitev za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila za
namestitev, nastavitev in vzdrZevanje.

Priro¢nik za uporabo
Priro¢nik za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila za uporabo.

Navodila za vzdrZevanje
Priro¢nik za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila za namestitev,
nastavitev, uporabo in/ali vzdrievanje (Ce so upostevna) za izdelek oziroma
uporabo.

Oprema
Nalepke, prirocniki, tehnicni listi in oprema, prilozeni izdelku ob dobavi, ki jih

je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja s tem izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin in se lahko uporablja s tem izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Vodnik za monterja
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Tabela z nastavitvami sistema [8.7.5]=.... 8291

Upostevne enote

EABH16DA6V
EABH16DA9W
EABX16DA6GV
EABX16DA9YW
EAVH16SU18DAGV
EAVH16SU23DAGV
EAVH16S18DAGV*
EAVH16S23DA6V*
EAVH16S18DA9W*
EAVH16S23DA9W*
EAVX16S18DAGV*
EAVX16S23DA6V*
EAVX16S18DA9W*
EAVX16S23DA9W*
EABH16DF6V
EABH16DFOW
EABX16DF6V
EABX16DFOW

(*1) *6V
(*2) *9W
(*3) *AB*
(*4) EAV*
(*5) *X*

(*6) *H*

(*7) EAV*18*
(*8) EAV*23*

4P556072-1B - 2020.12
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Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju

Koda polja

[2-05]

Ime nastavitve

Nas. tocka prostora R/W

Obmocje nastavitvene tocke

Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Razpon, korak Datum Vrednost

Privzeta vrednost

0: Onemogoc¢eno
1: Omogoceno
4~16°C, korak: 1°C
8°C

Prostor

1.5.1 [3-07] Min. vrednost ogrevanja R/W 12~18°C, korak: 0,5°C

1.5.2 [3-06] Maks. vrednost ogrevanja R/W 1§~§0"C, korak: 0,5°C

1.5.3 [3-09] Min. vrednost hlajenja R/W ?ggyc, korak: 0,5°C

1.5.4 [3-08] Maks. vrednost hlajenja R/W ;ggs"c, korak: 0,5°C
35°C

\Glavno obmo
24

cje

Nacin nas. tocke

1.6 [2-09] Odstopanje tipala R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Odstopanje tipala R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C

0: Fiksna.
1: VV ogr., fiksno hla.
2: Vremensko vodenie

Dodatno obm
3.4

[

ocje

Nacin nas. tocke

Krivulja za VV ogrev.

L Krivulja za VV ogrev.
25 [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. -10°C
25 [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. 15°C
25 [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmogja. 35°C
25 [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 25°C
Krivulja za vrem. vod. hlaj.
26 [1-06] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmogja. 20°C
26 [1-07] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmog¢ja. 35°C
26 [1-08] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmocja. 22°C
26 [1-09] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmocja. 18°C
27 [2-0C] Vrsta oddajnika toplo. RIW 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hladilnik
\ L— Obmogje nastavitvene tocke
2.81 [9-01] Min. vrednost ogrevanja R/W 15~37°C, korak: 1°C
25°C
282 [9-00] Maks. vrednost ogrevanja R/W 2-0C]=2:
37~60, korak: 1°C
55°C
2-0CJ#2:
37~55, korak: 1°C
55°C
283 [9-03] Min. vrednost hlajenja RIW 5~18°C, korak: 1°C
8°C
284 [9-02] Maks. vrednost hlajenja R/W 18~22°C, korak: 1°C
22°C
29 [C-07] Nadzor R/W 0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
2A [C-05] Vrsta termostata R/W i -
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta
2.B.1 [1-0B] Razlika T pri ogr. R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
2B.2 [1-0D] Razlika T pri hla. R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
2.CA1 [8-05] Modulacija R/IW 0: Ne
1: Da
2.C.2 [8-06] Maks. modulacija R/W 0~10°C, korak: 1°C
5°C
L— Zaporni ventil
2.D1 [F-0B] Med segrevanjem R/W 0: Ne
1: Da
2D.2 [F-0C] Med hlajenjem R/W 0: Ne
1: Da

0: Fiksna.
1: VV ogr., fiksno hla.
2: Vremensko vodenie

[

Krivulja za vre

grevanja dodatnega obmocja.
vod. hlaj.

35 [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocgja. 35°C

35 [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocja. 50°C

3.5 [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. 15°C

3.5 [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C

-10°C

I

3.6 [0-04] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmodja. 8°C

3.6 [0-05] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmodja. 12°C

3.6 [0-06] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja dodatnega obmogja. 35°C

4P556072-1B - 2020.12
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Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju

Koda polja Ime nastavitve
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Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Razpon, korak Datum Vrednost

Privzeta vrednost

[0-07] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje

hlajenja dodatnega obmogja.

RIW

10~25°C, korak: 1°C
20°C

3.8.1

[2-0D] Vrsta oddajnika toplo.

L Obmogje nastavitvene tocke
[9-05] Min. vrednost ogrevanja

RW

R/W

0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hladilnik

15~37°C, korak: 1°C
25°C

3.8.2

[9-06] Maks. vrednost ogrevanja

R/W

2-0D]=2:

37~60, korak: 1°C
55°C

2-0D]#2:

37~55, korak: 1°C
55°C

3.8.3

[9-07] Min. vrednost hlajenja

5~18°C, korak: 1°C
8°C

3.8.4

3.A

[ Dodatno obmocje

[9-08] Maks. vrednost hlajenja

[C-086] Vrsta termostata

RIW

18~22°C, korak: 1°C
22°C

: 1 kontakt
kontakta

N O
I

\Ogrevanje/hlajenje prostora

L Razlika T

3.B.1 [1-0C] Razlika T pri ogr. R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C

3.B.2 [1-0E] Razlika T pri hla. R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C

Ogrevanje/hlajenje prostora

Obmocje delovanja

431 [4-02] 1zkl. T ogr. pros. R/W 14~35°C, korak: 1°C
35°C

432 [F-01] 1zkl. T hlaj. pros. R/IW 10~35°C, korak: 1°C
20°C

Ogrevanje/hlajenje prostora

Dezinfekcija

[2-01] Aktiviranje

4.9 [F-00] Crpalka izven razpona R/W
4.A [D-03] Povecanje okrog 0°C R/IW
4.B [9-04] Presezno RW
4.C [2-06] Zasgtita pred zmrz. R/W
Rezer.

52 [6-0A] Nas. tocka za udobno del. R/W
53 [6-0B] Nas. tocka za var¢no del. R/W
5.4 [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr. R/W
5.6 [6-0D] Nacin ogrevanja R/W

R/W

4.4 [7-02] Stevilo obmodij RIW 0: 1 obm. T izh.v.
1:2 obm. T izh.v.
4.5 [F-0D] Nagcin del. ¢rpalke R/W 0: Neprekinjeno
1: Vzorec
2: Zahteva
4.6 [E-02] Vrsta enote R/W (*5) |0: Reverzibilno (*5)
R/O (*6) |1: Samo oarevanie (*6)
4.7 [9-0D] Omejitev ¢rpalke R/W 0~8, korak:1
0 : Brez omejitve
1~4 : 50~80%

5~8 : 50~80% med vzoréenjem

oMo

Omejeno

Dovolieno

Ne

povecanje 2°C, razpon 4°C
povecanje 4°C, razpon 4°C
povecanje 2°C, razpon 8°C
povecanje 4°C, razpon 8°C
1~4°C, korak: 1°C

1°C

0: Onemogocéeno

1: Omogoceno

30~[6-0E]°C, korak: 1°C

60°C

30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C

30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C

0: Samo vnov. ogr.

1: Vnov.ogr.+urnik

2: Samo urnik

0: Ne
1: Da

[2-00] Dan delovanja

R/W

0: Vsak dan
1: Ponedeljek
2: Torek

3: Sreda

4: Cetrtek

5: Petek

6: Sobota

7: Nedelia

[2-02] Zacetni ¢as

0~23 h, korak: 1 h
1

[2-03] Nas. tocka rezervoarja

[E-07]#1 : 55~75°C, korak: 5°C
70°C

[E-07]=1 : 60°C

60°C

[2-04] Trajanje

\Rezer

5.8 [6-0E] Maksimalno
5.9 [6-00] Histereza
(*1) *6V_(*2) *9W_

(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *x*_(*G) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*

R/W

RW

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.

[E-07]#1: 5~60 min, korak: 5 min
10 min

[E-07]=1: 40~60 min, korak: 5 min
40 min

(*3) : 40~75°C, korak: 1°C
60°C [E-07]=0

(*3) : 40~80°C, korak: 1°C
80°C [E-07]=5

(*4) : 40~60°C, korak: 1°C
60°C

2~40°C, korak: 1°C

28°C (*7)

22°C (*8)

20°C (*3)

4P556072-1B - 2020.12
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Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju

Koda polja Ime nastavitve

Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Razpon, korak Datum Vrednost

Privzeta vrednost

[6-01] Obrobno

Tarifa el. en.

5A [6-08] Histereza RIW 2~20°C, korak: 1°C
10°C
5B Nacin nas. tocke R/W 0: Fiksna
1: Vreme. vodena
L Krivulja za VWV
5.C [0-0B] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 35~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 55°C
5.C [0-0C] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 45~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 60°C
5.C [0-0D] Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W 10~25°C, korak: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W -40~5°C, korak: 1°C
-10°C

0~10°C, korak: 1°C

2°C
Uporab. nastavitve
L Tiho
741 Aktiviranje R/W 0: 1ZKL
1: Tiho
2: Se tigje
3: Najtisje

4: Samodejno

\Uporab. nastavitve

7.51 Visoko RW 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Srednje RIW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Nizko RIW 0,00~990/kWh
1/kWh

L_ Rezervni grelnik

[5-0D] Napetost

RIW (*1)
RIO (*2

7.6 Cena plina R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

Carovnik za konfiguracijo
L Sistem
9.1 [E-03] Vrsta REG R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.1 [E-05] Topla voda za gos. R/W Brez STV (*3)
[E-06] EKHW (*3)
[E-07] Vgrajeno (*4)
EKHWP (*3)

9.1 [4-06] Zasilno del. R/IW 0: Roéno
1: Samodeino

9.1 [7-02] Stevilo obmogij R/W 0: Eno obmoc¢je

1: Dve obmogii

0: 230V, 1~ (*1)
1: 230V, 3~ (*1)
2: 400V. 3~ (2)

[4-0A] Konfiguracija

R/W

1: 11142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovaniu

[6-03] Korak moci 1

[6-04]

Dodaten korak mogi 2

Glavno obmocje

0~10kW, korak: 0,2kW
2KW (1)
3kW (*2)
0~10kW, korak: 0,2kW
4KW (1)
6kW (*2)

9.1 [2-0C] Vrsta oddajnika toplo. R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9.1 [C-07] Nadzor R/W 0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
9.1 Nagin nas. tocke RIW 0: Fiksna.
1: VV ogr., fiksno hla.
2: Vremensko vodenie
9.1 Urnik R/W 0: Ne
1: Da
9.1 [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. -10°C
9.1 [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. 15°C
9.1 [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 35°C
9.1 [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 25°C
9.1 [1-06] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmogja. 20°C
9.1 [1-07] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmog¢ja. 35°C
9.1 [1-08] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmogja. 22°C
9.1 [1-09] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C

vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmogja. 18°C
| L Dodatno obmogje

9.1 [2-0D] Vrsta oddajnika toplo. R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9.1 Nacin nas. tocke RIW 0: Fiksna.
1: VV ogr., fiksno hla.
2: Vremensko vodenie
9.1 Urnik RIW 0: Ne
1: Da
9.1 [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmodja. 35°C
9.1 [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocdja. 50°C

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*

4P556072-1B - 2020.12 (#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.



Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju  Koda polja

Ime nastavitve

Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Razpon, korak Datum Vrednost

Privzeta vrednost

Nastavitve monterja

Nastavitve monterja

L Uravnotezen
9.6.1 [5-02)
962 [5-03]
963 [5-04]
96.4 [8-02]
965 [8-00]
966 [8-01]
967 [8-04]

Napajanje po ugodni tarifi za kWh

Zasilno del.

je
Prednostno ogrevanje prostora

Prednostna temperatura
Zamik nastavitvene totke POG

Cas prepredevanja recikliranja

Casovnik za minimalno delovanje
Casovnik za maksimalno delovanje

Dodatni ¢asovnik

Preprec¢evanje zmrzovanja vodovodnih cevi

RIW

RIW

RIW

RIW

RIW

R/O

RIW

RIW

9.1 [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje RIW 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. 15°C
9.1 [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. -10°C
9.1 [0-04] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmocja. 8°C
9.1 [0-05] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmodja. 12°C
9.1 [0-06] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja dodatnega obmogja. 35°C
9.1 [0-07] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
hlajenja dodalneia obmocja. 20°C
9.1 [6-0D] Nacin ogrevanja R/IW 0: Samo vnov. ogr.
1: Vnov.ogr.+urnik
2: Samo urnik
9.1 [6-0A] Nas. tocka za udobno del. R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Nas. to¢ka za varéno del. R/IW 30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr. RIW 30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C
L Topla voda za gos.
9.2.1 [E-05] Topla voda za gos. R/W Brez STV (*3)
[E-06] EKHW (*3)
[E-07] Vgrajeno (*4)
_ EKHWP (*3)
922 [D-02] Crpalka STV RIW 0: Ne
1: Sekun. povrat.
2: Obvod za dezin.
9.24 [D-07] Solarno R/W 0: Ne
1: Da
L_ Rezervni grelnik
9.3.1 [E-03] Vrsta REG R/IO 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Napetost R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2:400V. 3~ (*2)
9.3.3 [4-0A] Konfiguracija R/W 1: 1142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovaniu
9.3.4 [6-03] Korak mogi 1 R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
2kW (*1)
3kW (*2)
935 [6-04] Dodaten korak mogi 2 R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
4KW (*1)
6kW (*2)
9.3.6 [5-00] Ravnotezje R/W 0: Dovolieno
1: Ni dovolieno
9.3.7 [5-01] RavnoteZna temperatura R/W -15~35°C, korak: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Uporaba R/W 0: Omejitev
1: Omogoci
2: Samo TV
L_ Pospesevalni grelnik
9.4.1 [6-02] Mo¢ R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
3kW (*3)
OkW (*4)
943 [8-03] Casovnik za varéno delovanje POG R/W 20~95 min, korak: 5 min
50 min
9.4.4 [4-03] Uporaba R/W 0: Omejeno
1: Dovoljeno
2: Prekrivanje
3: Izklop kompresorja
4: Samo zas¢ita pred leaionelo

: Roéno
: Samodeino

0: Onemogoceno

: Omogoceno
-15~35°C, korak: 1°C
0°C

0~20°C, korak: 1°C
10°C

0~10 h, korak: 0,5 h
0,5 h [E-07]=1

3 h [E-071#1

0~20 min, korak: 1 min
1 min

5~95 min, korak: 5 min
30 min

0~95 min, korak: 5 min
95 min

0: Prekinitveno

9.8.1 [D-01] Napajanje po ugodni tarifi za kWh R/W 0: Ne
1: Aktivno odprto
2: Aktivno zaprto
3: Varnostni termostat

9.8.2 [D-00] Omogoci grelnik R/W 0: Brez
1: Samo pos.grel.
2: Samo rez.grel.
3: Vsi arelniki

9.8.3 [D-05] Omogoci Erpalko R/W 0: Prisilni izklop
1: Kot obi¢aino

\ L Nadzor energijske porabe

9.9.1 [4-08] Nadzor energijske porabe R/W 0: Brez omejitve

1: Neprekinjeno
2: Diditalni vhodi

(*1
(*3
5

)

)
(* ) *x*_(*G) *H*_
)

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*

*BV_(*2) *OW _
*AB*_(*4) EAV*_

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.
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Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju

Koda polja

Ime nastavitve

Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Razpon, korak Datum Vrednost

Privzeta vrednost

[4-09]

Tip

RIW

0: Tok
1: Moé

[5-05]

Omejitev

R/W

0~50 A, korak: 1 A
50 A

[5-05]

Omejitev 1

R/W

0~50 A, korak: 1 A
50 A

[5-06]

Omejitev 2

R/W

0~50 A, korak: 1 A
50 A

[5-07]

Omejitev 3

R/W

0~50 A, korak: 1 A
50 A

[5-08]

Omejitev 4

R/W

0~50 A, korak: 1 A
50 A

[5-09]

Omejitev

R/W

0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

[5-09]

Omejitev 1

R/W

0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

[5-0A]

Omejitev 2

R/W

0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

[5-0B]

Omejitev 3

R/W

0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

[5-0C]

Omejitev 4

R/W

0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.A1

9.A2

[

[

[4-01]

Prednostni grelnik

Merjenje energije

[D-08]

[D-09]

Tipala
[C-08]

Elektri¢ni Stevec 1

Elektri¢ni Stevec 2

Zunanije tipalo

R/W

RIW

R/W

0: Brez
1: Pospe$evalni grelnik
2: Rezervni grelnik

0: Ne

1: 0,1 impulz/kWh
2: 1 impulz/kWh

3: 10 impulz/kWh
4: 100 impulzZkWh
5: 1000 impulz/kWh
0: Ne

1: 0,1 impulz/kWh
2: 1 impulz/kWh

3: 10 impulz/kWh
4: 100 impulz/kWh
5: 1000 impulz/kWh

0: Ne
1: Zunanije tipalo
2: Sobno tipalo

[2-0B]

Odstopanje Z tipala ok.

RIW

-5~5°C, korak: 0,5°C
0°C

[1-0A]

Bivalentno
[C-02]

[7-05]

Povprecenje ¢asa

Bivalentno

Ucinkovitost kotla

R/W

RW

RIW

0: Brez povpr.
1:12h
2:24h
3:48h
4:72h

0: Ne

1: Bivalentno
0: Zelo vis.
1: Visoko

2: Srednje

3: Nizko

4: Zelo niz.

Nastavitve mol

[C-03]
[C-04]

nterja

Temperatura

Histereza

R/W

R/W

-25~25°C, korak: 1°C
0°C
2~10°C, korak: 1°C

©
b 3
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9.D [C-09] Izhod alarma R/W 0: Obi¢ajno odprt
1: Obi¢aino zaprt
9.E [3-00] Samodejni ponovni zagon R/W 0: Ne
1: Da
9.F [E-08] Funkcija varéne rabe R/O 0: Onemogoc¢eno
1: Omoaoceno
9.G Onemogoci zascite R/W 0: Ne
1: Da
L Pregled nastavitev sistema
9.l [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocja. 35°C
9.l [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmodja. 50°C
9.l [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. 15°C
9.l [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. -10°C
9.l [0-04] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmocja. 8°C
9.l [0-05] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja dodatnega obmocja. 12°C
9.l [0-06] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja dodatnega obmogja. 35°C
9.l [0-07] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
hlajenja dodatnega obmogja. 20°C
9.l [0-0B] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 35~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 55°C
9.l [0-0C] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 45~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 60°C
9.l [0-0D] Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W 10~25°C, korak: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W -40~5°C, korak: 1°C
-10°C
9.l [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. -10°C
9.1 [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje RIW 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. 15°C
9.1 [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 35°C

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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Tabela z nastavitvami sistema

privzetih vrednosti
Pot v meniju Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost

9.l [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmogja. 25°C
9.1 [1-04] Vremensko vodeno hlajenje glavnega obmocja temperature izhodne vode. R/W 0: Onemogogeno
1: Omogoceno
9.1 [1-05] Vremensko vodeno hlajenje dodatnega obmocja temperature izhodne vode R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoceno
9.1 [1-06] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmogja. 20°C
9.l [1-07] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43°C, korak: 1°C
hlajenja glavnega obmog¢ja. 35°C
9.1 [1-08] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmogja. 22°C
9.l [1-09] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za R/W [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega obmogja. 18°C
9.l [1-0A] KolikSen je ¢as povprecenja zunanje temperature? R/W 0: Brez povpr.
1:12h
2:24h
3:48h
4:72h
9.1 [1-0B] Kak3na je Zelena delta T pri ogrevanju za glavno obmocje? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
9.1 [1-0C] Kak3na je Zelena delta T pri ogrevanju za dodatno obmocje? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
9.l [1-0D] Kaksna je Zelena delta T pri hlajenju za glavno obmocje? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
9.l [1-0E] Kaksna je Zelena delta T pri hlajenju za dodatno obmocje? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
9. [2-00] Kdaj naj se funkcija dezinfekcije izvede? R/W 0: Vsak dan
1: Ponedeljek
2: Torek
3: Sreda
4: Cetrtek
5: Petek
6: Sobota
7: Nedelja
9.1 [2-01] Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije izvede? RIW 0: Ne
1:Da
9.1 [2-02] Kdaj naj se funkcija dezinfekcije zacne? RIW 0~23 h, korak: 1 h
1
9.l [2-03] Kolik3na je cilina temperatura za dezinfekcijo? R/W [E-07]#1 : 55~75°C, korak: 5°C
70°C
[E-07]=1 : 60°C
60°C
9.l [2-04] Kako dolgo je treba vzdrzevati temperaturo rezervoarja? R/W [E-07]#1: 5~60 min, korak: 5 min
10 min
[E-07]=1: 40~60 min, korak: 5 min
40 min
9.1 [2-05] Temperatura zasgite prostora pred zmrzovanjem R/W 4~16°C, korak: 1°C
8°C
9.l [2-06] Zascita pred zmrzovanjem R/W 0: Onemogoc¢eno
1: Omogoceno
9.l [2-09] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9. [2-0A] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0B] KolikSen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.? R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0C] Katera vrsta oddajnika je prik. na glav. obm. temp. izh. vode? R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9.l [2-0D] Katera vrsta oddajnika je prik. na dod. obm. temp. izh. vode? R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9.l [2-0E] Kolik3en je najvediji dovoljeni tok prek toplotne &rpalke? R/W 20~50 A, korak: 1 A
50 A
9.1 [3-00] Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote? R/W 0: Ne
1: Da
9. [3-01] - 0
9. [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.1 [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9.l [3-06] Kolik3na je maks. Zelena temp. prostora pri ogrevanju? R/IW 18~30°C, korak: 0,5°C
30°C
9.l [3-07] Kolik3na je minimalna Zelena temperatura prostora pri ogrevanju? R/W 12~18°C, korak: 0,5°C
12°C
9.l [3-08] Kolik3na je maks. Zelena temp. prostora pri hlajenju? R/W 25~35°C, korak: 0,5°C
35°C
9.l [3-09] Kolik3na je min. Zelena temp. prostora pri hlajenju? R/IW 15~25°C, korak: 0,5°C
15°C
9.1 [4-00] V katerem nacinu deluje REG? R/W 0: Omejitev
1: Omogoci
2: Samo TV
9.l [4-01] Kateri el. grelnik ima prednost? R/IW 0: Brez
1: Pospesevalni grelnik
2: Rezervni arelnik
9.l [4-02] Pod kaks$no vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje? R/W 14~35°C, korak: 1°C
35°C
9.l [4-03] Odobritev delovanja pospesevalnega grelnika. R/W 0: Omejeno
1: Dovoljeno
2: Prekrivanje
3: Izklop kompresorja
4: Samo za$¢ita pred leaionelo
9.1 [4-04] Prepregevanje zmrzovanja vodovodnih cevi R/O 0: Prekinitveno
9.l [4-05] - (]
9.l [4-06] Zasilno del. R/W 0: Roéno
1: Samodeino
9.1 [4-08] Kateri na¢in omej. modi je potreben v sistemu? R/W 0: Brez omejitve
1: Neprekinjeno
2: Diaitalni vhodi
(*1) *6V_(*2) *W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *X*_(*e) *H*_
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Nastavitev ni upostevna za to enoto. 4P556072-1B - 2020.12
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Tabela z nastavitvami sistema

privzetih vre:

Pot v meniju Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost
9.l [4-09] Katera vrsta omej. moci je potrebna? R/W 0: Tok
1: Moé
9.1 [4-0A] Konfiguracija rezervnega grelnika R/W 1: 11142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovaniu
9.l [4-0B] Histereza samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. R/W 1~10°C, korak: 0,5°C
1°C
9.l [4-0D] Zamik samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. R/W 1~10°C, korak: 0,5°C
3°C
9.1 [5-00] Ali je delovanje rezervnega grelnika omogoceno nad ravnotezno temperaturo med |R/W 0: Dovoljeno
ogrevanjem prostora? 1: Ni dovolieno
9.l [5-01] Kolik3na je ravnotezna temperatura za stavbo? R/W -15~35°C, korak: 1°C
0°C
9.1 [5-02] Prednostno ogrevanje prostora. R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoceno
9.l [5-03] Temperatura prednostnega ogrevanja prostora. R/IW -15~35°C, korak: 1°C
0°C
9.l [5-04] Nastavitvena tocka za popravek temperature tople vode za gospodinjstvo. R/W 0~20°C, korak: 1°C
10°C
9.1 [5-05] Kak3na je zahtevana omej. za DV1? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A
9.1 [5-06] Kak3na je zahtevana omej. za DV2? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A
9.l [5-07] Kak$na je zahtevana omej. za DV3? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A
9.l [5-08] Kaksna je zahtevana omej. za DV47? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A
9.l [5-09] Kaksna je zahtevana omej. za DV1? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0A] Kak3na je zahtevana omej. za DV2? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0B] Kak3na je zahtevana omej. za DV3? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0C] Kak3na je zahtevana omej. za DV4? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0D] Napetost rezervnega grelnika R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2:400V. 3~ (*2)
9.l [5-0E] - 1
9.l [6-00] Temperaturna razlika, ki dolo¢a vklopno temperaturo toplotne &rpalke. R/W 2~40°C, korak: 1°C
28°C (*7)
22°C (*8)
20°C (*3)
9.1 [6-01] Temperaturna razlika, ki dolo¢a izklopno temperaturo toplotne &rpalke. R/W 0~10°C, korak: 1°C
2°C
9.l [6-02] Kolik&na je zmogljivost pospes. grelnika? R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
3kW (*3)
O0kW (*4)
9.1 [6-03] Kolik3na je zmogljivost 1. koraka rezervnega grelnika? R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
2kW (*1)
3kW (*2)
9.l [6-04] Kolik$na je zmogljivost 2. koraka rezervnega grelnika? R/W 0~10kW, korak: 0,2kW
4KW (*1)
6kW (*2)
9.l [6-05] - 0
9.1 [6-06] - (]
9.l [6-07] - 0
9.1 [6-08] Katera histereza naj se uporabi za nacin vnovi¢nega ogrevanja? R/W 2~20°C, korak: 1°C
10°C
9. [6-09] - 0
9.l [6-0A] Kolik$na je Zelena udobna temp. skladis¢enja? R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C
60°C
9.l [6-0B] Kolik$na je Zelena varéna temp. skladis¢enja? R/W 30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Kolik3na je Zelena temperatura vnovi¢nega ogrevanja? RIW 30~min(50, [6-0E]) °C, korak: 1°C
45°C
9.1 [6-0D] Kateri je Zeleni nacin nas.to¢. pri ogrev. STV? R/W 0: Samo vnov. ogr.
1: Vnov.ogr.+urnik
2: Samo urnik
9.l [6-0E] Kolik$na je maks. nas. tocka temperature? R/W (*3) : 40~75°C, korak: 1°C
60°C [E-07]=0
(*3) : 40~80°C, korak: 1°C
80°C [E-07]=5
(*4) : 40~60°C, korak: 1°C
60°C
9.l [7-00] Presezna temperatura pospesevalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo.  |R/W 0~4°C, korak: 1°C
0°C
9.l [7-01] Histereza pospe$evalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo. R/W 2~40°C, korak: 1°C
2°C
9.l [7-02] Koliko obmo¢ij temperature izh. vode se uporablja? R/W 0: 1 obm. T izh.v.
1:2 obm. T izh.v.
9.1 [7-03] - 2,5
9.l [7-04] - (]
9.l [7-05] Ucinkovitost kotla R/W 0: Zelo vis.
1: Visoko
2: Srednje
3: Nizko
4: Zelo niz.
9.l [8-00] Minimalni ¢as delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. R/O 0~20 min, korak: 1 min
1 min
9.l [8-01] Maksimalni ¢as delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. R/W 5~95 min, korak: 5 min
30 min
9.l [8-02] Cas protirecikliranja. R/W 0~10 h, korak: 0,5 h
0,5 h [E-07]=1
3 h [E-071#1
9.l [8-03] Casovnik za zamik delovanja pospesevalnega grelnika. R/W 20~95 min, korak: 5 min
50 min
9.1 [8-04] Dodatni ¢as delovanja za maksimalni ¢as delovanja. RIW 0~95 min, korak: 5 min
95 min
9.l [8-05] Zelite omogogiti modul. T izh. vode za nadzor prostora? R/IW 0: Ne
1: Da

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P556072-1B - 2020.12 (#) Nastavitev ni upoStevna za to enoto. (*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odst
privzetih vrednosti

Pot v meniju Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost

9.l [8-06] Modulacija maksimalne temperature izhodne vode. R/W 0~10°C, korak: 1°C

5°C

9. [8-07] Kolik3na je Zelena udobna gl. T izh. vode pri hlajenju? R/IW [9-03]~[9-02], korak: 1°C
18°C

9.l [8-08] Kak3na je Zelena varéna gl. T izh. vode pri hlajenju? R/W [9-03]~[9-02], korak: 1°C
20°C

[9-01]~[9-00], korak: 1°C
35°C

9.l [8-0A] Kolik3na je Zelena varéna gl. T izh. vode pri ogrevanju? R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C

33°C

9. [8-0B] - 13

9.l [8-0C] - 10

9.l [8-0D] - 16

9.1 [9-00] Kolik8na je maks. Zelena T izh. vode za glav. obm. pri ogrev.? R/W 2-0C]=2:

37~60, korak: 1°C

55°C

2-0C]#2:

37~55, korak: 1°C

55°C

9.1 [9-01] Kolik3na je minimalna Zelena T izhodne vode za glavno obmogje pri ogrevanju?  |R/W 15~37°C, korak: 1°C

25°C

9.1 [9-02] Kolik3na je maks. Zelena T izh. vode za glav. obm. pri hlaj.? R/W 18~22°C, korak: 1°C

22°C

9.l [9-03] Kolik8na je minimalna Zelena T izhodne vode za glavno obmogje pri hlajenju? R/W 5~18°C, korak: 1°C

8°C

9.l [9-04] Presezna temperatura izhodne vode. R/W 1~4°C, korak: 1°C

1°C

9. [9-05] Kolik$na je minimalna Zelena T izhodne vode za dodatno obmodje pri ogrevanju? |R/W 15~37°C, korak: 1°C

25°C

9.1 [9-06] Kolik8na je maks. Zelena T izh. vode za dod. obm. pri ogrev.? R/W 2-0D]=2:

37~60, korak: 1°C

55°C

2-0D]#2:

37~55, korak: 1°C

55°C

9.1 [9-07] Kolik3na je minimalna Zelena T izhodne vode za dodatno obmogje pri hlajenju? R/W 5~18°C, korak: 1°C

8°C

9.l [9-08] Kolik3na je maks. Zelena T izh. vode za dod. obm. pri hlaj.? R/W 18~22°C, korak: 1°C

22°C

9. [9-0C] Histereza temperature prostora. R/IW 1~6°C, korak: 0,5°C

1°C

9. [9-0D] Omejitev hitrosti Erpalke R/IW 0~8, korak:1

0 : Brez omejitve

1~4 : 50~80%

5~8 : 50~80% med vzoréenjem
6
9.l [9-0E] - 6
9.l [C-00] Prednost tople vode za gospodinjstvo. R/IW 0: Prednost solarnega delovanja
1: Prednost toplotne ¢rpalke

9.1 [8-09] Kolik3na je Zelena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju? R/W

9.l [C-01] -
9.l [C-02] Ali je priklju¢en zunaniji rezervni vir toplote? R/W 0: Ne

1: Bivalentno

9.l [C-03] Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja. R/W -25~25°C, korak: 1°C
0°C

9.l [C-04] Temperatura histereze bivalentnega delovanja. R/W 2~10°C, korak: 1°C
3°C

9.l [C-05] Kaksen kontakt za toplot. zah. se uporablja za osred. obm.? R/W 0: -
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta
9.l [C-086] Kaksen kontakt za toplot. zah. se uporablja za dod. obm.? R/IW 0: -

1: 1 kontakt

2: 2 kontakta

0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
0: Ne

1: Zunanje tipalo
2: Sobno tipalo
0: Obicajno odprt
1: Obi¢aino zaprt
0
0.
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

9.l [C-07] Kateri nac¢in nadzora enote se uporablja za funkcije pros.? R/W

9.1 [C-08] Kak3no zunanije tipalo je name$¢eno? R/W

9.l [C-09] Kak3na vrsta izh. kontakta alarma je potrebna? R/IW

9. [C-0A] -
9.l [D-00] Kateri grelniki so dovoljeni, e je napaj. pred. kWh odk.? R/W : Brez

: Samo pos.grel.

: Samo rez.grel.

: Vsi arelniki

: Ne

: Aktivno odprto

: Aktivno zaprto

: Varnostni termostat
: Ne

: Sekun. povrat.

: Obvod za dezin.

9.l [D-01] Vrsta kontakta za names. tlac. stikala za prednos. tarifo kWh? R/W

9.1 [D-02] Katera vrsta ¢rpalke za STV je nameséena? R/W

: Ne

: povecanje 2°C, razpon 4°C
: povecanje 4°C, razpon 4°C
: povecanje 2°C, razpon 8°C
: povecanie 4°C. razpon 8°C
: Ne

: Nadzor por. En.

: Prisilni izklop

9. [D-03] Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C. R/W 0:
1
2
3
4
0
1
0.
1: Kot obi¢aino
0
1
0
1:
2:
3:
4:
5:

9.1 [D-04] Ali je prikljuceno tiskano vezje za ukaze? R/W

9.l [D-05] Ali ¢rpalka lahko deluje, &e je napaj. pred. kWh odk.? R/IW

: Ne

:Da

: Ne
0,1 impulz/kWh
1 impulz/kWh
10 impulz/kWh
100 impulz/kWh
1000 impulz/kWh

9.l [D-07] Ali je solarni komplet priklju¢en? R/W

9.1 [D-08] Ali se za merjenje mogi uporablja zunanji tevec kWh? R/W

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*e) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Nastavitev ni upoStevna za to enoto. 4P556072-1B - 2020.12
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve mont
privzetih vrednosti
Pot v meniju Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost
9.1 [D-09] Ali se za merjenje moci uporablja zunanji $tevec kWh? RIW 0: Ne
1: 0,1 impulz/kWh
2: 1 impulz/kWh
3: 10 impulz/kWh
4: 100 impulzZkWh
5: 1000 impulz/kWh
9.1 [D-0A] - 0
9. [D-0B] - 2
9.l [E-00] Katera vrsta enote je name$¢ena? R/O 0~5
0: Deliena niz.T
9.1 [E-01] Kateri tip kompresorja je names¢en? R/O 1
9.l [E-02] Kaksne vrste je prog. oprema notranje enote? R/W (*5) |0: Reverzibilno (*5)
R/O (*6) |1: Samo oarevanie (*6)
9.l [E-03] Koliko stopenj ima rezervni grelnik? R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.l [E-04] Ali zunanja enota omogoca varéno delovanje? R/O 0: Ne
1: Da
9.1 [E-05] Ali sistem lahko pripravi toplo vodo za gos.? R/W 0: Ne (*3)
1: Da (*4)
9. [E-06] Ali je v sistem namescen rezervoar za STV? R/O 0: Ne
1: Da
9.l [E-07] Katera vrsta rezervoarja za STV je names$c¢ena? R/IW 0~6
0: EKHW (*3)

1: Vgrajeno (*4)
5: EKHWP (*3)
9.1 [E-08] Funkcija varéne rabe za zunanjo enoto. R/O 0: Onemogocgeno
1: Omoaoceno

9.1 [E-09] - 1

9.l [E-0A] - 0

9.l [E-0B] Ali je namescen komplet za dve obmogji? 0

9. [E-0C] - 0

9.l [E-OD] Je sistem napolnjen z glikolno mesanico? R/W 0: Ne
1: Da

9.l [E-OE] - 0

9.1 [F-00] Delovanije ¢rpalke je dovoljeno izven obmogja. R/W 0: Onemogocéeno
1: Omoaoceno

9.1 [F-01] Nad kak$no vred. zunanje temp. je dovoljeno hlajenje? R/W 10~35°C, korak: 1°C
20°C

9.l [F-02] - 3

9.l [F-03] - 5

9.l [F-04] - 0

9.l [F-05] - 0

9.1 [F-09] Delovanje ¢rpalke med nepravilnim pretokom. R/W 0: Onemogocéeno
1: Omoaoceno

9.l [F-0A] - 0

9. [F-0B] Ali naj se zaporni ventil med izklopom ogrevanja zapre? R/W 0: Ne
1: Da

9.1 [F-0C] Ali naj se zaporni ventil med hlajenjem zapre? R/W 0: Ne
1: Da

9.l [F-0D] V katerem nacinu deluje Erpalka? R/W 0: Neprekinjeno
1: Vzorec
2: Zahteva

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P556072-1B - 2020.12 (#) Nastavitev ni upoStevna za to enoto. (*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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